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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Limeira- SP

Operador do sistema: Odebrecht Ambiental - Limeira

Endereco da instalacdo: Rua Aldo Ciarrochi, 456

Coordenadas Geograficas: 22°3 5. 7 5 &6/ US 2 4 . 2lduslé 606/m
Data da instalacdo: 09/09/2014

Data da remocéo: 08/10/2014
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de Limeira.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS numero 45282 com 1
canal de presséao analégico e 1 canal de vazao digital pulso seco, equipado com chip da
operadora Vivo com o numero de celular, 19-996671201, que resultou em nivel de
cobertura de 27(CSQ) no teste realizado no dia da instalacdo, desta forma nao foram
previstos problemas de comunicacdo no envio dos dados e alarmes devido a boa
cobertura.

Figura 17 Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS
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Fonte: N S Engenharia (2014)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 09 de Setembro de 2014 as 11:00 horas, com
inicio de registro de dados as 11:15 horas e retirado dia 08 de outubro de 2014 as 07:30
horas.

4. CONFIGURAGCAO DO DATALOGGER

Registro de pressédo configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 09 de Setembro as
11:00 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestdo do sistema de
distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com relacdo a seguinte
condicdo mostrada na Tabela 1.

Tabela 17 Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 217 Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Rodrigo Zangirollamii | ODEBRECHT - AMBIENTAL 19-981449791

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP3 CEP 13.800165 - CNPJ3 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 691:45 horas. As pressdes registradas estdo resumidas da
seguinte forma:

Tabela 3 - Descri¢éo das pressdes no periodo monitorado

Descric&o Horas ‘ %
Pressao negativa 0:00:00 | 0,00%
Presséo entre 0 a 10 mca 53:30:00 | 7,73%
Presséo entre 10 a 50 mca 1:15:00 | 0,18%

Pressdo maior que 50 mca 637:00:00 |92,09%

Total de horas monitoradas 691:45:00 | 100%

6.1 Representacéo grafica das pressdes monitoradas (horas)

0,18%

® Presao entre 0 a 10 mca
® Presséo entre 10 a 50 mca
m Pressdo maior que 50 mca
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R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP3 CEP 13.800165 - CNPJ3 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
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6.2 Ocorréncias de pressdes de zero a 10 mca

Tabela4 i Pressdes de zero a 10 mca.

Data HoraAl da_ Presséao
ocorréncia
03-10-2014 19:30 6,00
03-10-2014 23:45 6,00
04-10-2014 00:00 6,00
04-10-2014 13:30 5,60
05-10-2014 00:00 6,00
05-10-2014 16:45 5,60
06-10-2014 00:00 5,90
06-10-2014 00:15 5,90

6.3 Ocorréncias de pressdes acima de 50 mca
Tabela571 Pressdes acima de 50 mca (Continua).

Hora da

Data ~_ . Presséao
ocorréncia
01-10-2014 07:15 69,60
01-10-2014 06:30 56,10
02-10-2014 21:00 67,70
02-10-2014 06:00 58,40
03-10-2014 15:00 63,20
03-10-2014 00:15 58,20
06-10-2014 07:45 64,50
06-10-2014 19:45 51,30
07-10-2014 07:45 70,30
08-10-2014 07:00 59,90
08-10-2014 06:30 56,20
09-09-2014 16:30 70,90
09-09-2014 22:45 64,30
10-09-2014 21:45 69,10
10-09-2014 06:00 58,50
11-09-2014 16:30 70,40
11-09-2014 13:00 52,90
12-09-2014 20:00 69,40
12-09-2014 06:30 57,40
13-09-2014 21:15 68,10
13-09-2014 11:15 57,00

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.806165 - CNPJ 02.470.978/0001 -42 & Inscr. Estaduald Isenta

Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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Tabela571 Pressdes acima de 50 mca (Concluséao)

Hora da -
Data ~_ . Pressao
ocorréncia

14-09-2014 15:30 69,40
14-09-2014 06:45 57,80
15-09-2014 07:45 67,70
15-09-2014 06:30 57,70
16-09-2014 16:45 67,10
16-09-2014 23:30 57,10
17-09-2014 06:30 57,40
17-09-2014 17:00 69,30
18-09-2014 15:45 67,50
18-09-2014 23:45 57,40
19-09-2014 08:00 68,90
19-09-2014 00:00 57,40
20-09-2014 13:45 66,40
20-09-2014 00:00 56,60
21-09-2014 16:15 68,10
21-09-2014 06:30 58,00
22-09-2014 16:15 70,30
22-09-2014 06:00 57,70
23-09-2014 07:15 70,70
23-09-2014 05:45 58,20
24-09-2014 16:30 66,90
24-09-2014 06:30 57,30
25-09-2014 16:00 69,80
25-09-2014 06:15 57,70
26-09-2014 16:30 66,90
26-09-2014 00:30 56,20
27-09-2014 21:30 67,20
27-09-2014 06:00 58,20
28-09-2014 21:45 65,50
28-09-2014 08:45 57,70
29-09-2014 16:45 70,20
29-09-2014 06:15 56,70
30-09-2014 15:45 68,70
30-09-2014 06:30 56,70

6.4 Ocorréncias de pressdes negativas

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes negativas.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.806165 - CNPJ 02.470.978/0001 -42 & Inscr. Estaduald Isenta

Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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7. GRAFICOS

7.1 Gréafico de monitoramento no periodo de 09/09/2014 a 15/09/2014
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De acordo com o Grafico
70,90 mca e minima de 52,90 mca.

7.1, podemos observar que a pressao

maxima foi de

7.2 Gréafico de monitoramento no periodo de 16/09/2014 a 22/09/2014
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De acordo com o Grafico 7.2,
70,30 mca e a minima de 56,60 mca

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP

podemos

observar que a pressdo maxima foi de
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7.3 Grafico de monitoramento no periodo de 23/09/2014 a 29/09/2014
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De acordo com o Gréafico 7.3, podemos observar que a pressao maxima foi de
70,70 mca e a minima de 56,20 mca.

7.4 Grafico de monitoramento no periodo de 30/09/2014 a 15/10/2014
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De acordo com o Gréfico 7.4, podemos observar que a pressdao maxima foi de
70,10 mca e a minima de 5,60 mca.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
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8. CONCLUSAO

As pressfes registradas no periodo de monitoramento estdo totalmente em
desconformidade com o estabelecido pela ARES-PCJ.

As pressoes registradas no periodo de 03 a 06 de outubro, que foram abaixo
de 50 mca, ocorreram em consequéncia do morador ter fechado o registro no
cavalete.

Desconsiderando a ocorréncia acima citada as pressoes variaram entre 52,90
e 70,90.

Sugere se que o operador do sistema instale valvula redutora de presséo na
rede de distribuicéo.

Mogi Mirim, 18 de Outubro de 2014.

A

Eng.° Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.800165 - CNPJ 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
Tel.d (19) 0 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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CAPITULO Il i RUA BARAO, 413
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Limeira- SP

Operador do sistema: Odebrecht Ambiental - Limeira

Endereco da instalagéo: Rua Baréo, 413

Coordenadas Geograficas: 22°3 3. 0 6 4%°2 . 6 8 8AititudeVB80 m
Data da instalacdo: 09/09/2014

Data da remocéo: 08/10/2014

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP8 CEP 13.800165 - CNPJ 02.470.978/0001 42 d Inscr. Estaduald Isenta
Tel.d (19) 0 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de Limeira.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS numero 46424 com 1
canal de presséo analégico e 1 canal de vazao digital pulso seco, equipado com chip da
operadora Vivo com o numero de celular, 19-999532393 que resultou em nivel de
cobertura de 19 (CSQ) no teste realizado no dia da instalacdo, desta forma n&o foram
previstos problemas de comunicacdo no envio dos dados e alarmes devido a boa
cobertura.

Figura 17 Foto do local da instalacdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2014)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.806165 - CNPJ 02.470.978/0001 -42 & Inscr. Estaduald Isenta

Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

-13-



’ nsengenharia

sanitdria e ambiental

3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 09 de Setembro de 2014 as 11:30 horas, com
inicio de registro de dados as 11:45 horas e retirado dia 08 de outubro de 2014 as 08:00
horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressdo configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 09 de Setembro as
11:30 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestdo do sistema de
distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com relacdo a seguinte
condicdo mostrada na Tabela 1:

Tabela 11 Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressdao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 21 Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Rodrigo Zangirollamii | ODEBRECHT - AMBIENTAL 19-981449791

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP3 CEP 13.800165 - CNPJ3 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta

Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 692:15 horas. As pressdes registradas estdo resumidas da
seguinte forma:

Tabela 3 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado

Descricao Horas %

Press&o negativa 0:00:00 0,00%

Press&o entre 0 a 10 mca 0:00:00 0,00%

Pressdo entre 10 a 50 mca 690:30:00 | 99,75%

Pressdo maior que 50 mca 1:45:00 0,25%

692:15:00 100%

Total de horas monitoradas

6.1Representacédo gréafica das pressdes monitoradas (horas)

0,25%

Ve

m Presséo entre 10 a 50 mca

Pressao maior que 50 mca

99,75%

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP3 CEP 13.800165 - CNPJ3 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2 Ocorréncias de pressdes de zero a 10 mca

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressfes de zero a 10 mca.

6.3 Ocorréncias de pressdes acima de 50 mca

Tabela4 i Pressdes acima de 50 mca

Data o?oorrraér?ga Presséo
09-09-2014 14:45 53,90
10-09-2014 09:00 53,30
10-09-2014 10:00 54,30
13-09-2014 03:30 50,20
21-09-2014 05:45 50,10
01-10-2014 08:45 54,20
03-10-2014 03:15 50,10

6.4 Ocorréncias de pressdes negativas

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes negativas.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.806165 - CNPJ 02.470.978/0001 -42 & Inscr. Estaduald Isenta
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7. GRAFICOS
7.1 Grafico de monitoramento no periodo de 09/09/2014 a 15/09/2014
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De acordo com o Gréafico 7.1, podemos observar que a pressao maxima foi de
54,30 mca e minima de 44,70 mca.

7.2 Grafico de monitoramento no periodo de 16/09/2014 a 22/09/2014

60 mci
Pres.
45
E
8
¥ 30
7]
&
15
0

De acordo com o Gréafico 7.2, podemos observar que a pressao maxima foi de
50,10 mca e a minima de 35,40 mca.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
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7.3 Grafico de monitoramento no periodo de 23/09/2014 a 29/09/2014
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De acordo com o Gréfico 7.3, podemos observar que a pressao maxima foi de
49,50 mca e a minima de 45,50 mca.

7.4 Grafico de monitoramento no periodo de 30/09/2014 a 08/10/2014
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De acordo com o Gréafico 7.4, podemos observar que a pressao maxima foi de
51,10 mca e a minima de 39,00 mca.
N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
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8. CONCLUSAO

As pressoOes registradas no periodo de monitoramento estdo totalmente em
conformidade com o estabelecido pela ARES-PCJ.

As poucas ocorréncias registradas com pressdes acima de 50 mca, nao
comprometem a operacao do sistema.

Mogi Mirim, 18 de Outubro de 2014.

/x\\j )

Eng.° Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.800165 - CNPJ 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
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CAPITULO IlI'T RUA BRASIL, 37

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Limeira- SP

Operador do sistema: Odebrecht Ambiental - Limeira

Endereco da instalacdo: Rua. Brasil , 37

Coordenadas Geograficas: 22°3 3 . 4 2 84°P2 . 8 9 SAititudig: 606 m
Data da instalacao: 16/09/2014

Data da remocéo: 15/10/2014

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP8 CEP 13.800165 - CNPJ 02.470.978/0001 42 d Inscr. Estaduald Isenta
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de Limeira.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS numero 33793 com 1
canal de presséo analégico e 1 canal de vazao digital pulso seco, equipado com chip da
operadora Vivo com o numero de celular, 19-997197502 que resultou em nivel de
cobertura de 22(CSQ) no teste realizado no dia da instalagdo, desta forma nao foram
previstos problemas de comunicacdo no envio dos dados e alarmes devido a boa
cobertura.

Figura 17 Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2014).

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SPd CEP 13.806165 - CNPJ 02.470.978/0001 -42 & Inscr. Estaduald Isenta
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 16 de Setembro de 2014 as 10:30 horas, com
inicio de registro de dados as 10:45 horas e retirado dia 15 de Outubro de 2014 as 09:00
horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressédo configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 16 de Setembro as
10:30 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestdo do sistema de
distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com relacdo a seguinte
condicdo mostrada na Tabela 1:

Tabela 17 Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressdao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 27 Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Rodrigo Zangirollamii ODEBRECHT - AMBIENTAL 19-981449791

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP3 CEP 13.800165 - CNPJ3 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 694:15 horas. As pressdes registradas estdo resumidas da
seguinte forma:

Tabela 3 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado

Descricao

Presséo negativa 0:00:00 | 0,00%

Pressao entre 0 a 10 mca 0:00:00 | 0,00%

Pressao entre 10 a 50 mca 9:30:00 | 1,37%

Pressao maior que 50 mca |684:45:00 | 98,63%

Total de horas monitoradas |694:15:00| 100%

6.1Representacédo gréafica das pressdes monitoradas (horas)

1,37%

H Pressao entre 10 a 50 mca

Presséo maior que 50 mca

98,63%

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 Centrod Mogi Mirim -SP3 CEP 13.800165 - CNPJ3 02.470.978/0001 42 & Inscr. Estaduald Isenta
Tel.d (19) 6 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2 Ocorréncias de pressodes de zero a 10 mca

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes de zero a 10 mca.

6.3 Ocorréncias de pressdes acima de 50 mca

Tabela 41 Pressdes acima de 50 mca (Continua)

Data Horéario da ocorréncia Pressodes

16/09/2014 23:00 67,60
16/09/2014 11:00 52,60
17/09/2014 05:45 72,00
17/09/2014 11:00 50,30
18/09/2014 05:00 72,80
18/09/2014 10:00 50,60
19/09/2014 05:15 72,70
19/09/2014 09:45 50,10
20/09/2014 05:30 73,90
20/09/2014 10:45 54,60
21/09/2014 05:15 75,20
21/09/2014 12:15 56,00
22/09/2014 04:30 74,40
22/09/2014 08:30 51,60
23/09/2014 05:00 73,60
23/09/2014 10:00 50,90
24/09/2014 05:30 73,80
24/09/2014 09:30 53,10
25/09/2014 05:15 73,40
25/09/2014 11:30 50,50
26/09/2014 04:00 72,30
26/09/2014 10:15 52,60
27/09/2014 05:45 73,30
27/09/2014 09:45 50,60
28/09/2014 05:45 74,40
28/09/2014 11:00 50,30
29/09/2014 05:00 73,70
29/09/2014 13:45 50,10
30/09/2014 05:00 73,90
30/09/2014 15:15 54,10
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Tabela 41 Pressfes acima de 50 mca (Concluséo)

Data Horérlo d_a Pressdes
ocorréncia
01/10/2014 05:00 72,90
01/10/2014 11:00 53,40
02/10/2014 05:00 73,50
02/10/2014 11:15 51,40
03/10/2014 05:15 74,20
03/10/2014 13:00 51,60
04/10/2014 05:15 73,90
04/10/2014 11:45 51,10
05/10/2014 04:00 74,70
05/10/2014 12:30 60,10
06/10/2014 04:00 74,90
06/10/2014 13:00 53,00
07/10/2014 04:45 73,90
07/10/2014 19:15 54,90
08/10/2014 04:15 72,30
08/10/2014 11:15 50,70
09/10/2014 04:45 72,20
09/10/2014 09:30 52,90
10/10/2014 05:00 73,10
10/10/2014 15:30 50,70
11/10/2014 04:30 71,80
11/10/2014 12:45 50,50
12/10/2014 05:00 73,70
12/10/2014 11:00 56,20
13/10/2014 05:15 72,50
13/10/2014 10:30 50,60
14/10/2014 05:15 72,10
14/10/2014 10:45 50,90
15/10/2014 05:30 72,20
15/10/2014 09:00 54,10

6.4 Ocorréncias de pressdes negativas

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes negativas.
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7. GRAFICOS
7.1 Grafico de monitoramento no periodo de 16/09/2014 a 22/09/2014

De acordo com o Gréafico 7.1, podemos observar que a pressao maxima foi de
75,20 mca e minima de 27,40 mca.

7.2 Gréafico de monitoramento no periodo de 23/09/2014 a 29/09/2014

De acordo com o Gréafico 7.2, podemos observar que a pressao maxima foi de
74,40 mca e a minima de 45,40 mca.
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