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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 
 
 

1.1 Município 

Prefeitura Municipal de Ipeúna 

Prefeito: ILDEBRAN PRATA 

Vice-Prefeito: JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS 

Endereço: Rua 1, 275 ς Centro 

Telefone: (19) 3576-9001 

E-mail: gabinete@ipeuna.sp.gov.br 

Código ARES: 05 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 926/2010, de 12/11/2010 
 
 

1.2 Prestador 

Nome: Secretaria Municipal de Projetos e Obras, Serviços Públicos e Saneamento Básico 

Responsável legal: MARIA DA GRAÇA G. V. FAVARIN 

Endereço: Rua 1, 275 ς Centro 

Telefone: (19) 3576-9001 

E-mail: engenharia@ipeuna.sp.gov.br 
 
 

2. EQUIPE TÉCNICA 
 
 

2.1 ARES-PCJ 

Marcelo Oliveira Santos Bacchi - Analista de Fiscalização e Regulação ς Engº Civil 

Lia Matelli Garcia ς Analista de Fiscalização e Regulação ς Bióloga 

Mayara Fernanda Ganassim ς Estagiária ς Estudante de Engenharia Ambiental 

 

2.2 Prestador 
Maria da Graça G. V. Favarin ς Secretária Municipal ς Enga. Civil 

Arnaldo Soares de Carvalho ς Eng. Civil 
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3. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 05/02/2015 e 06/02/2015 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água 

e esgoto para complementar o diagnóstico realizado em julho/2014 e verificar Não Conformidades, 

conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. 

¶ Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 01; 

¶ Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 02; 

¶ Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 03; 

¶ Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 05; 

¶ Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 06 

¶ Captação Superficial da Represa de Afluente do Ribeirão Passa Cinco ς Portal dos 

Nobres; 

¶ Reservatório da Rua Araripe Custódio da Fonseca; 

¶ Reservatório Elevado do Portal dos Nobres; 

¶ Estação Elevatória de Água Tratada ς EEAT Portal dos Nobres; 

¶ Estação Elevatória de Esgoto Bruto ς EEEB Nova Ipeúna; 

¶ Estação Elevatória de Esgoto Bruto ς EEEB Centro; 

¶ Estação Elevatória de Esgoto Bruto ς EEEB Jardim dos Ipês. 
 
 

 

Figura 1 - Unidades fiscalizadas no município de Ipeúna ς SP 
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3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA ς SAA 

 
3.1.1 Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 01 

 

  

 

Figura 2 - Imagem de satélite da Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 01 
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Município:  Ipeúna 

Nome:  Poço1 

Coordenadas (see attached map): 
Latitude (degrees): -22.437335 
Longitude (degrees): -47.722787 
Altitude (meters): 
Accuracy (meters): 

A área está devidamente cercada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A área está devidamente identificada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe outorga para captação? :  Não 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Vazão captada média (L/s): 12 

Laje de Proteção: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tubo de medição de nível: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tomada para coleta de água: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Macromedidor: Hidrômetro 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Existe extintor no local? : Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

A validade do extintor está em dia?:  Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom 

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?:  Não 
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 

 

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992 

 

Existem vazamentos aparentes?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

As bombas possuem manômetro individual? :  Não 
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem horímetro individual? :  Não 

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: 

  Válvula de retenção 
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Agência Reguladora ARES-PCJ 

Captação Subterrânea - Poço 
Profundo nº 01 



 
 

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : 

Partida suave (soft starter) 
Chave seccionadora 

 

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Operador local em tempo parcial 

Como é feita a comunicação com o centro de operações? : 

  Telefone 
 

Imagem(1): 
 

  

 

 

Descrição(1): Vista Geral - Poço1 

Imagem(2): 
 

 
 

Descrição(2):  Medidor de Vazão e Válvula de Retenção - Poço 1 
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Imagem(3): 
 

  

 

 

Descrição(3):  Painel Elétrico - Poço 1, 2 e 3 

Imagem(4): 
 

 
 

Descrição(4):  Extintor de Incêndio - Poço 1 e 2 
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Imagem(5): 
 

  

 

 

Descrição(5):  Dosador de Cloro 

Imagem(6): 
 

 
 

Descrição(6): Identificação da ETA 1 

 

  NÃO CONFORMIDADES   

Item 2.2: 

  Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em 
até 180 dias 

Item 2.11: 

  Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997). Prazo: Em até 180 dias 
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Informações complementares: Não há dosador de flúor. O Poço 1 abastece o reservatório do Castelo e, 
eventualmente, a rede de distribuição. Os comandos dos Poços 1 e 2 ficam no local da ETA 1, que também 
abriga o painel de comando geral do Poço 3 da garagem dos veículos da Prefeitura. A outorga de captação do 
Poço 1 está em andamento, sendo assim, foi entregue cópia do protocolo da mesma, onde está discriminado o 
valor de vazão de aproximadamente 7,0 l/s. 

 

Data da inspeção:  02/05/2015 
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Localização da Captação Subterrânea  - Poço Profundo nº 01 

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&amp;print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDAz4f-7gsM
http://www.doforms.com/


 

 

3.1.2 Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 02 
 

  

 

Figura 3 - Imagem de satélite da Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 02 
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Município:  Ipeúna 

Nome: Poço 2 

Coordenadas (see attached map): 
Latitude (degrees): -22.438166 
Longitude (degrees): -47.7225 
Altitude (meters): 629.298114 meters 
Accuracy (meters): 6.0 meters 

A área está devidamente cercada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A área está devidamente identificada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe outorga para captação? :  Não 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Vazão captada média (L/s): 13 

Laje de Proteção: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tubo de medição de nível: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tomada para coleta de água: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Macromedidor: Hidrômetro 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Existe extintor no local? : Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

A validade do extintor está em dia?:  Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Não 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom 

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?:  Não 
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 

 

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992 

 

Existem vazamentos aparentes?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

As bombas possuem manômetro individual? :  Não 
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem horímetro individual? :  Não 

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: 

  Válvula de retenção 
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Agência Reguladora ARES-PCJ 

Captação Subterrânea - Poço 
Profundo nº 02 



 
 

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : 

Partida suave (soft starter) 
Chave seccionadora 

 

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Operador local em tempo parcial 

Como é feita a comunicação com o centro de operações? : 

  Telefone 
 

Imagem(1): 
 

  

 

 

Descrição(1): Poço 2 
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Imagem(2): 
 

  

 

 

Descrição(2): Vista Geral - Poço 2 

Imagem(3): 

 

 
 

Descrição(3): Cercamento - Poço 2 

 

  NÃO CONFORMIDADES   

Item 2.2: 
 

 Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 
180 dias 

Item 2.11: 
 

Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997). Prazo: Em até 180 dias 
 

Informações complementares: A outorga de captação do Poço 2 está em andamento, sendo assim, foi 
entregue uma cópia do protocolo da mesma, onde está discriminado o valor de vazão de aproximadamente 
10,0 l/s. 
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Data da inspeção:  02/06/2015 
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Localização da Captação Subterrânea - Poço Profundo nº 02 

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&amp;print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA35nblAoM
http://www.doforms.com/


 

 

3.1.3 Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 03 
 
 

  

 

Figura 4 - Imagem de satélite da Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 03 
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Município:  Ipeúna 

Nome: Poço 3 

Coordenadas (see attached map): 
Latitude (degrees): -22.436958 
Longitude (degrees): -47.723751 
Altitude (meters): 
Accuracy (meters): 

A área está devidamente cercada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A área está devidamente identificada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe outorga para captação? :  Não 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Vazão captada média (L/s): 8 

Laje de Proteção: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tubo de medição de nível: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tomada para coleta de água: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Macromedidor: Hidrômetro 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Existe extintor no local? : Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

A validade do extintor está em dia?:  Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Não 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom 

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?:  Não 
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 

 

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992 

 

Existem vazamentos aparentes?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

As bombas possuem manômetro individual? :  Sim 
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem horímetro individual? :  Não 

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: 

  Válvula de retenção 
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Agência Reguladora ARES-PCJ 

Captação Subterrânea - Poço 
Profundo nº 03 



 
 

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : 

Partida suave (soft starter) 
Chave seccionadora 

 

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Operador local em tempo parcial 

Como é feita a comunicação com o centro de operações? : 

  Telefone 
 

Imagem(1): 
 

  

 

 

Descrição(1): Vista Geral - Poço 3 - detalhe do dosador de cloro 
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Imagem(2): 
 

  

 

 

Descrição(2): Placa de Identificação - Poço 3 

Imagem(3): 
 

 
 

Descrição(3): Painel Elétrico - Poço 3 

 

  NÃO CONFORMIDADES   

Item 2.2: 

  Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em 
até 180 dias 

Item 2.11: 

  Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997). Prazo: Em até 180 dias 
 

Informações complementares: A outorga de captação do Poço 3 está em andamento, sendo assim, foi 
entregue cópia do protocolo da mesma, onde está discriminado o valor de vazão de aproximadamente 9,0 l/s. 
Notada a ausência de dosador de flúor. 
Data da inspeção:  02/05/2015 
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Localização da Captação Subterrânea - Poço Profundo nº 03 

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&amp;print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA99KrwQkM
http://www.doforms.com/


 

 

3.1.4 Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 05 
 
 

  

 

Figura 5 - Imagem de satélite da Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 05 
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Município:  Ipeúna 

Nome: Poço 5 

Coordenadas (see attached map): 
Latitude (degrees): -22.438663 
Longitude (degrees): -47.711438 
Altitude (meters): 603.467857 meters 
Accuracy (meters): 12.0 meters 

A área está devidamente cercada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A área está devidamente identificada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe outorga para captação? :  Não 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Vazão captada média (L/s): 3 

Laje de Proteção: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tubo de medição de nível: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tomada para coleta de água: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Macromedidor: Hidrômetro 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Existe extintor no local? : Não 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Não 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom 

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?:  Não 
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 

 

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992 

 

Existem vazamentos aparentes?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

As bombas possuem manômetro individual? :  Não 
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem horímetro individual? :  Não 

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: 

  Válvula de retenção 

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : 

Partida suave (soft starter) 
Chave seccionadora 
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Agência Reguladora ARES-PCJ 

Captação Subterrânea - Poço 
Profundo nº 05 



Como é feita a comunicação com o centro de operações? : 

  Telefone 
 

Imagem(1): 
 

  

 

 

Descrição(1): Painel Elétrico - Poço 5 

Imagem(2): 
 

 
 

Descrição(2):  Vista Geral - Poço 5- Ausência de dosador de cloro e flúor 
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Imagem(3): 
 

  

 

 

Descrição(3):  Placa de Identificação - Poço  5 

 

  NÃO CONFORMIDADES   

Item 2.2: 

  Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em 
até 180 dias 

Item 2.3: 

  Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 

Item 2.11: 

  Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997). Prazo: Em até 180 dias 
 

Informações complementares: A outorga de captação do Poço 5 está em andamento, sendo assim, foi 
entregue uma cópia do protocolo da mesma, onde está discriminado o valor de vazão de aproximadamente 
2,0 l/s. Notada a ausência de dosador de cloro e flúor. 

Data da inspeção:  02/05/2015 

26 

 
 



 

  

 

 
 
 
 
 

Powered by www.doForms.com 

27 

 
 

Localização da Captação Subterrânea - Poço Profundo nº 05 

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&amp;print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA34b5-wkM
http://www.doforms.com/


 

 

3.1.5 Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 06 
 
 

  

 

Figura 6 - Imagem de satélite da Captação Subterrânea ς Poço Profundo nº 06 
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Município:  Ipeúna 

Nome: Poço 6 

Coordenadas (see attached map): 

Latitude (degrees): -22.430665 
Longitude (degrees): -47.707675 
Altitude (meters): 602.631377 meters 
Accuracy (meters): 4.0 meters 

A área está devidamente cercada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A área está devidamente identificada?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe outorga para captação? :  Não 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Vazão captada média (L/s): 3 

Laje de Proteção: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tubo de medição de nível: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Tomada para coleta de água: Sim 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Macromedidor: Hidrômetro 
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE 

 

Existe extintor no local? : Não 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Não 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom 

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?:  Não 
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 

 

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992 

 

Existem vazamentos aparentes?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

As bombas possuem manômetro individual? :  Não 
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem horímetro individual? :  Não 

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: 

  Válvula de retenção 

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : 

Partida suave (soft starter) 
Chave seccionadora 
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Captação Subterrânea - Poço 
Profundo nº 06 



Como é feita a comunicação com o centro de operações? : 

  Telefone 
 

Imagem(1): 
 

  

 

 

Descrição(1): Vista Geral - Poço  6 

- detalhe do dosador de cloro. 
 

 
 

Descrição(2): Painel Elétrico - Poço 6 

 
 

Imagem(2): 
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Imagem(3): 
 

  

 

 

Descrição(3): Cercamento - Poço 6 

 

  NÃO CONFORMIDADES   

Item 2.2: 

  Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em 
até 180 dias 

Item 2.3: 

  Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 

Item 2.4: 

  Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Item 2.11: 

  Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997). Prazo: Em até 180 dias 
 

Informações complementares: A outorga de captação do Poço 6 está em andamento, sendo assim, foi 
entregue cópia do protocolo da mesma, onde está discriminado o valor de vazão de aproximadamente 3,0 l/s. 
Notada a ausência de dosador de flúor. 
Data da inspeção:  02/05/2015 
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Localização da Captação Subterrânea - Poço Profundo nº 06 

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&amp;print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDAn9mkkwgM
http://www.doforms.com/


 

 

3.1.6 Captação Superficial da Represa de Afluente do Ribeirão Passa Cinco ς 

Portal dos Nobres 

 
 

  

 

Figura 7 - Imagem de satélite da Captação Superficial da Represa de Afluente do Ribeirão Passa Cinco ς Portal dos Nobres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí ς ARES-PCJ 

Rua Sete de Setembro, 751 Centro ς 13465-320 ς Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 /  3601.8965 ς www.arespcj.com.br 

33 

http://www.arespcj.com.br/


34 

 
 

  Captação Superficial  
 

 
 

Município:  Ipeúna 

Nome:  Captação Superficial da Represa de Afluente do Ribeirão Passa Cinco - Portal dos Nobres 

Coordenadas (see attached map): 
Latitude (degrees): -22.411259 
Longitude (degrees): -47.69548 
Altitude (meters): 578.593503 meters 
Accuracy (meters): 4.0 meters 

A área está devidamente identificada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A área está devidamente cercada?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe outorga para captação? :  Sim 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Validade da outorga:  Vigente 
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 

 

Vazão outorgada (L/s): 14 

Vazão captada média (L/s): 11 

Tipo de Captação:  Sucção afogada 

Dispositivos existentes: 

Barragem de acumulação 
Tomada d'água 
Tela 

 

Macromedidor: Na ETA 

Existe extintor no local? : Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

A validade do extintor está em dia?:  Sim 
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23 

 

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim 
Art. 5.6 da NBR 12213/1992 

 

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim 
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992 

 

Há acesso para manutenção?:  Sim 
Art. 5.10 da 12214/1992 

 

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim 
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992 

 

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom 

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Não 
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 

 

Vazão (m³/h)(1): 45 

Altura manométrica (mca)(1): 1 

 
 

Agência Reguladora ARES-PCJ 
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Potência (CV)(1): 3 

Quantidade(1):  1 

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992 

 

Existem vazamentos aparentes?:  Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe controle de vibração? :  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe plano de limpeza?: Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe plano de lubrificação?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

Existe plano de verificação de alinhamento?:  Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007 

 

A drenagem de gaxetas é adequada?:  Sim 
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem manômetro individual? :  Não 
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992 

 

As bombas possuem horímetro individual? :  Não 

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: 

  Válvula de retenção 

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : 

Partida suave (soft starter) 
Chave seccionadora 

 

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Operador local em tempo parcial 

Como é feita a comunicação com o centro de operações? : 

  Telefone 
 

Imagem(1): 
 

 
 

Descrição(1):  Vista Geral da Barragem e Tomada d'água em Vertedouro - Portal dos Nobres 

 
 



Imagem(2): 
 

  

 

 

Descrição(2):  Detalhamento do Vertedouro - Portal dos Nobres 

Imagem(3): 
 

 
 

Descrição(3):  Tubulação dentro do Vertedouro - Portal dos Nobres 
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Imagem(4): 
 

  

 

 

Descrição(4):  Registro de Entrada de Água Bruta na Elevatória da Captação - Portal dos 

Nobres. 

 
 

Descrição(5):  Registros de gaveta das tubulações de Entrada e Saída da Bomba da Elevatória de Captação de água bruta - 

Portal dos Nobres 

 
 

Imagem(5): 
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Imagem(6): 
 

  

 

 

Descrição(6): Conjunto moto-bomba da Elevatória de Captação de Água 

Superficial - Portal dos Nobres. 
 

 
 

Descrição(7):  Painel Elétrico do Conjunto moto-bomba da Captação superficial - Portal dos Nobres 

 
 

Imagem(7): 
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Imagem(8): 
 

  

 

 

Descrição(8):  Painel Elétrico do Conjunto moto-bomba da Captação Superficial - Portal 

dos Nobres 

 
 

Descrição(9):  Vista Geral dos Paineis Elétricos de todos os Conjuntos moto-bomba da EEAB da Captação Superficial, da 

ETA, da Captação Subterrânea do Poço Profundo nº 07 e da EEAT- Portal dos Nobres 

 
 

Imagem(9): 
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Imagem(10): 
 

  

 

 

Descrição(10): Extintor de Incêndio da Elevatória de Captação de água - Portal dos Nobres 

Imagem(11): 
 

 
 

Descrição(11):  Conjuntos moto-bomba da EEAT - Portal dos Nobres 
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Imagem(12): 
 

  

 

 

Descrição(12): Conjunto moto-bomba reserva da EEAT instalada 

- Portal dos Nobres 
 

 
 

Descrição(13): Conjunto moto-bomba da EEAT em funcionamento - Portal  dos Nobres 

 
 

Imagem(13): 
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