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1. INTRODUÇÃO 
 

A Lei Federal nº 11.445/2007 – diretrizes nacionais do Saneamento, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº 7.217/2010, apresenta o saneamento básico como o conjunto de 

serviços, infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, 

esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo 

das águas pluviais urbanas.  

A norma legal também prevê que todos os municípios respondam pelo planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, além de serem responsáveis pela 

prestação desses serviços, por meios próprios, ou através de terceiros. Desta forma, as 

funções de planejamento, regulação e fiscalização desses serviços são distintas e devem ser 

exercidas de forma autônoma. 

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, 

Capivari e Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada a partir da demanda de diversos municípios que, diante 

desta nova realidade, procuraram o Consórcio PCJ em busca de uma solução comum 

adequada, aliando menores custos operacionais a uma maior proximidade e atenção a 

realidade de cada município. 

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, a ARES-PCJ é uma entidade autônoma e 

independente, parceira dos municípios consorciados e conveniados, que atua visando 

conciliar tecnicamente os interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares 

(prefeituras), tendo como objetivos básicos: 

 Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos; 

 Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; 

 Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do 

prestador; 

 Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.  

 
Atualmente, a Agência Reguladora ARES-PCJ conta com 58 municípios consorciados e 

conveniados, tendo como Presidente eleito em Assembleia Geral, o Prefeito de Vinhedo – Sr. 

Jaime Cruz, como Primeiro Vice-Presidente, o Prefeito de Pedreira – Sr. Hamilton Bernardes 

Junior, e como Segundo Vice-Presidente, o Prefeito de Limeira – Sr. Mário Botion. 
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1.1. REFERÊNCIA NORMATIVA 
 

A fim de exercer seu poder normativo e estabelecer padrões de qualidade na prestação 

dos serviços, a ARES-PCJ emitiu a Resolução ARES-PCJ n° 48, de 28 de fevereiro de 2014, dispõe 

sobre a definição de “Não Conformidades” a serem verificadas na fiscalização da prestação 

dos serviços de água e esgoto e respectivos prazos para adequação, no âmbito dos municípios 

associados. Abaixo segue classificação quanto ao prazo para adequação das Não-

conformidades: 

Providências a médio prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que não são 

passíveis de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas; 

Providências a longo prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação 

ou vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser guardadas as 

proporções, postergadas;   

Providências imediatas: medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem 

tomadas prontamente, em função de risco de segurança, saúde ou operacionalidade do 

sistema. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

2.1 Município 

Prefeitura Municipal de Itapira 

Prefeito: JOSÉ NATALINO PAGANINI 

Endereço: Rua João de Moraes, 490 - Centro 

Telefone: (19) 38439-100 

Código ARES: 83 

Lei Municipal que autoriza Convenio de Cooperação: Lei Municipal nº 5.770 de2019 

 

2.2. PRESTADOR 
 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE  

Responsável legal: LUCAS PEREIRA GARDINALI 

Endereço: Rua Rui Barbosa, 918 - Centro 

Telefone: (19) 3913-9505 

 

3. EQUIPE TÉCNICA 

      3.1 ARES-PCJ 
 

Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil 

Daniel Manzi - Coordenador de Fiscalização – Engº Civil 

 

      3.2 Prestador 
 

Eng.º Denis Augusto Mathias – Diretor Técnico 

Engº Pereira Gardinali – Presidente do SAAE 
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4. PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
 
 O Município de Itapira aprovou Lei Complementar nº 5.205, de 13 de dezembro de 2013, 

instituindo a Política Pública Municipal de Saneamento básico do município. Por meio da Lei 

Complementar nº 5710 de 23 de julho de 2018 aprova e instituiu a revisão do Plano Municipal 

de Saneamento Básico de Itapira (PMSB), através da inclusão de Relatório de Revisão nº 4, 

Plano diretor de Água, Plano Diretor de Esgoto. Os planos citados acima foram elaborados 

pela empresa Equi Saneamento Ambiental, cujo último relatório de Revisão foi elaborado em 

jun/2018.   

 

5. DIAGNÓSTICO 
 

Nos dias 01 e 02/07/2019, foram realizadas inspeções de campo nos seguintes 

subsistemas de água e esgoto:  

 

 Captação Superficial – Ribeirão da Penha 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setores Vila Ilze, Sta. Bárbara   

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA – Setor Prados   

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Braz Cavenaghi 

 Reservatório Braz Cavenaghi 

 Reservatório ETA Quadrado 

 Reservatório ETA Redondo 

 Estação de Tratamento de Água – ETA Itapira; 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Santa Marta 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Juscelino Kubistchek 

 Estação Elevatória de Esgoto – EEEB Antônio Assad Alcici 

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Itapira 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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6. MACROAVALIAÇÃO

 6.1  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA 

 6.1.1.  Descrição Breve do SAA 

De acordo com a Macroavaliação fornecida pelo município de Itapira em maio de 2019, 

o abastecimento da cidade é realizado por 11 captações subterrâneas ativas, e 1 superficial,

com uma vazão total estimada de 241 L/s.  O município possui 21 reservatórios ativos, 

totalizando um volume de 11.190 m3.  

6.1.2. Componentes do SAA 

SUBSISTEMA EXISTENTES FISCALIZADOS EM JULHO/2019 
Captação Superficial 1 1 

Captação subterrânea 11 0 

Estação de Tratamento de Água 1 1 

Estação Elevatória de Água 5 3 

Reservatórios 21 3 

6.2.  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SES 

6.2.1.  Descrição do SES 

Segundo Macroavaliação fornecida pelo município, há 13 Estações Elevatórias de Esgoto 

Bruto operando na cidade. O tratamento do esgoto é efetuado em 3 ETE’s. A vazão total é de 

aproximadamente 280 L/s.   

6.2.2. Componentes do SES 

SUBSISTEMA EXISTENTES FISCALIZADOS EM JUNHO/2019 
Estação de Tratamento de Esgoto 3 1 

Estação Elevatória de Esgoto 13 1 
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6.3  ESQUEMA ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE ITAPIRA 

Abaixo, um esquema resumido do sistema de abastecimento público da cidade 
contendo os principais setores: 

Cap. Ribeirão da
Penha

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 
ITAPIRA

Res.
Setor 

Vila Ilze

Res. Setor 
Prados

Res.
Centro

Reservatório
ETA - Apoiado

Reservatório
ETA - Enterrado

EEAT Vila
Ilze

EEAT ETA
Prados

Res.
Setor Sta.
Bárbara

EEAT Sta. 
Bárbara

EEAT
Centro

Res.
Centro

Zona baixa

Zona alta

Res. Setor 
Cavenaghi

EEAT

Res.
Centro

Zona baixa

Zona alta

EEAT
Braz

Cavenaghi

Vila Figueiredo
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7. RECOMENDAÇÕES

A partir das inspeções realizadas são propostas as seguintes recomendações: 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 
PÁG. 

ANEXO 
Captação 

superficial – 
Ribeirão da 

Penha 

3.4 
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 

da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). 
Imediato Anexo p.1 

ETA Itapira 

5.2 
Ausência de tratamento e/ou destinação 

correta do lodo (Art. 57 do Decreto 
estadual nº 8.468/1976). 

Longo Anexo p.8 

5.7 

Ausência de Macromedidor com indicação 
direta de vazão ou volume nas entradas e 

saídas da ETA (Art. 5.6.6 da NBR 
12215/1992) 

Longo Anexo p.8 

5.20 
Ausência de licença de operação ou licença 
de operação vencida (Decreto Estadual nº 

8.678/1976) 
Longo Anexo p.8 

EEAT ETA (Vila 
Ilze, Sta. Bárbara 

e Reserv) 
4.8 

Existência de vazamentos aparentes (Art. 
2º da Lei Federal 11.445/2007). 

Imediato Anexo p.30 

EEAT Braz 
Cavenaghi 

4.4 
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 

da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23) 
Imediato Anexo p.34 

4.7 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 
12214/1992). 

Longo Anexo p.34 

EEEB Santa Marta 

7.4 
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 

da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23) 
Imediato Anexo p.41 

7.12 
Ausência de manutenção, limpeza, 

conservação e segurança (Normas e 
procedimentos técnicos pertinentes). 

Imediato Anexo p.41 

EEEB Juscelino 
Kubistchek 

7.4 
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 

da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23) 
Imediato Anexo p.49 

EEEB Antônio 
Assad Alcici 

7.4 
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 

da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23) 
Imediato Anexo p.54 

ETE Itapira 

8.3 
Ausência de CADRI para transporte do lodo 

ou CADRI vencido 
Longo Anexo p.59 

8.13 
DBO média de lançamento em desacordo 

com Decreto Estadual nº 8.468/1976 (DBO 
> 60 mg/L ou redução < 80%) 

Longo Anexo p.59 
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ETE Itapira 8.14 
Escadas e guarda-corpos existentes em 
condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 

12209/1992) 
Imediato Anexo p.59 
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ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 



CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS

Município

Itapira

Anexo - p1



Nome Coordenadas

Captação Ribeirão da penha

Latitude : 39.78373
Longitude : -100.445882
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Sim

Existe outorga para captação?
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Validade da outorga
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Sim Vigente

Vazão outorgada (m3/s) Vazão captada média (m3/s)

26

Tipo de Captação Dispositivos existentes

Sucção aspirada Tomada d'água

Comportas

Macromedidor Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Nenhum Não

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Não Sim

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Sim Sim

Há acesso para manutenção?
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Sim Sim

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Bom Instalada

Conjuntos de recalque(1)

Anexo - p2



Vazão (m³/h)
432

Altura manométrica (mca)
75

Potência (CV)
175

Quantidade
3

Conjuntos de recalque(2)

Vazão (m³/h)
648

Altura manométrica (mca)
75

Potência (CV)
250

Quantidade
1

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Há controle preventivo das bombas?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim

Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

Não Sim

As bombas possuem manômetro
individual?
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual?

Não Não

Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Volante de inércia Inversor de frequência

Partida suave (soft starter)

Como são operados os conjuntos de
recalque?

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Operador local 24h Telemetria

Existência de locais sem guarda-corpos ou
escadas ou em situação inadequada?

Realiza automonitoramento dos
parâmetros de qualidade da água?
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017

Não Sim

Ausência de manutenção, limpeza,
conservação e segurança?

Observações:

Não

Anexo - p3



FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista externa da Captação

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Comporta do canal de derivação

Imagens(3)

Imagem

Imagens(4)

Anexo - p4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4v--r7woM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P19$$1.jpg
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC474uovAgM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P21$$3.jpg


Imagem

Descrição
Poço de tomada de água bruta

Imagens(5)

Imagem

Descrição
Conjuntos moto-bomba

Imagens(6)

Imagem

Descrição
Barriletes da casa de bombas

Imagens(7)

Anexo - p5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4n7P8zwkM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P22$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4v-6n7QsM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P23$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4v-_vhAsM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P24$$6.jpg


Imagem

Descrição
Tratamento de lodo da ETA

Imagens(8)

Imagem

Descrição
Centrifuga de lodo

Imagens(9)

Imagem

Descrição
Tanque adensador de lodo

Anexo - p6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC43-rhvggM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P25$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4v-3u7wkM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P26$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4n7OlgAgM&amp;blobName=arespcj$$05242019192747$$Published$$2$$P27$$9.jpg


INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da inspeção
07/01/2019

RECOMENDAÇÕES

Item 3.4

Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Anexo - p7



ETA v7

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Município

  Itapira

Nome Coordenadas

ETA Itapira

Latitude : -22.436227
Longitude : -46.820061
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Vazão de projeto (L/s) Vazão média de operação (L/s)

250 84

Ausência de licença de operação ou
licença de operação vencida?
Decreto Estadual nº 8.678/1976

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

  Sim   Sim

A área está devidamente cercada e
protegida?
Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1992

Observações:

  Sim

Anexo - p8



Quantidade de tubulações de entrada: Quantidade de tubulações de entrada
macromedidas:

3

Macromedidor(es) de entrada: Medidores de entrada - Foto:

  Parshall com nível por medidor
ultrasônico

Quantidade de tubulações de saída: Quantidade de tubulações de saída
macromedidas:

Macromedidor(es) de saída: Medidores de saída - Foto:

  Nenhum

Anexo - p9

http://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4n6GmmgsM&blobName=arespcj$$05242019193100$$Published$$1$$P101$$6.jpg


COAGULAÇÃO

Há pré-cloração? Correção de pH

  Cloro Gás   Nenhum

Dosagem da correção de pH Coagulante

  Automática   Policloreto de Alumínio (PAC)

Dosagem de coagulante Há manutenção preventiva nos
dosadores?

  Automática

Usa carvão ativado? Tipo de mistura rápida

  Não   Hidráulico

Anexo - p10



FLOCULAÇÃO

Tipo de floculação Quantidade instalada

  Mecânico 8

Quantidade em operação Área total aproximada (m²)

6

A formação de flocos é visível? Observações:

  Sim

Anexo - p11



DECANTAÇÃO

Tipo de decantação Quantidade instalada

  Convencional 4

Quantidade em operação Área total aproximada (m²)

4

Os vertedores de água decantada estão
aparentemente nivelados?
Art. 5.10.8 da NBR 12216/1992

Há passagem de flocos para os filtros?

  Sim   Não

Qual a frequência de limpeza (dias)? Qual o destino da água de descarga de
fundo?

15   Outro

Anexo - p12



FILTRAÇÃO

Tipo de filtração Quantidade instalada

  Rápido 6

Quantidade em operação Área total aproximada (m²)

6

Frequência de limpeza (horas) Qual o destino da água de lavagem de
filtros?

40   Outro

Há vazamentos aparentes nas tubulações
dos filtros?

O material filtrante está sendo reposto está
sendo reposto de acordo com as
orientaçoes de projeto?

  Não   Sim

Anexo - p13



DESINFECÇÃO E FLUOR

Tipo de desinfecção Se utilizado cloro gás, há treinamento e
kits de emergência adequados?

  Cloro Gás   Sim

Usa poliortofosfato? Como é feita a aplicação de Flúor?
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017 e
Art. 12 da Resolução Estadual SS-65/2005

  Sim   Automático

Anexo - p14



LODO

Desidratação do lodo A destinação do lodo é adequada?

  Centrífuga   Sim

Existe CADRI para transporte do lodo da
ETA?
Decreto Estadual nº 8.468/1976

Observações:

  Não A CETESB emitiu parecer desfavorável para o
pedido de CADRI da ETA devido ao Aterro não
possui capacidade.

Anexo - p15



CASA DE QUÍMICA

As condições de limpeza da casa de
química são boas?
Art. 5.21 da NBR 12216/1992

A estocagem de produtos químicos é
adequada?
Art. 5.15 da NBR 12216/1992

  Sim   Sim

Como é feito o preparo dos produtos
químicos?
Art. 5.18 e 5.19 da NBR 12216/1992

Há vazamento aparente de produtos
químicos?

  Mecânico   Não

Anexo - p16



LABORATÓRIO

As condições de higiene e limpeza do
laboratório são boas?
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

  Sim   Sim

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existem chuveiros de emergência?
Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da
NBR 13035/1993

  Sim   Sim

Os operadores possuem EPIs (óculos,
luvas, etc)?
NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993

É realizado controle de qualidade dos
produtos químicos?

  Sim   Sim

Realiza Jar-Test periódicos?
Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

É realizado monitoramento de
cianobactérias no manancial?
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017

  Não   Sim

Em quantos pontos? Com qual frequência?

1   Mensal

Parâmetros de controle do processo
(análise local):
Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

Outros?

  Alumínio

  Cloro Residual Livre

  Coagulação

  Cor

  Ferro

  Fluoreto

  Manganês

  pH

  Turbidez

Há medição on-line na produção de água? Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

  Turbidez

  Cloro

  pH

  Telemetria

Produtos químicos vencidos? Observações:

  Não

Anexo - p17



CONTROLE DE QUALIDADE

Há controle físico/químico/bacteriológico
na rede de distribuição (para VISA)?

Em quantos pontos?
Anexo XX da Portaria de Consolidação nº 5/2017

  Sim 60

Com qual frequência? A água produzida atende aos padrões de
potabilidade?

  Semanal   Sim
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HIGIENE E SEGURANÇA

Escadas e guarda-corpos existentes estão
em boas condições?
Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou
escadas adequadas?
Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

  Sim   Não

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

Observações:

  Sim
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FOTOS

IMAGENS(1)

Imagem

Descrição
Lavador de gás

IMAGENS(2)

Imagem

Descrição
Chuveiro de emergência e lavador de olhos

IMAGENS(3)

Imagem

Descrição
Almoxarifado da ETA

IMAGENS(4)
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Imagem

Descrição
Casa de bombas

IMAGENS ADICIONAIS(1)

Imagem

Descrição
Medidor de vazão - Calha Parshall com medidor de nível ultrassônico

IMAGENS ADICIONAIS(2)

Imagem

Descrição
Vista dos floculadores

IMAGENS ADICIONAIS(3)
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Imagem

Descrição
Pré-decantador

IMAGENS ADICIONAIS(4)

Imagem

Descrição
Decantadores

IMAGENS ADICIONAIS(5)

Imagem

Descrição
Filtros rápidos

IMAGENS ADICIONAIS(6)
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Imagem

Descrição
Decantador sem vertedores

IMAGENS ADICIONAIS(7)

Imagem

Descrição
Relatórios de monitoramento

IMAGENS ADICIONAIS(8)

Imagem

Descrição
Medição on-line (Cloro, Turbidez e pH)

IMAGENS ADICIONAIS(9)
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Imagem

IMAGENS ADICIONAIS(10)

Imagem

Descrição
CCO da ETA

IMAGENS ADICIONAIS(11)

Imagem

Descrição
EPIs de laboratórios

IMAGENS ADICIONAIS(12)
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Imagem

Descrição
Armanezamento de reagentes

IMAGENS ADICIONAIS(13)

Imagem

Descrição
Kit emergencia cloro gás

IMAGENS ADICIONAIS(14)

Imagem

Descrição
Dosagem de Ortopolifosfato

IMAGENS ADICIONAIS(15)
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Imagem

Descrição
Bombeamento de ortopolifosfato, fluor e cloro

IMAGENS ADICIONAIS(16)

Imagem

IMAGENS ADICIONAIS(17)

Imagem

Descrição
Armazenamento de hipoclorito (emergencial e distritos)

IMAGENS ADICIONAIS(18)
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Imagem

Descrição
Armazenamento de fluor

IMAGENS ADICIONAIS(19)

Imagem

Descrição
Sistema de Cloro gás

IMAGENS ADICIONAIS(20)

Imagem

Descrição
Cilindro de Cloro gás
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NÃO CONFORMIDADES

Item 5.2

  Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo (Art. 57 do Decreto estadual nº
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.7

  Ausência de Macromedidor com indicação direta de vazão ou volume nas entradas e
saídas da ETA (Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.20

  Ausência de licença de operação ou licença de operação vencida (Decreto Estadual nº
8.678/1976). Prazo: em até 180 dias
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da inspeção
07/01/2019
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Município

Itapira

Nome Coordenadas

EEAT ETA

Tipo A área está devidamente cercada?

Água Tratada Sim

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Sim Nenhum

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Sim Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Sim Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?
Art. 5.10 da 12214/1992

Sim

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

Sim Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Instalada Sim

Conjuntos de recalque(1)

Vazão (m³/h)
144

Altura manométrica (mca)
75
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Potência (CV)
60

Quantidade
3

Conjuntos de recalque(2)

Vazão (m³/h)
144

Altura manométrica (mca)
35

Potência (CV)
30

Quantidade
2

Conjuntos de recalque(3)

Potência (CV)
100

Quantidade
2

Conjuntos de recalque(4)

Potência (CV)
50

Quantidade
1

Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

  Sim

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro
individual?
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

  Sim   Não

As bombas possuem horímetro individual? Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

  Não   Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Como são operados os conjuntos de
recalque?

  Inversor de frequência

  Partida suave (soft starter)

  Operador local 24h

  Telemetria

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

  Telemetria   Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Conjuntos moto-bombas (Reservatório ETA, Sistema Santa Bárbara, Sistema Vila Ilze)

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Barrilete da casa de bombas

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Vazamento Registro dos filtros ETA
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NÃO CONFORMIDADES

Item 4.8

Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data da inspeção
07/01/2019
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Município

Itapira

Nome Coordenadas

EEAT Braz Cavenaghi

Tipo A área está devidamente cercada?

Água Tratada Sim

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Sim Nenhum

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Não Não

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?
Art. 5.10 da 12214/1992

Sim

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

Sim Bom

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Sim
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Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

  Não

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro
individual?
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

  Não   Não

As bombas possuem horímetro individual? Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

  Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Como são operados os conjuntos de
recalque?

  Partida suave (soft starter)   Automação

  Telemetria

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

  Telemetria   Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Conjuntos moto-bomba

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Vista externa da casa de bombas
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NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4

Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.7

Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.7

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares
Recepção p reservatório Braz cavenaghi

Data da inspeção
07/02/2019
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Município

Itapira

Nome Coordenadas

EEAT ETA - Prados

Tipo A área está devidamente cercada?

Água Tratada Sim

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Sim Nenhum

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Sim Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Sim Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?
Art. 5.10 da 12214/1992

Sim Sim

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Instalada Sim

Conjuntos de recalque(1)

Vazão (m³/h)
200

Altura manométrica (mca)
43
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Potência (CV)
50

Quantidade
1

Conjuntos de recalque(2)

Vazão (m³/h)
400

Altura manométrica (mca)
30

Potência (CV)
100

Quantidade
1

Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Não

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro
individual?
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Sim Não

As bombas possuem horímetro individual? Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Como são operados os conjuntos de
recalque?

Inversor de frequência Automação

Telemetria

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

Telemetria Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista da casa de bombas

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Vista dos conjuntos moto-bomba

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Painéis elétricos
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Município

Itapira

Nome Coordenadas

Santa Marta

Tipo A área está devidamente cercada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Esgoto Bruto Sim

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Observações:

Sim

Gradeamento grosseiro
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de
operação?
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Sim

Qual a frequência de limpeza? Observações:

Desarenador Está em condições adequadas de
operação?

Não

Está em condições adequadas de limpeza? Qual a frequência de limpeza?

Não
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Existe poço pulmão?
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Volume aproximado (m³)

Não

Existe grupo gerador?
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV)

Não

A estação está sujeita a inundações? São frequentes?

Não

Solução adotada Macromedidor
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Nenhum

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Não Não

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Não

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

Não Ruim

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Instalada Não

Conjuntos de recalque(1)

Potência (CV)
30

Quantidade
2
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Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Não

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro
individual?

Sim Não

As bombas possuem horímetro individual? Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

Não Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Como são operados os conjuntos de
recalque?

Nenhum Automação

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

Telemetria Não
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
vista da área da EEEB

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Conj. moto-bomba 1

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Conj. moto-bomba 2

Imagens(4)
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Imagem

Descrição
Cobertura danificada

Imagens(5)

Imagem

Descrição
Painel elétrico

Imagens(6)

Imagem

Descrição
Tampas de inspeção deterioradas

Imagens(7)
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Imagem

Descrição
Vista geral da casa de bombas
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NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4

Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 7.12

Ausência de manutenção, limpeza, conservação e segurança (Normas e procedimentos
técnicos pertinentes). Prazo: Imediato
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Município

Itapira

Nome Coordenadas

EEEB Juscelino kubitschek

Latitude : -22.419229
Longitude : -46.829052
Altitude : 558.0 m
Accuracy : 37.925 m

Tipo A área está devidamente cercada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Esgoto Tratado Sim

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Observações:

Sim

Gradeamento grosseiro
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de
operação?
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Limpeza manual Sim

Qual a frequência de limpeza? Observações:

Desarenador Está em condições adequadas de
operação?

Limpeza manual Sim

Está em condições adequadas de limpeza? Qual a frequência de limpeza?

Sim
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Existe poço pulmão?
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Volume aproximado (m³)

Existe grupo gerador?
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV)

Sim 12

A estação está sujeita a inundações? São frequentes?

Não Não

Solução adotada Macromedidor
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Nenhum

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Não

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Sim Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Sim

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

Sim Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Instalada Sim

Conjuntos de recalque(1)

Vazão (m³/h)
982

Altura manométrica (mca)
8

Potência (CV)
20

Quantidade
2
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Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

  Não

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro
individual?

  Não

As bombas possuem horímetro individual? Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

  Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Como são operados os conjuntos de
recalque?

  Inversor de frequência   Automação

  Telemetria

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

  Telemetria   Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista geral da área

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Gerador de energia

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Painel de comando

Imagens(4)
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Imagem

Descrição
Vista da monovia

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4

Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Município

Itapira

Nome Coordenadas

EEEB Antônio Assad Alcici

Latitude : -22.420977
Longitude : -46.831739
Altitude : 692.0 m
Accuracy : 25.789 m

Tipo A área está devidamente cercada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Esgoto Bruto Sim

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Observações:

Sim

Gradeamento grosseiro
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de
operação?
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Limpeza manual Sim

Qual a frequência de limpeza? Observações:

Diária

Desarenador Está em condições adequadas de
operação?

Sim

Está em condições adequadas de limpeza? Qual a frequência de limpeza?

Sim Diária
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Existe poço pulmão?
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Volume aproximado (m³)

  Não

Existe grupo gerador?
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV)

  Sim

A estação está sujeita a inundações? São frequentes?

  Não

Solução adotada Macromedidor
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

  Nenhum

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

  Não

A Estação Elevatória permite livre
circulação de operadores?
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na Estação
Elevatória, inclusive natural?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

  Sim   Sim

A Estação Elevatória permite livre
circulação de ar?
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

  Sim   Sim

Existe iluminação para trabalhos
noturnos?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e
cabos elétricos?

  Não

Existe conjunto moto-bomba reserva?
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação
de bombas?
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

  Instalada

Conjuntos de recalque(1)

Vazão (m³/h)
160

Altura manométrica (mca)
12

Potência (CV)
15

Quantidade
2
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Existem vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

  Não

A drenagem de gaxetas é adequada?
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro
individual?

  Sim   Não

As bombas possuem horímetro individual? Existem dispositivos de proteção
antigolpe?

  Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e
proteção elétrica?

Como são operados os conjuntos de
recalque?

  Nenhum   Automação

  Telemetria

Como é feita a comunicação com o centro
de operações?

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

  Telemetria   Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista da área da EEEB

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Poço de sucção

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Conjuntos moto-bombas

Imagens(4)
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Imagem

Descrição
Poço de gradeamento

Imagens(6)

Imagem

Descrição
Detalhe do barrilete

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4

Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Anexo - p58

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgID4gPjKjwkM&amp;blobName=arespcj$$05242019192933$$Published$$1$$P15$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4n6GYsQoM&amp;blobName=arespcj$$05242019192933$$Published$$1$$P16$$6.jpg


ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Município

Itapira

Nome Coordenadas

ETE Itapira

Latitude : -22.406641
Longitude : -46.83872
Altitude : 677.0 m
Accuracy : 74.333 m

Vazão de projeto (L/s) Vazão média de operação (L/s)

385 200

Ano de início de operação Ausência de licença de operação ou
licença de operação vencida?
Decreto Estadual nº 8.468/1976

Sim

A ETE possui outorga de lançamento de
efluente em dia?

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Sim

A área está devidamente cercada e
protegida?

Macromedidor de entrada
Art. 5.6 da NBR 12209/1992

Sim Nenhum

A ETE possui by-pass?
Art. 5.4 da NBR 12209/1992

Observações:
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ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO

Existe elevatória de esgoto? Existe acesso para manutenção na EEE?
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

  Sim   Sim

Existe bomba reserva?
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe sistema de içamento das bombas?
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

  Sim   Não

As condições de iluminação/acesso estão
adequadas?
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Estado de conservação dos
equipamentos?

  Sim   Bom

TRATAMENTO PRELIMINAR

Correção de pH ? Odor desagradável no tratamento
preliminar?
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

  Não   Sim

Existe controle de odores no tratamento
preliminar?

Observações:

  Não

GRADEAMENTO GROSSEIRO

Gradeamento grosseiro Possui grade reserva?
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

  Limpeza manual   Sim

Possui grade fora de operação? Estado de conservação dos equipamentos

  Bom

Há reclamação de odor?
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Observações:

  Sim

GRADEAMENTO FINO

DESARENADOR

Desarenador Possui desarenador reserva?
Art. 6.1.2.4 da NBR 12209/1992

  Limpeza manual   Sim

Possui desarenador fora de operação? Estado de conservação dos equipamentos

  Regular

FLOCULAÇÃO/FLOTAÇÃO

LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO
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Tipo de lagoas de estabilização Número de lagoas:

Aeróbia

Facultativa

4

Número de lagoas em operação: O fundo da lagoa é revestido?

4 Sim

Tipo de revestimento Observações:

Lona

LODOS ATIVADOS - AERAÇÃO PROLONGADA

Número de tanques de aeração Número de sopradores
Art. 6.3.16 da NBR 12209/1992

2

Número de sopradores fora de operação Número de decantadores

Número de decantadores fora de operação Foi observado arraste de sólidos no
decantador?

Não

A aeração estava aparentemente
uniforme?

Qual a taxa média de OD no aerador
(mg/L)?
Art. 6.3.11 da NBR 12209/1992

Não 2

LODOS ATIVADOS - BATELADA

FILTROS BIOLÓGICOS

MEMBRANAS

DESINFECÇÃO

Tipo de desinfecção Se utilizado cloro gás, há treinamento e
kits de emergência adequados?
NR 15

Não Possui Não

DESIDRATAÇÃO DE LODO

Tipo
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

Possui equipamentos reserva?
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

Nenhum

Teor de sólidos médio do lodo desidratado
(%)

A destinação do lodo é adequada?

Possui CADRI?
Decreto Estadual nº 8.468/1976

O líquido separado do lodo retorna ao
tratamento?
Art. 7.6.9 da NBR 12209/1992

Não

LABORATÓRIO
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Há laboratório na ETE? As condições de higiene e limpeza são
boas?
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

  Não   Sim

Existem chuveiros de emergência?
Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da
NBR 13035/1993

Possui CCO?

CONDIÇÕES DE LANÇAMENTO

É realizado automonitoramento do padrão
de lançamento do efluente final?
Art. 24 da CONAMA 430/2013

Qual o pH médio de lançamento?
CONAMA 430/2011: 5,0 < pH < 9,0

  Sim 7

Qual o teor médio de SST (mL/L)?
CONAMA 430/2011: SST < 1 mL/L

Qual a DBO média de lançamento (mg/L)?

130

Eficiência média de remoção de DBO (%) Qual o teor médio de óleos e graxas
(mg/L)?
CONAMA 430/2011: Óleos e graxas < 100 mg/L

65

Presença de materiais flutuantes
lançamento (escuma)?

Macromedidor de saída

  Parshall com medidor de nível
ultrassônico

HIGIENE E SEGURANÇA

Os operadores possuem EPIs (óculos,
luvas, etc)?
NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993

Escadas e guarda-corpos existentes estão
em boas condições?
Art. 5.8 da NBR 12209/1992

  Não

Existem locais sem guarda-corpos ou
escadas adequadas?

Há vazamentos aparentes?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

  Não   Não

As condições gerais de manutenção,
limpeza, conservação e segurança são
adequadas?

Existe extintor no local?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

  Sim   Sim

A validade do extintor está em dia?
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A estocagem de produtos químicos é
adequada?

  Sim

Há produtos químicos vencidos? Observações:

FOTOS

Imagens(1)
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Imagem

Descrição
Guarda-corpo oxidado

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Canal de entrada de esgoto bruto

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Elevatória de esgoto bruto

Imagens Adicionais(1)
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Imagem

Descrição
conj. moto-bomba de esgoto bruto

Imagens Adicionais(2)

Imagem

Descrição
Escada de acesso

Imagens Adicionais(3)

Imagem

Descrição
Vista externa da EEEB

Imagens Adicionais(4)
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Imagem

Descrição
Vista geral das lagoas de estabilização

Imagens Adicionais(5)

Imagem

Descrição
Lagoa aerada

Imagens Adicionais(6)

Imagem

Descrição
Leito de secagem

Imagens Adicionais(7)
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Imagem

Descrição
Lagoa de aeração 01

Imagens Adicionais(8)

Imagem

Descrição
Lagoa de decantação 01

Imagens Adicionais(9)

Imagem

Descrição
Medidor de vazão de saída

Imagens Adicionais(10)
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Imagem

Descrição
Medidor de vazão de saida

Imagens Adicionais(11)

Imagem

Descrição
Vista geral da ETE

RECOMENDAÇÕES

Item 8.3

Ausência de CADRI para transporte do lodo ou CADRI vencido (Decreto Estadual nº
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 8.13

DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976  (DBO > 60
mg/L ou redução < 80%). Prazo: Em até 180 dias

Item 8.14

Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR
12209/1992). Prazo: Imediato

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares
Análise laboratório externo.

Data da inspeção
07/02/2019
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Município

Itapira
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Nome Coordenadas

ETA Redondo

A área está devidamente cercada?
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Sim

As condições de limpeza da área são
boas?

Tipo de reservatório

Enterrado

Tipo de material Capacidade (m³)

Concreto 1000

Compartimentação (número de câmaras) As condições visíveis de conservação do
reservatório são boas? (rachaduras,
corrosão, etc)
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim

Existe escada de acesso ao reservatório
em boas condições de uso?
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura?
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Não se aplica Não se aplica

O reservatório possui cobertura
adequada?
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos
reservatórios?
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Sim Sim

Existe tubo extravasor?
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível?
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Sim Sim

Macromedidor de entrada
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Nenhum Nenhum

Ocorre extravasamento do reservatório? O reservatório possui tampas de inspeção
em boas condições?
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

Não Sim

As tubulações de ventilação possuem
telas de proteção contra entrada de
insetos e pequenos animais?
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção
periódicas?
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Sim

Frequência de desinfecção (dias): Data da última limpeza

Existe tubo de descarga de fundo?
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas
instalações?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Não

Possui by-pass? Há guarda-corpo de proteção na escada
externa dos reservatórios elevados?
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994
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Não se aplica

Pára-raios?
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Não se aplica Não se aplica

É feito o acompanhamento e anotação das
medidas dos níveis de reservação?
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório?

Não Não

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

Observações:

Sim

FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista do reservatório
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Município

Itapira
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Nome Coordenadas

Braz Cavenaghi

Latitude : -22.418082
Longitude : -46.838487
Altitude : 610.0 m
Accuracy : 45.51 m

A área está devidamente cercada?
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Sim

As condições de limpeza da área são
boas?

Tipo de reservatório

Sim Elevado

Tipo de material Capacidade (m³)

Aço 1000

Compartimentação (número de câmaras) As condições visíveis de conservação do
reservatório são boas? (rachaduras,
corrosão, etc)
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim

Existe escada de acesso ao reservatório
em boas condições de uso?
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura?
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Sim Sim

O reservatório possui cobertura
adequada?
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos
reservatórios?
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível?
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Sim Sim

Macromedidor de entrada
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Nenhum Nenhum

Ocorre extravasamento do reservatório? O reservatório possui tampas de inspeção
em boas condições?
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

Não
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As tubulações de ventilação possuem
telas de proteção contra entrada de
insetos e pequenos animais?
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção
periódicas?
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Não

Frequência de desinfecção (dias): Data da última limpeza

09/02/2018

Existe tubo de descarga de fundo?
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas
instalações?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Não

Possui by-pass? Há guarda-corpo de proteção na escada
externa dos reservatórios elevados?
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Sim

Pára-raios?
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sim Sim

É feito o acompanhamento e anotação das
medidas dos níveis de reservação?
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório?

Sim Não

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

Observações:

Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista do Reservatório

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Escada marinheiro de acesso

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Vista da área
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

DIAGNÓSTICO E NÃO CONFORMIDADES EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

Município

Itapira
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Nome Coordenadas

Reservatório ETA quadrado

A área está devidamente cercada?
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Sim

As condições de limpeza da área são
boas?

Tipo de reservatório

Sim Apoiado

Tipo de material Capacidade (m³)

Concreto 600

Compartimentação (número de câmaras) As condições visíveis de conservação do
reservatório são boas? (rachaduras,
corrosão, etc)
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim

Existe escada de acesso ao reservatório
em boas condições de uso?
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura?
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Sim

O reservatório possui cobertura
adequada?
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos
reservatórios?
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Sim

Existe tubo extravasor?
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível?
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Sim Sim

Macromedidor de entrada
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Nenhum Nenhum

Ocorre extravasamento do reservatório? O reservatório possui tampas de inspeção
em boas condições?
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

Não

As tubulações de ventilação possuem
telas de proteção contra entrada de
insetos e pequenos animais?
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção
periódicas?
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Sim

Frequência de desinfecção (dias): Data da última limpeza

Existe tubo de descarga de fundo?
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas
instalações?
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sim Não

Possui by-pass? Há guarda-corpo de proteção na escada
externa dos reservatórios elevados?
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994
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Sim

Pára-raios?
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Não se aplica Não se aplica

É feito o acompanhamento e anotação das
medidas dos níveis de reservação?
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório?

Sim Não

Há condições adequadas de manutenção,
limpeza, conservação e segurança?

Observações:

Sim
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FOTOS

Imagens(1)

Imagem

Descrição
Vista do reservatório

Imagens(2)

Imagem

Descrição
Parede lateral

Imagens(3)

Imagem

Descrição
Detalhe da escada de acesso
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