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1. INTRODUÇÃO 

A Lei Federal nº 11.445/2007 - Política Nacional de Saneamento, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 7.217/2010, apresenta o saneamento básico como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.  

A norma legal também prevê que todos os municípios respondam pelo planejamento, 

regulação e fiscalização dos serviços de saneamento básico, além de serem, também, responsáveis 

pela prestação desses serviços, seja por meios próprios, ou através da contratação de terceiros. 

Desta forma, as funções de planejamento, regulação e fiscalização desses serviços são 

distintas e devem ser exercidas de forma autônoma, ou seja, por quem não acumula a função de 

prestador dos serviços, sendo necessária, portanto, a designação de outro órgão, no âmbito da 

administração direta ou indireta. 

A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e 

Jundiaí (ARES-PCJ) foi criada a partir da demanda de diversos municípios que, diante desta nova 

realidade, procuraram o Consórcio PCJ em busca de uma solução comum adequada, aliando 

menores custos operacionais a uma maior proximidade e atenção a realidade de cada município. 

Mais que um órgão regulador e fiscalizador, a ARES-PCJ é uma entidade autônoma e 

independente, parceira dos municípios consorciados, que atua visando conciliar tecnicamente os 

interesses de usuários, prestadores dos serviços e titulares (prefeituras), tendo como objetivos 

básicos: 

 Estabelecer padrões e normas para prestação dos serviços públicos; 

 Garantir o cumprimento do Plano Municipal de Saneamento; 

 Prevenir e reprimir o abuso do poder econômico; 

 Definir tarifas e outros preços para equilíbrio econômico e financeiro do prestador; 

 Garantir a eficiência e eficácia da prestação dos serviços.  

Atualmente a Agência Reguladora ARES-PCJ conta com 33 municípios consorciados e tem 

como Presidente eleito em Assembleia Geral o Prefeito de Corumbataí, Sr. Vicente Rigitano, bem 

como Primeiro Vice-Presidente o Prefeito de Cosmópolis, Sr. Antônio Fernandes Neto e como 

Segundo Vice-Presidente o Sr. Antônio Meira, Prefeito de Hortolândia. 
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DEFINIÇÕES 

 
Providências a médio prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que não são passíveis 

de aplicação imediata e/ou necessitem de estudos e avaliações mais detalhadas; 

Providências e longo prazo: medidas, ações ou atitudes necessárias que pela situação ou 

vulto, podem ser objeto de estudos e projetos específicos e podem ser, guardadas as proporções, 

postergadas;   

Providências imediatas: medidas, ações ou atitudes necessárias e passíveis de serem 

tomadas prontamente, em função de risco de segurança, saúde ou operacionalidade do sistema. 
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2. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

2.1  Município 

Prefeitura Municipal de Sumaré 

Prefeito: CRISTINA CONCEIÇÃO BREDDA CARRARA 

               Vice-Prefeito: LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN 

Endereço: Rua Dom Barreto, 1.303 - Centro 

Telefone: (19) 3399-5101 

E-mail: gabinetedoprefeito@sumare.sp.gov.br 

Código ARES: 29 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.410, de 23/08/2012 

 

2.2 Prestador 

Nome: DAE de Sumaré – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SUMARÉ 

Responsável legal: VALMIR FERREIRA DA SILVA – Diretor Presidente 

Endereço: Rua Emilio Leão Brambillia, 300 - Vila Miranda 

Telefone: (19) 3873-8730 

E-mail: presidencia@daesumare.com.br 

 

3. EQUIPE TÉCNICA 

3.1 ARES-PCJ 

Daniel Manzi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

Gabriel Guidolin Bertola – Prestador de Serviço – Engº Ambiental 

Iuri Botão – Ouvidor – Jornalista 

 

      3.2 Prestador 
Angelo Fernando Zoppi – Engº Civil 

José Carlos Ricci – Chefe da ETA II 
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4. RESULTADOS DA MACROAVALIAÇÃO E INDICADORES  

4.1 Sistemas de Água 

 

Figura 1 - Principais indicadores do sistema de água 

Município: 29 Sumaré

MANANCIAIS

Número de Captações: 5 superficiais e 5 subterrâneas

Proteção de Mananciais (ANA, 2010): Coleta a montante: 100 %

Tratamento a montante: 12 %

ETAs

Número de ETAs: 2 com vazão total de 880 L/s

Atendimento da população com água tratada: 95%

RESERVATÓRIOS

Número de Reservatórios: 31 com capacidade de 23.960 m³

Autonomia média: 7,56 horas

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA

Estações Elevatórias de Água: 16 Potência instalada: 3.455 CV

Consumo específico de Energia Elétrica (SNIS 2010 - IN058): 0,67 kWh/m³

Potência instalada específica: 0,80 kWh/m³

Relação Consumo/Potência instalada: 0,83

DISTRIBUIÇÃO

Extensão da Rede de Distribuição de Água: 710 km Produção per capita: 349,70 L/hab.dia

Número de ligações de água: 74.126 Cota per capita (ATLAS ANA - 2010): 238,92 L/hab.dia

Extensão de Rede por Ligação de Água (SNIS 2010 - IN020): 9,60 m/lig em 2010

Extensão de Rede por Ligação de Água: 9,58 m/lig em 2013

Índice de Perdas na Distribuição (SNIS 2010 - IN049): 51,94 %

Índice Bruto de Perdas Lineares (SNIS 2010 - IN050): 55,74 m³/dia.km

Índice de Perdas por Ligação (SNIS 2010 - IN 051): 566,24 L/lig.dia
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4.2 Sistemas de Esgotamento Sanitário 

 

Figura 2 - Principais indicadores do sistema de esgoto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município: 29 Sumaré

ETEs

Número de ETEs: 12 com vazão total de 47,5 L/s

Atendimento da população com coleta de esgoto: 100%

Atendimento da população com tratamento de esgoto: 12%

Eficiência média no tratamento: 90%

ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO

Estações Elevatórias de Esgoto: 0 Potência instalada: 0 CV

Consumo específico de Energia Elétrica (SNIS 2010 - IN059): 0,13 kWh/m³

Potência instalada específica: 0,00 kWh/m³

Relação Consumo/Potência instalada: 0,00

REDES COLETORAS

Extensão da Rede Coletora de Esgoto: 729 km

Número de ligações de esgoto: 74.126

Extensão de Rede por Ligação de Esgoto (SNIS 2010 - IN021): 10,10 m/lig em 2010

Extensão de Rede por Ligação de Esgoto: 9,83 m/lig em 2013
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5. PLANEJAMENTO 

5.1 Plano Municipal de Saneamento Básico 
 Não possui. 

5.2 Plano Diretor de Perdas 
Não possui. 

5.3 Outros Planos 
Não possui. 

6. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 18/06/2013 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e esgoto: 

 Manancial e captação Nascente do Marcelo; 

 Manancial e captação Represa do Marcelo; 

 Manancial e captação Represa Velha do Horto; 

 Manancial e captação Represa Nova do Horto;  

 Manancial e captação Rio Atibaia; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA I; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA II; 

 Estação Elevatória de Água Tratada – João Paulo II; 

 Reservatórios de 2x640 m³, 2.000 m³ e 400 m³; 

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Vila Flora; 

Na mesma ocasião foram solicitados dados adicionais sobre as redes de distribuição de água 

e coletoras de esgoto, a seguir apresentados. 

http://www.arespcj.com.br/
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Figura 3 - Sistemas fiscalizados em 18/06/2013 

6.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA 

6.1.1 Descrição do SAA 
 

 O sistema de abastecimento de água de Sumaré é composto por 5 (cinco) captações 

superficiais, denominadas  como  Nascente do Marcelo, Represa do Marcelo, Represa Nova do Horto, 

Represa Velha do Horto e a captação no Rio Atibaia, com vazão total de captações da ordem de 660 

L/s, que é responsável por 75% (setenta e cinco por cento) do volume distribuído, sendo outras 5 

(cinco) captações subterrâneas, responsável pelo restante do volume. 

A água aduzida por estes sistemas recebe tratamento em duas ETAs, com desinfecção por 

dióxido de Cloro (ClO2), que posteriormente segue por gravidade para reservatório enterrado e semi-

enterrados para distribuição. 

6.1.2 Componentes do SAA 
SUBSISTEMA EXISTENTES FISCALIZADOS EM 18/06/2013 

Manancial e Captação 10 5 (50%) 

Adutora de Água Bruta - - 

Estação de Tratamento de Água 2 2 (100%) 

Adutora de Água Tratada - - 

Estação Elevatória de Água 16 1 (6,5%) 

Reservatório 31 (23.960m³) 4 (3.680m³ - 15,4%) 

Rede de Distribuição 710 km - 
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6.1.3 SISTEMAS FISCALIZADOS PARA O PRESENTE RELATÓRIO 

6.1.3.1 Manancial (MAN) – NASCENTE DO MARCELO 
   

Local Rua José Ferreira Gomes 

Latitude 22o49’35” S 

Longitude 47 o 16’41” O 

Altitude 574m 

 

 

 

Figura 4 - Imagem de satélite  

 

 Constatações: 

A Nascente do Marcelo é canalizada e direcionada a um poço de bombeamento, sem 

sinalização informando que se trata de manancial para abastecimento público e sem perímetro de 

inspeção sanitária e sem vistorias periódicas das áreas de entorno. Não há indícios de fontes 

pontuais ou difusas de polução ou eutrofização acelerada. Por se tratar de uma nascente, não há 

monitoramento de cianobactérias. Tem bom acesso e está em boas condições. O local possui 

iluminação noturna. Não há conflitos aparentes quanto ao uso da água. Não apresenta rodovias nem 

atividade agrícola. O manancial não abastece outros municípios e não há indícios de inundações. 
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Providências necessárias 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de manancial 

para abastecimento público 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 

 

6.1.3.2 Captação (CAP) – NASCENTE DO MARCELO 
 

Local Rua José Ferreira Gomes 

Latitude 22o49’35” S 

Longitude 47 o 16’41” O 

Altitude 574m 

Número de bombas 2 

Potência instalada 120 CV - 2x60 CV (80 L/s) 

 

 

 

Figura 5 - Estação de captação de água  

 Constatações: 

Outorga de captação está vencida. Capta em média 80 L/s através de poço de sucção 

aspirada. Há bom acesso para manutenção, com acesso protegido contra estranhos e possíveis 

alagamentos. Apresenta erosão após a captação. Existe iluminação noturna e as instalações elétricas 
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estão em bom estado de conservação. Existe conjunto motobomba reserva a ser instalado. Não há 

facilidade para instalação de bombas e não apresenta planos de limpeza e manutenção preventiva. A 

vazão captada é estimada pela potência da bomba. 

 
 

 

 

 

6.1.3.3 Manancial (MAN) – REPRESA DO MARCELO 
   

Local Rua Marcelo Pedroni 

Latitude 22o49’24” S 

Longitude 47 o 16’54” O 

Altitude 556m 

 

 

Figura 6 - Imagem de satélite  

Providências necessárias 

Imediatas 
Regularização da Outorga; 

Instalação da bomba reserva 

Médio prazo Instalação de macro medição 

Longo prazo Nenhuma 

http://www.arespcj.com.br/


 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

 

13 

 

 Constatações:  

Represa com barramento em terra em sequência de mais 02 (duas) represas para 

regularização de vazão, sem sinalização informando que se trata de manancial para abastecimento 

público e sem perímetro de inspeção sanitária. Não há indícios de fontes pontuais ou difusas de 

polução, nem de eutrofização. Não há monitoramento de cianobactérias.  

Tem bom acesso e está em boas condições. Possui iluminação noturna. Não há conflitos 

aparentes quanto ao uso da água. Existem rodovias a montante e o manancial não abastece outros 

municípios e não há indícios de inundações. 

 

Providências necessárias 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de manancial 

para abastecimento público 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 

 

6.1.3.4 Captação (CAP) – REPRESA DO MARCELO 
 

Local Rua Marcelo Pedroni 

Latitude 22o49’24” S 

Longitude 47 o 16’54” O 

Altitude 556m 

Número de bombas 2 

Potência instalada 175 CV – 100 CV + 75 CV 
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Figura 7 - Estação de captação de água  

 Constatações: 

Outorga de captação está vencida. Capta através de sucção aspirada de poço de sucção e 

possui barragem de nível e acumulação com tomada d’água em condições adequadas, com 

gradeamento. Há bom acesso para manutenção, com acesso protegido contra estranhos. Não há 

erosão aparente ou evidências de inundação. Existe iluminação noturna e as instalações elétricas 

estão em bom estado de conservação. Existe conjunto motobomba reserva em estoque. Não há 

talha e monovia enquanto facilidade para instalação de bombas, nem planos de limpeza e 

manutenção preventiva. Não apresenta macro medição na captação e a comunicação com CCO é 

feita via telefone. 

 

 

Figura 8 - Painéis elétricos da captação Represa 
do Marcelo 

 

 

Figura 9 – Conjunto de Bombas da captação 
Represa do Marcelo 
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6.1.3.5 Manancial (MAN) – REPRESA VELHA DO HORTO 
   

Local Rua Marcelo Pedroni 

Latitude 22o50’42” S 

Longitude 47 o 15’13” O 

Altitude 555m 

 

 

Figura 10 - Imagem de satélite  

 

 Constatações:  

Represa com barramento em terra, sem sinalização informando que se trata de manancial 

para abastecimento público e sem perímetro de inspeção sanitária. Não existe plano de vistorias das 

áreas no entorno. Há indícios de fontes pontuais ou difusas de polução. Visivelmente a represa não 

Providências necessárias 

Imediatas Nenhuma 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 
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apresenta indícios de eutrofização, e não há monitoramento de cianobactérias. São analisados em 

cada hora o pH, alcalinidade, cor e turbidez, na chegada da ETA I. 

Tem bom acesso, mas as vias apresentam algumas avarias, e não existe iluminação noturna. 

Não há conflitos aparentes quanto ao uso da água, e o manancial não abastece outros municípios e 

apresenta indícios de inundações de 2 a 3 vezes ao ano. 

A montante da represa, apresenta cultura agrícola unifamiliar de subsistência, e apresenta 

recebimento de esgoto, por apresentar surfactantes em sua superfície. 

A Represa Velha do Horto recebe através de filtro lento contribuição da represa nova do 

horto. 

 

Figura 11 - Detalhes do manancial Velha do Horto 

 

 

Figura 12 - Detalhes do manancial Velha do Horto 

 

Providências necessárias 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de manancial 

para abastecimento público 

Médio prazo Desassoreamento da represa, e 

manutenção no entorno 

Longo prazo Nenhuma 

 

6.1.3.6 Captação (CAP) – REPRESA VELHA DO HORTO 

Local Rua Marcelo Pedroni 

Latitude 22o50’42” S 

Longitude 47 o 15’13” O 

Altitude 555m 

Número de bombas 3 

Potência instalada 550 CV = 2x125 CV + 300 CV 
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Figura 13 - Estação de captação de água  

 Constatações: 

Outorga de captação vencida. Capta através de sucção afogada e possui barragem de 

acumulação adequada, mas com volume reduzido devido ao assoreamento. Os dispositivos de 

gradeamento, conjunto de comportas e poço de sucção não estão adequados. 

Há bom acesso para manutenção, com acesso protegido contra estranhos. Não há erosão 

aparente, mas com evidências de infiltração na casa de bombas e inundações de 2 a 3 vezes por ano. 

Não há iluminação noturna e as instalações elétricas estão abaixo da cota de inundação, mas 

estão em bom estado de conservação. Existe conjunto motobomba reserva instalada. Não há talha e 

monovia enquanto facilidade para instalação de bombas, nem planos de limpeza e manutenção 

preventiva. Não apresenta macro medição na captação e a comunicação com CCO é feita via 

telefone.  

 

Figura 14 - Painéis elétricos da captação 
Represa Velha do Horto 

 

 

Figura 15 – Conjunto de Bombas da captação 
Represa Velha do Horto 
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6.1.3.7 Manancial (MAN) – REPRESA NOVA DO HORTO 
 

Local Prox. Rua Joaquim Ferreira Gomes 

Latitude 22o51’01” S 

Longitude 47 o 15’29” O 

Altitude 562m 

 

 

Figura 16 - Imagem de satélite  

 

 Constatações:  

Represa com barramento em terra, sem sinalização informando que se trata de manancial 

para abastecimento público e sem perímetro de inspeção sanitária. Não existe plano de vistorias das 

áreas do entorno, mas por haver proximidade da rodovia dos Bandeirantes, é possível fonte de 

indícios de fontes pontuais ou difusas de polução. Aparentemente a represa não apresenta indícios 

Providências necessárias 

Imediatas Identificação do local e Manutenção geral 

Médio prazo Controle de infiltração na casa de bombas 

Longo prazo Nenhuma 

http://www.arespcj.com.br/


 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

 

19 

de eutrofização, e não há monitoramento de cianobactérias. São analisados em cada hora o pH, 

alcalinidade, cor e turbidez, na chegada da ETA I. 

Tem bom acesso, mas as vias apresentam algumas avarias, e não existe iluminação noturna. 

Não há conflitos aparentes quanto ao uso da água, e o manancial não abastece outros municípios e 

não tem indícios de inundações. 

A montante da represa apresenta cultura agrícola unifamiliar de subsistência de milho, soja e 

gado. 

 

Figura 17 - Tomada d’água do Manancial Represa 

Nova do Horto 

 

Figura 18 - Detalhes do manancial Nova do Horto 

 

 

Providências necessárias 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de manancial 

para abastecimento público 

Médio prazo Proteção no acesso ao reservatório 

Longo prazo Nenhuma 

 

6.1.3.8 Captação (CAP) – REPRESA NOVA DO HORTO 
 

Local Prox. Rua Joaquim Ferreira Gomes 

Latitude 22o50’57” S 

Longitude 47 o 15’25” O 

Altitude 557m 

Número de bombas 2 

Potência instalada 425 CV = 125 CV + 300 CV 
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Figura 19 - Estação de captação de água  

 Constatações: 

Outorga de captação vencida. Capta através de sucção afogada e possui barragem de 

acumulação adequada, mas com volume reduzido devido ao assoreamento, porém apresenta uma 

área extensa. Há bom acesso para manutenção, com acesso protegido contra estranhos. Não há 

erosão aparente e nem inundações. Possui filtro lento que não está funcionando adequadamente. 

Há iluminação noturna e as instalações elétricas estão em bom estado de conservação. Existe 

conjunto motobomba reserva instalada, porém com potência menor. No conjunto das bombas há 

monovia, mas não tem talha instalada, nem planos de limpeza ou manutenção preventiva. Não 

apresenta macro medição na captação e a comunicação com CCO é feita via telefone.  

 

Figura 20 - Painéis elétricos da captação 
Represa Nova do Horto 

 

 

Figura 21 – Conjunto de Bombas da captação 
Represa Nova do Horto 
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6.1.3.9 Manancial (MAN) – RIO ATIBAIA 
   

Local Estrada São Bento 

Latitude 22o45’45” S 

Longitude 47 o 10’33” O 

Altitude 544m 

 

 

 

Figura 22 - Imagem de satélite  

 

Providências necessárias 

Imediatas 
Manutenção e colocação de guarda corpo 

na área dos filtros 

Médio prazo 
Troca de bomba reserva menos por uma 

equivalente a utilizada 

Longo prazo Nenhuma 
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 Constatações:  

Tomada de água localizada a margem esquerda do Rio Atibaia, no município de Paulínia, sem 

sinalização informando que se trata de manancial para abastecimento público. Não existe plano de 

vistorias das áreas do entorno, e por se tratar de um curso d’água corrente. Não são visíveis indícios 

de fontes pontuais ou difusas de polução ou indícios de eutrofização, e não há monitoramento de 

cianobactérias. O monitoramento físico, químico e bacteriológico e feito na chegada da ETA II. 

Tem fácil acesso, mas as vias apresentam algumas avarias, não existe iluminação noturna e 

não há conflitos aparentes quanto ao uso da água. O manancial abastece outros municípios e não 

tem indícios de inundações. 

Por se tratar de um curso d’água cuja nascente situa-se no município de Nazaré Paulista e 

percorre aproximadamente 165 km, tem variáveis culturas agrícolas em sua extensão, com rodovias 

e ferrovias. 

Pela proximidade da região petrolífera de Paulínia, a captação possui material de emergência 

fornecido pela Petrobrás, para conter possíveis contaminantes, caso haja algum vazamento. 

 

Providências necessárias 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de manancial 

para abastecimento público 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 

 

6.1.3.2 Captação (CAP) – RIO ATIBAIA 
 

Local Estrada São Bento 

Latitude 22o45’45” S 

Longitude 47 o 10’33” O 

Altitude 544m 

Número de bombas 5 

Potência instalada 1.750 CV = 5 x 350 CV 
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Figura 23 – Sistema de Bomba na Captação Rio Atibaia 

 

 Constatações: 

Outorga de captação vencida. Capta através de sucção aspirada. Apresenta tomada d’água, 

gradeamento, desarenador por caixa linear, sistema de comportas e poço de sucção adequado ao 

sistema de captação existente. 

Há bom acesso para manutenção, com talha e monovias instalada tanto nas bombas como 

no sistema de gradeamento, e acesso protegido contra estranhos. Não há erosão aparente e nem 

inundações.  

Não há iluminação noturna e as instalações elétricas estão em bom estado de conservação, 

uma vez que são novos devido a incêndio nos painéis elétricos ocorrido no final de 2012. Existe 

conjunto motobomba reserva instalada. Não há planos de limpeza e manutenção preventiva. Não 

apresenta macro medição na captação, porém na chegada da ETA II existe calha Parshall para 

medição do volume captado e a comunicação com CCO é feita via telefone. 
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Figura 24 - Painéis elétricos da captação Rio Atibaia 

 

 
 

 

 

 

6.1.3.11 Estação de Tratamento de Água (ETA I) 
 

Local Rua Emilo Leão Brambilla, 300 

Latitude 22o49’30” S 

Longitude 47 o16’18” O 

Altitude 599 m 

Vazão nominal 320 L/s 

Tipo Convencional 

Providências necessárias 

Imediatas Regularização da Outorga 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 
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Figura 25 - Imagem de satélite da Estação de Tratamento de Água 

 

 Constatações: 

A ETA está protegida contra acesso de estranhos, com identificação da área e boas condições 

de limpeza. Não apresenta macromedidores para distribuição. Os operadores mantém comunicação 

com demais unidades via telefone. Não há dispositivo específico para aeração.  

Possui 04 (quatro) decantadores de alta taxa que estão necessitando de adequações devido a 

aumento de vazão de operação (320 L/s) em função da vazão de projeto (125 L/s). Os decantadores 

possuem área total aproximada de 200m², com guarda-corpos em boas condições, com limpeza 

diária no período noturno. Por falta de adequação do decantador, foi verificada passagem de flocos 

para os filtros. O lodo dos decantadores é atualmente descartado na represa. Há 08 (oito) filtros em 

boas condições com fluxo descendente, com frequência de lavagem dos filtros é de 01 (uma) por 

noite, com água tratada de reservatório.  

Os filtros não apresentaram bolhas e não havia carreamento aparente de leito filtrante. 

Quando se faz necessária a substituição ou reposição do material filtrante, são seguidas orientações 

técnicas do projeto. 

A casa de química possui boas condições estruturais e de limpeza. O floculante utilizado é o 

PAC – policloreto de alumínio, armazenado em tanque. A correção de pH é feita com Cal, também 

armazenado adequadamente. A desinfecção é feita com Cloro gás, e os operadores tem treinamento 

de kits de emergência para casos de vazamentos. 
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O laboratório possui boas condições de limpeza. Existem equipamentos para análise de: Cor, 

Cloro Residual, odor, pH, Turbidez. Há controle da água na entrada da ETA com Cor, Cloro Residual, 

odor, pH, Turbidez. Há controle da água na saída da ETA com Cor, Cloro Residual, odor, pH, Turbidez. 

 

 

 

Figura 26 – Entrada de água bruta 

 

Figura 27 – Depósito de Cal  

 

 

Figura 28 - Tanques de armazenamento de Gás 
Cloro 

 

Figura 29 – Dosadores de Gás Cloro 
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Figura 30 - Tanques de Sulfato de Alumínio - PAC 

 

Figura 31 – Calha Parshall modificada por 
aumento da vazão 

 

 

Figura 32 – Tanques de decantação 

 

Figura 33 – Tanques de decaantação com arraste 
de flocos para os filtros 

 

 

Figura 34 – Filtros rápidos 

 

Figura 35 – Instalações de novos filtros – 
Abandono da obra. 

 

http://www.arespcj.com.br/


 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

 

28 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.12 Estação Elevatória de Água (EEA) – João Paulo II 
 

Local Rua Emilio Leão Brambilla, 300 

Latitude 22o49’31” S 

Longitude 47o16’20” O 

Altitude 599m 

Número de bombas 2 

Potência instalada 150 CV = 2 x 75 CV 

 

 

Figura 36 - Imagem de satélite  

 

 Constatações: 

Maior sistema de elevação de água tratada do município. Não apresenta plano de limpeza e 

não ocorrem inundações no local. A EEAT está em bom estado de conservação, protegida e permite a 

livre circulação de operadores. Há conjunto motobomba reserva e instalada. Não apresenta 

manutenção preventiva (vibração, aquecimento e rolamentos). 

Providências necessárias 

Imediatas 
Fechamento do local onde seria instalado 

o novo filtro 

Médio prazo 
Adequação da medição de vazão para as 

vazões atuais de operação  

Longo prazo Nenhuma 
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Há facilidade para retirada de bombas e válvula de retenção tipo portinhola dupla em cada 

recalque. Conjuntos: 2 x 385,2m³/h x 37,1 mca x 75 CV. 

 Os conjuntos não possuem manômetros ou horímetros individuais e não há macromedidor 

instalado. A operação é local de 24 horas. A EEAT permite boa circulação de ar e tem boa iluminação, 

inclusive natural. Há extintor no local e os quadros e cabos elétricos aparentam bom estado. O 

sistema apresenta válvula de retenção para prevenção de efeitos de transitórios hidráulicos. 

 

Figura 37 - Equipamentos hidráulicos da estação 
elevatória 

 

Figura 38 - Instalações elétricas 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3.13 Estação de Tratamento de Água (ETA II) 
 

Local Estrada Sumaré, 361 

Latitude 22o47’32” S 

Longitude 47 o12’19” O 

Altitude 658 m 

Vazão nominal 450 L/s 

Tipo Convencional + Pulsator 

Providências necessárias 

Imediatas Nenhuma 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 
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Figura 39 - Imagem de satélite da Estação de Tratamento de Água ETA II 

 

 Constatações:  

A ETA está protegida contra acesso de estranhos, com identificação e boas condições de 

limpeza. Não apresenta macromedidores para distribuição. Os operadores mantém comunicação 

com unidades via telefone. Não há dispositivo específico para aeração.  

Possui 02 (dois) decantadores que estão em boas condições, com área total aproximada de 

500m², com guarda-corpos em boas condições, com limpeza frequente a cada 6 meses. 

O decantador não apresentou passagem de flocos para o filtro e atualmente o descarte de 

lodo e feito na galeria, através de raspadores no fundo, mas o descarte do lodo não está conforme 

preconiza o estudo ambiental, licenças e projetos. 

Há 04 (quatro) filtros em boas condições com fluxo descendente, com área aproximada de 

144 m², com frequência de lavagem dos filtros de 01 filtro por dia, com água tratada de reservatório, 

e a descarga enviado para a recirculação. 

Os filtros não apresentaram bolhas, e não havia carreamento aparente de leito filtrante. 

Quando se faz necessária a substituição ou reposição do material filtrante, são seguidas orientações 

técnicas do projeto. 

A casa de química possui boas condições estruturais e de limpeza. O floculante utilizado é o 

PAC – policloreto de alumínio, armazenado em tanque. A correção de pH é feita com Cal, 

armazenado adequadamente. A desinfecção é feita com Cloro liquido por sistema evaporador por 
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diferença de pressão, e os operadores tem treinamento de kits de emergência para casos de 

vazamentos. É empregado carvão ativado quando há problemas com odor e gosto. 

O laboratório possui boas condições de limpeza. Existem equipamentos para análise de: Cor, 

Cloro Residual, odor, pH, Turbidez, ferro, bacteriológico e uma autoclave, todos os equipamentos são 

calibrados anualmente. Há controle da água na entrada da ETA com Cor, Cloro Residual, odor, pH, 

Turbidez, ferro, bacteriológico. Há controle da água na saída da ETA com Cor, Cloro Residual, odor, 

pH, Turbidez, ferro, bacteriológico. O laboratório analisa também amostras de esgoto das ETEs, mas 

há planos para separação dos laboratórios. 

A 1ª etapa da ETA, de processo convencional, recebeu reforma completa com término em 

2012. A 2ª etapa foi executada no mesmo período, mas com emprego de tecnologia “pulsator”, que 

ainda não tem operação plenamente dominada pelo DAE com vazão atual de cerca de 120 L/s.  

 

Figura 40 – Entrada de água bruta 

 

Figura 41 – Dosador de Cal  

 

 

Figura 42 – Sistema de tratamento convencional 

 

Figura 43 – Sistema de tratamento tipo Pulsator 
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Figura 44 - Tanques de Policloreto de Alumínio - 
PAC 

 

Figura 45 – Misturador de Cal 

 

 

Figura 46 – Evaporador de cloro líquido por 
diferença de pressão 

 

Figura 47 – Floculadores 

 

 

Figura 48 – Decantadores 

 

Figura 49 – Sistema Pulsator 
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Figura 50 – Laboratório 

 

Figura 51 – Laboratório 

 

 

Figura 52 – Laboratório Autoclave 

 

Figura 53 – Laboratório 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providências necessárias 

Imediatas Nenhuma 

Médio prazo Operação plena da 2ª etapa 

Longo prazo Nenhuma 
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6.1.3.14 Reservatórios (RES) junto da ETA I  
 

Local Rua Emilio Leão Brambilla, 300 

Latitude 22o49’31” S 

Longitude 47o16’19” O 

Altitude 599m 

Capacidade 3.680m³ 

 

 

Figura 54 – Reservatório enterrado 640 m
3
 

 

Figura 55 – Reservatório enterrado 640 m
3
 

 

 

Figura 56 – Reservatório elevado 400 m
3
 

 

Figura 57 – Reservatório semi-enterrado 
 2.000 m

3
 

 Constatações:  

Os 02 (dois) reservatórios enterrados com volume de 640 m³ cada possuem área cercada e 

sinalizada com boas condições de limpeza e aparentemente boa condição de conservação, sem 
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rachaduras ou corrosão evidentes. Há tampas adequadas de inspeção. Há tubulações de ventilação e 

extravazão e iluminação noturna. Há medição de nível por flutuador, com anotação horária dos 

níveis operacionais pelos operadores. Não apresenta macromedição na saída do reservatório, e não 

ocorre extrasamento do reservatório, mas tem instalado o tubo extravasor. É realizada limpeza 

periódica do reservatório anualmente, sendo a última realizada em 12/2012. 

O reservatório elevado com volume de 400 m³ possui área cercada e sinalizada com boas 

condições de limpeza e aparentemente boa condição de conservação, sem rachaduras ou corrosão 

evidentes. Há tampas adequadas de inspeção. Há tubulações de ventilação e extravazão, além de 

pára-raios e iluminação noturna. Há medição de nível por flutuador, com anotação horária dos níveis 

operacionais pelos operadores. Não apresenta macromedição na saída do reservatório, e não ocorre 

extrasamento do reservatório, não apresenta guarda corpo na escada e nem na laje de cobertura, 

mas tem instalado o tubo extravasor. É realizada limpeza periódica do reservatório anualmente, 

sendo a última realizada em 12/2012. 

O reservatório semi-enterrado com volume de 2.000 m³, com área cercada e sinalizada com 

boas condições de limpeza e aparentemente boa condição de conservação, mas com rachadura com 

vazamento aparente. Há tampas de inspeção. Há tubulações de ventilação e extravazão, que não 

impedem a entrada de insetos e pequenos animais. Há iluminação noturna. Há medição de nível por 

flutuador, com anotação horária dos níveis operacionais pelos operadores. Não apresenta 

macromedição na saída do reservatório, e não ocorre extrasamento do reservatório, mas tem 

instalado o tubo extravasor. É realizada limpeza periódica do reservatório anualmente, sendo a 

última realizada em 12/2012. 

 

Figura 58 – Vazamento no reservatório  
semi-enterrado 

 

Figura 59 – Ventilação e tubo extravazor sem 
proteção contra insetos e pequenos animais 
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6.1.3.15 Rede de Distribuição de Água (RDA) 
 Constatações: 

Existe cadastro técnico da rede, mas não em meio digital e nem geoposicionado. Existem 6 

(seis) macromedidores instalados que cobrem 5% da área do município. Existe micromedição em 

98,5% da rede, sem cobrança por estimativas ou outros usos não medidos. Existem pontos de 

descarga na rede, operados apenas em casos de manutenção. Não existe levantamento de pressões 

e a rede ainda não está setorizada. Não há cadastro dos registros de rede e nem programa de 

manutenção preventiva nestes pontos. Não há zonas sujeitas a intermitência ou racionamento. Não 

há programa para troca dos hidrômetros, que apresentam idade média de 8 anos. Não são realizadas 

aferições de hidrômetros em bancadas. Há pesquisa de vazamentos, mas não há controle de 

pressões na rede. Há ensaio de recebimento de novas redes e programa de combate a fraudes. Há 

controle do cloro residual livre em 247 pontos da rede de distribuição, com frequência mensal de 

coleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providências necessárias 

Imediatas 

Instalação de telas de proteção na placas 

de ventilação e extravazão contra entrada 

de insetos e pequenos animais;  

Reparo de vazamento no reservatório de 

2.000m³ 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 

Providências necessárias 

Imediatas 
Instalação do Programa de Controle de 

Perdas 

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 
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6.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES 

6.2.1 Descrição do SES 
 

O sistema de esgotamento sanitário de Sumaré conta com 100% de cobertura das ligações 

existentes de água com rede coletora de esgoto, sendo apenas 12% deste volume tratado. A 

eficiência média das 12 ETEs existentes é de 90%. 

 

6.2.2 Componentes do SES 
 

SUBSISTEMA EXISTENTES FISCALIZADOS EM 02/07/2013 

Rede Coletora 729 km - 

Estação Elevatória de Esgoto 12 - 

Estação de Tratamento de Esgoto 12 1 (8,3%) 

 

6.2.3 Sistemas Fiscalizados para o presente relatório 

6.2.3.1 Rede Coletora de Esgoto (RCE) 
 Constatações 

Não possui cadastro atualizado em meio digital do sistema coletor de esgoto. Existem 

extravasores na rede, mas seu uso não é frequente. 

Existem pontos críticos na rede, devido a baixa declividade e lançamentos irregulares de 

água pluvial nas redes coletoras. Não há manutenção preventiva ou treinamento das equipes de 

manutenção da rede, sendo o trabalho centralizado em uma ou poucas pessoas detentoras de 

conhecimento pessoal sobre a rede. As desobstruções da rede são feitas de forma mecânica através 

de hidro jato terceirizado e a equipe atende a tais locais num período de até 24h. Há ocorrências de 

retorno de esgoto nas redes. 

 

 

 

 

 

 

 

Providências necessárias 

Imediatas Nenhuma  

Médio prazo 
Cadastro técnico e treinamento das equipes de 

manutenção 

Longo prazo Nenhuma 
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6.2.3.2 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE VILA FLORA 
  

Local 22o49’19’’ S 

Latitude 47 o14’06’’ O 

Longitude 560m 

Altitude Máxima – 27,8 L/s, Média – 16 L/s 

Vazão Lodos ativados 

Tipo 22o49’19’’ S 

  

 

Figura 60 - Imagem de satélite da ETE  

 

 Constatações:  

A ETE atende até 15 mil pessoas. Existe proteção contra o acesso de pessoas e animais e boas 

condições de iluminação e acesso. Contém uma estação elevatória de esgoto com bomba reserva. 

Possui gradeamento com limpeza mecânica, e não apresenta odor desagradável. Há calha Parshall na 

entrada e saída de estação, e o lodo gerado e desidratado por filtro prensa e destinado 

adequadamente, com umidade média de 80%. Na ocasião da visita havia três aeradores parados. 
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Figura 61 - Entrada do esgoto bruto 

 

 

 

Figura 62 - Tanque de aeração 

 

Figura 63 – Tanque decantador 

 

Figura 64 – Filtro prensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Providências necessárias 

Imediatas 
Manutenção e retorno de operação dos 

aeradores parados  

Médio prazo Nenhuma 

Longo prazo Nenhuma 
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7. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir das inspeções realizadas são propostas as seguintes recomendações: 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de abastecimento de Água (SAA) 

Manancial – Nascente do Marcelo Imediatas 
Sinalização de que se trata de 

manancial para abastecimento público 

Captação – Nascente do Marcelo 
Imediatas 

Regularização da Outorga; 
Instalação da bomba reserva 

Médio prazo Instalação de macro medição 

Manancial – Represa do Marcelo Imediatas 
Sinalização de que se trata de 

manancial para abastecimento público 

Manancial – Represa Velha do 
Horto 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de 

manancial para abastecimento público 

Médio prazo 
Desassoreamento da represa, e 

manutenção no entorno 

Captação – Represa Velha do 
Horto 

Imediatas 
Identificação do local e Manutenção 

geral 

Médio prazo 
Controle de infiltração na casa de 

bombas 

Manancial – Represa Nova do 
Horto 

Imediatas 
Sinalização de que se trata de 

manancial para abastecimento público 
Médio prazo Proteção no acesso ao reservatório 

Captação – Represa Nova do 
Horto 

Imediatas 
Manutenção e colocação de guarda 

corpo na área dos filtros 

Médio prazo 
Troca de bomba reserva menos por 

uma equivalente a utilizada 

Manancial – Rio Atibaia Imediatas 
Sinalização de que se trata de 

manancial para abastecimento público 
Captação – Rio Atibaia Imediatas Regularização da Outorga 

Estação de Tratamento de Água – 
ETA I 

Imediatas 
Fechamento do local onde seria 

instalado o novo filtro 

Médio prazo 
Adequação da medição de vazão para 

as vazões atuais de operação 
Estação de Tratamento de Água – 

ETA II 
Médio prazo Operação plena da 2ª etapa 

Reservatórios junto da ETA I Imediatas 

Instalação de telas de proteção na 
placas de ventilação e extravazão 

contra entrada de insetos e pequenos 
animais; 

Reparo de vazamento no reservatório 
de 2.000m³ 

Redes de Distribuição de Água Imediatas 
Instalação do Programa de Controle 

de Perdas 
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PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

Redes Coletoras de Esgoto Médio prazo 
Cadastro técnico e treinamento das 

equipes de manutenção 
Estação de Tratamento de Esgoto 

– ETE Villa Flora 
Imediatas 

Manutenção e retorno de operação dos 
aeradores parados 
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