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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

 1.1.  MUNICÍPIO 
Prefeitura Municipal de Jaboticabal 

Prefeito: José Carlos Hori 

Endereço: Esplanada do Lago “Carlos Rodrigues Serra”, 160; Jaboticabal/SP 

Telefone: (16) 3209-3322 

Código ARES: 68 

Lei Municipal que firma Convenio de Cooperação: Lei Municipal nº 4831, de 17/05/17 

1.2. PRESTADOR 
Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaboticabal 

Responsável legal: Sr. André Kiyoshi de Nozaki 

 Endereço: Rua Jornalista Cláudio Luís Berchielli, 345, Jaboticabal/SP 

Telefone: (16) 3209-9900 

E-mail:  presidencia@saaej.sp.gov.br

2. EQUIPE TÉCNICA

 2.1 ARES-PCJ 
Camilla Badini - Analista de Regulação e Fiscalização - Engª Civil 

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Engª Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 
José Aparecido de Souza - Encarregado das ETE do SAAEJ 

Laudiceia Giacometti Lopes-  Química do SAAEJ 
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3. FISCALIZAÇÃO

Nos dias 16, 17 e 18/04/2018, foram realizadas inspeções de campo nos seguintes

subsistemas de água e esgoto: 

 Captação Superficial – Córrego Rico;

 Captação Subsuperficial – Drenos Balbo;

 Captação Subsuperficial – Drenos Estiva;

 Captação Subterrânea – Poço 1 Estiva;

 Captação Subterrânea – Poço 2 Estiva;

 Captação Subterrânea – Poço Rodoviária;

 Captação Subterrânea – Poço Novo Córrego Rico;

 Captação Subterrânea – Poço Distrito Industrial;

 Captação Subterrânea – Poço Balbo;

 Captação Subterrânea – Poço Bairro Alto;

 Estação Elevatória de Água Tratada – Bomba do Buraco;

 Estação Elevatória de Água Tratada – Bairro Alto II;

 Estação Elevatória de Água Tratada – Bairro Alto;

 Estação Elevatória de Água Tratada – COHAB I;

 Estação Elevatória de Água Tratada – ETA interior filtros;

 Estação Elevatória de Água Tratada – ETA;

 Estação Elevatória de Água Tratada – Rodoviária;

 Estação de Tratamento de Água – ETA;

 Reservatório – 2 milhões - Estiva;

 Reservatório – José da Costa - Estiva;

 Reservatório – 5 milhões ETA;

 Reservatório – elevado ETA;

 Reservatórios – ETA – 3 de 1000m3;

 Reservatório – elevado Córrego Rico;
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 Reservatório – enterrado COHAB I;

 Reservatório – elevado COHAB I;

 Reservatório – Distrito Industrial;

 Reservatório – Vale do Sol Branco;

 Reservatório – Vale do Sol Azul;

 Reservatório – Morada do Campo;

 Reservatório – elevado Morada Nova;

 Reservatório – semienterrado manta PEAD Bairro Alto;

 Reservatório – semienterrado circular Bairro Alto;

 Reservatório – Rodoviária;

 Reservatório – Jardim Bom Jesus;

 Reservatório – elevado Jardim América (inoperante);

 Reservatório – Jaboticabal;

 Reservatório – Parque das Araras;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Distrito Industrial;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Estiva;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Jardim América;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Athenas 1;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Athenas 2;

 Estação de Tratamento de Esgoto – Adelson Taroco (UNESP);

 Estação de Tratamento de Esgoto – Antônio Pedras (Córrego Rico).

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 



4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

POÇO 1 ESTIVA 

2.6 Ausência de Macromedidor 

Em até 180 
dias 

Anexo pág.12 

2.11 Captação de água sem outorga 

2.4 Ausência de identificação da área 

2.2 
Ausência de conjunto moto-bomba reserva em 

estoque 

POÇO 2 ESTIVA 

2.11 Captação de água sem outorga 

Em até 180 
dias 

Anexo pág. 17 

2.4 Ausência de identificação da área 

2.9 Ausência de tubo de medição de nível 

2.8 Ausência de tomada de água para coleta 

2.2 
Ausência de conjunto moto-bomba reserva em 

estoque 

POÇO RODOVIÁRIA 
2.11 Captação de água sem outorga 

Em até 180 
dias Anexo pág. 21 

2.12 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

POÇO NOVO CÓRREGO 
RICO 

2.3 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

Anexo pág. 19 
2.4 Ausência de identificação da área 

Em até 180 
dias 

POÇO BALBO 

2.11 Captação de água sem outorga 
Em até 180 

dias 

Anexo pág. 1 
2.4 Ausência de identificação da área 

Em até 180 
dias 

2.12 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

2.2 
Ausência de conjunto moto-bomba reserva em 

estoque 
Em até 180 

dias 

POÇO DISTRITO 
INDUSTRIAL 

2.11 Captação de água sem outorga 
Em até 180 

dias 
Anexo pág. 5 

2.2 
Ausência de conjunto moto-bomba reserva em 

estoque 

POÇO BAIRRO ALTO 

2.11 Captação de água sem outorga 
Em até 180 

dias 

Anexo pág. 9 

2.3 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

2.4 Ausência de identificação da área 

Em até 180 
dias 

2.1 A área não está devidamente cercada 

2.8 Ausência de tomada de água para coleta 

2.2 
Ausência de conjunto moto-bomba reserva em 

estoque 
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LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

DRENO DO BALBO 3.5 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 
Anexo pág. 24 

CAPTAÇÃO CÓRREGO 
RICO/JTG 

3.10 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Anexo pág. 27 
3.3 

Ausência de conjunto moto-bomba 
reserva 

Em até 180 
dias 

EEAT BOMBA DO 
BURACO 

4.5 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias Anexo pág. 31 

EEAT ETA INTERIOR 
FILTROS 

4.3 
Ausência de conjunto moto-bomba 

reserva 
Em até 180 

dias Anexo pág. 50 

EEAT BAIRRO ALTO 4.3 
Ausência de conjunto moto-bomba 

reserva 
Em até 180 

dias Anexo pág. 38 

EEAT BAIRRO ALTO II 
4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

Anexo pág. 35 
4.3 

Ausência de conjunto moto-bomba 
reserva 

Em até 180 
dias 

ETA 

5.13 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Anexo pág. 51 

5.11 
Estocagem inadequada de produtos 

químicos 
Em até 180 

dias 

5.3 
Ausência de chuveiros de emergência 

no laboratório 
Imediato 

5.2 
Ausência de tratamento e/ou 

destinação correta do lodo 
Em até 180 

dias 

5.18 
Vertedores de água decantada 
aparentemente desnivelados 

Em até 180 
dias 

5.10 
Escadas e guarda-corpos existentes em 

condições inadequadas 
Imediato 

5.12 
Existência de locais sem guarda-corpos 

ou escadas adequadas 
Imediato 
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RESERVATÓRIO ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

2 MILHÕES 
ESTIVA 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 86 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 

insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 

JOSÉ DA COSTA 
ESTIVA 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 92 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

5 MILHÕES ETA 

6.12 
Reservatório sem tubo 

extravasor 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 102 6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

6.13 
Reservatório sem tubulação de 

ventilação 
Em até 180 dias 

ELEVADO ETA 6.4 
Existência de locais sem guarda-
corpos ou escadas em situação 

inadequada 
Em até 180 dias Anexo pág. 94 

ENTERRADO 
COHAB I 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 84 

6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 

insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 

RODOVIÁRIA 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 104 
6.3 

Existência de vazamentos 
aparentes 

Imediato 

6.10 
O reservatório sem tampas de 
inspeção em boas condições 

Imediato 
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RESERVATÓRIO ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

PARQUE DAS 
ARARAS 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 82 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

6.1 
A área não está devidamente 

cercada 
Em até 180 dias 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

JARDIM BOM 
JESUS 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 67 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 

insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 

MORADA DO 
CAMPO 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 62 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 

insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

ELEVADO 
MORADA NOVA 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 75 
6.2 

Ausência de identificação da 
área 

Em até 180 dias 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 
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RESERVATÓRIO ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

VALE DO SOL 
BRANCO 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 59 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

6.3 
Existência de vazamentos 

aparentes 
Imediato 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

RESIDENCIAL 
JABOTICABAL 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 73 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

SEMIENTERRADO 
MANTA PEAD 
BAIRRO ALTO 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias Anexo pág. 78 

SEMIENTERRADO 
CIRCULAR 

BAIRRO ALTO 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 64 

6.2 
Ausência de identificação da 

área 
Em até 180 dias 

6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 

insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 

DISTRITO 
INDUSTRIAL JOSÉ 

APARECIDO 

6.11 
Reservatório sem medidor de 

nível 
Em até 180 dias 

Anexo pág. 56 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 

insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 
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LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

ETE UNESP 

8.3 
Ausência de CADRI para transporte do 

lodo 
Em até 180 

dias 

Anexo pág. 
120 

8.17 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Imediato 

8.6 
Ausência de EPIs para os operadores 

(óculos, luvas, etc) 
Imediato 

8.15 
Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas adequadas 
Imediato 

ETE CÓRREGO RICO 
8.10 Ausência de identificação da área 

Em até 180 
dias Anexo pág. 

123 
8.3 

Ausência de CADRI para transporte do 
lodo 

Em até 180 
dias 

EEEB DISTRITO 
INDUSTRIAL 

7.6 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 
Anexo pág. 

119 

EEEB JARDIM 
AMÉRICA 

7.6 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 

Anexo pág. 
117 

7.1 A área não está devidamente cercada 
Em até 180 

dias 

7.3 
Ausência de conjunto moto-bomba 

reserva 
Em até 180 

dias 

7.11 
Gradeamento grosseiro em condições 

inadequadas de operação 
Em até 180 

dias 

EEEB ESTIVA 
7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

Anexo pág. 
115 7.6 Ausência de identificação da área 

Em até 180 
dias 

EEEB ATHENAS 1 
7.5 Ausência de gradeamento grosseiro 

Em até 180 
dias Anexo pág. 

112 
7.6 Ausência de identificação da área 

Em até 180 
dias 

EEEB ATHENAS 2 7.6 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 
Anexo pág. 

108 
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ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Poço Balbo
Coordenadas

Latitude : -21.29346
Longitude : -48.267864
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Anexo - p.1



Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe para casinha do hidrômetro

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokMSZzAsM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$6$$P16$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokNGL0ggM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$6$$P17$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do vazamento encontrado
Imagem(4)

Descrição(4): Visão geral da unidade

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.11: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual nº
7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokIn9uQgM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$6$$P18$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4I7e3wkM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$6$$P19$$5.jpg


Item 2.12

Informações complementares: Não foi possível entrar na cabine onde estão instalados os tanques de
flúor e cloro.
Data da inspeção: 04/17/2018

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokPjy_wgM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$6$$P20$$4.jpg
http://www.doForms.com


Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal 
Nome: Poço Distrito Industrial 
Coordenadas

Latitude : -21.241801
Longitude : -48.354342
Altitude : 656.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial

Anexo - p.5



Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Local do poço e reservatório Distrito Industrial
Imagem(2)

Descrição(2): Poço

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokOG8igkM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$7$$P7$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo0IXP2gkM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$7$$P8$$3.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Painel elétrico
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokLzSmQsM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$7$$P9$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokPWoyggM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$7$$P10$$5.jpg


Imagem(5)

Descrição(5): Colocar bacia de contenção

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 2.11: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual nº 
7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Colocar lâmpada na casa de produtos químicos.
Data da inspeção: 04/17/2018

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokIed7AoM&blobName=arespcj$$10272017114804$$Published$$7$$P11$$6.jpg
http://www.doForms.com


Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal 
Nome: Poço Bairro Alto 
Coordenadas

Latitude : -21.250045
Longitude : -48.332521
Altitude : 579.0 m
Accuracy : 16.0 m

A área está devidamente cercada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Não
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
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Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Entrada do local
Imagem(2)

Descrição(2): Poço
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Imagem(3)

Descrição(3): Painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 
dias
Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Item 2.8: Ausência de tomada de água para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.11: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual nº 
7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/17/2018
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Poço 1 - Estiva
Coordenadas

Latitude : -21.235203
Longitude : -48.310526
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço
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Imagem(2)

Descrição(2): Aplicação de cloro. Necessita executar bacia de contenção.
Imagem(3)

Descrição(3): Visão geral conjunto moto-bomba
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Imagem(4)

Descrição(4): Aplicação de flúor. Necessita executar bacia de contenção.
Imagem(5)

Descrição(5): Visão geral conjunto moto-bomba
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Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio
Imagem(7)

Descrição(7): Detalhe do conjunto moto-bomba
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Imagem(8)

Descrição(8): Painel elétrico
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhe do extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.6: Ausência de Macromedidor (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE).
Prazo: Em até 180 dias
Item 2.11: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual nº
7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/16/2018
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Poço 2 - Estiva
Coordenadas

Latitude : -21.235426
Longitude : -48.310119
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Poço 2 Estiva

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.2: Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo:
Em até 180 dias
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Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.8: Ausência de tomada de água para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.9: Ausência de tubo de medição de nível (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 
do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.11: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual nº 
7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/16/2018
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Poço Novo Córrego Rico
Coordenadas

Latitude : -21.289461
Longitude : -48.261582
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do local
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel elétrico
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do poço

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Não foi possível acessar a cabine onde está instalado o tanque de cloro.
Deve-se colocar bacia de contenção.
Data da inspeção: 04/17/2018
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Poço da Rodoviária
Coordenadas

Latitude : -21.26631
Longitude : -48.315964
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço
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Imagem(2)

Descrição(2): Aplicação de cloro. Necessita executar bacia de contenção.
Imagem(3)

Descrição(3): Aplicação de flúor. Necessita executar bacia de contenção.
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do resíduo acumulado no local.

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.11: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual nº
7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 2.12

Informações complementares: Existe um ponto de distribuição de água do poço diretamente para a
população sem passar por cloração e fluoretação. Necessita realiza uma limpeza do terreno  (bastante
resíduo acumulado).
Data da inspeção: 04/16/2018
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CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Captação do Balbo - dreno
Coordenadas

Latitude : -21.29346
Longitude : -48.267864
Altitude : 520.0 m
Accuracy : 4.0 m

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tipo de Captação: Outro
Dispositivos existentes: Tomada d'água
Macromedidor: Nenhum
Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Há controle preventivo das bombas?: Nenhum
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação
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Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Vista do local
Imagem(2)

Descrição(2): Dreno
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Imagem(3)

Descrição(3): Cloração e fluoretação na rede, junto com poço

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Não tive acesso ao painel ou cloracao. Ver vazão. Abastece bairro
corrego rico. Fazer análise.
Data da inspeção: 04/17/2018
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NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Drenos Estiva
Coordenadas

Latitude : -21.235193
Longitude : -48.310528
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias
Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 3.10: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 3.10

Informações complementares: Manter bomba reserva do recalque. A médio prazo, desativar o dreno,
visto que é muito suscetível à contaminação.
Data da inspeção: 04/16/2018
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NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Captação Córrego Rico
Coordenadas

Latitude : -21.310217
Longitude : -48.323896
Altitude : 546.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Barramento
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Imagem(2)

Descrição(2): Recalque
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias
Item 3.10: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Item 3.10

Informações complementares: Colocar algum dispositivo de controle e proteção elétrica nas bombas,
como soft starter, inversor de frequência, etc. Reformar cerca do local.Tem bomba sapo para o recalque
próximo do corpo hídrico.
Data da inspeção: 04/17/2018
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT Bomba do Buraco
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -21.241715
Longitude : -48.312035
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 150
Altura manométrica (mca)(1): 35
Potência (CV)(1): 30
Quantidade(1): 2
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Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?: Nenhum
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Nenhum
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Chave seccionadora
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral conjunto de recalque
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Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral conjunto de recalque
Imagem(3)

Descrição(3): Painel elétrico
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/16/2018
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT Bairro Alto II
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -21.250905
Longitude : -48.333495
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 30
Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Anexo - p.35



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?: Controle de vibração, Plano de limpeza, Plano de lubrificação,
Plano de verificação de alinhamento
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Vista do Painel elétrico
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do painel elétrico
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Imagem(3)

Descrição(3): Conjunto moto bomba
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral da unidade

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias
Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspeção: 04/17/2018
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT Bairro Alto
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -21.250905
Longitude : -48.333495
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 80
Altura manométrica (mca)(1): 70
Potência (CV)(1): 75
Quantidade(1): 2
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Vazão (m³/h)(2): 70
Altura manométrica (mca)(2): 75
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há controle preventivo das bombas ?: Controle de vibração, Plano de limpeza, Plano de lubrificação,
Plano de verificação de alinhamento
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da unidade
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Imagem(2)

Descrição(2): Conjunto moto-bomba
Imagem(3)

Descrição(3): Conjunto Moto-bomba
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Imagem(4)

Descrição(4): Conjunto moto-bomba 2
Imagem(5)

Descrição(5): Painel elétrico
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Imagem(6)

Descrição(6): Painel elétrico
Imagem(7)

Descrição(7): Detalhe conjunto moto-bomba 2
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Imagem(8)

Descrição(8): Informações bomba
Imagem(9)

Descrição(9): Informações motor
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Imagem(10)

Descrição(10): Saída distribuição

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias
Item 4.3

Informações complementares: Um conjunto possui manômetro individual.
Data da inspeção: 04/17/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT COHAB I
Coordenadas

Latitude : -21.252153
Longitude : -48.343341
Altitude : 620.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Exterior da EEAT
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Imagem(2)

Descrição(2): Interior da EEAT
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Não há não conformidades.
Data da inspeção: 04/17/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT ETA
Coordenadas

Latitude : -21.262417
Longitude : -48.328788
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Exterior da EEAT
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Imagem(2)

Descrição(2): Interior da EEAT
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Não há não conformidades.
Data da inspeção: 04/18/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT Rodoviária
Coordenadas

Latitude : -21.26611
Longitude : -48.315894
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Não há não conformidades.
Data da inspeção: 04/16/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEAT ETA INTERIOR FILTROS
Coordenadas

Latitude : -21.262417
Longitude : -48.328788
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): EEAT

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180 
dias
Data da inspeção: 04/18/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: ETA
Coordenadas

Latitude : -21.262999
Longitude : -48.329415
Altitude : 632.0 m
Accuracy : 11.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Extintores instalados no recalque

FOTOS
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Imagem(2)

Descrição(2): Visão decantadores
Imagem(3)

Descrição(3): Extintores

Imagem(4)

Descrição: Macromedidor entrada
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Imagem (5)

Descrição: Almoxarifado ETA

Imagem (6)

Descrição: Almoxarifado ETA - algumas bombas reformadas de poços pequenos

Imagem (7)

Descrição: Almoxarifado ETA - bomba reserva Poço Rodoviária
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Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.3: Ausência de chuveiros de emergência no laboratório (Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e Art. 
5.18.3 da NBR 13035/1993). Prazo: Imediato
Item 5.10: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.21.1 da NBR 
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 5.11: Estocagem inadequada de produtos químicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 
180 dias
Item 5.11

Item 5.12: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR 
12216/1992). Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES

Item 5.12

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 5.13
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Item 5.18: Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados (Art. 5.10.8 da NBR 12216/1992).
Prazo: Em até 180 dias

Item 5.18

Informações complementares: Vazamento nas paredes dos filtros. Avaliar a estrutura. Colocar bacia de
contenção para cloração.
Data da inspeção: 04/18/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório Distrito industrial
Coordenadas

Latitude : -21.241801
Longitude : -48.354342
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 200
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Vista do local
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Imagem(2)

Descrição(2): Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.9

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Vale do Sol Branco
Coordenadas

Latitude : -21.234793
Longitude : -48.337947
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 500
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994
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São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório
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Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da escada de acesso ao reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Item 6.3

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Morada do Campo
Coordenadas

Latitude : -21.232004
Longitude : -48.322293
Altitude : 651.0 m
Accuracy : 8.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 300
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
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As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Informações complementares: Consertar alambrado.
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Semienterrado manta PEAD - Bairro Alto
Coordenadas

Latitude : -21.250905
Longitude : -48.333495
Altitude : 602.0 m
Accuracy : 3.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 2500
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994
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Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório
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Imagem(2)

Descrição(2): Vista de frente
Imagem(3)

Descrição(3): Colocar bacia de contenção

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Receba da ETA e poço do Bairro Alto. Planejar a médio prazo
reservatório substituto.
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Jardim Bom Jesus
Coordenadas

Latitude : -21.241422
Longitude : -48.330519
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 154
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da unidade
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Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da saída da descarga de fundo e de extravasão.
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tubulação de entrada de água e distribuição.
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do local com resíduos acumulados.
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Necessita colocar cadeado.
Data da inspeção: 04/18/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Elevado Jardim América (inoperante)
Coordenadas

Latitude : -21.274736
Longitude : -48.310596
Altitude : 604.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 75
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada	(Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Informações complementares: Consertar alambrado. Realizar quando entrar em operação.
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Residencial Jaboticabal
Coordenadas

Latitude : -21.236372
Longitude : -48.343836
Altitude : 647.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 40
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
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São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Subir com EPI apropriados, em caso de manutenção.
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Elevado Morada Nova
Coordenadas

Latitude : -21.240352
Longitude : -48.315373
Altitude : 658.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 400
Compartimentação (número de câmaras): 2
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
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São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Vista do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do reservatório
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NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Semienterrado circular Bairro Alto
Coordenadas

Latitude : -21.251012
Longitude : -48.333498
Altitude : 615.0 m
Accuracy : 4.0 m

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 600
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Anexo - p.78



Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Vista do reservatório
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo0LbNzQoM&blobName=arespcj$$10272017114947$$Published$$19$$P5$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Entrada
Imagem(3)

Descrição(3): Interior
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Imagem(4)

Descrição(4): Cloração e fluoretação

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Avaliar estrutura do reservatório. A médio prazo, prever reservatório 
substituto.
Data da inspeção: 04/17/2018
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Parque das Araras
Coordenadas

Latitude : -21.284165
Longitude : -48.330572
Altitude : 635.0 m
Accuracy : 4.0 m

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 100
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Anexo - p.82



Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Informações complementares: Melhorar o cercamento. Retirar corda da escada do reservatório
Data da inspeção: 04/18/2018
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4M_RoAgM&blobName=arespcj$$10272017114947$$Published$$25$$P2$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório enterrado COHAB I
Coordenadas

Latitude : -21.252169
Longitude : -48.343372
Altitude : 618.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista do reservatório
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Imagem(2)

Descrição(2): Chegada água tratada

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.9

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Retirar entulho de poda do local.
Data da inspeção: 04/17/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório 2 milhões - Estiva
Coordenadas

Latitude : -21.241579
Longitude : -48.31209
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista do reservatório
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Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Informações complementares: Limpar o interior do reservatório. Limpar a área do reservatório. Trancar 
as janelas de acesso ao reservatório.
Data da inspeção: 04/16/2018

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.87
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório ETA II (1000 m3)
Coordenadas

Latitude : -21.262309
Longitude : -48.328699
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório

Anexo - p.88

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokOey0woM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$79$$P7$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da tampa de acesso do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe para saída de ventilação do reservatório com telinha de proteção anti-inseto 

NÃO CONFORMIDADES

Não há não conformidades
 Data da inspeção: 04/18/2018
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório elevado Córrego Rico
Coordenadas

Latitude : -21.287776
Longitude : -48.265699
Altitude : 550.0 m
Accuracy : 10.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório elevado
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Imagem(2)

Descrição(2): Visão do local

Não há não conformidades.
Informações complementares: Atentar para uso de EPI ao subir o reservatório para 
manutenção. Data da inspeção: 04/17/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório José da Costa - Estiva
Coordenadas

Latitude : -21.241623
Longitude : -48.311941
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista externa do reservatório
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Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da unidade 

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Data da inspeção: 04/16/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório elevado ETA
Coordenadas

Latitude : -21.262499
Longitude : -48.328876
Altitude : 649.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório elevado

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/18/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório elevado COHAB I
Coordenadas

Latitude : -21.252208
Longitude : -48.343504
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da unidade
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Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do reservatório elevado
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do reservatório elevado

Anexo - p.96

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDooK6o3wsM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$77$$P17$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokLqh-wkM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$77$$P18$$4.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Vista interna do reservatório
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe da escada de acesso
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Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe interno do reservatório
Imagem(7)

Descrição(7): Detalhe interno do reservatório 

Não há não conformidades
Data da inspeção: 04/17/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório ETA I (1000 m3)
Coordenadas

Latitude : -21.262309
Longitude : -48.328699
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório enterrado
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Imagem(2)

Descrição(2): Abertura do acesso ao interior do reservatório, onde está localizada a régua de nível dos
reservatórios.
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe para saída de ventilação do reservatório com telinha de proteção anti-inseto
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Imagem(4)

Descrição(4): Macromedidor de entrada dos reservatórios

Nã há não conformidades
 Data da inspeção: 04/18/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório 5 milhões ETA
Coordenadas

Latitude : -21.262965
Longitude : -48.329162
Altitude : 633.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório
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Imagem(2)

Descrição(2): Estrutura aparentemente danificada
Imagem(3)

Descrição(3): Entulho ao lado do reservatório

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.12: Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 
dias
Informações complementares: Limpar entorno do reservatório
Data da inspeção: 04/18/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório Rodoviária
Coordenadas

Latitude : -21.266216
Longitude : -48.315845
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)
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Item 6.10

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/16/2018

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Item 6.10: O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições	(Art. 5.13 da NBR 12217/1994).
Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Reservatório ETA III (1000 m3)
Coordenadas

Latitude : -21.262841
Longitude : -48.328837
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório enterrado
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Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe para saída de ventilação do reservatório com telinha de proteção anti-inseto
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe reservatório 

Não há não conformidades.
Data da inspeção: 04/18/2018

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.107

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4JOB0QgM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$80$$P8$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokPeF4AgM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$80$$P9$$3.jpg
http://www.doForms.com


ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEEB Athenas 2
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -21.25316
Longitude : -48.295278
Altitude : 549.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Anexo - p.108



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Exterior do local
Imagem(2)

Descrição(2): Interior do local

Anexo - p.109
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Imagem(3)

Descrição(3): Chegada esgoto
Imagem(4)

Descrição(4): EEEB
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Imagem(5)

Descrição(5): Dispor adequadamente resíduos

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Sem bomba, coleta esgoto através de caminhão "Jumbinho" até poço de
visita. Acondicionar apropriadamente os resíduos da caixa de areia e gradeamento.
Data da inspeção: 04/18/2018
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEEB Athenas 1
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -21.255241
Longitude : -48.295246
Altitude : 550.0 m
Accuracy : 3.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Nenhum
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
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Imagem(1)

Descrição(1): Exterior da EEEB
Imagem(2)

Descrição(2): Interior do local
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Imagem(3)

Descrição(3): EEEB

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.5: Ausência de gradeamento grosseiro (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Sem bomba ainda. Retira esgoto através de caminhão "Jumbinho".
Data da inspeção: 04/18/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEEB Estiva
Coordenadas

Latitude : -21.236474
Longitude : -48.310254
Altitude : 620.0 m
Accuracy : 14.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): EEEB

Anexo - p.115

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4J-S6ggM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$46$$P4$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Caçamba fora da EEEB. Colocar dentro da elevatória.
Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento.

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Colocar caçamba dentro da área trancada da elevatória.
Data da inspeção: 04/16/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEEB Jardim América
Coordenadas

Latitude : -21.275734
Longitude : -48.308286
Altitude : 598.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): EEEB Jardim América
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Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 
dias
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.11: Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). 
Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: O cesto encontrava-se cheio. Estabelecer uma frequência maior de 
limpeza do cesto.
Data da inspeção: 04/17/2018

Item 7.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

NÃO CONFORMIDADES
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: EEEB Distrito Industrial
Coordenadas

Latitude : -21.255796
Longitude : -48.348911
Altitude : 632.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): EEEB Distrito Industrial

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Atualmente, está sem bomba. Descarrega pelo caminhão "jumbinho" em 
Poço de Visita próximo.
Data da inspeção: 04/17/2018

Anexo - p.119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokK3p5QkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$48$$P2$$1.jpg


NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: ETE Adelson Taroco - UNESP
Coordenadas

Latitude : -21.248019
Longitude : -48.278197
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do sistema de gradeamento c/ limpeza automatizada e da peneira rotativa
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral gradeamento
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Imagem(3)

Descrição(3): Desarenanador
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral de um dos DAFA´s  com a estrutura danificada
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral de um dos DAFA´s  com a estrutura danificada
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral DAFA
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Imagem(7)

Descrição(7): Saída do efluente com formação de espuma

Item 8.3: Ausência de CADRI para transporte do lodo (Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 
180 dias
Item 8.6: Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc) (NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 
13035/1993). Prazo: Imediato
Item 8.15: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR 
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 8.15

Item 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato
Item 8.17

Informações complementares: Atentar para uso de jaleco na limpeza das instalações. Na reforma,
colocar guarda-corpo no tratamento preliminar.
Data da inspeção: 04/17/2018

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaboticabal
Nome: Antonio Pedras - Córrego Rico
Coordenadas

Latitude : -21.289335
Longitude : -48.26154
Altitude : 527.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Em reforma
Imagem(2)

Descrição(2): 3 filtros anaeróbios com o biobob em construção
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Imagem(3)

Descrição(3): Saída do efluente

Item 8.3: Ausência de CADRI para transporte do lodo (Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 
180 dias
Item 8.10: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Data da inspeção: 04/17/2018

NÃO CONFORMIDADES
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