
 
 

 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

PEDREIRA 
 
 

 

PRESTADOR: SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA 

 

Relatório R2 – Não Conformidades 

 

Americana, maio de 2014 

 
  



 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

 

2 

SUMÁRIO 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR ............................................................................... 3 

1.1. Município ...................................................................................................................................... 3 

1.1 Prestador ....................................................................................................................................... 3 

2. EQUIPE TÉCNICA .............................................................................................................................. 3 

2.1 ARES-PCJ ............................................................................................................................................ 3 

2.2 Prestador ....................................................................................................................................... 3 

3. FISCALIZAÇÃO ...................................................................................................................................... 4 

3.1.  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA ...................................................................... 5 

3.1.1. Captação – Rio Jaguari ........................................................................................................... 5 

3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES ............................................................................ 6 

3.2.1. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE Pedreira ....................................................... 6 

4. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 7 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 8 

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO ............................................................................................................... 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

 

3 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

1.1. Município 

Prefeitura Municipal de Pedreira 

Prefeito: CARLOS EVANDRO POLLO  

Vice-Prefeito: ANDRÉ ROBERTO CAVICCHIA 

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira 

Telefone: (19) 3893-3522 

E-mail: ouvidoria@pedreira.sp.gov.br 

Código ARES: 11 

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013 

1.1 Prestador 

Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira 

Responsável legal: ANDRÉ ROBERTO CAVICCHIA 

Endereço: Rua Pe. Alexandrino do Rego Barros, 200 - Vila Santo Antonio  

Telefone: (19) 3853-3105 

E-mail: zezito.pedreira@gmail.com 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1 ARES-PCJ 

Fernando Girardi de Abreu – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Ambiental 

Nathalia Blanco Gairim – Estagiária de Eng. ambiental 

 

      2.2 Prestador 
José Moretti Netto – Diretor administrativo do SAAE Pedreira 

Wilson Bueno – líder de manutenção do SAAE Pedreira 

Adriana pires pereira – Química – ETA I e III 
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3. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 22/05/2014 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014: 

 

 Captação no Rio Jaguari; 

 Adutora de Água Tratada  (Captação – ETA) 

 Estação de Tratamento de Água – ETA I e ETA III; 

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Pedreira 

 

 

 

Figura 1 - Sistemas fiscalizados em 22/05/2014 
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3.1.  SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA  

3.1.1. Captação – Rio Jaguari 

 

Figura 2 - Captação no Rio Jaguari 

3.1.2. Estação de Tratamento de Água (ETA) – ETA I e ETA III 

 

Figura 3 - Captação no Ribeirão Água Choca e ETA II 
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3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES 

3.2.1. Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) – ETE Pedreira 

Figura 4 - Imagem de satélite da ETE Pedreira 
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4. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:  

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Captação – Rio 
Jaguari 

3.3 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 180 dias 

3.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

3.5 Ausência de identificação da área 180 dias 

3.6 
Ausência ou não funcionamento de manômetro 

individual nos conjuntos de recalque 
180 dias 

3.9 
Drenagem inadequada de água de lubrificação 

de gaxetas 
180 dias 

3.10 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Adutora – Captação a 
ETA I e III 

1.1 Adutora sem pontos de descarga 180 dias 

1.2 
Adutora sem válvulas de admissão de ar 

(ventosas) instaladas 
180 dias 

Estação de 
Tratamento de Água 

– ETA I e III

5.3 
Ausência de chuveiros de emergência no 

laboratório 
Imediato 

5.5 Ausência de extintor de incêndio imediato 

5.11 Estocagem inadequada de produtos químicos 180 dias 

5.12 
Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas adequadas 
Imediato 

5.17 

Não realização do controle de parâmetros 
mínimos do processo (Alumínio, Cloros 
Residual Livre e Total, Coagulação1, Cor, 

Fluoreto, pH e Turbidez2) 

Imediato 

5.19 
Não atender aos padrões de potabilidade 

estabelecidos na Portaria 2914/20113 

(apenas o parâmetro Turbidez) 
Imediato 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Estação de 
Tratamento de 

Esgoto – ETE Pedreira 

8.4 Imediato 
8.10 180 dias 

Ausência de chuveiros de emergência no laboratório 
Ausência de identificação da área 

1 Não realiza teste de coagulação no laboratório (jar test ou similar)
2 Equipamento ou forma de apresentação de dados de turbidez são inadequados, pois apresentam apenas 
um numeral significativo em sua composição.
3 O parâmetro Turbidez apresenta valores superiores ao estabelecido no anexo III da portaria 2.914/2011 
(50% das amostras até 0,5 NTU e 50% entre 0,5 e 1 NTU)
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ANEXOS 

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



CAPTAÇÃO SUPERFICIAL
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Pedreira 

Nome:  Captação Rio Jaguari

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.3:
Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 3.3:

Item 3.4:
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Page 1

Obs.: Necessárias adequação com obras civis nesta casa de bombas, como adequações no 
telhado e paredes.



Item 3.4:

Item 3.5:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 3.5:

Page 2



Item 3.6:
Ausência ou não funcionamento de manômetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 3.6:

Item 3.9:
Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). Prazo: Em
até 180 dias

Page 3



Item 3.9:

Item 3.10:
Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 3.10:

Data da inspeção:  22/05/2014
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ADUTORA
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Pedreira 

Nome:  Adutora ETA

NÃO CONFORMIDADES

Item 1.1:
Adutora sem pontos de descarga (Art. 5.6.2 da NBR 12215/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 1.2:
Adutora sem válvulas de admissão de ar (ventosas) instaladas (Art. 5.6.1 da NBR 12215/1992). Prazo:
Em até 180 dias

Informações complementares:  4 adutoras enterradas

Data da inspeção:  22/05/2014

Page 1

http://www.doForms.com


ETA
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Pedreira

Nome:  ETA I e ETA III

Coordenadas:
Latitude: -22.743473      
Longitude: -46.895984 
Altitude: 656 m      
Accuracy: 16.0 m

Imagem(1):

Descrição(1):  Fundo do decantador. Necessário realizar lavagens periódicas do mesmo.

Page 1



Imagem(2):

Descrição(2):  Manta asfáltico descolando da superfície. 

Imagem(3):

Descrição(3):  Elevada passagem de flocos para os filtros.

Page 2



Imagem(4):

Descrição(4):  Passagem de flocos para os filtros

Imagem(5):

Descrição(5):  EPI dos operadores (luva e óculos)

Page 3



Imagem(6):

Descrição(6):  Analises realizadas no laboratório da ETA. Os valores de turbidez são 

descritos sem casa decimal, o que impossibilita a avaliação quanto a portaria 2914 (0,5 NTU). 

Imagem(7): Turbidez com 1 NTU em todas as amostras

Descrição(7):  Analises realizadas no laboratório da ETA.

Não conformidade: Item 5.19 - Não atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria 2914/2011. Prazo: 

imediato Obs.: O parâmetro Turbidez apresenta valor 1 NTU em todas as amostras. A aceita esse valor em 50% das amostras.

Page 4



NÃO CONFORMIDADES:

Item 5.3:
Ausência de chuveiros de emergência no laboratório (Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e Art. 5.18.3 da
NBR 13035/1993). Prazo: Imediato

Page 5

Observação: Manta asfáltica descolando da superfície.



Item 5.3:

Item 5.5:
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 5.11:
Estocagem inadequada de produtos químicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 180 dias
- Obs: Reservatório de produto químico sem tanque de contenção.

Item 5.11:

Page 6



Item 5.12:
Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992). Prazo:
Imediato

Item 5.12:

Item 5.17:
Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Alumínio, Cloros Residual Livre e Total,
Coagulação, Cor, Fluoreto, pH e Turbidez) (Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 180 dias
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Item 5.17:

Item 5.19:
Não atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria 2914/2011 (Portaria 2914/2011).
Prazo: Imediato

Item 5.19:

Informações complementares:  Tanque sem reservatório de contenção.

Page 8

Data da inspeção:  22/05/2014
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ETE
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Pedreira

Nome:  ETE pedreira

Coordenadas:
Latitude: -22.742129      
Longitude: -46.924867 
Altitude: 621 m      
Accuracy: 12.0 m

Imagem(1):

Descrição(1):  Extintores
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Imagem(2): EPI dos operadores

Imagem(3): Relatório de automonitoramento emitidas a CETESB (semestral)

Descrição(3):  Analises do efluente tratado.
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Imagem(4):

Descrição(4):  Analise do efluente bruto

 Imagem(5): Kit para manutenção do gás cloro.

Descrição(5):  Kit emergência gás cloro

Page 3



Imagem(6):

Descrição(6):  rosca sem fim do desarenador inoperante. 

Imagem(7):

Descrição(7):  Formação de espumas
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Imagem(8):

Descrição(8):  Saída do efluente

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.4:
Ausência de chuveiros de emergência no laboratório (Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e Art. 5.18.3 da
NBR 13035/1993). Prazo: Imediato
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Item 8.4:

Item 8.10:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção:  05/22/2014
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