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1. IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR

1.1 Municipio
Prefeitura Municipal de Rafard
Prefeito: ANTONIO CESAR RODRIGUES MOREIRA
Vice-Prefeito: CARLOS ROBERTO BUENO
Endereco: Praca Independéncia, 100 - Centro
Telefone: (19) 3496-1816
E-mail: prefeito@rafard.sp.gov.br
Cdodigo ARES: 32
Lei Municipal de defini¢cdo do ente regulador: n2 1.595/2013
Data: 25/03/2013

1.2 Prestador

Nome: DAE — DIVISAO DE AGUA E ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD
Responsavel legal: ELCIO JOSE RICOMINI — Chefe de Divisdo

Endereco: Praca Independéncia, 100 - Centro

Telefone: (19) 3496-1816

E-mail: agua@rafard.sp.gov.br

2. EQUIPE TECNICA
2.1 ARES-PCJ

Daniel Manzi — Analista de Fiscaliza¢do e Regulagdo — Eng? Civil

2.2 Prestador

Elcio José Ricomini — Chefe de Divisdo de Agua e Esgoto
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3. FISCALIZACAO

Em 13/05/2014 foram realizadas inspecdes de campo nos seguintes subsistemas de agua e
esgoto para verificagdo de Ndo Conformidades, conforme a Resolugdo ARES-PC) n2 48 de
28/02/2014:

e Poco Almoxarifado;

e Reservatério “Hospital”;

e Estacdo Elevatdria de Agua Tratada — EEAT “Hospital”;
e Reservatérios Apoiado e Elevado “Central”;

e Estacdo Elevatdria de Agua Tratada — EEAT “Central”.

~

\(\2({)8[(" ’.earth

% | 2001 a agens: 9/6/2007 8"0 n altitude do ponto’d: 79 km’

Figura 1 - Sistemas fiscalizados em 13/05/2014
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3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAA

’ i Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das

3.1.1 Captagdo Subterranea — Pogo Almoxarifado

moqlc%@rt

altitude do pon

Figura 2 - Imagem de satélite do manancial Pogo Almoxarifado
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NC CAPTACAO
SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A

AR ESPCJ

agéncia reguladora

Municipio: Rafard
Nome: Poco Almoxarifado (pogo 01)
Coordenadas (see attached map):

Latitude (degrees): -23.014816

Longitude (degrees): -47.523773

Altitude (meters): 508.2324 meters

Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):

Descricdo(1): Vista geral do pogo

Imagem(2):

Descrigé@o(2): Pocgo 01



NAO CONFORMIDADES

Item 2.4:
+ Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.7:

+" Auséncia ou ndo funcionamento de mandémetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.11:
+ Captacdo de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.12:
+ Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 2.12:

Informagdes complementares: Pogo completamente reformado a partir da visita de Diagnéstico, enquanto
condicéo para obtencdo de outorga, que ja foi solicitada e aguarda emisséo.

Data da inspec¢ao: 05/13/2014
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3.1.2 Reservatdrio (RES) Hospital

’ i Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das

-t!avv-t
‘p, 2001 .

Figura 3 - Imagem de Satélite do RES e EEAT Hospital
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPC)

agéncia reguladora

Municipio: Rafard
Nome: Reservatério Hospital

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -23.016924
Longitude (degrees): -47.527952
Altitude (meters): 562.301777 meters
Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):

Descrigdo(1): Vista geral do reservatorio



Imagem(2):

Descrigdo(2): Reparo de fissura na estrutura, identificado no Diagndstico

Imagem(3):

Descrigdo(3): Laje de cobertura

NAO CONFORMIDADES

Item 6.2:
+ Auséncia de identificacio da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Iltem 6.7:
+ Inexisténcia de para-raios (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.8:

+ Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfeccéo periddicas e sua realizacéo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias



Item 6.10:

+/ O reservatério sem tampas de inspe¢do em boas condicdes (Art. 5.13 da NBR 12217/1994). Prazo:
Imediato

Item 6.10:

Item 6.11:
+/ Reservatério sem medidor de nvel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data dainspecdo: 05/13/2014
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3.1.3 Estagdo Elevatoria de Agua (EEA) — EEAT Hospital

’ i Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das
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Figura 4 - Imagem de Satélite do RES e EEAT Hospital
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPC)J

agéncia reguladora

Municipio: Rafard
Nome: EEAT Hospital

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -23.016904
Longitude (degrees): -47.528108
Altitude (meters): 557.997177 meters
Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):

Descri¢cdo(1): Conjuntos de recalque

Item 4.4:
Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.5:
Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.6:

Auséncia ou ndo funcionamento de mandmetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.8:
Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato



Item 4.8:

InformagGes complementares: Instalagdo de bomba reserva prevista no Diagndstico foi realizada, mas ainda
falta instalag&o recomendada de extintor de incéndio

Data dainspecdo: 05/13/2014
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3.1.4 Reservatorios (RES) — Central Apoiado (400m?3) e Elevado (100m3)

’ i Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das
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Figura 5 - Imagem de Satélite dos Reservatodrios Central Apoiado e Elevado
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPC)J

agéncia reguladora

Municipio: Rafard
Nome: Apoiado Central 400m3

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -23.018236
Longitude (degrees): -47.531174
Altitude (meters): 588.169032 meters
Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):

Descrigdo(1): Vista geral do reservatorio

NAO CONFORMIDADES

Item 6.8:

+" Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfeccéo periddicas e sua realizagdo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspec¢do: 05/13/2014



NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPC)J

agéncia reguladora

Municipio: Rafard
Nome: Elevado Central 150m3

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -23.018369
Longitude (degrees): -47.5313
Altitude (meters): 587.310798 meters
Accuracy (meters): 8.0 meters

Imagem(1):

Descrigcdo(1): Reservatorios elevado (esquerda) e apoiado (direita)

NAO CONFORMIDADES

Item 6.8:

Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfecgdo periddicas e sua realizagao (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeg¢do: 05/13/2014
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3.1.5 Estagdo Elevatoria de Agua (EEA) — EEAT Central (Apoiado-Elevado)

’ i Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das

B 2001

Figura 6 - Imagem de Satélite dos Reservatdrios Central Apoiado e Elevado

Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai — ARES-PCJ
Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol — 13465-340 — Americana-SP
Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 — www.arespcj.com.br




NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPC)

agéncia reguladora

Municipio: Rafard
Nome: EEAT para Elevado Central

Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -23.018205
Longitude (degrees): -47.531172
Altitude (meters): 583.272705 meters
Accuracy (meters): 4.0 meters

Imagem(1):

-

Descricdo(1): Aspecto geral da EEAT

Item 4.4:
+/ Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.6:

</ Auséncia ou ndo funcionamento de manémetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias



Item 4.6:

Data da inspec¢ao: 05/13/2014
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4. NAO CONFORMIDADES

Nas inspec¢bes realizadas foram identificadas, nos termos da Resolugdo ARES-PCJ n2 48 de

28/02/2014, as seguintes Ndo Conformidades:

NAO CONFORMIDADES - Sistema de Abastecimento de Agua (SAA)

LOCAL ITEM DESCRICAO PRAZO
E 51
2.4 Auséncia de identificacdo da drea m 3?:5 80
. Auséncia ou ndo funcionamento de manometro Em até 180
Pog¢o Almoxarifado 2.7 o : .
individual nos conjuntos de recalque dias
(Pogo 01) -
N 3 Em ate 180
2.11 Captacgdo de agua sem outorga dias
2.12 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato
a . — , Em até 180
6.2 Auséncia de identificagdo da drea m ziaes
A . . Em até 180
6.7 Inexisténcia de para-raios m a‘e
dias
Reserva!torlo 6.8 Inexisténcia dej PI§n0 de Ilmpez.a e a~ desinfecgdo imediato
“Hospital” periddicas e sua realizagao
6.10 O reservatorio sem tampaf de inspegdo em boas Imediato
condicdes
. . , E 51
6.11 Reservatdrio sem medidor de nivel m :;Caes 80
4.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato
o , . . . e , Em até 180
Estacao Elevatoria de 4.5 Auséncia de identificagdo da drea m Zi:s
A%:a Trita:’(ila 16 Auséncia ou ndo funcionamento de manometro Em até 180
ospita ’ individual nos conjuntos de recalque dias
4.8 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato

Reservatorios L . . .
Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfec¢do

Apoiado e Elevado 6.8 s o Imediato
“ " periddicas e sua realizagao
Central
Estagdo Elevatdria de 4.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato
Agua Tratada 16 Auséncia ou ndo funcionamento de manémetro Em até 180
“Central” ’ individual nos conjuntos de recalque dias
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