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1. IDENTIFICAGAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR

1.1. MUNICIPIO

Prefeitura Municipal de Sorocaba @
Prefeito: JOSE CRESPO

Endereco: Av. Eng? Carlos Reinaldo Mendes, 3041 — Alto da boa Vista

Telefone: (15) 3238-2500

Cddigo ARES: 60

1.2. PRESTADOR

Nome: Servico Autdnomo de Agua e Esgoto — SAAE Sorocaba
Responsavel legal: RONALD PEREIRA DA SILVA
Endereco: Av. Pereira da Silva, 1285 — Jardim Isafer

Telefone: (15) 3224-5800

2. EQUIPE TECNICA
2.1 ARES-PCJ

Edilincon Martins de Albugquerque — Analista de Fiscalizacao e Regulacdao — Eng? Civil

Thalita Salgado — Analista de Fiscalizacdo e Regulacdo — Eng2 Ambiental

2.2 PRESTADOR

Fabricio Vilhena da Silva — Chefe da Manutencao de Esgoto

Jaime Augusto Rossi Farias — Chefe do Setor de Telemetria e Radiocomunicagado
José Aquino Silva — Chefe do Departamento de Tratamento de Agua

Marcelo Moretto - Diretor Operacional de Agua

Rodolfo da Silva Oliveira Barboza - Diretor Operacional de Esgoto
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3. FISCALIZACAO

Em 13 e 14/12/2017 foram realizadas inspe¢Ges de campo nos seguintes subsistemas
de agua e esgoto:

e Captacdo Represa Clemente/Itupararanga @
e (Captacdo Represa Ipaneminha

e Estacdo de Tratamento de Agua - ETA Cerrado

e CD ETA Cerrado — Booster Central Parque

e CD ETA Cerrado — EEAT para distribuicao

e CD ETA Cerrado — reservatério semienterrado(10000 m?3)
e CD ETA Cerrado —reservatdrios ETA Central Parque
e CD Vitdria Régia — reservatério elevado

e CD Hebert — EEAT

e (D Hebert — Reservatoério apoiado |

e (D Hebert — Reservatoério apoiado Il

e CD Parque Tecnoldgico — Booster Toyota

e CD Parque Tecnoldgico — reservatério apoiado

e (D Eden — Booster

e CD Eden — reservatério apoiado

e CD Vila Santana — EEAT

e (D Vila Santana — reservatério elevado

e CD Vila Santana — reservatério semienterrado |

e CD Vila Santana — reservatério semienterrado Il

e (D Vila Haro — Booster Eldorado

e (D Vila Haro — EEAT

e CD Vila Haro — reservatorio elevado

e CD Vila Haro — reservatoério semienterrado |

e CD Vila Haro — reservatério semienterrado Il

e CD Quintais do Imperador — pogo 01

e CD Quintais do Imperador — pogo 02

e (D Quintais do Imperador — pogo 03

e CD Quintais do Imperador — reservatorio elevado
e CD YKK Jardim Dois CoragcGes — EEAT

e (D YKK Jardim Dois Coragdes — reservatorio antigo
e Estacdo de Tratamento de Esgoto - ETE S1

e Estacdo Elevatéria de Esgoto Bruto - EEEB 6

e Estacdo Elevatodria de Esgoto Bruto - EEEB 7

e Estacdo Elevatdria de Esgoto Bruto - EEEB 8

Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
Rua Sete de Setembro, n° 751, Centro - Americana/SP - 13.465-320
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Estacdo Elevatéria de Esgoto Bruto - EEEB 9

Estacdo Elevatéria de Esgoto Bruto - EEEB 10

Estacdo Elevatdria de Esgoto Bruto - EEEB 12

Estacdo Elevatodria de Esgoto Bruto - EEEB 17

Estacdo Elevatéria de Esgoto Bruto - EEEB 18 @
Estacdo Elevatdria de Esgoto Bruto - EEEB Parque Tecnolégico

Travessia sob Rio Pirajibu (sifao invertido)

A figura a seguir ilustra os sistemas de 4dgua e esgoto inspecionados no presente
relatério:

‘CD Pa'q@e Tecnologico
¥,

o =

L
N -
'.‘EE:B Parque

‘-‘Capta:éc Itipararanga *

Figura 1 - Unidades fiscalizadas no municipio de Sorocaba
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4. NAO-CONFORMIDADES

Nas inspec¢des realizadas foram identificadas, nos termos da Resolugao ARES-PCJ n2 48

de 28/02/2014, as seguintes Ndo Conformidades:

NAO CONFORMIDADES — SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)
SISTEMA LOCAL ITEM DESCRIGAO PRAZO PAG.¥
Clemente/ Sem ndo-conformidades 1
Itupararanga
Captagao
Superficial 3.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato
Ipaneminha 5
3.10 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato
59 Auséncia de tratamento e/ou destinagdo Erm até 180 dias
adequada do lodo
53 Auséncia de chuveiros,dfe emergéncia no Imediato
Estacdo de laboratério
Tratamento | ETA Cerrado 5.7 Auséncia de Macromedidor de entrada Em até 180 dias | 6
de Agua
5.11 | Estocagem inadequada de produtos quimicos | Em até 180 dias
Existenci - 3
512 xisténcia de locais sem guarda-corpos ou Imediato
escadas adequadas
Booster Central | 4.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato
Parque 11
4.8 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato
EEAT A .
L p?rf 4.8 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato 13
distribuicdo
CD ETA Reservatdrio 6.10 O reservatério sem tampas de inspegdo em Imediato
Cerrado | semienterrado | boas condigSes 15
(1mil m3) 6.13 Reservatodrio sem tubulagdo de ventilagdo Em até 180 dias
Existenci - 3
Reservatorios 6.4 xisténcia de Ioca!s senj gyarda corpos ou Em até 180 dias
escadas em situagdo inadequada
ETA Central — - ~ 17
O reservatdrio sem tampas de inspegdo em .
Parque 6.10 o~ Imediato
boas condigGes
6.2 Auséncia de identificagdo da area Em até 180 dias
6.4 Existéncia de Iocal.s senj g.uarda-corpos ou Erm até 180 dias
escadas em situagdo inadequada
CD Vitéria Reservatoério A y - -~
Inexisténcia de pdra-raios em reservatoérios , . 19
Sgi . E 1
Régia elevado 6.7 clevados m até 180 dias
Inexisténcia de telas de protec¢do contra
6.9 entrada de insetos e pequenos animais nas Imediato
tubulagdes de ventilagdo

*As pdginas se referem aos formuldrios que se encontram em anexo.
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SISTEMA LOCAL ITEM DESCRICAO PRAZO PAG.
4.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato
EEAT 21
4.5 Auséncia de identificagdo da drea Em até 180 dias
6.2 Auséncia de identificacdo da area Em até 180 dias
CD Hebert | Reservatério ¢ 3
apoiado | 6.4 Existéncia de locais sem guarda-corpos ou Erm até 180 dias
) escadas em situagdo inadequada
Reservatori Existéncia de locais sem guarda-cor
ese .vato io 6.4 xisténcia de ocal.s se I gya da-corpos ou Em até 180 dias | 24
apoiado I escadas em situagdo inadequada
Booster Toyota Sem ndo-conformidades 26
CD Parque
5gi Reservatdrio ~ .
Tecnoldgico . Sem nao-conformidades 28
apoiado
Booster 4.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato 29
Existéncia de locais sem guarda-corpos ou .
CD Eden & 6.4 . o . Em até 180 dias
Reservatorio escadas em situagdo inadequada 32
apoiado , . . . i .
P 6.13 Reservatorio sem tubulagdo de ventilagdo Em até 180 dias
EEAT 4.3 Auséncia de conjunto moto-bomba reserva Em até 180 dias | 34
Reservatorio ~ .
Sem nao-conformidades 36
elevado
- Existéncia de locais sem guarda-corpos ou , .
Reservatério | 6.4 y il ! g ;’ Em até 180 dias
CD Vila semienterrado escadas em situagdo inadequada 38
Santana | 6.13 Reservatorio sem tubulagdo de ventilagao Em até 180 dias
Existenci
- 6.3 xisténcia de v.azamen:cos aparentes nas Imediato
Reservatorio instalagdes
semienterrado Inexisténcia de telas de protegdo contra 40
Il 6.9 entrada de insetos e pequenos animais nas Imediato
tubulagGes de ventilagdo
Booster A . .
4.8 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato 43
Eldorado
EEAT Sem ndo-conformidades 45
N 6.3 Existéncia de vgzamen:cos aparentes nas Imediato
Reservatorio instalagdes 48
elevado Inexisténci Ara-rai ori
' 6.7 nexisténcia de para-raios em reservatorios Erm até 180 dias
CD Vila elevados
Haro Existéncia d t t .
6.3 xisténcia de v.azamen~os aparentes nas imediato
instalagdes
- Existéncia de locais sem guarda-corpos ou , .
Reservatorio 6.4 15 serm &t P Em até 180 dias
S R escadas em situagdo inadequada 51
O reservatério sem tampas de inspecdo em .
| 6.10 p - pee Imediato
boas condi¢des
6.13 Reservatorio sem tubulacdo de ventilagdo Em até 180 dias
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SISTEMA LOCAL ITEM DESCRIGAO PRAZO PAG.
B 6.4 Existéncia de Ioca!s serf gyarda-corpos ou Ern até 180 dias
CD Vila Reservatério escadas em situacdo inadequada
Haro semienterrado Inexisténcia de telas de protegdo contra 54
Il 6.9 entrada de insetos e pequenos animais nas Imediato
tubulagdes de ventilagdo
2.10 Captagdo de agua com outora vencida Em até 180 dias
Poco 1 2.12 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato 56
CD Quintais 2.13 Extintor de incéndio com validade expirada Imediato
do
Imperador Pogo 2 2.10 Captagdo de agua com outorga vencida Em até 180 dias | 59
Pogo 3 2.10 Captacao de agua com outorga vencida Em até 180 dias | 61
Reservatoério 6.7 Inexisténcia de pdra-raios em reservatorios Em até 180 dias | 63
elevado elevados
EEAT 4.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato 65
CD YKK Jd. Existéncia de locais sem guarda-corpos ou , .
Dois - 6.4 . . Em até 180 dias
. Reservatoério escadas em situagdo inadequada 69
coragdes ti TR g— -
antigo 6.7 Inexisténcia de pdra-raios em reservatorios Ern até 180 dias
elevados
NAO CONFORMIDADES — SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO (SES)
SISTEMA LOCAL ITEM DESCRICAO PRAZO PAG.
EEEB 6 7.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato 72
7.1 A drea ndo esta devidamente cercada Em até 180 dias
EEEB 7 76
7.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato
EEEB 8 7.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato 79
EEEB 9 7.4 Auséncia de extintor de incéndio Imediato 81
Estagdes
Elevatdrias EEEB 10 7.9 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato 85
de Esgot
€ Esgoto 7.3 Auséncia de conjunto moto-bomba reserva Em até 180 dias
EEEB 12 89
7.9 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato
EEEB 17 Sem ndo-conformidades 99
EEEB 18 Sem ndo-conformidades 100
EEEB P
alrc.{ue Sem ndo-conformidades 102
Tecnoldgico
Estacdo de
Tratamento ETE S1 8.16 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato 104
de Esgoto
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Além das Ndo-conformidades apontadas anteriormente, fazemos a seguir algumas
recomendagdes adicionais para melhoria dos sistemas de dgua e esgoto:

RECOMENDAGOES ADICIONAIS

SISTEMA LOCAL DESCRICAO
Estacio de Foram observadas diversas fissuras e trincas com infiltragao,
s vazamento, manchas e eflorescéncia. Dessa forma, solicita-se avaliagdo
Tratamento ETA Cerrado . . L
) especializada dessas patologias para dirimir os vazamentos e manter a
de Agua . . .
vida util da estrutura e evitar acidentes.
Foram observados alguns pontos com manchas de umidade e
Booster Central | eflorescéncia, indicando infiltragGes nas paredes. Dessa forma, solicita-
Parque se avaliagdo especializada dessas patologias para dirimir os vazamentos
e manter a vida util da estrutura e evitar acidentes.
Estacdo

Elevatdria de
Agua Tratada

Booster Eden

Solicita-se providenciar conserto do medidor de vazao.

Booster Eldorado

Solicita-se providenciar revisdo do rolamento dos conjuntos moto-
bombas, pois o ruido elevado das bombas dificulta inclusive o acesso.

EEAT Vila Haro

Foi identificado ponto com manchas de umidade com eflorescéncia,
inclusive com armadura exposta. Solicita-se avaliagao e reparo.

Reservatorio

Foram observados alguns pontos com manchas de umidade e

Vila Hebert eflorescéncia, indicando infiltragdes nas paredes. Dessa forma, solicita-
apoiado Il se avaliagdo especializada dessas patologias para dirimir os vazamentos
e manter a vida util da estrutura e evitar acidentes.
Vazamentos nas paredes externas e na tubulagdo de alimentagao.
CD Vila Haro Foram constatadas diversas fissuras e trinas com infiltragdo e
elevado vazamento, manchas e eflorescéncia. Solicita-se avaliagcdo
especializada dessas patologias para dirimir os vazamentos e manter a
vida util da estrutura.
CD Vila Haro

semienterrado | e
Il

Solicita-se providenciar limpeza com roga e capina da area.

Foram identificados varios pontos de oxidagdo da chapa metdlica na

CD YKK L. . .
Reservatério lateral do reservatério. Recomenda-se fazer avaliagdo de possivel
- tratamento/pintura para prote¢do contra avango da oxidagdo e evitar
& perdas e contaminagdo da agua distribuida.
Estacdo de - . - .
Solicita-se avaliar as condig¢Bes dos produtos/reagentes quimicos
Tratamento ETE S1 . .
estocados, pois alguns encontram-se fora do prazo de validade.
De Esgoto
Estagdo .. S . .
,g. Solicita-se reparo ou substituicdo da comporta da caixa de areia da
Elevatdria de EEEB 7
entrada de esgoto bruto.
Esgoto

Rede de esgoto

Travessia sob Rio
Pirajibu (sifdo
investido)

Recomenda-se instalar guarda-corpo ou tampa removivel no topo da
camara afim de evitar acidentes.
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ANEXOS

Formularios de Fiscalizagao
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Municipio: Sorocaba
Nome: Captacao Clemente Represa ltupararanga
Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista geral das adutoras.

Anexo - p.1


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo9KHBlwgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$9$$P6$$5.jpg

Imagem(2)

Descricao(2): Saida das adutoras e barramento
Imagem(3)

Descri¢ao(3): Gradeamento na tomada de agua da adutora.

Anexo - p.2


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo5IDOlQgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$9$$P7$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIColPnF7AgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$9$$P8$$3.jpg

Imagem(4)

Descricdo(4): Aspecto geral da represa.

Imagem(5)

Descricao(5): Vista geral da barragem.

NAO CONFORMIDADES

Data da inspecéo: 12/14/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo -

p.3


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo9Ki8pgsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$9$$P9$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo9PnlpAsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$9$$P10$$6.jpg
http://www.doForms.com
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Municipio: Sorocaba
Nome: Captacao Rep. Ipaneminha

Coordenadas
oot
@ti’g\oq‘
‘\}tﬁ@
\_'0
g
Clube Atlético/Sorocah
(o]
Google Map data @201 7 Google
Latitude : -23.541822
Longitude : -47.519337
Altitude : 602.0 m
Accuracy : 8.0 m
FOTOS
Imagem(1)

Descri¢cao(1): Local Bombeamento Ipaneminha

Anexo - p.4


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIv_WK-gkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$3$$P4$$1.jpg

Imagem(2)

Descri¢cdo(2): Bombeamento. Local em obras
Imagem(3)

Descri¢cao(3): Represa Ipaneminha

NAO CONFORMIDADES

Item 3.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 3.10: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

InformacBes complementares: O vazamento esté no conjunto moto-bomba. O SAAE divide essa
captacdo com a Concessionaria Aguas de Votorantim.

Data da inspecdo: 12/14/2017

Anexo - p.5


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_47NpwsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$3$$P5$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_56apAkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$3$$P6$$3.jpg
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Municipio: Sorocaba
Nome: ETA Cerrado

Coordenadas

VILA SAQ
-‘%_A CAETANO

ey 'r-".“g

JARDIM
AMERICAN

JARDIM
MAGMNOLIA

R. Rissia
Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.509747
Longitude : -47.484762
Altitude : 639.0 m
Accuracy : 14.0 m

Imagem(1)

Descrigcao(1): Laboratério ETA Cerrado
Imagem(2)

Descri¢ao(2): Locais sem guarda-corpo

Anexo - p.6


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI__i8pwsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$4$$P26$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICogLKCzgsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$4$$P27$$3.jpg

Imagem(3)

Descrigcdo(3): Instala¢des para tratamento de lodo
Imagem(4)

Descricao(4): Floculadores
Imagem(5)

Descri¢ao(5): Chegada agua bruta
Imagem(6)

Descri¢cao(6): Interior das instalagdes de tratamento de lodo

Anexo - p.7


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIv6fOhQgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$4$$P28$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIv8Pk7gsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$4$$P29$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICogOSEvwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$4$$P30$$7.jpg
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Imagem(7)

e
-

Descricao(7): Produtos quimicos. Fechar tubulagédo de saida para conter possiveis vazamentos dos
produtos

Imagem(8)

Descricao(8): Kit emergéncia cloro gas
Imagem(9)

Descri¢éo(9): Vazamentos
Imagem(10)

Descri¢ao(10): Detalhe da estrutura apresentando pontos de vazamento
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Imagem(11)

Descri¢ao(11): Ponto de vazamento
Imagem(12)

Descrigao(12): Ponto de vazamento
Imagem(13)

Descricao(13): Ponto de vazamento

Item 5.2: Auséncia de tratamento e/ou destina¢éo adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual n°
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.3: Auséncia de chuveiros de emergéncia no laboratdrio (Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e Art.
5.18.3 da NBR 13035/1993). Prazo: Imediato

Item 5.7: Auséncia de Macromedidor de entrada (Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.11: Estocagem inadequada de produtos quimicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até
180 dias

Item 5.12: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR
12216/1992). Prazo: Imediato
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Item 5.12

Item 5.13: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 5.13

Informagbes complementares: As amostras das andlises da agua filtrada sao coletadas na caixa final. A

Lavagem dos filtros é realizada com todo o volume da caixa elevada. A agua de lavagem dos filtros esta

indo para o corpo d'agua, enquanto as instalagdes de tratamento de lodo ndo sdo concluidas. Inmeros

\éa;amentgs foram constatados nas tubulagdes dos filtros. Estavam trocando o leito filtrante no momento
a inspecéo.

Data da inspecdo: 12/14/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Booster central park
Imagem(1)

Descrigcao(1): Conjuntos de recalque
Imagem(2)

Descrigao(2): Vista geral dos conjuntos de recalque
Imagem(3)

Descri¢cao(3): Tubulacdo de recalque e detalhe da parede com infiltracao.
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): Painel elétrico e detalhe da parede com infiltracéo.

Item 4.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Iltem 4.8: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8

Data da inspecdo: 12/14/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E‘L

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEAT centro Distribui¢éo
Imagem(1)

Descrigcao(1): Conjuntos de recalque
Imagem(2)

Descrigcao(2): Painéis elétricos.
Imagem(3)

Descricao(3): Recalque da bomba
Iltem 4.8: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Item 4.8

Data da inspecédo: 12/14/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

\
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD ETA Cerrado - Reservatério semi enterrado (10000 m3)
Imagem(1)

Descricdo(1): Tubulacédo de saida do reservatorio
Imagem(2)

Descrigcao(2): Laje de cobertura do reservatoério
Imagem(3)

Descricao(3): Vista lateral do reservatério
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Imagem(4)

Descricao(4): Aspecto geral do reservatério

Item 6.10: O reservatério sem tampas de inspecao em boas condi¢fes (Art. 5.13 da NBR 12217/1994).
Prazo: Imediato

Item 6.10

o I iy,

Item 6.13: Reservatério sem tubulagdo de ventilagao (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Powered by www.doForms.com
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD ETA Cerrado - Reservatérios ETA - Central Parque
Imagem(1)

Descricao(1): Aspecto geral do reservatério
Imagem(2)

Descrigcao(2): Aspecto geral do reservatorio
Imagem(3)

Descricao(3): Porta de acesso e ventilagdo do reservatoério enterrado

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situacédo inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
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Iltem 6.4

Item 6.10: O reservatdrio sem tampas de inspe¢éo em boas condig8es (Art. 5.13 da NBR 12217/1994).
Prazo: Imediato

Iltem 6.10
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Vitéria Régia - Reservatério Elevado

Coordenadas
JARDIM
SOROCABA PARK
Google Map data @2017 Google
Latitude : -23.436344
Longitude : -47.469751
Altitude : 593.0 m
Accuracy : 12.0 m
FOTOS
Imagem(1)

Ill}l l[l

,m, JH_ |||Hllh.

Descrigao(1): Vista do local
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Imagem(2)

Descricao(2): Reservatorio elevado

NAO CONFORMIDADES

Item 6.2: Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situacao inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.7: Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias

Item 6.9: Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulacdes
de ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Item 6.9

Informag¢6es complementares: Escada interior sem guarda corpo.
Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Hebert - EEAT
Coordenadas

b Saladino
oo S
. A

JARDIM
SANTA LUIZA

Google Map data @2017 Google

Latitude : -23.43734
Longitude : -47.473728
Altitude : 601.0 m
Accuracy : 6.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descricdo(1): CD Hebert
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Imagem(2)

—

i
=
Y

W=

Descri¢cdo(2): Interior da EEAT

NAO CONFORMIDADES

Item 4.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Iltem 4.5: Auséncia de identificagdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO .

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Reservatério Hebert apoiado |
Imagem(1)

Descricao(1): Vista do reservatério apoiado
Imagem(2)

Descrigao(2): Fissuras com manchas de umidade
Imagem(3)

Descricao(3): Lateral do reservatorio
Item 6.2: Auséncia de identificac@o da &rea (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situacado inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Hebert apoiado Il
Imagem(1)

"-_r

Descricao(1): Aspecto geral do reservatério em aco apoiado.
Imagem(2)

Descrigcao(2): Vista geral com detalhe ao fundo da tubulacédo de entrada e extravasor

Imagem(3)
Wy

Descricao(3): Vista geral da unidade

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situacédo inadequada (Art. 5.16 da NBR

12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
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Item 6.4
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Booster Parque Tecnoldgico Toyota
Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista geral da unidade
Imagem(2)

Descrigcao(2): Conjunto de recalques
Imagem(3)

Descri¢ao(3): Bombas dosadoras de produto quimico
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): Extintor de incéndio
Imagem(5)

Descricao(5): Painéis elétricos
Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Parque Tecnolégico - reservatorio apoiado

Coordenadas

Kaniikgj Brasil

I‘:‘Im:llﬂstria Automotiva

Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.368377
Longitude : -47.471695
Altitude : 635.0 m
Accuracy : 7.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descri¢ao(1): Reservatorio Parque Tecnoldgico
NAO CONFORMIDADES

Nao foram constatadas ndo-conformidades.

Data da inspecédo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba

Nome: Eden
Coordenadas
JARDIM
CAROLINA

(=

UPA Edenf

deffic

A'l". fﬂdepEn

Google Map data @201 8 Google

Latitude : -23.429996
Longitude : -47.415638

Altitude : 625.0 m
Accuracy : 53.094997 m

Imagem(1)

Descricao(1): Vista geral da area

| a8

Imagem(2)

Descrigcdo(2): Conjuntos de recalque
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Imagem(3)

Descri¢cao(3): Conjuntos de recalque
Imagem(4)

Descricao(4): Vista interior do painel elétrico.
Imagem(5)

Descricao(5): Painéis elétricos.
Imagem(6)

Descri¢cao(6): Medidores de vazao e presséo
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Imagem(7)

Descricao(7): Vista geral da area

Item 4.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Informagdes complementares: Providenciar reparo do medidor de vazao.

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Eden - reservatério apoiado
Coordenadas
JARDIM
CAROLIMNA

UPA Eden

Ay, fﬂdepeﬂcfa

Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.430061
Longitude : -47.415472

Altitude : 620.0 m
Accuracy : 4.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descrigédo(1): Vista do CD Eden
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Imagem(2)

Descrigao(2): Vista do reservatério

NAO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situac¢ado inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.13: Reservatdrio sem tubulagdo de ventilagao (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Informagoes complementares: Sem escada de acesso a cobertura. Sem guarda corpo na cobertura.
Data da inspegao: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEAT Vila Santana
Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista geral da tubulacao de recalque
Imagem(2)

Descrigcao(2): Vista geral da tubulacao de recalque
Imagem(3)

Descrigao(3): Conjuntos de recalque
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Imagem(4)

Descrigcao(4): Vista geral da tubulacdo de recalque
Imagem(5)

Descricao(5): Aspecto geral dos painéis elétricos.
Imagem(6)

Descri¢cao(6): Extintor de incéndio
Imagem(7)

Descricao(7): Vista geral da entrada da casa de bombas.

Item 4.3: Auséncia de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias

Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Vila Santana elevado
Coordenadas

Asteroid €3

Google Map data @201 8 Google

Latitude : -23.485244
Longitude : -47.453041
Altitude : 543.0 m
Accuracy : 25.789 m

Imagem(1)

Descrigcao(1): Identificacao da area
Imagem(2)

Descricao(2): Vista geral do reservatdrio elevado
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Imagem(4)

Descricdo(4): Tubulagdes de recalque e distribuicéo
Imagem(5)

Descrigcdo(5): Detalhe da escada de acesso
Imagem(6)

Descricao(6): Vista exterior do reservatorio com alguns pontos de vazamento
Imagem(7)

Descricao(7): Vista geral da unidade
Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

*F’
a
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Vila Santana - reservatério semienterrado |

Coordenadas

Escola Senai - Sorocaba ©

Asteroid €9

Verhn P(\mllr1;l‘!1f‘£iﬂ n
Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.485145
Longitude : -47.452841
Altitude : 609.0 m
Accuracy : 14.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descricao(1): Vista reservatorio circular
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Imagem(2)
o TR B

- IR AT A

Descrigcdo(2): Fissuras na estrutura

NAO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situacdo inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

ltem 6.4 S

Item 6.13: Reservatdrio sem tubulac&o de ventilacdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Data da inspec¢éo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Vila Santana - reservatério semienterrado

Coordenadas

Asteroid €9

Google Map data @2017 Google

Latitude : -23.485078
Longitude : -47.453044
Altitude : 610.0 m
Accuracy : 7.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descricao(1): Reservatorio
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Imagem(2)

Descrigao(2): Cobertura do reservatério

NAO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existéncia de vazamentos aparentes nas instalacdes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3

Anexo - p.41
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Item 6.9: Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulacdes
de ventilag&o (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Item 6.9

Informagdes complementares: Segundo informagdes, ha vazamentos internos no reservatorio, visiveis
na tubulacé@o de saida (foto ndo-conformidade de vazamentos).

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Haro booster Eldorado
Coordenadas

VILA HARO

L

A
- A
-!}G'r
o,

jt‘.-é" S
. ux’alent-.nﬂ 1

i 3
g JARDIM PRESTES

L
Godgle Map data @201 8 Google

Latitude : -23.504077
Longitude : -47.43124
Altitude : 596.0 m
Accuracy : 50.060997 m

Imagem(1)

Descrigcdo(1): Vista geral da EEAT
Imagem(2)

W, AN

Descri¢ao(2): Vista do conjunto de recalque e detalhe da drenagem da agua de lubrificagdo de gaxetas

Page 1 Anexo - p.43
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Imagem(3)

Descri¢ao(3): Vista do conjunto de recalque e detalhe da drenagem da agua de lubrificagdo de gaxetas
Imagem(4)

Descrigcdo(4): Conjunto de recalque e detalhe do vazamento
Imagem(5)

Descricao(5): Painéis elétricos.
Iltem 4.8: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8

Informag6es complementares: Ruido muito alto na bomba maior. Verificar alinhamento, rolamento.
Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Vila Haro - EEAT
Coordenadas

VILA HAROD

ﬁ‘@e X '\-T@_l,
. ﬁ\:amnhﬂﬂ 3

Y ARRIM PRESTES
Google Map data @201 8 Google

Latitude : -23.503796
Longitude : -47.43164
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrigcdo(1): Vista geral
Imagem(2)

Descrigcdo(2): Vista geral EEAT
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Imagem(3)

Descrigcdo(3): Vista geral EEAT
Imagem(4)

Descri¢ao(4): Extintor de incéndio
Imagem(5)

Descrigcao(5): Base para bomba reserva.
Imagem(6)

Descri¢cao(6): Conjunto moto bomba

Page 2
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Imagem(7)

Descri¢ao(7): Painéis elétricos
Imagem(8)

Descri¢cdo(8): Detalhe da laje com sinais de infiltracdo e amadura exposta.
Data da inspecéo: 12/14/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Vila Haro elevado
Imagem(1)

Descricao(1): Vista geral do reservatorio elevado
Imagem(2)

Descrigcao(2): Porta de entrada do reservatorio
Imagem(3)

Descricao(3): Interior do reservatério
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): Detalhe da escada de marinheiro localizada no interior do reservatério
Imagem(5)

Descri¢ao(5): Medidor de nivel
Imagem(6)

Descricao(6): Detalhe do interior do reservatorio elevado
Imagem(7)

Descricao(7): Vista externa do reservatério com superficie apresentando pontos de vazamento

Item 6.3: Existéncia de vazamentos aparentes nas instalacdes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
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Iltem 6.3

Item 6.7: Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias

Iltem 6.7

Informagfes complementares: Vazamentos nas paredes externas e na tubulagao de alimentacéo.
Foram constatados diversas fissuras e trinas com infiltracdo e vazamento, manchas e eflorescéncia,
manifesta¢cdes patolégicas estas que indicam comprometimento da impermeabilizagcdo e possivel
carbonatagdo do concreto, podendo acarretar degradagdo e arraste dos constituintes
do concreto e exposicdo e oxidagdo das armaduras. Dessa forma, solicita-se avaliagdo especializada
dessas patologias para dirimir os vazamentos e manter a vida Util da estrutura e evitar acidentes.

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

Municipio: Sorocaba

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Nome: CD Vila Haro - reservatério semienterrado |

Coordenadas

VILA HARO

i‘crre
e
car, [#] ’
g,

"y
#?QDS'G
&{4& 3

.-'aa\ia1enhnﬂ A
" JARDIM PRESTE

MRE DADDMAS

Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.504236
Longitude : -47.431988
Altitude : 625.0 m
Accuracy : 14.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descricao(1): Vista do CD
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Imagem(2)

Descri¢ao(2): Reservatorio

NAO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existéncia de vazamentos aparentes nas instalacdes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3
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Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situac¢do inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4

N,

Item 6.10: O reservatdrio sem tampas de inspecdo em boas condi¢gGes (Art. 5.13 da NBR 12217/1994).
Prazo: Imediato

Item 6.10

Item 6.13: Reservatério sem tubulagdo de ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Informag6es complementares: Manter a &rea limpa.

Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A

ARESPC]

neia reguladora

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Vila Haro - reservatorio semienterrado Il

Coordenadas
VILA HARO

s .
Jﬂsﬂ',ro o ‘
Q.I}J .

1490
ﬁ‘pﬂg&
N
sJalentin® 3oF
Q‘_}ﬂ JARDIM PRESTI
DE BARROS
Google  ap data ©2017 Google

Latitude : -23.504484
Longitude : -47.432099
Altitude : 604.0 m
Accuracy : 7.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descric&o(1): Vista da cobertura do reservatorio

Anexo - p.54


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_6CWnQoM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$18$$P4$$1.jpg

NAO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situa¢ado inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4

Item 6.9: Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubula¢des
de ventilacé@o (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Item 6.9

Informag8es complementares: Colocar tela de protegédo também no extravasor. Fundo do reservatorio
tem 5 metros de altura, colocar guarda-corpo.

Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Quintais do Imperador - Poco 1
Coordenadas

<

0 Chacara Vé Toninha

Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.503615
Longitude : -47.546445
Altitude : 564.0 m
Accuracy : 4.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descri¢do(1): Poco 1 Quintais do Imperador
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Imagem(2)

Descrigcdo(2): Colocar bacia de contencéo
Imagem(3)

Descrigcdo(3): Poco 1 Quintais do Imperador
NAO CONFORMIDADES

Item 2.10: Captacéo de agua com outorga vencida (Art. 12 da Lei Federal n°® 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual n® 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.12: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Item 2.12

Iltem 2.13: Extintor de incéndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Quintais do Imperador poco 2
Imagem(1)

Descricdo(1): Aspecto geral do poco e do reservatério elevado.
Imagem(2)

Descrigao(2): Vista da laje do poco e barrilete.
Imagem(3)

Descricao(3): Bombas de dosagem de produto quimico.
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): Extintor de incéndio

NAO CONFORMIDADES

Item 2.10: Captacao de agua com outorga vencida (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual n® 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias

Informacdes complementares: Bombas reservas no CO
Data da inspecéo: 12/13/2017

Powered by www.doForms.com
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: Quintais do imperador pogo 3
Imagem(1)

Descrigcao(1): Aspecto geral do pogo
Imagem(2)

Descricao(2): Laje de protecéo e barrilete
Imagem(3)

Descricao(3): Dosadores de produto quimico
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): Extintor de incéndio

NAO CONFORMIDADES

Item 2.10: Captagdo de agua com outorga vencida (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual n°® 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD Quintais do Imperador - reservatério elevado

Coordenadas

D Buffet Rinfﬂﬂchu
Estr M0sé Ribeiro Leite

QUINTAIS DO
IMPERADOR

Google Map data @2017 Google

Latitude : -23.497773
Longitude : -47.542595
Altitude : 622.0 m
Accuracy : 11.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descri¢ao(1): Reservatério elevado

Anexo - p.63


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_4363gkM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$22$$P3$$1.jpg

Imagem(2)

Descri¢ao(2): Vista Reservatorio

NAO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias

Data da inspecdo: 12/13/2017
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ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

X
a
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba

Nome: CD YKK Jardim Dois Coragfes - EEAT
Tipo: Agua Tratada

Coordenadas

RETIRO
SAD JOAO

>
3,
)
)

JARDIM DOIS ©
CORACOES &,
Py
Jardim
Botdnico de
Sorocaba
Google Map data 82017 Google

Latitude : -23.462271
Longitude : -47.437134
Altitude : 626.0 m
Accuracy : 5.0 m

A area esta devidamente cercada?: Sim

A area esta devidamente identificada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Nao
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulagdo de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminac&o na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulagédo de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Ha acesso para manutengdo?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminacéo para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condic¢des aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Otimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazao (m3/h)(1): 370

Altura manométrica (mca)(1): 55
Poténcia (CV)(1): 125
Quantidade(1): 2

Vazao (m3/h)(2): 160

Altura manométrica (mca)(2): 67
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Poténcia (CV)(2): 75

Quantidade(2): 1

Existe facilidade pararetirada e instalacdo de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Nao
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Ha controle preventivo das bombas ?: Nenhum
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de protegdo antigolpe?: Valvula de retencao

Existem dispositivos de controle e protecao elétrica? : Inversor de frequéncia
Como séo operados o0s conjuntos de recalque?: Telemetria

Como é feita a comunicag¢do com o centro de operagdes? : Radio, Telemetria

FOTOS

Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista do CD YKK

Anexo - p.66


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICogODDzQoM&blobName=arespcj$$10272017114722$$Published$$1$$P7$$2.jpg

Imagem(2)

Descrigcdo(2): Medidores de presséo e vazéo
Imagem(3)

Descri¢cao(3): Interior da EEAT
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Imagem(4)

Descrigao(4): Painel elétrico

NAO CONFORMIDADES

Item 4.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspecdo: 12/13/2017
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RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

X
a
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: CD YKK Jardim Dois Coragdes - Reservatorio antigo
Coordenadas

RETIRO
SAD JOAO

JARDIM DOIS ©
CORACOES &,
O
Jardim
Botdnico de
S‘Um_cabu
Google /iy data €2017 Google

Latitude : -23.462329
Longitude : -47.436927
Altitude : 634.0 m
Accuracy : 16.0 m

A area esta devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A area esta devidamente identificada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

As condi¢des de limpeza da area sdo boas? : Sim
Tipo de reservatorio: Elevado

Tipo de material: Ago

Capacidade (m3): 2000

Compartimentacéo (nimero de camaras): 1

As condigdes visiveis de conservagéo do reservatdrio sdo boas? (rachaduras, corroséo, etc): Ndo
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatdrio em boas condi¢cfes de uso?: Ndo
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Ha guarda corpo nalaje de cobertura? : Nao
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

H&a medidor de nivel? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saida: Eletromagnético insercéo
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatério? : Nao

Sao realizadas a limpeza e a desinfecgao peridédicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalacdes? : Nao
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Ha guarda-corpo de protegcdo na escada externa dos reservatérios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Para-raios? : Nao
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalizagdo noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

E feito 0 acompanhamento e anotacéo das medidas dos niveis de reservacéo?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estacdo de cloro no reservatorio? : Nao

FOTOS

Imagem(1)

Descri¢ao(1): Vista Reservatorio
Imagem(2)

Descricdo(2): Macromedidores
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Imagem(3)

Descricao(3): Reservatorio

NAO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situa¢do inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4

Item 6.7: Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias

Informag8es complementares: Nao foi informado como é a programagcéo de limpeza dos reservatérios.
Data da inspecéo: 12/13/2017
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ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

X
a
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba

Nome: EEEB 6

Tipo: Esgoto Bruto

A area esta devidamente cercada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A area esta devidamente identificada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Estd em condi¢cBes adequadas de operagdo?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequéncia de limpeza? : Semanal
Esta em condi¢cdes adequadas de operagao?: Sim
Esta em condi¢Oes adequadas de limpeza? : Sim

Existe grupo gerador? : Nao
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estacdo esta sujeita ainundagbes? : Nao
Séo frequentes? : Nao

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Nao
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulagcdo de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Ha acesso para manutengdo?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Quais condigdes aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade pararetirada e instalacdo de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Nao
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de protecdo antigolpe?: Valvula de retencéo

Existem dispositivos de controle e protecéo elétrica? : Partida suave (soft starter), Chave

seccionadora
Como sao operados os conjuntos de recalque?: Telemetria

Como é feita a comunicac¢do com o centro de operagdes? : Telefone
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Imagem(1)
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HThE

Descrigcao(1): Vista geral da unidade
Imagem(2)

Descrigcdo(2): Poco de entrada de esgoto bruto
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Descrigcdo(3): Poco de succdo
Imagem(4)

Descri¢ao(4): Painéis elétricos
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Imagem(5)

Descrigao(5): Vista interior do painel elétrico
Imagem(6)

Descrigcao(6): Identificacdo da unidade

NAO CONFORMIDADES

Item 7.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara
Nome: EEEB 7

Coordenadas
Q VILA SAD
z DOMINGOS
2 =
2Lz
b
s
(=1
(=]
Google Map data @2017 Google
Latitude : -23.505726
Longitude : -47.450626
Altitude : 540.0 m
Accuracy : 11.0 m
FOTOS
Imagem(1)

Descricao(1): Vista da EEEB 7 ao fundo, e caixa de areia. Cercar a caixa de areia para evitar queda.
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Imagem(2)

Descrigcdo(2): Detalhe para cesto no gradeamento grosseiro.
Imagem(3)

: BT

Descricao(3): Painel elétrico.

NAO CONFORMIDADES

Iltem 7.1: A area ndo esta devidamente cercada (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Anexo - p.77


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_8H4wgoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$19$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_8a28ggM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$19$$P8$$5.jpg

Iltem 7.1

Item 7.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

InformacBes complementares: Empresa terceirizada limpa poco de succdo e caixa de areia a cada dois
meses. O cesto € limpo pelo SAAE. Deve-se consertar as comportas da caixa de areia para facilitar a
limpeza e manutencao.

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E!

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB 8
Imagem(1)

Descrigao(1): Vista geral da EEEB.
Imagem(2)

Imagem(3)

Descricao(3): Vista interna da chegada do esgoto bruto.
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Imagem(4)
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Descrigdo(4): Caixa do barrilete
Imagem(5)

Descricao(5): Painéis elétricos.
Imagem(6)

3

Descrigcao(6): Vista interior do painel.

NAO CONFORMIDADES

Item 7.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspecdo: 12/13/2017
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ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

a

ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB 9
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

3

Google Map data @2017 Google

e EpaLUE]y
et b

Ll 2

Latitude : -23.479514
Longitude : -47.439431
Altitude : 555.0 m
Accuracy : 11.0 m

A area esta devidamente cercada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A area esta devidamente identificada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Esta em condi¢6es adequadas de operacdo?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequéncia de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual

Estd em condi¢cdes adequadas de operagdo?: Sim
Esta em condi¢c8es adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequéncia de limpeza? : Outro

Existe poco pulméo? : Nao
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : N&o
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estacéo estd sujeita ainundagdes? : Sim
Séo frequentes? : Nao

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Nao
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulagcdo de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminac&o na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Anexo - p.81



A EE permite livre circulagéo de ar? : Nao
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Ha acesso para manutengdo?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminacéo para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condicdes aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Otimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalacdo de bombas?: Nao
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Nao
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Héa controle preventivo das bombas ?: Nenhum
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manémetro individual? : Nao
As bombas possuem horimetro individual? : N&o

Existem dispositivos de controle e protegao elétrica? : Partida suave (soft starter)

Como séo operados os conjuntos de recalque?: Automagéao

Como é feita a comunicacdo com o centro de operacfes? : Telefone, Radio

FOTOS

Imagem(1)

Descricao(1): EEEB 9

Anexo - p.82


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI_5ud2AoM&blobName=arespcj$$10272017114628$$Published$$1$$P5$$1.jpg

Imagem(2)

Descrigcdo(2): Vista interna da EEEB 9
Imagem(3)

Descri¢ao(3): Painel elétrico
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Imagem(4)

Descrigao(4): Painel elétrico

NAO CONFORMIDADES

Item 7.4: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB 10

Coordenadas
g
£
hl.p'
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F
| qc. 0
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(o P:
Google Map data @201 7 Google
Latitude : -23.487713
Longitude : -47.437876
Altitude : 543.0 m
Accuracy : 6.0 m
Imagem(1)

Descrigcdo(1): EEEB 10
Imagem(2)

Descrigcado(2): Vista EEEB 10
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Imagem(3)

Descri¢cao(3): Vista EEEB 10
Imagem(4)

Descrigcdo(4): Vista EEEB 10. Detalhe para extravasamento na caixa de areia.
Imagem(5)

Descricao(5): Interior da EEEB
Imagem(6)

Descrigcao(6): Vista EEEB 10
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Imagem(7)

Descri¢cao(7): Detalhe do vazamento encontrado
Imagem(8)

Descri¢cao(8): Detalhe do vazamento encontrado
Imagem(9)

Descri¢cao(9): Detalhe do vazamento encontrado
Imagem(10)

Descri¢cao(10): Interior da EEEB

NAO CONFORMIDADES

Item 7.9: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Iltem 7.9

Informagdes complementares: Vazamentos na casa de bombas.
Data da inspecédo: 12/13/2017
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ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

X
a
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB 12
Tipo: Esgoto Bruto

A area esta devidamente cercada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A area esta devidamente identificada?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Estd em condi¢cBes adequadas de operagdo?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequéncia de limpeza? : Semanal
Esta em condi¢cBes adequadas de limpeza? : Sim

Existe poco pulméo? : Nao
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Nao
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estacdo estd sujeita ainundagdes? : Sim
Sao frequentes? : Nao

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor esta em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulagdo de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminac&o na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulagdo de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

H& acesso para manutenc&o?: Sim
Art. 5.6 € 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminacéo para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condi¢des aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Nao
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalacdo de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Ndo
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manémetro individual? : Nao

Existem dispositivos de protecdo antigolpe?: Valvula de retencéo

Existem dispositivos de controle e protecao elétrica? : Inversor de frequéncia
Como séo operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h, Telemetria
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Como é feita a comunicagdo com o centro de operagdes? : Telefone
Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista geral do acesso
Imagem(2)

Descrigcao(2): Gradeamento grosseiro e fino
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Imagem(3)

Descrigcdo(3): Caixa de areia
Imagem(4)

Descrigcdo(4): Identificacdo da unidade
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Imagem(5)

'_,..-’

Descricao(5): Vista geral da unidade
Imagem(6)

Descri¢ao(6): Painéis elétricos
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Imagem(7)

Descrigao(7): Vista superior dos conjuntos de recalque
Imagem(8)

Descrigcao(8): Vista superior dos conjuntos de recalque
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Imagem(9)

Descri¢cao(9): Conjunto de recalque com pontos de vazamento
Imagem(10)

Descricao(10): Detalhe da infiltragdo encontrada na EEEB
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Imagem(11)

Descrigao(11): Ponto de vazamento
Imagem(12)

Descrigao(12): Ponto de vazamento
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Imagem(13)

Descri¢ao(13): Ponto de vazamento
Imagem(14)

Descrigao(14): Ponto de vazamento
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Imagem(15)

Descri¢gao(15): Ponto de vazamento
Imagem(16)

Descri¢ao(16): Ponto de vazamento
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Imagem(17)

Descrigao(17): Ponto de vazamento
Imagem(18)

Descri¢ao(18): Ponto de vazamento

NAO CONFORMIDADES

Item 7.3: Auséncia de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180
dias

Item 7.9: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Data da inspecéo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB 17
Coordenadas

L

i el e:'-'-'l
n. Orsele f L=

Google Map data @201 7 Google

Latitude : -23.430723
Longitude : -47.451941
Altitude : 538.0 m
Accuracy : 18.0 m

FOTOS

Imagem(1)

Descri¢ao(1): EEEB 17

NAO CONFORMIDADES

Nao foram constatadas ndo-conformidades.

Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB 18
Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista geral da EEEB
Imagem(3)

Descrigcao(3): Chegada do esgoto bruto e gradeamento grosseiro.
Imagem(4)

Descricao(4): Caixa do barrilete

Anexo - p.100


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo1P3y1ggM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$25$$P15$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIColP6p4wsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$25$$P16$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIColPCT9QsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$25$$P17$$4.jpg

Imagem(5)

Descrigcao(5): Grupo gerador.
Imagem(6)

Descricao(6): Painel elétrico.
Imagem(7)

Descrigcao(7): Vista geral da EEEB.

NAO CONFORMIDADES

Data da inspecéo: 12/13/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.101


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICouJmVogsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$25$$P18$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo5O-xvQoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$25$$P19$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoxIjupAkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$25$$P20$$7.jpg
http://www.doForms.com

NC ELEVATORIA DE ESGOTO
Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Sorocaba
Nome: EEEB Parque Tecnoldgico

Coordenadas

Natuf History Muse
Par a Biodiversidade

®

y
([

J:l v "lfr? ¥

Map data 82017 Google

Google
Latitude : -23.390828
Longitude : -47.47404
Altitude : 555.0 m
Accuracy : 6.0 m

FOTOS

Imagem(1)

..........

Descri¢ao(1): EEEB Parque Tecnolégico
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Imagem(2)

Descrigcdo(2): Vista da EEEB
Imagem(3)

Descrigcao(3): Gerador

NAO CONFORMIDADES

Nao foram constatadas ndo-conformidades.
Data da inspecdo: 12/13/2017
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NC ETE

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

X

ARESPC]

neia reguladora

Municipio: Sorocaba
Nome: ETE S1
Imagem(1)

Descricao(1): Mapa de riscos da estacao.
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Imagem(2)

Descri¢ao(2): Laboratorio
Imagem(3)

Descri¢ao(3): Laboratorio
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): Relatério
Imagem(5)

Descricao(5): Chuveiro de emergéncia do laboratério.
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Imagem(6)

Descri¢ao(6): Relatério de eficiéncia
Imagem(7)

Descri¢ao(7): Laboratério
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Imagem(8)

Descri¢ao(8): Extintor de incéndio
Imagem(9)
F

Descri¢ao(9): Laboratério
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Imagem(10)

Descri¢ao(10): Relatério de Exames de Microscopia
Imagem(11)

Descri¢cdo(11): Tela do CCO
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Imagem(12)

Descrigdo(12): CCO
Imagem(13)

Descrigdo(13): Cana de entrada do esgoto
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Imagem(14)

Ty, A >
Descricao(14): Gradeamento grosseiro com limpeza mecénica
Imagem(15)

Descri¢cao(15): Removedor de areia
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Imagem(16)

Descrigdo(16): Cagamba de lodo
Imagem(17)

Descri¢ao(17): Tanque de anéxico
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Imagem(18) _

Descricdo(18): Tanque de aeragéo
Imagem(19)

Descri¢ao(19): Decantador primario
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Imagem(20)

Descrigao(20): Soprador de ar

Imagem(21)

|
b e kel
B

Descri¢do(21): Centrifuga de lodo
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Imagem(22)

Descricdo(22): Tanque de polimero
Imagem(23)

Descri¢ao(23): Bombeamento de polimero
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Imagem(24)

Descri¢ao(24): Efluente final
Imagem(25)

Descrigcdo(25): Langamento do efluente tratado
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Imagem(26)

Descricdo(26): Lancamento do efluente tratado
Imagem(27)

Descri¢cdo(27): Conjuntos de recalque do sistema de retorno de lodo
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Imagem(28)

Descri¢ao(28): Conjuntos de recalque do sistema de retorno de lodo

NAO CONFORMIDADES

Item 8.16: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 8.16

Recomendagido complementar: Foi detectado reagente vencido no laboratério da ETE.
Recomenda-se fazer uma avaliagao das condi¢gdes dos produtos quimicos estocados.
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ELEVATORIA DE ESGOTO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

Municipio: Sorocaba

A
ARESPC)J

agincia reguladara

Nome: Travessia Rio Pirajibu - Rio Sorocaba (siféo invertido)

Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Metso Fundicdo O

L 4

¢, PARUE VITORIA
e REM~IA T
Google Map data @2017 Google

Latitude : -23.423846
Longitude : -47.450231
Altitude : 543.0 m
Accuracy : 8.0 m

A area esta devidamente cercada?: Sim

Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A area esta devidamente identificada?: Sim

Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

Esta em condi¢cdes adequadas de operagao?: Sim

Art. 5.3 da NBR 12208/1992

FOTOS

Imagem(1)

Descrigao(1): Vista da travessia
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Imagem(2)

Descricao(2): Colocar guarda-corpo ou tampa removivel.

NAO CONFORMIDADES

Informacbes complementares: Interliga regido ABC ao emissario da EEEB 18. Sistema de sifdo
invertido. Colocar guarda-corpo ou tampa removivel.

Data da inspecéo: 12/13/2017
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