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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

 

       1.1.  MUNICÍPIO 
Prefeitura Municipal de Bom Jesus dos Perdões 

Prefeito: Sergio Ferreira 

Endereço: R. Dom Duarte Leopoldo, 83 – Centro, Bom Jesus dos Perdões/SP 

Telefone: (11) 4012-1000 

Código ARES: 49 

Lei Municipal ratifica Protocolo de Intenções: Lei nº 2.306 de 18 de dezembro de 2014. 

 

 1.2. PRESTADOR 
Nome: Secretaria de Saneamento Básico e Ambiental 

Responsável legal: Jorge Galvani Filho 

             Endereço: R. Dom Duarte Leopoldo, 83 – Centro, Bom Jesus dos Perdões/SP 

Telefone: (11) 4012-7516 

             E-mail:  dae.adm@bjperdoes.sp.gov.br 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

      2.1 ARES-PCJ 
Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Engª Ambiental 

 

      2.2 PRESTADOR 
José Celso Costa – Supervisor de Tratamento de Água 
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3. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 25/04/2018, foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de 

água:  

 Captação Superficial Ribeirão Cachoeirinha; 

 Estação de Tratamento de Água 1; 

 Estação de Tratamento de Água 2; 

 Estação de Tratamento de Água Anexo ETA 2. 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 

Também foram realizadas visitas nas obras de ampliação da Estação de Tratamento de 

Água e da construção da Estação de Tratamento de Esgoto do município, conforme consta nos 

ANEXOS. 

 

4. NÃO CONFORMIDADES 
 

 

 

 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO

3.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias

3.3 Ausência de conjunto moto-bomba reserva Em até 180 dias

5.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias

5.17
Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo 

(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)
Em até 180 dias

5.13 Existência de vazamentos aparentes Imediato

5.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias

5.12 Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas Imediato

5.17
Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo 

(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)
Em até 180 dias

5.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias

5.7 Ausência de Macromedidor de entrada Em até 180 dias

5.17
Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo 

(Cloro Residual Livre, Fluoreto e Turbidez)
Em até 180 dias

RIBEIRÃO 

CACHOEIRINHA

ETA 1 - 

COMPACTA

ETA 02

ANEXO ETA 2

Não Conformidades (Notificação) - Sistema de Abastecimento de Água
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Ressalta-se que o município ainda apresenta as seguintes não-conformidades vencidas, 

passíveis de sanções previstas na Resolução ARES-PCJ nº 71/2014. 

 

 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO

5.13 Existência de vazamentos aparentes

5.2 Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

5.10 Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas

5.2 Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

ANEXO ETA 2 5.2 Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo

ETA 1 - 

COMPACTA

ETA 02

Não Conformidades (Advertência) - Sistema de Abastecimento de Água

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO

3.10 Existência de vazamentos aparentes

3.9 Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas

POÇO 001 -RESIDENZIALLE TOSCANA 2.2 Ausência de conjunto moto-bomba reserva em estoque

5.13 Existência de vazamentos aparentes

5.7 Ausência de Macromedidor de entrada

5.3 Ausência de chuveiros de emergência no laboratório

6.9
Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e 

pequenos animais nas tubulações de ventilação

6.1 A área não está devidamente cercada

RES. CACHOEIRINHA 6.7 Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

6.3 Existência de vazamentos aparentes

6.9
Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e 

pequenos animais nas tubulações de ventilação

HORTÊNSIA 6.3 Existência de vazamentos aparentes

6.3 Existência de vazamentos aparentes

6.10 O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

6.9
Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e 

pequenos animais nas tubulações de ventilação

6.12 Reservatório sem tubo extravasor

6.10 O reservatório sem tampas de inspeção em boas condições

6.9
Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e 

pequenos animais nas tubulações de ventilação

RES. SEDE 50 6.7 Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

6.3 Existência de vazamentos aparentes

6.9
Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e 

pequenos animais nas tubulações de ventilação

6.4
Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em 

situação inadequada

6.7 Inexistência de para-raios em reservatórios elevados

6.2 Ausência de identificação da área

6.1 A área não está devidamente cercada

6.3 Existência de vazamentos aparentes

6.11 Reservatório sem medidor de nível

6.2 Ausência de identificação da área

6.13 Reservatório sem tubulação de ventilação

VALE DO SOL 6.3 Existência de vazamentos aparentes

4.8 Existência de vazamentos aparentes

4.7 Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas
EEAT SERINGUEIRA

NÃO-CONFORMIDADES - ADVERTÊNCIA  DE - E146_2017

ETA ALPES

CAPTAÇÃO VARGEM GRANDE

RES. CIDADE NOVA

RES. ALPES D'OURO

RES. SANTA MARIA

RES. SANTOS DUMONT

RES. SEDE 500

RES. TOSCANO

RES. TRAVESSA BÉLGICA
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ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões
Nome: Captação Ribeirão Cachoeirinha
Coordenadas

Latitude : -23.147466
Longitude : -46.462973
Altitude : 738.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Construção da casa de bombas parada

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiLa8hQgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$25$$P8$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Construção da caixa de areia parada
Imagem(3)

Descrição(3): Captação - necessita desassoreamento e limpeza do local

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiN-yggkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$25$$P9$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqNuswQsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$25$$P10$$4.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Captação - necessita desassoreamento e limpeza do local
Imagem(5)

Descrição(5): Bomba 1 - captação. Sem bomba reserva.

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyNyf0woM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$25$$P11$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6PKoswsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$25$$P12$$6.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Bomba 2 - captação. Bomba reserva em estoque.

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180 
dias
Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Necessidade de finalização da obra. Solicita-se explicações do motivo 
da paralisação das obras desde 2016.
Data da inspeção: 04/25/2018

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiOyvggkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$25$$P13$$7.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões
Nome: ETA 1 - compacta
Coordenadas

Latitude : -23.14475
Longitude : -46.465062
Altitude : 852.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): A ETA 1 possui mais de 30 anos, e foi realizada segunda troca de filtro somente em 2018. 
Segundo informações, interior dos filtros está oxidado.

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiLH7lQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$29$$P3$$1.jpg


Item 5.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 5.17: Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto 
e Turbidez) (Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Filtros pressurizados. Oxidação avançada pode ser observada no 
exterior dos filtros, e em diversos registros de manobra. Deve-se substituir a ETA. É utilizado sulfato de 
alumínio na coagulação, porém o parâmetro alumínio não é controlado diariamente na ETA. Deve-se 
controlar o parâmetro alumínio. Há obras de ampliação da ETA paradas nas dependências. 
Data da inspeção: 04/25/2018

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.6

http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões
Nome: ETA 2
Coordenadas

Latitude : -23.144733
Longitude : -46.465158
Altitude : 851.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Preparação manual de coagulante (para ETA 1 e 2)

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Na45AkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P15$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Preparação manual de cal (para ETA 1 e 2). Um dos  misturadores encontra-se  quebrado.
Imagem(3)

Descrição(3): Decantador - a ETA possui um único decantador (comum às ETA 1 e 2)

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomNKU1gsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P16$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomOy27AgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P17$$4.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): 3 filtros em construção para filtrar água da ETA 2 anexo. Tentativa de minimizar alumínio na
água distribuída e aumentar a vazão tratada em 30m3.
Imagem(5)

Descrição(5): Fluoretacão e cloração no tanque de contato.

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJn4_gkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P18$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomMCW1QoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P19$$6.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Oxidação avançada das estruturas.
Imagem(7)

Descrição(7): Oxidação avançada das estruturas.

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyNy6zAgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P20$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomIyg2AoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P21$$9.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Contenção da fluoretação e cloração.
Imagem(9)

Descrição(9): Macromedidor de entrada da água bruta proveniente do Ribeirão Cachoeirinha (ETA 2 e 2
ANEXO).

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6P-9mQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P22$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6PjLtwsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P23$$11.jpg


Imagem(10)

Descrição(10): Flúor.
Imagem(11)

Descrição(11): Estoque de cal e sulfato de alumínio.

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6O_B7AsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P24$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6I6wjAgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P25$$13.jpg


Imagem(12)

Item 5.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.10: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.21.1 da NBR
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 5.10

Item 5.12: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Descrição(12): Hipoclorito com contenção.

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJymtgsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P26$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6JT_nwoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P27$$3.jpg


Item 5.17: Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto 
e Turbidez) (Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Recomenda-se que seja instalada proteção elétrica em todas as bombas 
do departamento de água e esgoto. É obrigatória existência de bomba reserva nos poços, captações e 
boosters. A escada da ETA 2 encontra-se em estágio avançado de oxidação, sendo necessário sua 
substituição. Diversos registros, tubulações da ETA 1 e 2 também encontram-se oxidados, sendo 
necessária substituição. Nota-se que a ETA 2 trabalha sobrecarregada, e que há uma obra de ampliação 
do sistema produtor de água paralisada. A Prefeitura deve informar à ARES-PCJ qual o motivo da 
paralisação, e cronograma de retomada dos investimentos.
Data da inspeção: 04/25/2018

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6MvfogoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$30$$P28$$7.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões
Nome: Anexo ETA 2
Coordenadas

Latitude : -23.144774
Longitude : -46.465263
Altitude : 847.0 m
Accuracy : 13.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Anexo 2 ETA - Sistema de batelada

Anexo - p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomMDdnAsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P13$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Aplicação manual de cal e coagulante
Imagem(3)

Descrição(3): Implantação de novos tanques

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomNyU0ggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P14$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Jei5QoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P15$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Dosagem manual de polímero
Imagem(5)

Descrição(5): Filtro de piscina usado no anexo da ETA 2

Anexo - p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6OKR-gsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6NTjyggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P17$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Anexo ETA 2
Imagem(7)

Descrição(7): Controle qualidade da água.

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomNGyyQsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P18$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6NGjmQkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P19$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Controle nível do reservatório
Imagem(9)

Descrição(9): Controle casa de química

Anexo - p.19

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomIzfuwoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P20$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6PjLjwgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P21$$9.jpg


Imagem(10)

Descrição(10): Chuveiro de emergência
Imagem(11)

Descrição(11): Parte do laboratório (comum entre as ETA)

Anexo - p.20

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6OXW5AgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P22$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomKyNhwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P23$$11.jpg


Imagem(12)

Descrição(12): Bacteriologia do laboratório

Item 5.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.7: Ausência de Macromedidor de entrada (Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.17: Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Cloro Residual Livre, Fluoreto 
e Turbidez) (Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/25/2018

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.21

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomNjqpwgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$31$$P24$$12.jpg
http://www.doForms.com


Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões

Local: Almoxarifado

FOTOS

Imagem

Descrição

Bombas reserva - Alpes recalque.

Imagem

Descrição

Bombas reserva - 3 Poços.

Anexo - p.22



Imagem

Descrição

Bombas reserva - 1 Captação Cachoeirinha (bomba menor), e booster.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares

Bombas reservas: poço Marf II, poço Serra Negra, poço Cachoeirinha,captação superficial Cachoeirinha, 
3 recalques ETA Alpes, booster Hortênsia,

Data da inspeção

04/25/2018
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões
Nome: Obras ETA
Imagem(1)

Descrição(1): Obras - escritório
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Imagem(2)

Descrição(2): Reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Local da ampliação da ETA
Data da inspeção: 04/25/2018
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ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Bom Jesus dos Perdões
Nome: Obras ETE
Coordenadas

Latitude : -23.127868
Longitude : -46.464635
Altitude : 751.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): 2 tanques lodos ativados, com parte anóxica
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Imagem(2)

Descrição(2): 2 decantadores secundários
Imagem(3)

Descrição(3): Futura chegada de esgoto bruto
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Imagem(4)

Descrição(4): Tanque de contato

Data da inspeção: 04/25/2018
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