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1. IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR

1.1 Municipio
Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul

Prefeito: CARLOS ALBERTO APARECIDO DE AGUIAR
Vice-Prefeito: SILVIO APARECIDO FANT

Endereco: Rua Capitdo José Indcio, 91

Telefone: (19) 3899-1911

E-mail: prefeito@montealegredosul.sp.gov.br

Codigo ARES: 21

Lei Municipal de definicdo do ente regulador: n? 1.574/2011
Data: 20/06/2013

1.2 Prestador
Nome: Prefeitura Municipal de Monte Alegre do Sul — Diretoria de obras e urbanismo

Responsavel legal: Eng2 PEDRO LUIZ PERONDINI — Diretor de Obras e Urbanismo
Endereco: Rua Capitdo José Inacio, 91
Telefone: (19) 3899-1911 / (19) 9890-2370

E-mail: obras@montealegredosul.sp.gov.br

2. EQUIPE TECNICA

2.1. ARES-PC)
Fernando Girardi de Abreu — Analista de Fiscalizacdo e Regulacao — Eng2 Ambiental

Nathalia Blanco Gairim — Estagiaria de engenharia ambiental

2.2, Prestador
Eng® Pedro Luiz Perondini — Diretor de Obras e Urbanismo
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3. FISCALIZAGAO

Em 30/10/2014 foram realizadas inspe¢des de campo nos seguintes subsistemas
de agua e esgoto para verificagdo de Ndo Conformidades, conforme a Resolugdo

ARES-PCJ n° 48 de 28/02/2014:

e Estacdo Elevatdria de Agua Tratada — EEAT — caixa baixa;
e Reservatdrio caixa alta;

e Reservatério Girardeli

e Reservatério Parque dos Ipés

e Reservatério Menino Jesus

jReserv Estancia Girardelli

Goog[c earth

55 m-  altitude do po 4.14 km

Figura 1 - Sistemas fiscalizados em 30/10/2014
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3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAA

3.1.1. Estacdo Elevatéria de Agua Tratada — EEAT — Caixa baixa

.

'

Image © 2014 DigitalGlobe

Figura 2 — EEAT caixa baixa
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPCJ

agéncia reguladora
Municipio: Monte Alegre do Sul
Nome: Elevat6ria caixa baixa

Imagem(1):

Item 4.7:

+ Drenagem inadequada de agua de lubrificagdo de gaxetas. Art. 5.5.2.1 da NBR.12214/1992
Prazo: Em até 180 dias.
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Item 4.4:
+ Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.5:
+" Auséncia de identificac@o da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.5:

Page 2



Item 4.6:

+/ Auséncia ou ndo funcionamento de manémetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Iltem 4.3:
Auséncia de conjunto motobomba reserva Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992 Em até 180 dias

Item 4.8:
+ Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 4.8:

Data da inspec¢ao: 30/10/2014
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3.1.2. Reservatodrio Girardeli

‘Reserv. Estéancia Girardelli

Figura 3 — Reservatério Girardeli
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPC]J

agéncia reguladora
Municipio: Monte Alegre do Sul
Nome: Girardeli

Imagem(1):

NAO CONFORMIDADES

Item 6.1:
A area nado esta devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Page 1



Item 6.1:

Item 6.2:
Auséncia de identificago da &rea (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.2:

Item 6.3:

Existéncia de vazamentos aparentes nas instalacdes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo:
Imediato

Item 6.8:

Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfec¢éo periddicas e sua realizagdo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.9:

Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulagdes de
ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Item 6.10:

O reservatorio sem tampas de inspegdo em boas condigdes (Art. 5.13 da NBR 12217/1994). Prazo:
Imediato

Page 2



Item 6.10:

Item 6.11:
+ Reservatério sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.13:
+" Reservatorio sem tubulagdo de ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.13:

Powered by www.doForms.com
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3.1.3. Reservatodrio Caixa alta

‘Ca\xa alta

Figura 4 — Reservatorio caixa alta
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RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
2\

ARESPCJ

agéncia reguladora
Municipio: Monte Alegre do Sul Latitude: 327.079 E

Nome: Caixa alta Longitude: 7.491.074 S

NAO CONFORMIDADES

Item 6.1:
+ A &rea ndo esta devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.1:

Item 6.2:
+ Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.10:

+ O reservatério sem tampas de inspecéo em boas condi¢es (Art. 5.13 da NBR 12217/1994). Prazo:
Imediato

Item 6.10:

Data da inspecdo: 30/10/2014

Page 1
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3.1.4. Reservatdrio Parque dos Ipé

b qa‘.ReE%rq_ue dos Ipés

-

23 8m altitud 5 km

Figura 5 — Reservatorio parque dos Ipés
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
2\

ARESPCJ

agéncia reguladora
Municipio: Monte Alegre do Sul
Nome: Parque dos ipes

Imagem(1):
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Imagem(2):

NAO CONFORMIDADES

Item 6.6:

+ Inexisténcia de guarda-corpo de protecédo na escada externa dos reservatérios elevados (Art. 5.16.6 da
NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
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Item 6.6:

Item 6.7:
+ Inexisténcia de para-raios (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data dainspecdo: 30/10/2014
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3.1.5. Reservatdrio Menino Jesus

e Google eartft
Data d mE m . altitude

Figura 6 — Reservatdrio menino Jesus
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
2\

ARESPC]J

agéncia reguladora
Municipio: Monte Alegre do Sul
Nome: Menino jesus

Imagem(1):

NAO CONFORMIDADES

Item 6.1:
A area nado esta devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Page 1



Item 6.1:

Item 6.8:

+" Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfeccéo periddicas e sua realizagdo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11:
+" Reservatorio sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Iltem 6.13:
+" Reservatorio sem tubulagcdo de ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Page 2
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4. RECOMENDAGOES E CONSIDERACOES FINAIS

Nas inspecOes realizadas foram identificadas, nos termos da Resolucdo ARES-PCJ n2

48 de 28/02/2014, as seguintes Ndo Conformidades:

NAO CONFORMIDADES - Sistema de Abastecimento de Agua (SAA)

LOCAL ITEM DESCRICAO PRAZO
43 Auséncia de conjunto motobomba reserva Em até 180
’ (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992) dias
4.4 Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Imediato
Estacdo Elevatdria 4.5 Auséncia de identificagdo da area (Art. 22 da Lei Federal 11.445/2007). Em Z.te 180
de Agua Tratada o = - - — - 193
(EEAT) Caixa baixa 46 Auséncia ou ndo funcionamento de manémetro individual nos conjuntos de  Em ajce 180
recalque (Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992). dias
47 Drenagem inadequada de dgua de lubrificagdo de gaxetas. Art. 5.5.2.1 da Em até 180
’ NBR.12214/1992 dias
4.8 Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 22 da Lei Federal 11.445/2007). Imediato
6.1 A drea ndo estd devidamente cercada Em até 180
‘ (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). dias
Reservatorio Caixa A . e p . Em até 180
Alta 6.2 Auséncia de identificagdo da area (Art. 22 da Lei Federal 11.445/2007). dias
O reservatdrio sem tampas de inspecdo em boas condicdes (Art. 5.13 da .
6.10 P NBR 12p21c7/1994). ¢ Imediato
6.1 A drea ndo estd devidamente cercada Em até 180
) (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). dias
6.2 Auséncia de identificago da area Em até 180
’ (Art. 22 da Lei Federal 11.445/2007). dias
6.8 Existéncia de vazamentos aparentes nas instalagdes Imediato

(Art. 22 da Lei Federal 11.445/2007).

Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos

Reservatoério L o I .
6.9 animais nas tubulagGes de ventilagdo Imediato

Girardeli (Art. 5.14 da NBR 12217/1994).
reservatério sem tampas de inspegdo em boas condigdes (Art. 5.13 da NBR .
6.10 12217/1994). Imediato
6.11 Reservatdrio sem medidor de nivel Em até 180
' (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). dias
- ~ S Em até 1
6.13  Reservatorio sem tubulacio de ventilagio (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). ;:S 80
Inexisténcia de guarda-corpo de protecdo na escada externa dos Em até 180
Reservatorio Parque 6.6 reservatoérios elevados dias
> rarq (Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994).
dos Ipés Em até 180
6.7 Inexisténcia de para-raios (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994) dias
6.1 A drea ndo esta devidamente cercada Em até 180
: (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). dias
6.8 Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfecgdo periddicas e sua realizagdio  Em até 180
Reservatoério ) (Art. 5.1 da NBR 15527/2007). dias
Menino Jesus 6.11 Reservatério sem medidor de nivel Em até 180
’ (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). dias
6.13 Reservatdrio sem tubulagdo de ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Em git:SlSO
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