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1. IDENTIFICAGAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR

1.1. Municipio
Prefeitura Municipal de Pedreira
Prefeito: CARLOS EVANDRO POLLO
Vice-Prefeito: ANDRE ROBERTO CAVICCHIA
Endereco: Praga Epitacio Pessoa, 03 - Centro — Pedreira
Telefone: (19) 3893-3522
E-mail: ouvidoria@pedreira.sp.gov.br
Cdodigo ARES: 11
Lei Municipal de definicdo do ente regulador: Lei n? 3.570, de 04/07/2013

1.2. Prestador

Nome: SAAE - Servigo Autdnomo de Agua e Esgoto de Pedreira
Responsavel legal: ANDRE ROBERTO CAVICCHIA

Endereco: Rua Pe. Alexandrino do Rego Barros, 200 - Vila Santo Antonio
Telefone: (19) 3853-3105

E-mail: zezito.pedreira@gmail.com

2. EQUIPE TECNICA
2.1. ARES-PCJ

Fernando Girardi de Abreu - Analista de Fiscalizacdo e Regulacdo — Eng? Ambiental

Nathalia Blanco Gaiarim — Estagiaria de Engenharia Ambiental

2.2. Prestador

José Moretti Netto — Diretor do SAAE Pedreira
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3. FISCALIZACAO

Em 18/11/2014 foram realizadas inspe¢des de campo nos subsistemas de &dgua para
complementar o diagndstico realizado em setembro de 2013 e verificagdo de Ndo Conformidades,

conforme a Resolugdo ARES-PCJ n2 48 de 28/02/2014.

e Estacdo Elevatdria de Agua Tratada — EEAT Trinfo;
e Reservatérios junto a ETA: Canesso e Santa Clara;
e Reservatdrio junto a ETA: Jardim Andrade;

e Reservatério junto a ETA: Triunfo;

e Reservatdrio Bairro Triunfo;

e Reservatdrio Bairro Kobayachi;

e Reservatorio Bairro Jardim Andrade

TR

Figura 1 - Sistemas fiscalizados em 18/11/2014
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3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - SAA

3.1.1. Esta¢do Elevatdria de Agua Tratada — EEAT Trinfo

Figura 2 — Imagem de satélite da EEAT Triunfo
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NC ELEVATORIA DE AGUA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPC)
Db rergLikmdonn

Municipio: Pedreira

Nome: Triunfo

NAO CONFORMIDADES:

Item 4.4:
Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Page 1



Item 4.4:

Item 4.5:
+ Auséncia de identificacéo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.5:

Page 2



Item 4.6:

+/ Auséncia ou ndo funcionamento de manémetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.6:

Data dainspecdo: 11/18/2014

Obs.: Estagao elevatéria localizada junto ao reservatorio Triunfo.
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3.1.2. Reservatorios junto a ETA: Canesso e Santa Clara

Google earth
™

Figura 3 — Imagem de satélite dos reservatdrios junto a ETA: Canesso e Santa Clara
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
£
A

ARESPCJ

L P Lo

Municipio: Pedreira

Nome: Canesso e Santa Clara (reservatério localizados junto a ETA | e Ill)

NAO CONFORMIDADES

Item 6.8:

Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfeccao periddicas e sua realizacéo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11:
Reservatério sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11:

Item 6.13:
Reservatorio sem tubulagdo de ventilacdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Page 1



Item 6.13:

Data dainspec¢do: 18/11/2014
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3.1.3. Reservatorio junto a ETA: Jardim Andrade
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Figura 4 — Imagem de satélite do reservatorio junto a ETA: Jardim Andrade
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
£
A

ARESPCJ

Municipio: Pedreira
Nome: Reservatorio junto a ETA para Reserv. Jardim Andrade
Coordenadas (see attached map):

Latitude (degrees): -22.743739

Longitude (degrees): -46.895595

Altitude (meters): 635.036662 meters
Accuracy (meters): 8.0 meters

NAO CONFORMIDADES

Item 6.8:

Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfecgdo periddicas e sua realizagdo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Iltem 6.11:
Reservatério sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11:

Item 6.13:
Reservatdrio sem tubulacéo de ventilagéo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
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Item 6.13:

Data da inspec¢ao: 18/11/2014
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3.1.4. Reservatorio junto a ETA: Triunfo

Google earth
™

Figura 5 — Imagem de satélite do reservatério junto a ETA: Triunfo
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A

ARESPCJ

A NC L roeg L bmchor
Municipio: Pedreira
Nome: Reservatorio junto a ETA para Reservatério do Triunfo

Imagem(1):

Descricdo(1): Tampa de inspecao aberta

NAO CONFORMIDADES

Item 6.8:

Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfeccao periddicas e sua realizacéo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.10:

O reservatorio sem tampas de inspedo em boas condic¢des (Art. 5.13 da NBR 12217/1994). Prazo:
Imediato
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Item 6.10:

Item 6.11:
+ Reservatorio sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11:

Item 6.13:
+ Reservatorio sem tubulacéo de ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Page 2



Item 6.13:

Informagdes complementares: Tampa de inspegdo encontrava-se aberta

Data da inspec¢ao: 18/11/2014
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3.1.5 Reservatorio Bairro Triunfo

Figura 6 — Imagem de satélite do Reservatério Bairro Triunfo
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)

FCL rig s
Municipio: Pedreira
Nome: Reservatério do triunfo
Coordenadas (see attached map):
Latitude (degrees): -22.7263
Longitude (degrees): -46.900405

Altitude (meters): 730.231235 meters
Accuracy (meters): 24.0 meters

NAO CONFORMIDADES

Item 6.5:

+ Inexisténcia de guarda corpo na laje de cobertura (Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Item 6.5:

Page 1



Item 6.6:

Item 6.8:

+ Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfecgdo periddicas e sua realizagéo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.8:
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Item 6.11:
+/ Reservatério sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11:
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3.1.6 Reservatorio Bairro Kobayachi

Google earth

r

Figura 7 — Imagem de satélite do reservatorio Bairro Kobayachi
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC]

FCL rig s

Municipio: Pedreira
Nome: Kobayachi
Coordenadas (see attached map):

Latitude (degrees): -22.722186

Longitude (degrees): -46.887458

Altitude (meters): 717.430965 meters

Accuracy (meters): 48.0 meters

Imagem(1):

Descricdo(1): ldentificacao

Page 1



Imagem(2):

Descrigcdo(2): Vazamentos aparentes

NAO CONFORMIDADES

Item 6.3:

+ Existéncia de vazamentos aparentes nas instalagées (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo:
Imediato

Page 2



Item 6.3:

Item 6.5:

+ Inexisténcia de guarda corpo na laje de cobertura (Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Page 3



Item 6.6:

Item 6.7:
+ Inexisténcia de para-raios (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.7:

Page 4



Item 6.8:

+ Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfeccdo periddicas e sua realizacéo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.9:
+ Inexisténcia de telas de protegdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulagées de
ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Obs.: Tela existente ndo impede a entrada de insetos e de agua de chuva.
Item 6.9:

Iltem 6.11:
</ Reservatorio sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Informagdes complementares: Identificados 16 locais com rachaduras e vazamentos aparentes

Data da inspec¢ao: 18/11/2014
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3.1.7 Reservatorio Jardim Andrade

Figura 8 — Imagem de satélite do reservatdrio Jardim Andrade
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
A
ARESEC

Municipio: Pedreira Coordenadas:
Latitude: -22.740990°
Nome: Reservatorio jardim andrade Longitude: -46.880930°

Imagem(1):

NAO CONFORMIDADES

Item 6.3:

+ Existéncia de vazamentos aparentes nas instalagdes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo:
Imediato

Page 1



Item 6.3:

Item 6.5:

+ Inexisténcia de guarda corpo na laje de cobertura (Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Item 6.5:

Page 2



Item 6.8:

+ Inexisténcia de plano de limpeza e a desinfecco periddicas e sua realizacdo (Art. 5.1 da NBR
15527/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.9:

+ Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulacées de
ventilagdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
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Item 6.9:

Item 6.11:
+ Reservatorio sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data dainspecdo: 18/11/2014
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4. NAO CONFORMIDADES

Nas inspecdes realizadas foram identificadas, nos termos da Resolucdao ARES-PCJ n2 48 de

28/02/2014, as seguintes Ndo Conformidades:

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGU

LOCAL

EEAT Triunfo

Reservatorios junto a
ETA: Canesso e Santa
Clara

Reservatorio junto a
ETA: Jardim Andrade

Reservatorio junto a
ETA: Triunfo

Reservatorio Bairro
Triunfo

ITEM

4.4

4.6

6.8

6.11

6.13

6.8

6.11

6.13

6.8

6.10

6.11

6.13

6.5

6.8

6.11

DESCRICAO
Auséncia de extintor de incéndio

Auséncia ou ndo funcionamento de
mandémetro individual nos conjuntos
de recalque

Inexisténcia de plano de limpeza e a
desinfecc¢do periddicas e sua realizagao
Reservatdrio sem medidor de nivel
Reservatério sem tubulacdo de
ventilagdo

Inexisténcia de plano de limpeza e a
desinfec¢do periddicas e sua realizagdo

Reservatorio sem medidor de nivel

Reservatoério sem tubulagdo de
ventilagdo

Inexisténcia de plano de limpeza e a
desinfecc¢do periddicas e sua realizagao

O reservatdrio sem tampas de
inspecdo em boas condigdes

Reservatoério sem medidor de nivel

Reservatoério sem tubulagdo de
ventilagdo

Inexisténcia de guarda corpo na laje de
cobertura

Inexisténcia de plano de limpeza e a
desinfec¢do periddicas e sua realizagdo

Reservatdrio sem medidor de nivel

PRAZO
Imediato

Em até 180 dias

Imediato

Em até 180 dias

Em até 180 dias

Imediato

Em até 180 dias

Em até 180 dias

Imediato

Imediato

Em até 180 dias

Em até 180 dias

Em até 180 dias

Imediato

Em até 180 dias
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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA

LOCAL

Reservatorio Bairro
Kobayachi

Reservatorio Bairro
Jardim Andrade

ITEM

6.3

6.5

6.7

6.8

6.9

6.11

6.3

6.5

6.8

6.9

6.11

DESCRICAO

Existéncia de vazamentos aparentes

Inexisténcia de guarda corpo na laje
de cobertura

Inexisténcia de para-raios

Inexisténcia de plano de limpeza e a
desinfecgdo periddicas e sua
realizagdo
Inexisténcia de telas de protecdo
contra entrada de insetos e
pequenos animais nas tubulagées de
ventilagdo

Reservatorio sem medidor de nivel

Existéncia de vazamentos aparentes

Inexisténcia de guarda corpo na laje
de cobertura

Inexisténcia de plano de limpeza e a
desinfecc¢do periddicas e sua
realizacdo
Inexisténcia de telas de protecdo
contra entrada de insetos e
pequenos animais nas tubulagdes de
ventilagao

Reservatoério sem medidor de nivel

PRAZO

Imediato

Em até 180 dias

Em até 180 dias

Imediato

Imediato

Em até 180 dias

Imediato

Em até 180 dias

Imediato

Imediato

Em até 180 dias
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