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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1  Município 

Prefeitura Municipal de Piracicaba 

Prefeito: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS 

   Vice-Prefeito: JOÃO CHADDAD 

Endereço: Rua Capitão Antônio Corrêa Barbosa, 2233 - Chácara Nazareth 

Telefone: (19) 3403-1042 

E-mail: gferrato@piracicaba.sp.gov.br 

Código ARES: 30 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 7371, de 09/08/2012 

1.2  Prestador 

Nome: SEMAE - Serviço Municipal de Água e Esgoto 

Responsável legal: VLAMIR AUGUSTO SCHIAVUZZO 

Endereço: Rua XV de Novembro, 2000, Bairro Alto  

Telefone: (19) 3403-9611 

E-mail: vschiavuzzo@semaepiracicaba.sp.gov.br 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Marcelo Oliveira Santos Bacchi - Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

Lia Matelli Garcia – Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga 

Mayara Fernanda Ganassim – Estagiária – Estudante de Engenharia Ambiental 

 2.2 Prestador 
Gilberto  Pissinatto – Diretor de Dep. de Obras Hidráulicas/SEMAE – Engº Civil 

Hussein M. Hammoud – Equipav/Águas do Mirante – Engº Civil 

Oswaldo Cruz – AEGEA/Águas do Mirante – Engº Civil  

Pedro Alberto Caes – Diretor de Dep. de Operação e Manutenção/SEMAE – Engº Civil 

Pedro Rodrigo Sabbadin – Superintendente Técnico/SEMAE – Engº Civil 

Valdir Antonio Alcarde Junior – Gestor ETE/Águas do Mirante – Engº Químico 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 27/11/2014 e 05/12/2014 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água 

e esgoto para complementar o diagnóstico realizado em agosto/2013 e verificar Não Conformidades, 

conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.  

 Captação do Rio Piracicaba;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT XV de Novembro;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Marechal;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA I e II - Unificada Paulicéia;

 Estação de Tratamento de Água – ETA I e II;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Capim Fino;

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Capim Fino;

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bela Vista.

Figura 1 - Unidades fiscalizadas no município de Piracicaba 
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3.1   SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  – SAA 

3.1.1   Captação do Rio Piracicaba

Figura 2 - Imagem de satélite da Captação do Rio Piracicaba 



CAPTAÇÃO RIO PIRACICABA
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  Captação Rio Piracicaba

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.712924
     Longitude (degrees): -47.650037
     Altitude (meters): 505.62545 meters
     Accuracy (meters): 6.0 meters

A área está devidamente identificada?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     :  Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Validade da outorga:  Vigente
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Vazão outorgada (L/s):  400

Vazão captada média (L/s):  150

Tipo de Captação:  Sucção aspirada

Dispositivos existentes:
Tomada d'água
Gradeamento
Comportas
Poço de sucção

Macromedidor:  Na ETA

Existe extintor no local? :  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Estoque
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1):  980

Altura manométrica (mca)(1):  12



Potência (CV)(1):  100

Quantidade(1):  1

Vazão (m³/h)(2):  1200

Altura manométrica (mca)(2):  15

Potência (CV)(2):  100

Quantidade(2):  2

Vazão (m³/h)(3):  250

Altura manométrica (mca)(3):  25

Potência (CV)(3):  30

Quantidade(3):  2

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?:  Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? :  Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? :  Sim

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? :
Partida suave (soft starter)
Chave seccionadora

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :
Rádio
Telemetria



Imagem(1):

Descrição(1):  Tomada de gua bruta Rio Piracicaba (grade e comporta)

Imagem(2):

Descrição(2):  Tomada de água Rio Piracicaba

Imagem(3):

Descrição(3):  Conjunto moto-bomba de água bruta para ETA Luiz de Queiroz



Imagem(4):

Descrição(4):  Conjunto moto-bomba água bruta

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 3.5:

Item 3.10:
Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato



Item 3.10:

Data da inspeção:  12/05/2014



Location Map

Powered by www.doForms.com

http://www.mydoforms.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA9Y-7gQsM
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3.1.2   Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT XV de Novembro

Figura 3 - Imagem de satélite das EEAT XV de Novembro e Marechal 



EEAT XV DE NOVEMBRO
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  EEAT XV de Novembro

Tipo:  Água Tratada

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.732732
     Longitude (degrees): -47.637019
     Altitude (meters): 503.321211 meters
     Accuracy (meters): 16.0 meters

Existe identificação da Estação Elevatória?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?:  Sim

Macromedidor:  Turbina
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? :  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Estoque
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1):  250

Altura manométrica (mca)(1):  30

Potência (CV)(1):  40

Quantidade(1):  1

Vazão (m³/h)(2):  180

Altura manométrica (mca)(2):  32

Potência (CV)(2):  40

Quantidade(2):  2

Vazão (m³/h)(3):  288

Altura manométrica (mca)(3):  70



Potência (CV)(3):  150

Quantidade(3):  2

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?:  Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? :  Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? :  Não

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? :
Inversor de frequência
Partida suave (soft starter)
Chave seccionadora
Proteção contra harmônica

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :
Rádio
Telemetria



Imagem(1):

Descrição(1):  Vazamento de água tratada na saída do reservatório

Imagem(2):

Descrição(2):  Conjunto moto-bomba



Imagem(3):

Descrição(3):  Painéis de comando elétrico

Item 4.4:
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.8:
Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 4.8:

Data da inspeção:  12/05/2014



Location Map
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3.1.3   Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Marechal 

Figura 4 - Imagem de satélite das EEAT XV de Novembro e Marechal 



EEAT MARECHAL
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  EEAT Marechal

Tipo:  Água Tratada

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.724955
     Longitude (degrees): -47.635392
     Altitude (meters): 568.354796 meters
     Accuracy (meters): 8.0 meters

Existe identificação da Estação Elevatória?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?:  Sim

Macromedidor:  Eletromagnético carretel
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? :  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Estoque
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1):  360

Altura manométrica (mca)(1):  41

Potência (CV)(1):  75

Quantidade(1):  4

Vazão (m³/h)(2):  504

Altura manométrica (mca)(2):  55

Potência (CV)(2):  150

Quantidade(2):  1

Vazão (m³/h)(3):  720

Altura manométrica (mca)(3):  36



Potência (CV)(3):  125

Quantidade(3):  1

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?:  Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? :  Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? :  Sim

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? :
Partida suave (soft starter)
Chave seccionadora

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :
Rádio
Telemetria

Imagem(1):

Descrição(1):  Conjunto moto-bomba Marechal



Imagem(2):

Descrição(2):  Painel de comando das bombas

Item 4.5:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.5:

Item 4.7:
Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). Prazo: Em
até 180 dias



Item 4.7:

Item 4.8:
Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 4.8:

Item 4.9:
Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato



Item 4.9:

Data da inspeção:  12/05/2014



Location Map
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3.1.4 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA I e II - Unificada Paulicéia 

Figura 5 - Imagem de satélite da EEAT ETA I e II - Unificada Paulicéia e ETA I e II 



EEAT UNIFICADA PAULICÉIA
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  EEAT Unificada Pauliceia

Tipo:  Água Tratada

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.717683
     Longitude (degrees): -47.652
     Altitude (meters): 498.666661 meters
     Accuracy (meters): 6.0 meters

Existe identificação da Estação Elevatória?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?:  Sim

Macromedidor:  Eletromagnético carretel
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? :  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1):  270

Altura manométrica (mca)(1):  131

Potência (CV)(1):  250

Quantidade(1):  7

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



Existe plano de lubrificação?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?:  Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? :  Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? :  Sim

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Válvula de retenção

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? :
Partida suave (soft starter)
Chave seccionadora

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :
Rádio
Telemetria

Imagem(1):

Descrição(1):  Conjunto moto-bomba água tratada reservatório Pauliceia



Imagem(2):

Descrição(2):  Painéis de comando das bombas

Item 4.5:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção:  12/05/2014
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3.1.5 Estação de Tratamento de Água – ETA I e II 

Figura 6 - Imagem de satélite da EEAT ETA I e II - Unificada Paulicéia e ETA I e II 



ETA I e II - LUIZ DE QUEIROZ
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  ETA I e II - Luiz de Queiroz

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.717615
     Longitude (degrees): -47.651485
     Altitude (meters): 489.756672 meters
     Accuracy (meters): 16.0 meters

Vazão de projeto (L/s):  850

Vazão média de operação (L/s):  660

Está licenciada?:  Sim
Art. 1º da Resolução SMA nº 54/2007

Existe placa identificando a concessionária? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?:  Sim
Art. 5.2.3.3 da NBR 12216/1992

Macromedidor de entrada:  Parshall
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Macromedidor de saída:  Eletromagnético carretel
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Tipo de mistura rápida:  Hidráulico

Correção de pH:  Cal hidratada

Dosagem da correção de pH:  Manual

Coagulante:
Policloreto de Alumínio (PAC)

Dosagem de coagulante:  Manual

Há manutenção preventiva nos dosadores?:  Sim

Pré-cloração:  Cloro Gás

Usa carvão ativado?:  Sim

Tipo de floculação:  Mecânico

Quantidade instalada:  8

Quantidade em operação:  8

Área total aproximada (m²):  128

A formação de flocos é visível?:  Sim

Tipo de decantação:  Convencional

Quantidade instalada:  4

Quantidade em operação:  4

Área total aproximada (m²):  1920



Os vertedores de água decantada estão aparentemente nivelados?:  Sim
Art. 5.10.8 da NBR 12216/1992

Há passagem de flocos para os filtros? :  Sim

Qual a frequência de limpeza (dias)?:  30

Qual o destino da água de descarga de fundo?:  Retorna ao manancial

Tipo de filtração:  Lento

Quantidade instalada:  11

Quantidade em operação:  11

Área total aproximada (m²):  462

Frequência de limpeza (horas):  20

Qual o destino da água de lavagem de filtros?:  Retorna ao manancial

Há vazamentos aparentes nas tubulações dos filtros? :  Sim

O material filtrante está sendo reposto está sendo reposto de acordo com as orientaçoes de projeto?:
Sim

Tipo de desinfecção:  Cloro Gás

Se utilizado cloro gás, há treinamento e kits de emergência adequados?:  Sim

Usa poliortofosfato? :  Não

Como é feita a aplicação de Flúor? :  Manual
Portaria 2914/2011 e Art. 12 da Resolução Estadual SS-65/2005

Desidratação do lodo:  Nenhum

A destinação do lodo é adequada?:  Não

Existe CADRI para transporte do lodo da ETA?:  Não
Decreto Estadual nº 8.468/1976

As condições de limpeza da casa de química são boas? :  Sim
Art. 5.21 da NBR 12216/1992

A estocagem de produtos químicos é adequada?:  Sim
Art. 5.15 da NBR 12216/1992

Como é feito o preparo dos produtos químicos? :  Manual
Art. 5.18 e 5.19 da NBR 12216/1992

Há vazamento aparente de produtos químicos?:  Não

As condições de higiene e limpeza do laboratório são boas?:  Sim
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local?:  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existem chuveiros de emergência?:  Não
Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da NBR 13035/1993

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas, etc)?:  Sim
NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993

É realizado controle de qualidade dos produtos químicos?:  Sim

Realiza Jar-Test periódicos?:  Sim
Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

É realizado monitoramento de cianobactérias no manancial?:  Sim
Portaria 2914/2011

Em quantos pontos?:  3

Com qual frequência?:  Semanal



Parâmetros de controle do processo (análise local):
Art. 5.20.1.3 da NBR 12216/1992

Alumínio
Cloro Residual Livre
Cloro Total
Coagulação
Cor
Ferro
Fluoreto
Manganês
pH
Turbidez

Há medição on-line na produção de água?:
Turbidez
Cloro
pH

Como é feita a comunicação com o centro de operações?:  Telemetria

Há controle físico/químico/bacteriológico em quantos pontos da rede de distribuição (para VISA)?:  240
Portaria 2914/2011

Com qual frequência?:  Mensal

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? :  Sim
Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?:  Não
Art. 5.21.1 da NBR 12216/1992

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?:  Sim
Art. 5.21 da NBR 12216/1992 e NBR 13035/1993

Imagem(1):

Descrição(1):  Sensor da ETA I



Imagem(2):

Descrição(2):  02 medidores digitais de saída desligados  e 1 de entrada ligado

Imagem(3):

Descrição(3):  Dosador de cal



Imagem(4):

Descrição(4):  Sistema novo de dosagem da cal em operação recente

Imagem(5):

Descrição(5):  Floculador



Imagem(6):

Descrição(6):  Decantador

Imagem(7):

Descrição(7):  Dosador de flúor



Imagem(8):

Descrição(8):  Casa de química (cloro gás)

Imagem(9):

Descrição(9):  Cilindros e evaporado (cloro gás)



Imagem(10):

Descrição(10):  Dosador 1, 3 e 4 de cloro funcionando e o 2 de reserva

Imagem(11):

Descrição(11):  Filtros ETA II

Imagem(12):

Descrição(12):  Floculador



Imagem(13):

Descrição(13):  Decantador ETA II

Imagem(14):

Descrição(14):  Laboratório físico-químico ETAs I e II

NÃO CONFORMIDADES:

Item 5.2:
Ausência de CADRI para transporte do lodo (Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias



Item 5.3:
Ausência de chuveiros de emergência no laboratório (Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e Art. 5.18.3 da
NBR 13035/1993). Prazo: Imediato

Item 5.3:

Informações complementares:  As análises bacteriológicas são feitas na ETA.
Além de calha Parshal, as ETAs I e II possuem macromedidor ultrassônico na entrada.
Um dos macromedidores de saída do reservatório (eletromagnético carretel) não está funcionando

Data da inspeção:  12/05/2014



Location Map

Powered by www.doForms.com

http://www.mydoforms.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA44eUrAgM
http://www.doForms.com


Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua Sete de Setembro, 751 Centro – 13465-320  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

42

3.2  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES 

3.2.1 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Capim Fino 

Figura 7 - Imagem de satélite da EEEB Capim Fino 



EEEB CAPIM FINO
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  EEEB Capim Fino

Tipo:  Esgoto Bruto

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.693759
     Longitude (degrees): -47.626262
     Altitude (meters): 498.279973 meters
     Accuracy (meters): 4.0 meters

A área está devidamente cercada?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro:  Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?:  Não
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? :  Diária

Desarenador:  Nenhum

Está em condições adequadas de operação?:  Não

Está em condições adequadas de limpeza? :  Não

Qual a frequência de limpeza? :  Outro

Existe poço pulmão? :  Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Volume aproximado (m³):  130

Existe grupo gerador? :  Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV):  125

A estação está sujeita a inundações? :  Não

São frequentes? :  Não

Macromedidor:  Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? :  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992



Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Ótimo

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1):  144

Altura manométrica (mca)(1):  31

Potência (CV)(1):  30

Quantidade(1):  4

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?:  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?:  Sim

A drenagem de gaxetas é adequada?:  Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro individual? :  Não

As bombas possuem horímetro individual? :  Sim

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Válvula de retenção
Reservatório hidropneumático

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? :
Inversor de frequência

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :
Rádio



Imagem(1):

Descrição(1):  Caixa de areia para caminhão autofossa

Imagem(2):

Descrição(2):  Válvulas de retenção



NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4:
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 7.6:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 7.6:

Item 7.9:
Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 7.9:

Item 7.11:
Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo:
Em até 180 dias



Item 7.11:

Data da inspeção:  11/27/2014
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3.2.2  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Capim Fino 

Figura 8 - Imagem de satélite da ETE Capim Fino 



ETE CAPIM FINO
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  ETE Capim Fino

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.699786
     Longitude (degrees): -47.605183
     Altitude (meters): 509.218475 meters
     Accuracy (meters): 4.0 meters

Vazão de projeto (L/s):  19

Vazão média de operação (L/s):  14

Ano de início de operação:  2012

Está licenciada?:  Sim
Resolução CONAMA nº 237/1998

Existe placa identificando a área? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?:  Sim

Macromedidor de entrada:  Parshall
Art. 5.6 da NBR 12209/1992

A ETE possui by-pass?:  Não
Art. 5.4 da NBR 12209/1992

Correção de pH ?:  Não

Odor desagradável no tratamento preliminar? :  Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Existe controle de odores no tratamento preliminar?:  Não

Gradeamento grosseiro:  Limpeza mecânica

Possui grade reserva?:  Não
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fora de operação?:  Não

Estado de conservação dos equipamentos:  Ótimo

Há reclamação de odor?:  Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Gradeamento fino:  Limpeza mecânica

Possui grade fina reserva?:  Não
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fina fora de operação?:  Não

Estado de conservação dos equipamentos:  Ótimo

Desarenador:  Limpeza manual

Possui desarenador reserva?:  Sim
Art. 6.1.2.4 da NBR 12209/1992

Possui desarenador fora de operação?:  Sim

Estado de conservação dos equipamentos:  Ótimo



Quantidade de UASB: 1

No momento da inspeção havia odor desagradável?:  Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Há dosagem de produto químico para controle de odor?:  Não

No momento da inspeção, o queimador da chama principal estava acessa?:  Não

Existe extintor no local?:  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Número de tanques de aeração:  1

Número de sopradores:  2
Art. 6.3.16 da NBR 12209/1992

Número de sopradores fora de operação:  1

Número de decantadores:  1

Número de decantadores fora de operação:  0

Foi observado arraste de sólidos no decantador?:  Não

A aeração estava aparentemente uniforme?:  Sim

Qual a taxa média de OD no aerador (mg/L)?:  2
Art. 6.3.11 da NBR 12209/1992

Tipo de desinfecção:  Não Possui

Tipo:
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

Nenhum

A destinação do lodo é adequada?:  Sim

Possui CADRI?:  Sim
Decreto Estadual nº 8.468/1976

O líquido separado do lodo retorna ao tratamento?:  Não
Art. 7.6.9 da NBR 12209/1992

As condições de higiene e limpeza são boas? :  Sim
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local? :  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existem chuveiros de emergência?:  Sim
Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da NBR 13035/1993

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas, etc)?:  Sim
NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993

Eficiência média de remoção de DBO (%):  85

DBO efluente média (mg/L):  305

Possui CCO?:  Não

Presença de materiais flutuantes lançamento (escuma)?:  Não

É realizado automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final?:  Sim
Art. 24 da CONAMA 430/2013

Qual o pH médio de lançamento?:  8
CONAMA 430/2011: 5,0 < pH < 9,0

Qual o teor médio de SST (mL/L)?:  1
CONAMA 430/2011: SST < 1 mL/L

Qual a DBO média de lançamento (mg/L)?:  47
CONAMA 430/2011: DBO < 120 mg/L



Há presença de materiais flutuantes?:  Não
CONAMA 430/2011: ausência

Macromedidor de saída:  Parshall

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? :  Sim
Art. 5.8 da NBR 12209/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?:  Não

Há vazamentos aparentes?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?:  Sim

Imagem(1):

Descrição(1):  Peneira Rotativa



Imagem(2):

Descrição(2):  Desarenador

Imagem(3):

Descrição(3):  Tanque de aeração e decantador



Imagem(4):

Descrição(4):  Painel elétrico

Imagem(5):

Descrição(5):  Automação



Imagem(6):

Descrição(6):  Saída do efluente tratado

Imagem(7):

Descrição(7):  Queimador



Imagem(8):

Descrição(8):  Macromedidor ultrassônico

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.7:
Ausência de equipamento de gradeamento grosseiro reserva (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo: Em
até 180 dias

Item 8.17:
Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Informações complementares:  Existe gradeamento grosseiro prévio na elevatória Capim Fino.
Laboratório somente para análise física.
Lodo é destinado para ETE Ponte do Caixão, portanto utiliza o CADRI dessa estação. Há baixa geração de lodo.
Queimador instalado, porém não é utilizado porque a produção de gás é baixa.
O piso de concreto armado da escada do reator apresentava partes deterioradas.
Macromedidor de saída: além de calha Parshal, existe medição ultrassônica.

Data da inspeção:  11/27/2014
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3.2.3  Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bela Vista 

Figura 9 - Imagem de satélite da ETE Bela Vista 



ETE BELA VISTA
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Piracicaba

Nome:  ETE Bela Vista

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -22.696949
     Longitude (degrees): -47.711705
     Altitude (meters): 478.730257 meters
     Accuracy (meters): 4.0 meters

Vazão de projeto (L/s):  382

Vazão média de operação (L/s):  286

Ano de início de operação:  2013

Está licenciada?:  Sim
Resolução CONAMA nº 237/1998

Existe placa identificando a área? :  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?:  Sim

Macromedidor de entrada:  Eletromagnético
Art. 5.6 da NBR 12209/1992

A ETE possui by-pass?:  Sim
Art. 5.4 da NBR 12209/1992

Correção de pH ?:  Não

Odor desagradável no tratamento preliminar? :  Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Existe controle de odores no tratamento preliminar?:  Não

Gradeamento grosseiro:  Limpeza mecânica

Possui grade reserva?:  Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fora de operação?:  Não

Estado de conservação dos equipamentos:  Ótimo

Há reclamação de odor?:  Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Gradeamento fino:  Limpeza mecânica

Possui grade fina reserva?:  Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fina fora de operação?:  Não

Estado de conservação dos equipamentos:  Ótimo

Desarenador:  Limpeza mecânica

Possui desarenador reserva?:  Sim
Art. 6.1.2.4 da NBR 12209/1992

Possui desarenador fora de operação?:  Não

Estado de conservação dos equipamentos:  Ótimo



Número de tanques de aeração:  3

Número de sopradores:  7
Art. 6.3.16 da NBR 12209/1992

Número de sopradores fora de operação:  5

Número de decantadores:  3

Número de decantadores fora de operação:  0

Foi observado arraste de sólidos no decantador?:  Não

A aeração estava aparentemente uniforme?:  Sim

Qual a taxa média de OD no aerador (mg/L)?:  2
Art. 6.3.11 da NBR 12209/1992

Tipo de desinfecção:  Não Possui

Tipo:
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

Adensador
Centrífuga

Possui equipamentos reserva?:  Sim
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

A destinação do lodo é adequada?:  Não

Possui CADRI?:  Não
Decreto Estadual nº 8.468/1976

O líquido separado do lodo retorna ao tratamento?:  Sim
Art. 7.6.9 da NBR 12209/1992

As condições de higiene e limpeza são boas? :  Sim
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local? :  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?:  Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existem chuveiros de emergência?:  Sim
Art. 5.21.4 da NBR 12216/1992 e e Art. 5.18.3 da NBR 13035/1993

Os operadores possuem EPIs (óculos, luvas, etc)?:  Sim
NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993

Eficiência média de remoção de DBO (%):  88

DBO efluente média (mg/L):  213

Possui CCO?:  Sim

Presença de materiais flutuantes lançamento (escuma)?:  Não

É realizado automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final?:  Sim
Art. 24 da CONAMA 430/2013

Qual o pH médio de lançamento?:  7
CONAMA 430/2011: 5,0 < pH < 9,0

Qual o teor médio de SST (mL/L)?:  1
CONAMA 430/2011: SST < 1 mL/L

Qual a DBO média de lançamento (mg/L)?:  25
CONAMA 430/2011: DBO < 120 mg/L

Há presença de materiais flutuantes?:  Não
CONAMA 430/2011: ausência

Macromedidor de saída:  Parshall

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? :  Sim
Art. 5.8 da NBR 12209/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?:  Não



Há vazamentos aparentes?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?:  Sim

Imagem(1):

Descrição(1):  Gradeamento

Imagem(2):

Descrição(2):  Desarenador



Imagem(3):

Descrição(3):  Tanque de contato para desinfecção

Imagem(4):

Descrição(4):  Preparador de polímero



Imagem(5):

Descrição(5):  Adensado e centrífugas

Imagem(6):

Descrição(6):  Tanque de aeração



Imagem(7):

Descrição(7):  Decantador

Imagem(8):

Descrição(8):  Painel elétrico dos decantadores



Imagem(9):

Descrição(9):  Sopradores

Imagem(10):

Descrição(10):  Painel elétrico sopradores



Imagem(11):

Descrição(11):  Laboratório

Imagem(12):

Descrição(12):  Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.3:
Ausência de CADRI para transporte do lodo (Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 8.10:
Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias



Item 8.10:

Informações complementares:  Controle do pH do esgoto bruto não é realizado, pois este é exclusivamente
doméstico.
O CADRI está sendo providenciado. Hoje a ETE não produz lodo.
A desinfecção não estava sendo realizada na data da visita, apesar dos equipamentos estarem instalados.
Outorga de lançamento está em fase de análise no DAEE.
Macromedidor de saída: além da calha Parshal, existe medição ultrassônica.
Análise de teor médio de óleos e graxas não é feita, porque não há tratamento de esgoto industrial.

Data da inspeção:  11/27/2014
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4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Captação do Rio 
Piracicaba 

3.5 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 

3.10 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

EEAT XV de 
Novembro 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

EEAT Marechal 

4.5 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 

4.7 
Drenagem inadequada de água de lubrificação 

de gaxetas 
Em até 180 

dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

4.9 Extintor de incêndio com validade expirada Imediato 

EEAT - ETA I e II - 
Unificada Pauliceia 

4.5 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 

ETAs I e II 
5.2 Ausência de CADRI para transporte do lodo 

Em até 180 
dias 

5.3 
Ausência de chuveiros de emergência no 

laboratório 
Imediato 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

EEEB Capim Fino 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

7.6 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 

7.9 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

7.11 
Gradeamento grosseiro em condições 

inadequadas de operação 
Em até 180 

dias 

ETE Capim Fino 
8.7 

Ausência de equipamento de gradeamento 
reserva  

Em até 180 
dias 

8.17 Extintor de incêndio com validade expirada Imediato 

ETE Bela Vista 

8.3 Ausência de CADRI para transporte do lodo 
Em até 180 

dias 

8.10 Ausência de identificação da área 
Em até 180 

dias 




