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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1  MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro 

Prefeito: LEANDRO LUCIANO DOS SANTOS 

Endereço: Rua Victor Meirelles,89 Centro 

Telefone: (19) 3582-9026 

E-mail: prefeito@santaritadopassaquatro.sp.gov.br

Código ARES: 54 

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 3.268/2016 

1.2  PRESTADOR 

Nome: Companhia Águas de Santa Rita – COMASA 

Responsável legal: CARLOS ROBERTO FERREIRA  

Endereço: Rua São Paulo s/n Jardim Cinelândia 

Telefone: (19) 3582-3231 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 

Rodrigo Miranda de Medeiros – Coordenador de Operações da COMASA 

Lívia Maria Ottaviana – Analista de Laboratório Plena da COMASA 

Beatriz M. Souza – Química da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro 

mailto:prefeito@santaritadopassaquatro.sp.gov.br
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 28/03/2017 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de 

abastecimento de água para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014: 

 Captação subterrânea – Poço de cima Santa Cruz da Estrela

 Reservatório apoiado junto ao Poço de cima Santa Cruz da Estrela;

 Reservatório semi enterrado junto ao Poço de cima Santa Cruz da Estrela;

 Captação subterrânea – Poço de baixo Santa Cruz da Estrela;

 Reservatório junto ao Poço de baixo Santa Cruz da Estrela;

 Captação subterrânea – Poço Albinópolis;

 Reservatório junto ao Poço Albinópolis;

 Captação subterrânea – Poço Figueira Branca;

 Reservatório elevado junto ao Poço Figueira Branca.

Figura 1: Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 28/03/2017 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO PÁGINA 
(ANEXO) 

Reservatório 
Figueira Branca 

6.7 Inexistência de pára-raios em 
reservatórios elevados  

Em até 180 dias p.4

Reservatório de 
Baixo - Distrito de 

Santa Cruz da 
Estrela 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 180 dias p.9

6.12 Reservatório sem tubo extravasor Em até 180 dias p.9

Reservatório 
apoiado - Distrito 
de Santa Cruz da 

Estrela 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 180 dias p.13

Reservatório 
Albinópolis 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 180 dias p.18
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro
Nome: Poço Figueira Branca
Coordenadas

Latitude : -21.696107 
Longitude : -47.498404 

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Validade da outorga: Vigente
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Vazão outorgada (L/s): 2
Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Anexo - p.1



As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone 
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do Poço Figueira Branca
Imagem(2)

Descrição(2): Poço Figueira Branca
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de Incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: 

A empresa está providenciando contrato de manutenção para todos os poços.
No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades.
 Data da inspeção: 03/28/2017

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDws8OwyAkM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$279$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw8_Pm9wgM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$279$$P5$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDws53U3QgM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$279$$P6$$3.jpg


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro
Nome: Reservatório Figueira Branca
Coordenadas

Latitude : -21.696107 
Longitude : -47.498404 

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 312
Compartimentação (número de câmaras): 2
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

Anexo - p.3



As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Figueira Branca

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi87lrwoM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1075$$P4$$2.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO POÇO E RESERVATÓRIO FIGUEIRA BRANCA

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw88W6wgsM
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro
Nome: Poço de baixo  - Distrito de Santa Cruz da Estrela 
Coordenadas

Latitude : -21.755051 
Longitude : -47.341618 

Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do poço de baixo - Distrito de Santa Cruz da Estrela 
Imagem(2)

Descrição(2): Poço de baixo - Distrito de Santa Cruz da Estrela

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw882tkQgM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$39$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDws8X38wgM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$39$$P6$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Tomada para coleta de água
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Macromedidor localizado no reservatório próximo.
No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades.
 Data da inspeção: 03/28/2017

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi7PekwkM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$39$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi_a27wkM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$39$$P8$$4.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro 
Nome: Reservatório  de baixo - Distrito de Santa Cruz da Estrela 
Coordenadas

Latitude : -21.755051 
Longitude : -47.341618 

Imagem(1)

Descrição: Reservatório de baixo - Distrito de Santa Cruz da Estrela 
Imagem(2)

Descrição: Macromedidor 

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi4KA4gkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$109$$P6$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw85Of-woM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$109$$P7$$3.jpg


Imagem(3)

Descrição: Aspecto geral da área 
Imagem(4)

Descrição: Placa de identificação

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Item 6.12: Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 03/28/2017

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi-jeowoM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$109$$P8$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi7jqmggM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$109$$P9$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw8476tgkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$109$$P10$$1.jpg
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO POÇO DE BAIXO - DISTRITO DE SANTA CRUZ DA ESTRELA E RESERVATÓRIO

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw89eRrAsM
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro
Nome: Poço de cima - Distrito de Santa Cruz da Estrela
Coordenadas

Latitude : -21756207.0 
Longitude : -47346193.0 

Imagem(1)

Descrição(1): Poço de cima - Distrito de Santa Cruz da Estrela
Imagem(2)

Descrição(2): Tomada para coleta de água

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw876IoQsM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$38$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw8_HiqAkM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$38$$P6$$3.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 03/28/2017

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades.

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi7zokAoM&blobName=arespcj$$02112016124014$$Published$$38$$P7$$4.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro
Nome: Reservatório apoiado - Distrito de Santa Cruz da Estrela 
Coordenadas

Latitude : -21.756207 
Longitude : -47.346193 

Imagens(1)

Descrição: Reservatório apoiado - Distrito de Santa Cruz da Estrela

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4

Data da inspeção: 03/28/2017
Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi7P09QsM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$107$$P4$$1.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro
Nome: Reservatório semi enterrado - Distrito de Santa Cruz da Estrela 
Coordenadas

Latitude : -21.756207 
Longitude : -47.346193 

Imagem(1)

Descrição: Reservatório semi enterrado - Distrito de Santa Cruz da Estrela

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 03/28/2017

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades.

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw86SemgoM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$108$$P2$$1.jpg
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO POÇO DE CIMA - DISTRITO DE SANTA CRUZ DA ESTRELA E RESERVATÓRIOS

Anexo - p.15

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw84uZ8QgM
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro 
Nome: Albinópolis
Coordenadas

Latitude : -21.748133 
Longitude : -47.534373 

Imagens(1)
Imagem

Descrição: Poço Albinopolis
Imagens(2)
Imagem

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw8_q77QsM&blobName=arespcj$$02112016124757$$Published$$16$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw86nT-goM&blobName=arespcj$$02112016124757$$Published$$16$$P6$$2.jpg


Descrição: Aspecto geral da área
Imagens(3)
Imagem

Descrição: Extintor de incêndio
Imagens(4)
Imagem

Descrição: Tomada para coleta de água

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades.
Data da inspeção: 03/28/2017

Anexo - p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw85KBzQgM&blobName=arespcj$$02112016124757$$Published$$16$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw87fyuAkM&blobName=arespcj$$02112016124757$$Published$$16$$P8$$4.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Santa Rita do Passa Quatro 
Nome: Reservatório Albinópolis 
Coordenadas

Latitude : -21748133.0 
Longitude : -47534373.0 

Imagens(1)

Descrição: Reservatório - Distrito de Albinópolis

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwi_XowAgM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$110$$P4$$1.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO POÇO E RESERVATÓRIO ALBINÓPOLIS

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.19

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDwi6DXsgsM
http://www.doForms.com



