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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1. Município

Prefeitura Municipal de Vinhedo

Prefeito: MILTON SERAFIM

Vice-Prefeito: Jaime Cruz

Endereço: Rua Humberto Pescarini, 330 - Centro

Telefone: 3826-7800

E-mail: ouvidoria@vinhedo.sp.gov.br

Código ARES: 34

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013

1.2. Prestador

Nome: Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI

Responsável legal: ODAIR FERNANDO SERAPHIM

Endereço: Rua Riachuelo, 249 – Vila Planalto

Telefone: (19) 3826-8499

E-mail: executivo@sanebavi.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Fernando Girardi de Abreu – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Ambiental 

Nathalia Blanco Gaiarim – Estagiária de Engº Ambiental 

2.2 Prestador 

Cláudio L. P. Moraes 

Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 
Rua Sete de Setembro. 751 - Centro – 13465-320 – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

http://www.arespcj.com.br/


4

3. FISCALIZAÇÃO

Em 05/12/2014 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para complementação do diagnóstico e verificação de Não Conformidades, conforme a 

Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

• Estação Elevatória de Água do Reservatório Marambaia;

• Reservatório Marambaia.

• Estação Elevatória de Água do Reservatório do Mirante;

• Reservatório Mirante;

• Reservatório Capela;

• Reservatório Estrada da boiada

Figura 01 - Sistemas fiscalizados em 05/12/2014 
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3.1  Sistema de Abastecimento de Água – SAA 

3.1.1. Estação Elevatória de Água (EEA) - Marambaia 

Figura 02 - Imagem de satélite da Estação Elevatória de Água do Reservatório Marambaia 
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Vinhedo

Nome:  Marambaia para elevado

Tipo:  Água Tratada

A área está devidamente cercada?:  Sim

Macromedidor:  Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? :  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1):  20

Quantidade(1):  2

Existem vazamentos aparentes?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? :  Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Nenhum

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? :
Nenhum

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria

Como é feita a comunicação com o centro de operações? :
Telemetria



Imagem(1):

Descrição(1):  Elevatória Marambaia

NÃO CONFORMIDADES:

Item 4.4:
Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato



Item 4.4:

Item 4.6:
Ausência ou não funcionamento de manômetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.6:

Data da inspeção:  05/12/2014
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3.1.2. Reservatório (RES) - Marambaia 

Figura 03 - Imagem de satélite do Reservatório Marambaia 
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RESERVATORIO 
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Vinhedo

Nome:  Marambaia

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -23.037426
     Longitude (degrees): -46.986083
     Altitude (meters): 749.737155 meters
     Accuracy (meters): 6.0 meters

Tipo de reservatório:  Apoiado

Tipo de material:  Concreto

Capacidade (m³):  1000

As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc):  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?:  Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? :  Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?:  Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada:  Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída:  Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? :  Não

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?:  Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias): 365

Existem vazamentos aparentes nas instalações? :  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? :  Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? :  Sim

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?:  Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? :  Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?:  Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.5:
Inexistência de guarda corpo na laje de cobertura (Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias



Item 6.5:

Data da inspeção:  05/12/2014



Localização do reservatório Marambaia

http://www.mydoforms.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA7aWAyQgM
http://www.doForms.com
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6.1.3.3. Estação Elevatória de Água (EEA) - Mirante 

Figura 04 - Imagem de satélite Estação Elevatória de Água do Reservatório do Mirante 
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Vinhedo

Nome:  Mirante para reservatórios elevados observatório e outros

Tipo:  Água Tratada

A área está devidamente cercada?:  Sim

Existe extintor no local? :  Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? :  Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? :  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? :  Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?:  Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?:  Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?:  Bom

Existe conjunto moto-bomba reserva?:  Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1):  60

Quantidade(1):  2

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?:  Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?:  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? :  Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? :  Não

Existem dispositivos de proteção antigolpe?:
Válvula de retenção

Como são operados os conjuntos de recalque?:  Automação e telemetria 

Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES
Item 4.4:



Item 4.4:

Item 4.6:
Ausência ou não funcionamento de manômetro individual nos conjuntos de recalque (Art. 5.8.4 da NBR
12214/1992). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.6:

Informações complementares:  sistema elétrico com display de rotação das bombas.

Data da inspeção:  05/12/2014
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3.1.3. Reservatório (RES) - Mirante 

Figura 05 – Imagem de satélite Reservatório Mirante 
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RESERVATORIO 
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Vinhedo

Nome:  Mirante

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -23.025034
     Longitude (degrees): -46.961454
     Altitude (meters): 768.854832 meters
     Accuracy (meters): 6.0 meters

Tipo de reservatório:  Apoiado

Tipo de material:  Concreto

Capacidade (m³):  1000

Compartimentação (número de câmaras):  1

As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc):  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?:  Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? :  Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?:  Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? :  Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada:  Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída:  Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? :  Não

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?:  Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?:  Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? :  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? :  Sim

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?:  Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? :  Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?:  Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994



Imagem(1):

Imagem(2):

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção:  05/12/2014

Não foram verificadas não conformidades na unidade inspecionada



Localização do reservatório Mirante

http://www.mydoforms.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDAnem44wsM
http://www.doForms.com
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6.1.3.3. Reservatório (RES) – Capela 

Figura 06 – Reservatório Capela 
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RESERVATORIO 
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Vinhedo

Nome:  Capela

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -23.044518
     Longitude (degrees): -47.019701
     Altitude (meters): 756.776909 meters
     Accuracy (meters): 8.0 meters

Tipo de reservatório:  Apoiado

Tipo de material:  Aço

Capacidade (m³):  1000

As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc):  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?:  Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? :  Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?:  Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? :  Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada:  Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída:  Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? :  Não

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?:  Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias): 365

Existem vazamentos aparentes nas instalações? :  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? :  Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? :  Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? :  Sim

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?:  Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? :  Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?:  Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994



Imagem(1):

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção:  05/12/2014

Não formam verificadas não conformidades na unidade inspecionada



Localização do reservatório da Capela

http://www.mydoforms.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDA49L4vwkM
http://www.doForms.com
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6.1.3.4. Reservatório (RES) – Estrada da Boiada 

Figura 06 – Reservatório Estrada da Boiada 
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RESERVATORIO 
Agência Reguladora ARES-PCJ

Município:  Vinhedo

Nome:  Estrada da boiada

Coordenadas (see attached map):
     Latitude (degrees): -23.047339
     Longitude (degrees): -46.980857
     Altitude (meters): 796.163328 meters
     Accuracy (meters): 8.0 meters

Tipo de reservatório:  Apoiado

Tipo de material:  Concreto

Capacidade (m³):  1000

As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc):  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda corpo na laje de cobertura? :  Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? :  Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?:  Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? :  Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada:  Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída:  Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? :  Não

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?:  Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?:  Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias): 365

Existem vazamentos aparentes nas instalações? :  Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? :  Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? :  Sim

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?:  Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? :  Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

NÃO CONFORMIDADES



Item 6.5:
Inexistência de guarda corpo na laje de cobertura (Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Item 6.5:

Item 6.12:
Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.12:

Data da inspeção:  05/12/2014



Localização do reservatório Estrada da boiada

http://www.mydoforms.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDAk4qTmQgM
http://www.doForms.com
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4. RECOMENDAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades:  

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 
LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Elevatória 
Marambaia 

4.4 Ausência de extintor de incêndio 
 (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Imediato 

4.6 
Ausência ou não funcionamento de manômetro 

individual nos conjuntos de recalque  
(Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992). 

Em até 180 
dias 

Reservatório 
Marambaia 6.5 Inexistência de guarda corpo na laje de cobertura 

(Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994)  
Em até 180 

dias 

Estação Elevatória 
Mirante 

4.4 Ausência de extintor de incêndio  
(Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Imediato 

4.6 
Ausência ou não funcionamento de manômetro 

individual nos conjuntos de recalque  
(Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992).  

Em até 180 
dias 

Reservatório Mirante - Nenhum - 

Reservatório Estrada 
da Boiada 

6.5 Inexistência de guarda corpo na laje de cobertura 
(Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994).  

Em até 180 
dias 

6.12 Reservatório sem tubo extravasor 
(Art. 5.10 da NBR 12217/1994). 

Em até 180 
dias 

Reservatório Capela   - Nenhum - 
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