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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

 1.1.  MUNICÍPIO 
Prefeitura Municipal de Araraquara 

Prefeito: EDINHO SILVA 

 Vice-Prefeito: DAMIANO BARBIERO NETO 

Endereço: Rua São Bento, 840 – Centro 

Telefone: (16) 3301-5101 

E-mail: prefeitomunicipal@araraquara.sp.gov.br

Código ARES: 45 

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 8.178/2014, de 

09/04/2014 

1.2. PRESTADOR 
Nome: Departamento Autônomo de Água e Esgotos - DAAE 

Responsável legal: WELLINGTON CYRO DE ALMEIDA LEME 

Endereço: Rua Domingos Barbieri nº 100 Fonte Luminosa 

Telefone: (16) 3324 9555 

E-mail: superintendencia@daaeararaquara.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

 2.1 ARES-PCJ 

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Engª Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 

Francisco C. Neto – Coordenador de Tratamento de Água 

   Weverton Campos Nozella - Coordenador do Tratamento de Esgoto 

mailto:prefeitomunicipal@araraquara.sp.gov.br
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 10 e 11/05/2017, foram realizadas inspeções de campo, para verificação da

execução das não-conformidades previamente apontadas, nos seguintes subsistemas de água 

e esgoto:  

 Captação Superficial – Paiol;

 Captação Subterrânea – Poço Ouro 1;

 Captação Subterrânea – Poço Cruzes;

 Captação Subterrânea – Poço Paiol 2;

 Estação de Tratamento de Água - Fonte;

 Estação de Tratamento de Água – Paiol;

 Reservatório – R29;

 Reservatório – R32;

 Reservatório – R12;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Parque São Paulo;

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bueno de Andrada;

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Araraquara.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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Figura 1 - Sistemas fiscalizados no município de Araraquara 
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4. NÃO-CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

SISTEMA SUBSISTEMA LOCAL ITEM DESCRIÇÃO ANEXO PRAZO

POÇO CRUZES 2.12 Existência de vazamentos aparentes Pág. 16 Imediato

POÇO OURO 1 2.12 Existência de vazamentos aparentes Pág. 18 Imediato

POÇO PAIOL II 2.12 Existência de vazamentos aparentes Pág. 19 Imediato

Captação 

Superficial
ÁGUAS DO PAIOL 3.1 A área não está devidamente cercada Pág. 14 180 dias

5.11 Estocagem inadequada de produtos químicos 180 dias

5.13 Existência de vazamentos aparentes Imediato

PAIOL 5.2 Ausência de tratamento e/ou destinação correta do lodo Pág. 12 180 dias

R12 6.2 Ausência de identificação da área Pág. 21 180 dias

R29 6.2 Ausência de identificação da área Pág. 23 180 dias

7.9 Existência de vazamentos aparentes Imediato

7.11
Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de 

operação
Imediato

ETE ARARAQUARA 8.13

DBO média de lançamento em desacordo com Decreto 

Estadual nº 8.468/1976 (DBO > 60 mg/L ou redução < 80%) 

ou não atender ao padrão de emissão estabelec

Pág. 5 180 dias

FONTE Pág. 10

Pág. 2

Água  

Esgoto  

Reservatório

Captação 

Subterrânea

ETA

EEE
PARQUE SÃO 

PAULO
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ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: EEEB Parque São Paulo
Coordenadas

Latitude : -21.787396
Longitude : -48.136818
Altitude : 635.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa descritiva
Imagem(2)

Descrição(2): Vazamento de esgoto bruto na rua

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgPqhgwkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$1$$P4$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgJeF7woM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$1$$P5$$3.jpg


Item 7.9: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 7.9

Item 7.11: Gradeamento grosseiro em condições inadequadas de operação (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). 
Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 10/05/2017

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgNOLpQkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$1$$P6$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: ETE Araraquara
Coordenadas

Latitude : -21.827927
Longitude : -48.246433
Altitude : 520.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Chegada efluente
Imagem(2)

Descrição(2): Uma das comportas está parada, e foi propositalmente assoreada para manutenção.

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwv8n04AsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P12$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgIu4pwoM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P13$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento. Segundo funcionário do DAAE, ineficiente.
Imagem(4)

Descrição(4): Há 3 caixas de areia, porém só 1 encontra-se funcionando, ocasionando arraste de sólidos
sedimentáveis para a lagoa.
Imagem(5)

Descrição(5): Peneiras estão quebradas.
Imagem(6)

Descrição(6): Vista da lagoa aerada. Poucos aeradores estão funcionando.

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgL74qgsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P14$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgMjW4QsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P15$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgOmqpAsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P16$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgJf9lAsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P17$$7.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Vista da lagoa aerada.
Imagem(8)

Descrição(8): Sistema de secagem de lodo. Está parado há alguns meses.

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.13: DBO média de lançamento em desacordo com Decreto Estadual nº 8.468/1976  (DBO > 60 
mg/L ou redução
Informações complementares: Recomenda-se medidas de melhoria na instalações da ETE Araraquara.

Data da inspeção: 10/05/2017

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgM2p3QkM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P18$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgPz34goM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$2$$P19$$11.jpg
http://www.doForms.com


NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: ETE Bueno de Andrada
Coordenadas

Latitude : -21.672002
Longitude : -48.245954
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Saída do efluente tratado
Imagem(2)

Descrição(2): Guarda-corpos

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw_8fx7QoM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$1$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgImpvwsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$1$$P6$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Leito de secagem
Imagem(4)

Descrição(4): Tanque de armazenamento e lodo ativado batelada

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Não foi verificado odor desagradável, além do usual de esgoto sanitário, 
durante a inspeção. Porém, o operário relatou que há determinados dias em que o odor se acentua. 
Recomenda-se análise dessa ocorrência, e adoção de medidas de controle de odor, visto ter sido uma 
reclamação realizada pelos representantes dos usuários durante reunião do Conselho Municipal de 
Saneamento Básico da cidade.

Data da inspeção: 10/05/2017

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgKyK6wsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$1$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgPb2vAoM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$1$$P8$$4.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: ETA Fonte
Coordenadas

Latitude : -21.769835
Longitude : -48.16959
Altitude : 693.0 m
Accuracy : 40.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Lodo da ETA vai para ETE
Imagem(2)

Descrição(2): Estoque de produto químico inadequado

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIwOCI-woM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P11$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIwLyFlgoM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P12$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Estocagem de produto químico adequada
Imagem(4)

Descrição(4): Decantadores
Imagem(5)

Descrição(5): Lava olhos no laboratório
Imagem(6)

Descrição(6): Tanque de contato

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw_6eKjAgM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P13$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw_8v3hAkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P14$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgKvVuQgM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P15$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgMuagQgM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P16$$8.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Armazenamento de flúor
Imagem(8)

Descrição(8): Armazenamento de cloro

Item 5.11: Estocagem inadequada de produtos químicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 
180 dias
Item 5.11

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 5.13

Data da inspeção: 11/05/2017

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgPe04QoM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P17$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgIOd8QkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P18$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIwLr7pAsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P19$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgNavpwkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$2$$P20$$6.jpg


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: ETA Paiol
Coordenadas

Latitude : -21.760503
Longitude : -48.19971
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Aplicação de coagulante
Imagem(2)

Descrição(2): Guarda-corpo em bom estado

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgJXe8QoM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$1$$P12$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgI7s4ggM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$1$$P13$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Decantadores, guarda-corpo em bom estado
Imagem(4)

Descrição(4): Rotina de análises
Imagem(5)

Descrição(5): Lava olhos

Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 11/05/2017

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgP2P5QoM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$1$$P14$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwv--y0gkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$1$$P15$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIwMTAtwsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$1$$P16$$6.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: Captação Superficial Paiol
Coordenadas

Latitude : -21.762122
Longitude : -48.209334
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Entrada da captação
Imagem(2)

Descrição(2): Captação Paiol

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgP6eoQoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$1$$P6$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw_8annAgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$1$$P7$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Captação Paiol
Imagem(4)

Descrição(4): Captação Paiol
Imagem(5)

Descrição(5): Captação Paiol - extintor

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 
dias
Informações complementares: Recomenda-se desassoreamento, limpeza da área, cercamento de toda 
a área a fim de evitar circulação de pessoas e cavalos. Recomenda-se colocar placas de proibição de 
entrada e uso recreativo, além de sinalização de "área perigosa", já que foi relatado pelo segurança da 
captação que crianças costumam nadar no local.

Data da inspeção: 11/05/2017

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgIfxigoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$1$$P8$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgJjDhwkM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$1$$P9$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIwLyExwoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$1$$P10$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: Poço Cruzes
Coordenadas

Latitude : -21.759423
Longitude : -48.178699
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Poço
Imagem(2)

Descrição(2): Vazamento aparente

Anexo - p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwv5uf6wsM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$2$$P6$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgK6z3wgM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$2$$P7$$3.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 2.12

Informações complementares: Está funcionando com a reserva. A outra bomba está em manutenção. 
Data da inspeção: 11/05/2017

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgLmEzAoM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$2$$P8$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw_87UlwgM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$2$$P9$$2.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: Poço Ouro 1
Coordenadas

Latitude : -21.801679
Longitude : -48.126007
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Poço Ouro 1

Anexo - p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgNXLoQkM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$4$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgK2PuQgM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$4$$P5$$2.jpg


Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 2.12

Data da inspeção: 11/05/2017

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgPHelgkM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$4$$P6$$3.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: Poço Paiol 2
Coordenadas

Latitude : -21.760357
Longitude : -48.199411
Altitude : 710.0 m
Accuracy : 13.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Poço Paiol 2

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 2.12

Data da inspeção: 11/05/2017
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: R12
Coordenadas

Latitude : -21.802588
Longitude : -48.18556
Altitude : 653.0 m
Accuracy : 37.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Reservatório
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Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Informações complementares: Recomenda-se avaliar a estrutura do reservatório.
Data da inspeção: 11/05/2017

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: R29
Coordenadas

Latitude : -21.80998
Longitude : -48.156855
Altitude : 702.0 m
Accuracy : 46.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatórios
Imagem(2)

Descrição(2): Reservatórios
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Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Informações complementares: Recomenda-se avaliar a estrutura do reservatório.
Data da inspeção: 11/05/2017

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.23

http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araraquara
Nome: R32
Coordenadas

Latitude : -21.827577
Longitude : -48.17982
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório 

NÃO CONFORMIDADES

Não há não-conformidades.

Data da inspeção: 05/11/2017
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