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31. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

 1.1.  MUNICÍPIO 
Prefeitura Municipal de Holambra 

Prefeito: FERNANDO FIORI DE GODOY 

Endereço: Alameda Maurício de Nassau, 444 – Centro 

Telefone: (19) 3802-8000 

Código ARES: 52 

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 857/2015 

1.2. PRESTADOR 

Nome: ÁGUAS DE HOLAMBRA SANEAMENTO SPE LTDA. 

Responsável legal: Fernando Humphreys 

Endereço: Rua Petúnias, 14 – Bairro das Tulipas 

Telefone: (19) 3802-4347 

2. EQUIPE TÉCNICA

 2.1 ARES-PCJ 
Camilla Badini - Analista de Regulação e Fiscalização - Engª Civil 

Thalita Salgado – Analista de Regulação e Fiscalização – Engª Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 
Alan Pedra – Águas de Holambra 

   Geraldo Veloso - SAEHOL 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 27/03/2017, foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de

água e esgoto: 

 Sistema Santo Antonio;

 Reservatórios – centro;

 ETA Tulipas;

 Captação Superficial Represa Borda da Mata;

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Cachoeira.

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 

Figura 1 - Locais fiscalizados em Holambra 
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4. NÃO-CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

SUBSISTEMA LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ANEXO 

Reservatório 
2 ELEVADOS SANTO 

ANTONIO 
6.7 

Inexistência de para-raios 
em reservatórios elevados 

Em até 
180 dias 

Pág. 6 

ETA ETA TULIPAS 5.13 
Existência de vazamentos 

aparentes 
Imediato Pág. 4 

Reservatório 
APOIADO 

CENTRO/COOPERATIVA 
6.9 

Inexistência de telas de 
proteção contra entrada de 
insetos e pequenos animais 

nas tubulações de 
ventilação 

Imediato Pág. 11 



6

ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Holambra
Nome: REPRESA BORDA DA MATA
Coordenadas

Latitude : -22.637672
Longitude : -47.052968
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): EEAB

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICol4_wqAsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$18$$P6$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Inversor de frequência EEAB
Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento na represa

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo5877kQkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$18$$P7$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICox_b24AsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$18$$P8$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Placa represa
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Não há não-conformidades.
Data da inspeção: 27/03/2018

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICop4Gp_QkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$18$$P9$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICol7LHkwsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$18$$P10$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Holambra
Nome: ETA TULIPAS
Coordenadas

Latitude : -22.646403
Longitude : -47.051454
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Estrutura abaixo da chegada da água bruta com vazamentos aparentes

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo57y_5AoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$21$$P4$$3.jpg


Item 5.13

Informações complementares: Vazamentos nos registros laterais da ETA, e na estrutura. 
Data da inspeção: 27/03/2018

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo547FkwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$21$$P5$$2.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Holambra
Nome: RESERVATÓRIOS ELEVADOS SANTO ANTONIO 
Coordenadas

Latitude : -22.66978
Longitude : -47.074185
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatórios

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias
Data da inspeção: 27/03/2018

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo56qOtwoM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$72$$P2$$1.jpg


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Holambra
Nome: Reservatório Elevado Centro/Cooperativa
A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 5
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 365
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Anexo - p.7



Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório elevado

NÃO CONFORMIDADES

Não há não-conformidades.
Data da inspeção: 27/03/2018

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICol6Hz2goM&blobName=arespcj$$10272017114947$$Published$$10$$P2$$1.jpg
http://www.doForms.com


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Holambra
Nome: Reservatório Apoiado Centro/Cooperativa
A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 400
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 365
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Anexo - p.9



Existe estação de cloro no reservatório? : Sim
Imagem(1)

Descrição(1): Cobertura reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Lateral reservatório

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICop_7FnwsM&blobName=arespcj$$10272017114947$$Published$$9$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICol-aNlAkM&blobName=arespcj$$10272017114947$$Published$$9$$P5$$3.jpg


Item 6.9

Informações complementares: Colocar tela na chegada da água tratada, como na foto da não-conformidade.
Data da inspeção: 27/03/2018

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo59q5owgM&blobName=arespcj$$10272017114947$$Published$$9$$P6$$2.jpg
http://www.doForms.com


NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Holambra
Nome: ETE CACHOEIRA
Coordenadas

Latitude : -22.650372
Longitude : -47.077597
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Chegada esgoto bruto

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo57ywmwgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$13$$P5$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Lagoa aerada
Imagem(3)

Descrição(3): Lagoa de decantação

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICol4Wr4wkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$13$$P6$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICop5v8kggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$13$$P7$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Saída efluente

Informações complementares: Segundo Águas de Holambra, o reator anaeróbio não está mais funcionando. O 
efluente está indo diretamente do tanque de equalização para a lagoa de aeração.
Data da inspeção: 27/03/2018

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICop96-3woM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$13$$P8$$4.jpg
http://www.doForms.com

	R5 Holambra_03.2018
	ANEXOS
	NC-CAPTA-O-SUPERFICIAL-v.4
	NC-ETA-v.4
	NC-RESERVATORIO-v.4
	RESERVATORIO-v5 (1)
	RESERVATORIO-v5
	NC-ETE-v.4




