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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 Município 

Prefeitura Municipal de Pedreira 

Prefeito: CARLOS EVANDRO POLLO 

Vice-Prefeito: ANDRÉ ROBERTO CAVICCHIA 

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira 

Telefone: (19) 3893-3522 

E-mail: prefeitocarlos@pedreira.sp.gov.br 

Código ARES: 11 

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013 

1.2 . Prestador 

Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira 

Responsável legal: JOSÉ MORETTI NETO 

Endereço: Rua Moacir do Amaral, 91 - Vila São José 

Telefone: (19) 3852-4654 

E-mail: diretoriatecnica@saaepedreira.com.br 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Daniele Bertaco Ramirez - Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga 

2.2 Prestador 

Nelson Antônio Cremasco – Diretor Operacional da ETA 

mailto:diretoriatecnica@saaepedreira.com.br
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2. FISCALIZAÇÃO

Entre os dias 01/03/2016 e 02/03/2016 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes 

subsistemas de água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-

PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

 Booster do Kobayashi;

 Elevatória de Água da Vila Canesso;

 Elevatória de Água e Reservatório do Altos de Santa Clara;

 Elevatória de Água e Reservatório do Altos de Santa Edwirges;

 Elevatória de Água e Reservatório da Bela Vista;

 Elevatória de Água e Reservatório Elevado do Jardim Andrade;

 Elevatória de Água e Reservatório do Pelegrino;

 Elevatória de Água e Reservatório do Portal do Limoeiro;

 Elevatórias de Água e Reservatório Elevado do Triunfo;

 Elevatória de Água e Reservatório do Vale Verde;

 Elevatória de Água Santa Cruz e Reservatório Canesso;

 Reservatórios do Jardim Triunfo (R1, R4 e R5);

 Elevatória de Esgoto Ida Corsi;

 Elevatória de Esgoto Joaquim Carlos;

 Elevatória de Esgoto da Rua do Trabalhador;

 Elevatória de Esgoto Santa Clara;

 Elevatória de Esgoto Santa Cruz;

 Elevatória de Esgoto Vanderley.
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3.1 SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SAA 

3.1.1 Booster do Jardim Kobayashi 

Figura 1 - Imagem de satélite do booster do Jardim Kobayashi 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Booster do Kobayashi
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.722408
Longitude : -46.887369
Altitude : 692.605927 m
Accuracy : 8.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

Aspecto geral do abrigo do booster

Imagens 2 e 3

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Detalhes da tubulação do booster apresentando ferrugem

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: o booster fica ao lado do reservatório do Kobayashi.

Data da inspeção: 01/03/2016

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQxcDbqggM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$7$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQxbnn1AoM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$7$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQ5bqTlAoM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$7$$P4$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQpZ7U4woM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$7$$P2$$2.jpg


Mapa de Localização do Booster do Kobayashi

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICQ1ZPPvAgM
http://www.doForms.com
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3.1.2 Estação Elevatória de Água – Vila Canesso 

Figura 2 – Imagem de satélite da elevatória da Vila Canesso 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água da Vila Canesso 
Tipo: Água Tratada 
Coordenadas

Latitude : -22.74308
Longitude : -46.914186
Altitude : 557.0 m
Accuracy : 20.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Eletromagnético inserção
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem (1)

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 

Item 4.4

Informações complementares: a elevatória possui duas bombas, sendo que uma abastece a Vila 
Canesso e a outra abastece a Vila Nova 

Data da inspeção: 01/03/2016

Vista geral da elevatória da Vila Canesso

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQ5dTZuggM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$13$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQhY-irwoM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$13$$P2$$2.jpg


Mapa de Localização da Elevatória de Água da Vila Canesso

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICQteLauAgM
http://www.doForms.com
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3.1.3 Estação Elevatória de Água e Reservatório – Altos de Santa Clara 

Figura 3 - Imagem de satélite da elevatória e reservatório do Altos de Santa Clara 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Altos de Santa Clara 
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.752599
Longitude : -46.918278
Altitude : 679.0 m
Accuracy : 7.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 

Informações complementares: o vazamento é proveniente do chão  da elevatória. 
Data da inspeção: 02/03/2016

Aspecto geral da elevatória junto ao reservatório

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQ5bC0-QkM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$18$$P4$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQpZqs3AkM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$18$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQ5dft6AoM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$18$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQpZn_0wsM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$18$$P2$$2.jpg


RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Altos de Santa Clara 
Coordenadas:

Latitude : -22.752586
Longitude : -46.918251
Altitude : 665.142085 m
Accuracy : 6.0 m

Tipo de reservatório: Enterrado
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Hidrômetro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Não
Art. 5.11 da NBR 12217/1994



Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não 

Imagens 1 e 2

Aspecto geral do reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 
dias

Informações complementares: próximo a esse reservatório está um reservatório metálico que se encontra 
desativado.

Data da inspeção: 02/03/2016

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDg4ryh2wsM&blobName=arespcj$$03212014171825$$Published$$155$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDgsoPeiAsM&blobName=arespcj$$03212014171825$$Published$$155$$P2$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDg0teVjggM&blobName=arespcj$$03212014171825$$Published$$155$$P3$$3.jpg


Mapa de Localização da Elevatória e do Reservatório do Altos de Santa Clara

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICQtZrvvwsM
http://www.doForms.com


Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

19

3.1.4 Estação Elevatória de Água e Reservatório – Altos de Santa Edwirges 

Figura 4 – Imagem de satélite da elevatória e reservatório do Altos de Santa Edwirges 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Altos de Santa Edwirges 
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.7521
Longitude : -46.883505
Altitude : 755.0 m
Accuracy : 10.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Data da inspeção: 02/03/2016

Vista geral da entrada da elevatória

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQlZfl3AsM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$15$$P3$$3.jpg
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório Santa Edwirges 
Coordenadas

Latitude : -22.752136
Longitude : -46.883461
Altitude : 750.0 m
Accuracy : 10.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não 

Imagem (1)

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3

Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.13

Data da inspeção: 02/03/2016

      Vista geral do reservatório Santa Edwirges
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Mapa de Localização da Elevatória e do Reservatório do Altos de Santa Edwirges
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3.1.5 Estação Elevatória de Água e Reservatório – Bela Vista 

Figura 5 – Imagem de satélite da elevatória e do reservatório da Bela Vista 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água da Bela Vista 
Tipo: Água Tratada 
Coordenadas

Latitude : -22.750293
Longitude : -46.899405
Altitude : 607.0 m
Accuracy : 7.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem (1)

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 4.4

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8

Data da inspeção: 02/03/2016

Vista geral da elevatória da Bela Vista
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório da Bela Vista 
Coordenadas

Latitude : -22.750157
Longitude : -46.899521
Altitude : 609.0 m
Accuracy : 14.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado (100 m3)
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007



Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Item 6.13

Data da inspeção: 02/03/2016
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Mapa de Localização da Elevatória e do Reservatório da Bela Vista
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3.1.6 Estação Elevatória de Água e Reservatório Elevado – Jardim Andrade 

Figura 6 – Imagem de satélite da elevatória e reservatório elevado do Jardim Andrade 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Reservatório Elevado do Jardim Andrade 
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.740824
Longitude : -46.880622
Altitude : 733.884022 m
Accuracy : 12.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagens 1 e 2

Vista geral da da entrada da elevatória do Jardim Andrade

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 4.4

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.5
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Item 4.8

Data da inspeção: 01/03/2016

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQxdXg8AgM&blobName=arespcj$$02112016124923$$Published$$6$$P1$$1.jpg


NC RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Reservatório Elevado do Jardim Andrade 
Coordenadas:
Latitude : -22.74107
Longitude : -46.880806
Altitude : 712.461648 m
Accuracy : 24.0 m

Imagem (1)

Aspecto geral do reservatório elevado do Jardim Andrade
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NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada (Art. 5.16 da 
NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.11: Reservatórios sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 01/03/2016
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Mapa de Localização da Elevatória e do Reservatório Elevado do Jardim Andrade
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3.1.7 Estação Elevatória de Água e Reservatório - Pelegrino 

Figura 7 – Imagem de satélite da elevatória e reservatório do bairro Pelegrino 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Pelegrino 
Tipo: Água Tratada 
Coordenadas

Latitude : -22.744829
Longitude : -46.904355
Altitude : 633.0 m
Accuracy : 21.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Eletromagnético inserção
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180 
dias

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 

Data da inspeção: 02/03/2016

Aspecto geral da elevatória do Pelegrino
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Pelegrino 
Coordenadas

Latitude : -22.744488
Longitude : -46.904532
Altitude : 595.0 m
Accuracy : 9.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.2

Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180
dias

Item 6.13
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Mapa de Localização da Elevatória de Água e do Reservatório do Pelegrino
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3.1.8 Estação Elevatória de Água e Reservatório – Portal do Limoeiro 

Figura 8 – Imagem de satélite da elevatória e reservatório do Portal do Limoeiro 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Portal do Limoeiro 
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.746888 
Longitude : -46.887949 
Altitude : 687.0 m 
Accuracy : 6.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagens 1 e 2

Vistas externa e interna da elevatória do Portal do Limoeiro

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 

Informações complementares: elevatória possui um booster que envia água para o Portal do 
Limoeiro e duas bombas, sendo uma utilizada para o abastecimento das Colinas de São Pedro e 
a outra utilizada para abastecer os Altos de Santana.

Data da inspeção: 02/03/2016
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Portal do Limoeiro
Coordenadas

Latitude : -22.746869
Longitude : -46.887934
Altitude : 690.0 m
Accuracy : 7.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado (400 m3)
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim



Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Imagens 1 e 2

Vista geral do reservatório do Portal de Limoeiro

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: a escada de acesso e o topo do reservatório não apresentam guarda-corpo.

Data da inspeção: 02/03/2016
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Mapa de Localização da Elevatória e do Reservatório do Portal do Limoeiro
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3.1.9 Estações Elevatórias de Água e Reservatório Elevado - Triunfo 

Figura 9 – Imagem de satélite das elevatórias e reservatório elevado do Triunfo 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Jardim Triunfo 1 (Reservatório Elevado) 
Tipo: Água Tratada 
Coordenadas

Latitude : -22.721708
Longitude : -46.893591
Altitude : 618.242514 m
Accuracy : 12.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não



Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagens 1 e 2

Aspecto geral externo e interno da elevatória

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 

Informações complementares: envia água para o Jardim Kobayashi.

Data da inspeção: 01/03/2016
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Água do Jardim Triunfo 2 (Reservatório Elevado) 
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.72168
Longitude : -46.893574
Altitude : 645.157743 m
Accuracy : 32.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992



As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.5

Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 4.7

Informações complementares: envia água para o Jardim Marajoara.

Data da inspeção: 01/03/2016

Aspecto geral do interior da elevatória
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NC RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Reservatório Triunfo Elevado 
Coordenadas:
Latitude : -22.721778
Longitude : -46.893213
Altitude : 581.201341 m
Accuracy : 48.0 m

Imagem (1) 

Aspecto geral do reservatório
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NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.12: Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 01/03/2016
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Mapa de Localização das Elevatórias e do Reservatório Elevado do Jardim Triunfo
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3.1.10 Estação Elevatória de Água e Reservatório – Vale Verde 

Figura 10 – Imagem de satélite da elevatória e do reservatório do Vale Verde 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Elevatória de Água do Reservatório Vale Verde 
Tipo: Água Tratada 
Coordenadas

Latitude : -22.721846
Longitude : -46.905537
Altitude : 758.777515 m
Accuracy : 32.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Eletromagnético inserção
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 8
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem (1)

Instalação de macromedidor na tubulação da elevatória 

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
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Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). Prazo: 
Em até 180 dias

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Informações complementares: a elevatória em questão envia água para o Jardim Panorama.

Data da inspeção: 01/03/2016
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Vale Verde 
Coordenadas

Latitude : -22.721929
Longitude : -46.905478
Altitude : 797.819918 m
Accuracy : 12.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m3): 250 m3

Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não 
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994



Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Imagem (1)

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Informações complementares: o reservatório abastece o Jardim Panorama. Não há guarda-corpo 
tanto na escada de acesso quanto no topo do reservatório.
Data da inspeção: 01/03/2016

Vista geral do reservatório Vale Verde
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Mapa de Localização da Elevatória e do Reservatório do Vale Verde
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3.1.11 Estação Elevatória de Água Santa Cruz e Reservatório Canesso 

Figura 11 – Imagem de satélite da elevatória Santa Cruz e do reservatório Canesso 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Elevatória de Água Santa Cruz 
Tipo: Água Tratada 
Coordenadas

Latitude : -22.742015
Longitude : -46.915251
Altitude : 632.0 m
Accuracy : 7.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Eletromagnético inserção
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 51
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992



As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem (1)

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias
Item 4.3

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: essa elevatória fica ao lado do reservatório do Bairro Canesso. 

Data da inspeção: 01/03/2016

Vista geral da elevatória Santa Cruz
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Reservatório Canesso 
Coordenadas

Latitude : -22.74207 
Longitude : -46.915327 
Altitude : 621.453523 m 
Accuracy : 48.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 30
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Sim
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994



São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Não
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Imagem 1

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas ou em situação inadequada  (Art. 5.16.6 da 

NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias

Data da inspeção: 01/03/2016

Vista geral do reservatório Canesso
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Mapa de Localização da Elevatória Santa Cruz e do Reservatório Canesso
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3.1.12 Reservatórios R1, R4 e R5 – Jardim Triunfo 

Figura 12 – Imagem de satélite dos reservatórios do Jardim Triunfo 



RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Jardim Triunfo (R1) 
Coordenadas

Latitude : -22.72643
Longitude : -46.900291
Altitude : 738.466377 m
Accuracy : 32.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: tanto a escada de acesso quanto o topo do reservatório não apresentam guarda-
corpo.

Data da inspeção: 01/03/2016
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Jardim Triunfo (R4) 
Coordenadas

Latitude : -22.726296
Longitude : -46.90035
Altitude : 724.12826 m
Accuracy : 8.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). 
Prazo: Imediato

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
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Informações complementares: o reservatório apresenta uma trinca/rachadura em uma de suas paredes.

Data da inspeção: 01/03/2016

 Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
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RESERVATORIO v4.2

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Reservatório do Jardim Triunfo (R5) 
Coordenadas

Latitude : -22.726189
Longitude : -46.90029
Altitude : 736.426171 m
Accuracy : 8.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 200
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007



A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Item 6.13: Reservatório sem tubulação de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 
dias

Data da inspeção: 01/03/2016
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Mapa de Localização dos Reservatórios (R1, R4 e R5) do Jardim Triunfo 

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICQla_Z0QsM
http://www.doForms.com


Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

79

3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES 

3.2.1 Estação Elevatória de Esgoto - Ida Corsi 

Figura 13 – Imagem de satélite da elevatória Ida Corsi 



ELEVATÓRIA DE ESGOTO v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Elevatória de Esgoto Ida Corsi 
Tipo: Esgoto Bruto 
Coordenadas

Latitude : -22.740774
Longitude : -46.901946
Altitude : 617.0 m
Accuracy : 15.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

Aspecto geral da elevatória Ida Corsi

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Data da inspeção: 02/03/2016
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3.2.2 Estação Elevatória de Esgoto – Joaquim Carlos 

Figura 14 – Imagem de satélite da elevatória Joaquim Carlos 



ELEVATÓRIA DE ESGOTO v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Esgoto Joaquim Carlos 
Tipo: Esgoto Bruto 
Coordenadas

Latitude : -22.747016
Longitude : -46.902901
Altitude : 600.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 02/03/2016
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3.2.3 Estação Elevatória de Esgoto – Rua do Trabalhador 

Figura 15 – Imagem de satélite elevatória da rua do Trabalhador 



ELEVATÓRIA DE ESGOTO v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Esgoto da Rua do Trabalhador 
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.730671
Longitude : -46.89606
Altitude : 637.728501 m
Accuracy : 32.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992



Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem (1)

 Vista geral da entrada da elevatória

Imagens 2 e 3

Vista geral do interior da elevatória 

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Data da inspeção: 01/03/2016
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3.2.4 Estação Elevatória de Esgoto - Santa Clara 

Figura 16 – Imagem de satélite da elevatória Santa Clara 



ELEVATÓRIA DE ESGOTO v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Esgoto Santa Clara 
Tipo: Esgoto Bruto 
Coordenadas

Latitude : -22.746914
Longitude : -46.917096
Altitude : 581.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local 24h 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone 

Imagens 1 e 2

Aspecto geral da elevatória Santa Clara 

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
 Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 02/03/2016
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3.2.5 Estação Elevatória de Esgoto - Santa Cruz 

Figura 17 – Imagem de satélite da elevatória Santa Cruz 



ELEVATÓRIA DE ESGOTO v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Esgoto Santa Cruz 
Tipo: Esgoto Bruto 
Coordenadas

Latitude : -22.738032
Longitude : -46.914874
Altitude : 590.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

Aspecto geral da elevatória Santa Cruz 

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180
dias

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 02/03/2016

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQlcT36QgM&blobName=arespcj$$02112016130447$$Published$$10$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICQpfvG2wsM&blobName=arespcj$$02112016130447$$Published$$10$$P2$$2.jpg
http://www.doForms.com


Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí – ARES-PCJ 

Rua José Ferreira Aranha, 138 Bairro Girassol – 13465-340  – Americana-SP 

Fones: (19) 3601.8962 / 3601.8965 – www.arespcj.com.br 

95

3.2.6 Estação Elevatória de Esgoto - Vanderley 

Figura 18 – Imagem de satélite da elevatória Vanderley 



ELEVATÓRIA DE ESGOTO v4

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Elevatória de Esgoto da Avenida Vanderley (ou Fábrica São Paulo) 
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.744554
Longitude : -46.91408
Altitude : 712.0 m
Accuracy : 23.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone

Imagem 1

Aspecto geral da elevatória do Vanderley

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180
dias

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Data da inspeção: 02/03/2016
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4. NÃO CONFORMIDADES
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Booster do 
Kobayashi 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Elevatória do Altos 
de Santa Clara e 

do Altos de Santa 
Edwirges 

4.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

4.3 
Ausência de conjunto moto bomba 

reserva 
Em até 180 dias 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Elevatória da Bela 
Vista 

4.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Elevatória do 
Jardim Andrade 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Elevatória do 
Jardim Triunfo 1 

(Reservatório 
Elevado) 

4.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Elevatória do 
Jardim Triunfo 2 

(Reservatório 
Elevado) 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.7 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas 
Em até 180 dias 

4.3 
Ausência de conjunto moto bomba 

reserva 
Em até 180 dias 
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Elevatória do 
Pelegrino 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Elevatória do 
Portal do Limoeiro 

4.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Elevatória Santa 
Cruz 

4.3 
Ausência de conjunto moto bomba 

reserva 
Em até 180 dias 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Elevatória da Vila 
Canesso 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

Elevatória do Vale 
Verde 

4.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

4.7 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas 
Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Reservatório Altos 
de Santa Clara 

6.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 180 dias 

6.13 
Reservatório sem tubulação de 

ventilação 
Em até 180 dias 

Reservatório Altos 
de Santa Edwirges 

6.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

6.13 
Reservatório sem tubulação de 

ventilação 
Em até 180 dias 

Reservatório Bela 6.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 
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Vista e Pelegrino 
6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.13 
Reservatório sem tubulação de 

ventilação 
Em até 180 dias 

Reservatório 
Canesso 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.4 
Existência de locais sem guarda-
corpos ou escadas em situação 

inadequada 
Em até 180 dias 

6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

Reservatório 
Elevado Jardim 

Andrade 

6.2 
Existência de locais sem guarda-
corpos ou escadas em situação 

inadequada 
Em até 180 dias 

6.4 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 dias 

6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 180 dias 

Reservatório 
Portal do Limoeiro 

e Vale Verde 

6.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.4 
Existência de locais sem guarda-
corpos ou escadas em situação 

inadequada 
Em até 180 dias 

Reservatório 
Bairro Triunfo (R1) 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.4 
Existência de locais sem guarda-
corpos ou escadas em situação 

inadequada 
Em até 180 dias 

Reservatório 
Bairro Triunfo (R4 

e R5) 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

6.4 
Existência de locais sem guarda-
corpos ou escadas em situação 

inadequada 

Em até 180 dias 

6.13 
Reservatório sem tubulação de 

ventilação 
Em até 180 dias 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 
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Reservatório 
Triunfo Elevado 

6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 180 dias 

6.12 Reservatório sem tubo extravasor 
Em até 180 dias 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Elevatória Ida 
Corsi 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

7.6 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Elevatória 
Joaquim Carlos 

7.1 A área não está devidamente cercada Em até 180 dias 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

7.6 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Elevatória da Rua 
do Trabalhador 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

Elevatória Santa 
Clara 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

7.6 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Elevatória Santa 
Cruz 

7.3 
Ausência de conjunto moto-bomba 

reserva 
Em até 180 dias 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

7.6 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Elevatória 
Vanderley 

7.3 
Ausência de conjunto moto-bomba 

reserva 
Em até 180 dias 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

7.6 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 




