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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Dois Córregos 

Prefeito: RUY DIOMEDES FAVARO 

Vice-Prefeito: Leandro LUIZ FLÁVIO CASONATO 

Endereço: Avenida Padre Domingos Cidad, nº310 - Centro 

Telefone: (14) 3652-1647; (14) 3652-9500 

Código ARES: 51 

Lei Municipal que autoriza o Convênio de Prestação de Serviços: Lei nº 4.087/2015, 

13/05/2015. 

1.2 PRESTADOR 

Nome: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Dois Córregos (SAAEDOCO) 

Superintendente: HUGO HUMBERTO TAVELLA 

Endereço: Rua João de Oliveira Simões, 862 - Centro 

e-mail: saaedoco@conectcor.com.br 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

  2.1 ARES-PCJ 

Marcelo Oliveira Santos Bacchi – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil  

2.2 PRESTADOR 

 Patrícia Regina Fernandes Ferracini –Diretora de Planejamento e Projeto - Engª Civil 
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2. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 09/04/2019, foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de água e 

esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014. Os subsistemas avaliados foram: 

 

• Captação Subterrânea – Poço Arco Iris 2 (Borracharia) - (Novo, Não Operando); 

• Captação Superficial – Barramento do Campinho; 

• Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Figueira Branca. 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 

3. NÃO CONFORMIDADES 
 

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

LOCAL ÍTEM DESCRIÇÃO PRAZO PÁGINA 
ANEXO 

Captação 
Superficial do 

Barramento do  
Campinho 

3.5 Ausência de Identificação da área 
(Art. 2º Lei Federal 11.445/2007) 180 dias Anexo p.9 e 

p.12 

3.8 
Captação de água sem Outorga 

(Art. 12 Lei Federal 9.433/1997 e 
Art. 10 Lei Estadual 7.663/1991) 

180 dias Anexo p.9 e 
p.12 
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ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 



CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA - POÇO ARCO ÍRIS 2 (Borracharia) (NOVO)

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: Poço Arco Iris - 2 (Novo - Não Operando)
Coordenadas

Latitude : -22.361372
Longitude : -48.398534
Altitude : 764.0 m
Accuracy : 59.163 m

Imagem(1)

Descrição(1): Macromedidor de vazões (digital), na tubulação de recalque do poço tubular profundo

Anexo p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48IPAtgkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P33$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do display do macromedidor das vazões captadas
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da boca do poço tubular profundo, com os detalhes da tubulação (diâm.3/4") para 
medir os níveis da água do poço e outro do tubo condulete que protege o cabo elétrico de alimentação 
do conjunto motobomba submerso no poço, que será envolvido de concreto

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48JCfjQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P34$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4sITZ7AoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P35$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Tubulação de recalque de água do poço que irá alimentar o Reservatório Arco Irís 
(Borracharia), que atualmente, é alimentado por outro poço existente situado fora desse local e, 
pela EEAT Arco Iris também situado em outro local distante
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral da implantação do novo poço, que ainda não está em funcionamento e ao fundo 
a construção da edificação que abrigará a Cabine de Energia Elétrica de entrada e os painéis elétricos do 
conjunto moto-bomba do poço

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4qMT2sQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P36$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iPzEygoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P37$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral da área do Reservatório Arco Iris e do novo poço tubular, cujo 
local encontra-se em obras
Imagem(7)

Descrição(7): Vista geral do conjunto das obras:  poço tubular profundo, Reservatório apoiado existente, 
futura cabine de energia elétrica e sala de painéis de comando do conjunto motobomba do poço

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC40OfApAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P38$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iN3N5woM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P39$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Sensor de nível recentemente instalado no Reservatório Arco Íris, para transmissão dos 
dados por telemetria à CCO situada na Sede do SAAEDOCO, a qual, realizará o monitoramento dos 10 
(dez) Reservatórios existentes no município, cujo sistema completo está em fase final de testes e ajustes 
pela empresa contratada do SAAEDOCO 
Imagem(9)

Descrição(9): Edificação das dosadoras de cloro e flúor ao lado reservatório Arco Iris que abriga, 
provisoriamente, o painel de controle da telemetria dos dados dos níveis operacionais da água, 
do Reservatório Arco Iris e envia os dados por telemetria à CCO do SAAEDOCO

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iNzupwgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P40$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4yMa3zwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P41$$9.jpg


Imagem(10)

Descrição(10): Vista geral  da casa de química de cloro e flúor com as bombas dosadoras 
Imagem(11)

Descrição(11): Vista geral do Reservatório apoiado Arco Íris em funcionamento (fiscalizado anteriormente)

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4sNjmzAgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P42$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iPfrvQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P43$$11.jpg


Imagem(12)

Descrição(12): Placa da Obra de implantação da Subestação de energia elétrica incluindo o transformador, 
cujo investimento é da Prefeitura Municipal de Dois Córregos, para atender às necessidades do SAAEDOCO
Imagem(13)

Descrição(13): Vista geral do local

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iMDc_QgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P44$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4yMyV9QsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P45$$13.jpg


Imagem(14)

Descrição(14): Vista do portão de entrada ao local 
Imagem(15)

Descrição(15): Monitor do computador da CCO de monitoramento dos níveis de água dos 
Reservatórios de água tratada de Dois Córregos, o qual, está em fase de testes e ajustes antes da 
entrega definitiva pela empresa contratada ao SAAEDOCO.

Informações complementares: Este Poço Tubular Profundo foi perfurado há alguns anos e ainda 
não entrou em operação. Ele alimentará o Reservatório metálico apoiado Arco Iris local (Borracharia), 
que está em funcionamento há muitos anos e é alimentado por outras fontes. Também está em 
desenvolvimento, a construção das edificações destinadas ao abrigo das instalações de entrada de 
energia elétrica, do transformador e do Painel elétrico de comando do conjunto moto-bomba do poço.
Data da inspeção: 09/04/2019

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4yOal7AoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P46$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48LHTyAgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$62$$P47$$15.jpg


CAPTAÇÃO SUPERFICIAL DO BARRAMENTO DO CAMPINHO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: Captação Superficial do Campinho
Coordenadas

Latitude : -22.394141
Longitude : -48.380073
Altitude : 708.0 m
Accuracy : 22.755 m

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação?     : Não
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tipo de Captação: Outro
Dispositivos existentes: Barragem de nível, Tomada d'água, Gradeamento
Macromedidor: Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Local totalmente cercado

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4sPiUwgoM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P8$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Barramento de elevação de nível da captação superficial por gravidade 
Imagem(3)

Descrição(3): soleira do vertedor do pequeno barramento de elevação de nível, de onde deriva 
a tubulação de água bruta  por gravidade e alimenta a ETA do Campinho na cidade 

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48MrKmwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P9$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC40LvD_QsM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P10$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): outra vista do barramento, quase totalmente coberto pela vegetação 
Imagem(5)

Descrição(5): Outra vista da soleira do vertedor, construído em alvenaria para elevação do nível 
d'água, que contém uma caixa com grade na tomada d'água da Captação superficial do Campinho

Anexo p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4yNWFlgkM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P11$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48N-blQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P12$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe da caixa em concreto com uma garrafa plástica verde sobre a mesma, de onde deriva 
a tubulação da captação por gravidade, que conduz a água bruta até a ETA do Campinho
Imagem(7)

Descrição(7): Local das nascentes do manancial de abastecimento, totalmente preservado 
ambientalmente pela floresta nativa

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 3.8: Captação de água sem Outorga (Art.12 da Lei Federal 9.433/1997 e Lei Estadual 7.663/1991). 
Prazo: Em até 180 dias

 Data da inspeção: 09/04/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4sKuLvQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P13$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4yJeuyAsM&amp;blobName=arespcj$$10272017114855$$Published$$13$$P14$$7.jpg
http://www.doForms.com


ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT FIGUEIRA BRANCA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Dois Córregos
Nome: EEAT Figueira Branca 
Coordenadas

Latitude : -22.375226
Longitude : -48.383112
Altitude : 657.0 m
Accuracy : 72.815994 m

Imagem(1)

Descrição(1): Este local, cuja placa denomina Poço Jardim Figueira Branca, abriga além do poço 
tubular profundo, um Reservatório metálico apoiado e uma Estação Elevatória de Água tratada, de 
mesmo nome

Anexo p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4sImPqAgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P9$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Dois conjuntos motobombas da EEAT, após reforma realizada no local 
Imagem(3)

Descrição(3): Outra foto dos conjuntos motobombas da EEAT Jd. Figueira Branca

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iJ3hhwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P10$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48P_bpwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P11$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio colocado conforme apontado pela ARES-PCJ nas fiscalizações anteriores
Imagem(5)

Descrição(5): Sala dos painéis elétricos de controle dos conjuntos motobombas da EEAT e do Poço

Anexo p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4qLjnlwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P12$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC48OPU2QgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P13$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe do painel elétrico de comando dos conjuntos motobombas da EEAT 
Imagem(7)

Descrição(7): Painel de comando do conjunto motobomba do poço tubular profundo e entrada geral de 
energia elétrica no local

Anexo p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iMDc3QsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P14$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iIKfqwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P15$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Detalhes da tubulação de recalque da EEAT

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/04/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4iLyO3woM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$61$$P16$$8.jpg
http://www.doForms.com
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