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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 

Prefeito: LUIS GUSTAVO ANTUNES STUPP 

Vice-Prefeito: GERSON LUIZ ROSSI JUNIOR 

Endereço: Av. Carolina Mazotte, 500 - Jd. Tropical - Cond. Costa Azul 

Telefone: (19) 3814-1010 

E-mail: gabinete@mogimirim.sp.gov.br 

Código ARES: 06 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.030, de 12/11/2010 

 

1.2  PRESTADOR 

Nome: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim 

Responsável legal: WILSON ROGÉRIO DA SILVA - PRESIDENTE 

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro 

Telefone: (19) 3805-9914 

E-mail: rogeriodpbu@gmail.com 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

 

2.1 ARES-PCJ 

Edilincon Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil 

 

      2.2 PRESTADOR 
 

Paulo Roberto Silva Júnior – Encarregado da Divisão Técnica da Gestão de Distribuição de Água 

Reginaldo Alves Pereira – Encarregado de setor 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 06/12/2016 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para verificação de Não Conformidades conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, 

nos seguintes locais: 

 Estação de Tratamento de Água – ETA I

 Estação Elevatória de Água Tratada – Booster ETA I/Parque do Estado

 Reservatório Morro Vermelho

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Catarina Marangoni

 Reservatório Catarina Marangoni

 Reservatório ETA II

 Reservatório Parque Real

 Reservatório Parque da Empresa

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Bosque

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Martin Francisco

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Distrito II

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Parque Real

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Parque Imprensa

Figura 01 - Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 06/12/2016 
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4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

ETA I 
5.7 Ausência de Macromedidor de 

entrada 
Em até 180 dias 

5.13 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Booster  Parque do Estado 
 (ETA I) 

4.3 Ausência de conjunto moto-bomba 
reserva 

Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Reservatório Morro Vermelho 6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

EEAT Catarina Marangoni 4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Reservatório Catarina Marangoni 6.3 Existência de vazamentos aparentes Vencida – R5 

Reservatório ETA II 6.3 Existência de vazamentos aparentes Vencida – R5 

Reservatório Parque da Empresa 
6.1 A área não está devidamente 

cercada 
Vencida – R5 

6.2 Ausência de identificação da área Vencida – R5 

EEAT Martin Francisco 4.5 Ausência de identificação da área Vencida – R5 

EEEB Distrito II 

7.1 A área não está devidamente 
cercada 

Vencida – R5 

7.5 Ausência de gradeamento grosseiro  Vencida – R5 

7.6 Ausência de identificação da área Vencida – R5 

EEEB Parque Real 
7.2 Ausência de acesso para 

manutenção na Estação Elevatória 
Em até 180 dias 

7.5 Ausência de gradeamento grosseiro  Vencida – R5 

7.6 Ausência de identificação da área Vencida – R5 

EEEB Parque da Imprensa 
7.2 Ausência de acesso para 

manutenção na Estação Elevatória 
Em até 180 dias 

7.6 Ausência de identificação da área Vencida – R5 

Para as Não-conformidades reincidentes considerar o status VENCIDA, sem prazo 

adicional. Vale ressaltar que conforme previsto no Art. 13 da Resolução ARES-PCJ Nº 71/14, nos 

casos em que forem desatendidas as determinações, nos prazos estabelecidos pela ARES-PCJ, o 

município fica sujeito a advertência e multa. 
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Nome:  ETA I 
Imagem (1)

Descrição (1): Vista geral da área alagada devido ao vazamento na parede do filtro 
Imagem (2)

Descrição (2): Canaleta onde escoa a água perdida no vazamento 
Imagem (3)

Descrição (3): Detalhe do vazamento 

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwkviE3wkM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P10$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw4p2mpgsM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P11$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwktiomAgM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P12$$4.jpg


Imagem (4)

Descrição (4): Detalhe do ponto de vazamento (2) 
Imagem (5)

Descrição (5): Tubo que drena a água (perdida) da canaleta 
Imagem (6)

Descrição (6): Medidores de vazão (inoperantes) 
Imagem (7)

Descrição (7): Detalhe do 3º ponto de vazamento na parede do filtro 

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0takpwkM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P13$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw_MG_8AgM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P14$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwkrvGwwgM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P15$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw4oPssQoM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P16$$8.jpg


Imagem (8)

Descrição (8): Caixa de inspeção da rede de drenagem

NÃO CONFORMIDADES:

Item 5.7: Ausência de Macromedidor de entrada (Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992). Prazo: Em até 180 dias 
Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 
Item 5.13

Informações complementares: Foram constatados 3 pontos de vazamento com grande vazão nos
arredores da estrutura dos filtros da ETA.  Além do ônus ambiental e financeiro ocasionado pela perda de
água tratada isso pode comprometer a vida útil do concreto da estrutura se não tratado adequadamente a
tempo. Solicita-se providência urgente no sentido de conter esses vazamentos para recuperar a
funcionalidade e manter a vida útil da estrutura evitando maiores danos.

Foi verificado também que os macromedidores instalados não funcionam. Segundo informações dos 
técnicos do SAAE, a maior parte dos medidores instalados no sistema apresentaram defeito e não 
realizam a medição adequadamente. Solicita-se calibração, reparo ou substituição dos macromedidores. 

Data da inspeção: 12/08/2016

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwktb4tgoM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P17$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw4tjCqwsM&blobName=arespcj$$02112016125727$$Published$$15$$P18$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Morro vermelho
Coordenadas

Latitude : -22.410253
Longitude : -46.943973
Altitude : 665.0 m
Accuracy : 8.0 m

Imagens(1)

Descrição: Vista geral do reservatório 
Imagem (2)

Descrição: Mancha devido a vazamento 

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwkryKpQkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$98$$P6$$1.jpg


 Imagens(3)

Descrição: Vista geral das tubulações de ventilação

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Item 6.3

Informações complementares: Foram constatados diversos pontos de infiltração e vazamento, com
manchas e eflorescência, manifestações patológicas estas que indicam ineficiência ou inexistência de
impermeabilização e carbonatação do concreto, podendo acarretar degradação e arraste dos constituintes
do concreto e exposição e oxidação das armaduras. Dessa forma, solicita-se avaliação especializada
dessas patologias para dirimir os vazamentos e manter a vida útil da estrutura e evitar maiores acidentes.
Data da inspeção: 12/06/2016

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwotKv6goM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$98$$P7$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwktvcswoM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$98$$P8$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwspq6qwsM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$98$$P9$$1.jpg


NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: EEAT Booster Parque do Estado ETA I
Coordenadas

Latitude : -22.410452
Longitude : -46.943696
Altitude : 681.0 m
Accuracy : 17.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do barrilete
Imagem(2)

Descrição(2): Vazamento no registro gaveta
Item 4.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwor-W3woM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$35$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw4pPU0gkM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$35$$P5$$3.jpg


Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8

Informações complementares: Foi constatado vazamento no registro gaveta da segunda linha de
sucção (reserva), o que também causa vazamento pela redução que está sem bomba acoplada. Solicita-
se reparo do registro e instalação de um flange cego para vedar a segunda linha de sucção.
Data da inspeção: 12/06/2016

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwkvC8zgsM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$35$$P6$$2.jpg


Localização da EEAT Booster Parque do Estado, Reservatório Morro Vermelho (ETA I)

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDwsuXyowgM
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Catarina Marangoni
Coordenadas

Latitude : -22.419966
Longitude : -46.959613
Altitude : 621.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagens(1)
Imagem

Descrição: Vista geral do reservatório
Imagens(2)
Imagem

Anexo - p.9

Descrição: Detalhe da tela de proteção 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwopu2wwkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$97$$P7$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwsuTEiwkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$97$$P8$$2.jpg


Imagens(3)

Descrição: Vista da lateral do reservatório 
Imagens(4)

Descrição: Detalhe do vazamento na parede 

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Item 6.3

Informações complementares: Foram constatados pontos de infiltração e vazamento, com manchas de
umidade, que indicam ineficiência ou inexistência de impermeabilização, podendo acarretar degradação e
arraste dos constituintes do concreto e exposição e oxidação das armaduras. Dessa forma, solicita-se
avaliação especializada dessas patologias para dirimir os vazamentos e manter a vida útil da estrutura.
Data da inspeção: 12/06/2016

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0pK6qAgM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$97$$P9$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwktqr4AsM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$97$$P10$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwwuGq9gsM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$97$$P11$$1.jpg


NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Catarino Marangoni
Coordenadas

Latitude : -22.420138
Longitude : -46.959601
Altitude : 689.0 m
Accuracy : 15.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do barrilete
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da casa de bombas

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0sz4iwoM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$33$$P6$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwsuDn3QsM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$33$$P7$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Presença de vazamento
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe Vazamento
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8

Data da inspeção: 12/06/2016

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwkp-u8AsM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$33$$P8$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0tLEvQoM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$33$$P9$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwktr1nQkM&blobName=arespcj$$02112016125035$$Published$$33$$P10$$5.jpg


Localização da EEAT Catarino Marangoni

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDwsqCRmwoM
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: ETA II
Coordenadas

Latitude : -22.529583
Longitude : -46.952921
Altitude : 601.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagens(1)
Imagem

Descrição: Vista geral do reservatório
Imagens(2)
Imagem

Anexo - p.14

Descrição: Sinais de carbonatação do concreto 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw4remvgkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$96$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0q3rxAsM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$96$$P6$$2.jpg


Imagens(3)
Imagem

Descrição: Manchas de umidade 

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Item 6.3

Informações complementares: Foram observados dois pontos de vazamento na junção entre concreto e
peça de ferro fundido. Solicita-se providência para evitar que  o vazamento se alastre e ocorram outras
manifestações patológicas.
Foram observados também outros pontos com manchas de umidade, eflorescência, desplacamento e
sinais de carbonatação do concreto. Solicita-se avaliação especializada dessas manifestações afim de
manter a vida útil da estrutura e integridade do sistema.
Data da inspeção: 12/06/2016

Anexo - p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0szpmQoM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$96$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwkp3LywoM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$96$$P8$$1.jpg


Localização do Reservatório ETA II

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDwsoKXsQsM
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Parque Real
Coordenadas

Latitude : -22.462991
Longitude : -46.978762
Altitude : 715.0 m
Accuracy : 12.0 m

Imagens(1)
Imagem

Descrição: Vista geral do Reservatório
Imagens(2)
Imagem

Anexo - p.17

Descrição: Detalhe do medidor de vazão (inoperante) 

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0tSOsQsM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$95$$P9$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw0oq62ggM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$95$$P10$$2.jpg


Imagens(3)
Imagem

Descrição: Manchas de umidade na tubulação indicando vazamento na junção
Imagens(4)
Imagem

Descrição: Manchas de umidade na tubulação indicando vazamento na junção

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: Não foi detectado vazamento no momento da inspeção. No entanto, foi 
observada macha de umidade ao longo de toda a tubulação vertical, indicando possível vazamento na 
junção entre a tubulação e a laje de concreto. Recomenda-se avaliar e tomar medidas cabíveis.

Foi verificado também que os medidores de vazão desta unidade não funcionam adequadamente. 
Observou-se que as medições oscilam entre -5 e 10 m³/h continuamente. Solicita-se calibração, reparo 
ou substituição dos equipamentos, se for o caso.

Data da inspeção: 12/06/2016

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwovOp9AgM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$95$$P11$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw4q_1hwkM&blobName=arespcj$$02112016130310$$Published$$95$$P12$$4.jpg


Localização do Reservatório Parque Real

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.19
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Parque da Empresa
Coordenadas

Latitude : -22.458512
Longitude : -46.963699
Altitude : 702.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagens(1)
Imagem

Descrição: Vista geral do reservatório
Imagens(2)
Imagem

Anexo - p.20

Descrição: Condições gerais da área 
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Imagens(3)
Imagem

Descrição: Alambrado danificado

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.1

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 12/06/2016
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Localização do Reservatório Parque da Empresa
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Bosque
Coordenadas

Latitude : -22.405538
Longitude : -46.943788
Altitude : 694.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do Reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral dos conjuntos moto-bombas
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Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio 

Data da inspeção: 12/06/2016

Informações complementares: Foi verificado também que os medidores de vazão desta unidade não funcionam 

adequadamente. Observou-se que as medições oscilam e não estabilizam. Solicita-se calibração, reparo ou 

substituição dos equipamentos se for o caso.

Localização da EEAT Bosque
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Martin Francisco
Coordenadas

Latitude : -22.518316
Longitude : -46.958284
Altitude : 615.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista externa da casa de bombas
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do barrilete e conjuntos moto-bombas
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
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Data da inspeção: 12/06/2016

Localização Martin FranciscoLocalização Martin Francisco
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Distrito II
Coordenadas

Latitude : -22.476087
Longitude : -46.977996
Altitude : 710.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do acesso
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da elevatória
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Imagem(3)

Descrição(3): Caixa de chegada
Imagem(4)

Descrição(4): Caixa de chegada

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias

Item 7.5: Ausência de gradeamento grosseiro (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 12/06/2016
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Localização da EEEB Distrito II
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Parque Real
Coordenadas

Latitude : -22.463996
Longitude : -46.971349
Altitude : 680.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Visto do acesso
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista das bombas
Imagem(4)

Descrição(4): Área tomada pelo mato

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.2: Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória (Art. 5.6 e 5.7 da NBR
12208/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.2

Item 7.5: Ausência de gradeamento grosseiro (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 12/06/2016
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Localização da EEEB Parque Real
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim 
Nome: Parque da Imprensa 
Coordenadas

Latitude : -22.423153
Longitude : -46.979939
Altitude : 673.0 m
Accuracy : 14.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Conjuntos moto-bombas

NÃO CONFORMIDADES
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Item 7.2: Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória (Art. 5.6 e 5.7 da NBR
12208/1992). Prazo: Em até 180 dias
Item 7.2

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 12/06/2016

Localização da EEEB Parque da Imprensa
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