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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 
1.1 MUNICÍPIO 

1.1  Município 

Prefeitura Municipal de Vinhedo  

Prefeito: JAIME CRUZ  

Endereço: Rua Humberto Pescarini, 330 - Centro  

Telefone: 3826-7831  

E-mail: prefeito@vinhedo.sp.gov.br 

Código ARES: 34  

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013 

 

1.2  Prestador 

Nome: Saneamento Básico de Vinhedo - SANEBAVI  

Responsável legal: DANILO FERRAZ  

Endereço: Rua Riachuelo, 249 – Vila Planalto  

Telefone: (19) 3826-8499  

E-mail: superintendencia@sanebavi.com.br 

 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1 ARES-PCJ 

Daniele Bertaco Ramirez – Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga e Engenheira 

Ambiental 

 

2.2 Prestador 

    William George Saunders Junior – Arquiteto – Diretoria de Projetos 

   Aírton Alves – Diretoria de Projetos 
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3. FISCALIZAÇÃO 

 
 

Em 11/04/2017 e 12/04/2017 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas 

de água e de esgoto para complementar o diagnóstico realizado em 2014, 2015 e 2016 e 

verificar Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.  

 Captação Subterrânea – Poço dos Aposentados; 

 Captação Subterrânea – Poço do Aquarius; 

 Captação Subterrânea – Poço do Capivari (Santa Cândida); 

 Captação Subterrânea – Poço do Lago (Santa Cândida); 

 Captação Subterrânea – Poço da Mabavi; 

 Captação Subterrânea – Poço Caminho do Lago (Santa Fé); 

 Captação Subterrânea – Poço Itaperuna (Santa Fé); 

 Captação Superficial – Lago da Cerâmica; 

 Captação Superficial – Represa I (Córrego da Cachoeira); 

 Captação Superficial – Ribeirão Bom Jardim; 

 Estação Elevatória de Água – Booster Estrada da Boiada; 

 Estação Elevatória de Água – do Reservatório Alameda Arandu; 

 Estação Elevatória de Água – do Reservatório Alameda Igaratá Apoiado; 

 Estação Elevatória de Água – do Reservatório Alpes; 

 Estação Elevatória de Água – do Reservatório Caminho do Vale; 

 Estação Elevatória de Água – Vista Alegre; 

 Reservatório Alameda Arandu (Santa Fé); 

 Reservatório Alameda Arandu Louveira (Santa Fé); 

 Reservatório Alameda Igaratá Apoiado (Santa Fé); 

 Reservatório Alameda Igaratá Elevado (Santa Fé); 

 Reservatório Caminho do Vale (Santa Fé); 



 
 

 
 
  
 
 
 

 

3 

 Reservatório Alpes; 

 Reservatório João XXIII; 

 Reservatório Marambaia Elevado; 

 Reservatório Morada dos Executivos; 

 Reservatório Nova Vinhedo; 

 Reservatório Vila Hípica I; 

 Reservatório Vila Hípica II; 

 Reservatório Vista Alegre Apoiado; 

 Reservatório Vista Alegre Elevado; 

 Estação Elevatória de Esgoto – Alpes; 

 Estação Elevatória de Esgoto – da Casa Verde; 

 Estação Elevatória de Esgoto – Barra do Saí (Marambaia); 

 Estação Elevatória de Esgoto – Igaratá (Marambaia); 

 Estação Elevatória de Esgoto – Treviso; 

 Estação Elevatória de Esgoto – Vista Alegre (Café 1); 

 Estação Elevatória de Esgoto – Vista Alegre (Café 2); 

 Estação Elevatória de Esgoto – Vista Alegre (Café 3); 

 Estação Elevatória de Esgoto – Vista Alegre (Café 4); 

 Estação Elevatória de Esgoto – Vista Alegre (Sede). 

 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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4. NÃO CONFORMIDADES 

 
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Captação Lago da 
Cerâmica 

3.3 Ausência de conjunto moto-bomba reserva Em até 
180 dias 

Captação Lago da 
Cerâmica 

3.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Captação Represa I 
(Córrego da Cachoeira) 

3.10 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Captação Ribeirão Bom 
Jardim 

3.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Captação Ribeirão Bom 
Jardim 

3.9 Drenagem inadequada de água de 
lubrificação de gaxetas 

Em até 
180 dias 

Captação Ribeirão Bom 
Jardim 

3.10 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Poço dos Aposentados 2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Poço do Aquarius 2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Poço do Capivari (Santa 
Cândida) 

2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Poço do Lago (Santa 
Cândida) 

2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Poço do Lago (Santa 
Cândida) 

2.12 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Poço da Mabavi 2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Poço Caminho do Lago 
(Santa Fé) 

2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Poço Itaperuna (Santa Fé) 2.4 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Booster Estrada da 
Boiada 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Booster Estrada da 
Boiada 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 
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EA do Reservatório Alpes 4.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EA do Reservatório Alpes 4.7 Drenagem inadequada de água de 
lubrificação de gaxetas 

Em até 
180 dias 

EA do Reservatório Alpes 4.8 Existência de vazamentos aparentes Imediato 
EA do Reservatório 

Alameda Arandu 
4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

EA do Reservatório 
Alameda Arandu 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EA do Reservatório 
Alameda Igaratá Apoiado 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

EA do Reservatório 
Caminho do Vale 

4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

EA do Reservatório 
Caminho do Vale 

4.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EA Vista Alegre 4.5 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EA Vista Alegre 4.7 Drenagem inadequada de água de 
lubrificação de gaxetas 

Em até 
180 dias 

Reservatório Alameda 
Arandu (Santa Fé) 

6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Reservatório Alameda 
Arandu Louveira (Santa 

Fé) 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 
180 dias 

Reservatório Alpes 6.2 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Reservatório Alpes 6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 
180 dias 

Reservatório Caminho do 
Vale (Santa Fé) 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 
180 dias 

Reservatório João XXIII 6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 
Reservatório Marambaia 

Elevado 
6.1 A área não está devidamente cercada Em até 

180 dias 
Reservatório Marambaia 

Elevado 
6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas ou em situação inadequada 
Em até 

180 dias 
Reservatório Morada dos 

Executivos 
6.1 A área não está devidamente cercada Em até 

180 dias 
Reservatório Morada dos 

Executivos 
6.2 Ausência de identificação da área Em até 

180 dias 
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Reservatório Nova 
Vinhedo 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas ou em situação inadequada 

Em até 
180 dias 

Reservatório Vila Hípica I 6.2 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

Reservatório Vila Hípica I 6.3 Existência de vazamentos aparentes Imediato 
Reservatório Vila Hípica I 6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas ou em situação inadequada 
Em até 

180 dias 
Reservatório Vila Hípica II 6.2 Ausência de identificação da área Em até 

180 dias 
Reservatório Vila Hípica II 6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas ou em situação inadequada 
Em até 

180 dias 
Reservatório Vista Alegre 

Apoiado 
6.2 Ausência de identificação da área Em até 

180 dias 
Reservatório Vista Alegre 

Apoiado 
6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas ou em situação inadequada 
Em até 

180 dias 
Reservatório Vista Alegre 

Apoiado 
6.9 Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato 

Reservatório Vista Alegre 
Elevado 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

 
NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

EE Alpes 7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EE Casa Verde 7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 
EE Casa Verde 7.6 Ausência de identificação da área Em até 

180 dias 
EE Barra do Saí 
(Marambaia) 

7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 

EE Barra do Saí 
(Marambaia) 

7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EE Igaratá (Marambaia) 7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EE do Treviso 7.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 
EE do Treviso 7.6 Ausência de identificação da área Em até 

180 dias 
EE Vista Alegre (Café 1) 7.6 Ausência de identificação da área Em até 

180 dias 



 
 

 
 
  
 
 
 

 

7 

EE Vista Alegre (Café 2) 7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EE Vista Alegre (Café 3) 7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EE Vista Alegre (Café 4) 7.5 Ausência de gradeamento grosseiro Em até 
180 dias 

EE Vista Alegre (Café 4) 7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

EE Vista Alegre (Sede) 7.6 Ausência de identificação da área Em até 
180 dias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
  
 
 
 

 

8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço dos Aposentados
Coordenadas

Latitude : -23.034137
Longitude : -46.968157
Altitude : 705.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio

Anexo p.1



Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do poço
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tomada d' agua e do hidrômetro

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Solicita-se manutenção da área (capinação).

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwh7vWpwsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$285$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwx6aElwkM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$285$$P2$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp6HJqwoM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$285$$P3$$3.jpg


Localização do Poço dos Aposentados

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw1_OT-gkM
http://www.doForms.com


CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço do Aquarius
Coordenadas

Latitude : -23.0283
Longitude : -46.98519
Altitude : 692.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio

Anexo p.4



Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do hidrômetro 
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tomada d´ água 
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do tubo de medição de nível

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp-Gj_AgM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$282$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp-Lq5AkM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$282$$P2$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp8a27AgM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$282$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw5_SJ5wsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$282$$P4$$4.jpg


Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Solicita-se manutenção da área (capinação).

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw59LirAoM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$282$$P5$$5.jpg


Localização do Poço do Aquarius

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw1-jMoggM
http://www.doForms.com


CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço do Capivari (Santa Cândida)
Coordenadas

Latitude : -23.057139
Longitude : -47.033055
Altitude : 601.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio

Anexo p.8



Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do poço
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do painel elétrico ao fundo
Imagem(4)

Descrição(4): Aspecto geral do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp5KC5woM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$283$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp6ungwsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$283$$P2$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwx92q4QsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$283$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp97khwkM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$283$$P4$$4.jpg


Localização do Poço do Capivari (Santa Cândida)

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw15jYmgsM
http://www.doForms.com


CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço do Lago (Santa Cândida)
A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Painel elétrico
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Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do tubo de medição de nível
Imagem(3)

Descrição(3): Aspecto geral do poço

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 2.12
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço da Mabavi
Coordenadas

Latitude : -23.031567
Longitude : -46.978127
Altitude : 703.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
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Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Hidrômetro 
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tomada d água 
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do painel elétrico

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp-q40wkM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$281$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwh8b_nwsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$281$$P2$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp5zUqQsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$281$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw5_SJpwsM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$281$$P4$$4.jpg


Imagem(5)

Descrição(5): Aspecto geral do poço

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
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´Localização do Poço da Mabavi
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço Caminho do Lago (Santa Fé) 
Coordenadas

Latitude : -23.032128
Longitude : -46.923936
Altitude : 857.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
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Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Painel elétrico ao fundo

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Anexo p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwh92F2AgM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$286$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp6-BuQoM&blobName=arespcj$$02112016124348$$Published$$286$$P2$$2.jpg


Poço Caminho do Lago (Santa Fé)
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CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Poço Itaperuna (Santa Fé) 
Coordenadas

Latitude : -23.033889
Longitude : -46.909896
Altitude : 839.0 m
Accuracy : 10.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Laje de Proteção: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tubo de medição de nível: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Tomada para coleta de água: Sim
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Macromedidor: Hidrômetro
Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva em estoque?: Sim
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
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Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do poço
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do painel elétrico
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da laje de proteção apresentando rachaduras

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Solicita-se manutenção na laje de proteção.
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Localização do Poço Itaperuna (Santa Fé)
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CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Captação Lago da Cerâmica
Coordenadas

Latitude : -23.064552
Longitude : -46.989169
Altitude : 619.0 m
Accuracy : 12.0 m

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tipo de Captação: Flutuante
Dispositivos existentes: Barragem de acumulação, Flutuador
A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da captação com bomba submersa

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em até 180
dias
Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 3.5

Informações complementares: Não foi possível fiscalizar adequadamente a captação pela ausência de 
chave para abrir o portão.
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Localização da Captação Lago da Cerâmica
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CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Captação Represa I (Córrego da Cachoeira) 
Coordenadas

Latitude : -23.034525
Longitude : -46.967209
Altitude : 727.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente identificada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tipo de Captação: Sucção aspirada
Dispositivos existentes: Barragem de acumulação
Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 150
Altura manométrica (mca)(1): 65
Potência (CV)(1): 75
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Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Identificação da captação
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do conjunto motobomba
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Vazão de captação
Imagem(5)

Descrição(5): Tubulação de sucção
Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio
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Imagem(7)

Descrição(7): Conjuntos motobomba 
Imagem(8)

Descrição(8): Aspecto geral da captação apresentando vazamentos na parede

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.10: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 3.10

Informações complementares: As paredes da captação apresentam grandes extensões de infiltrações e 
vazamentos. Solicita-se manutenção da área.
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Localização da  Represa I (Córrego da Cachoeira)

Anexo p.30

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDw15TrigkM
http://www.doForms.com


CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Captação Ribeirão Bom Jardim
Coordenadas

Latitude : -23.019431
Longitude : -46.934539
Altitude : 756.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe outorga para captação? : Sim
Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997

Tipo de Captação: Sucção aspirada
Dispositivos existentes: Barragem de acumulação
Macromedidor: Outro
Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Estoque
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 200
Potência (CV)(1): 75
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Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da barragem de acumulação
Imagem(2)

Descrição(2): Tubulação de sucção de água
Imagem(3)

Descrição(3): Conjunto motobomba
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação
Imagem(5)

Descrição(5): Vazão do Ribeirão Bom Jardim
Imagem(6)

Descrição(6): Aspecto geral da casa de bombas

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 3.9
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Item 3.10

Item 3.10: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Localização da Captação Ribeirão Bom Jardim
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Booster Estrada da Boiada
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -23.056034
Longitude : -46.974619
Altitude : 794.0 m
Accuracy : 6.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Outro
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992
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Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral dos conjuntos motobomba
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio

Descrição(1): Portão de acesso ao booster
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do painel elétrico ao fundo 
Imagem(5)

Descrição(5): Painel do medidor de vazão

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8
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Localização do Booster Estrada da Boiada
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Água do Reservatório Alameda Arandu
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -23.039572
Longitude : -46.918136
Altitude : 951.0 m
Accuracy : 5.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 65
Altura manométrica (mca)(1): 35
Potência (CV)(1): 7,5
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Anexo p.40



Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da casa de bombas
Imagem(2)

Descrição(2): Conjuntos motobomba
Imagem(3)

Descrição(3): Painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias Anexo p.41
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Localização da  Elevatória de Água do Reservatório Alameda Arandu

Anexo p.42
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Água do Reservatório Alameda Igaratá Apoiado 
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -23.033131
Longitude : -46.905503
Altitude : 936.0 m
Accuracy : 7.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Não
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 6
Altura manométrica (mca)(1): 38,5
Potência (CV)(1): 6
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim 
Art. 5.9 da NBR 12214/1992
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Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da casa de bombas
Imagem(2)

Descrição(2): Painel elétrico
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobomba
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do manômetro acoplado no conjunto motobomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
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Localização da Elevatória de Água do Reservatório Alameda Igaratá Apoiado
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Água do Reservatório Alpes
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -23.059568
Longitude : -46.970795
Altitude : 815.0 m
Accuracy : 16.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Não
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992
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Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral dos conjuntos motobomba com válvulas de retenção na tubulação
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do chão apresentando indícios de vazamentos
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tubulação com formação de ferrugem
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel elétrico
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio 

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 4.7

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8
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Localização da Elevatória de Água do Reservatório Alpes

Anexo p.50
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Água do Reservatório Caminho do Vale
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -23.035682
Longitude : -46.921032
Altitude : 844.0 m
Accuracy : 9.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Estoque
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da casa de bombas
Imagem(2)

Descrição(2): Painel elétrico
Imagem(3)

Descrição(3): Conjunto motobomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
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Elevatória de Água do Reservatório Caminho do Vale
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Água Vista Alegre
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -23.020403
Longitude : -47.000484
Altitude : 777.0 m
Accuracy : 10.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 150
Altura manométrica (mca)(1): 50
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992
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Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da casa de bombas
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe dos conjuntos motobomba com o extintor ao fundo

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias

Item 4.7
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Localização da Elevatória de Água Vista Alegre
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Alameda Arandu (Santa Fé)
Coordenadas

Latitude : -23.03965
Longitude : -46.918271
Altitude : 963.0 m
Accuracy : 8.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 96
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994
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As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Detalhe da casa de bombas e identificação do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do vazamento no reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3
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Localização do Reservatório Alameda Arandu (Santa Fé)
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Alameda Arandu Louveira (Santa Fé)
Coordenadas

Latitude : -23.04322
Longitude : -46.921872
Altitude : 981.0 m
Accuracy : 9.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 48
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4
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Localização do Reservatório Alameda Arandu Louveira
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Alameda Igaratá Apoiado (Santa Fé) 
Coordenadas

Latitude : -23.033122
Longitude : -46.905182
Altitude : 954.0 m
Accuracy : 12.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 150
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do tubo extravasor
Imagem(3)

Descrição(3): Escada de acesso à cobertura e guarda-corpo de proteção

Informações complementares: Caso a tubulação de ventilação não possua tela de vedação de entrada 
de animais e insetos, será necessário colocá-la.
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Localização do Reservatório Alameda Igaratá Apoiado 
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Alameda Igaratá Elevado (Santa Fé) 
Coordenadas

Latitude : -23.032332
Longitude : -46.905066
Altitude : 940.0 m
Accuracy : 4.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 150
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da escada de acesso e guarda-corpos na escada e na cobertura
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Localização do Reservatório Alameda Igaratá Elevado
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Caminho do Vale (Santa Fé)
Coordenadas

Latitude : -23.035693
Longitude : -46.920845
Altitude : 860.0 m
Accuracy : 11.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 48
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Sim
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4
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Localização do Reservatório Caminho do Vale (Santa Fé)
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Alpes
Coordenadas

Latitude : -23.059522
Longitude : -46.970778
Altitude : 798.0 m
Accuracy : 5.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 321
Compartimentação (número de câmaras): 2
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da escada  de acesso ao reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da fiação de aterramento do pára-raio
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do tubo extravasor
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do macromedidor
Imagem(6)

Descrição(6): Portão de acesso ao reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Anexo p.74

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp5uB-AoM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1095$$P4$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwh_fl4AkM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1095$$P5$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwx_P2zAgM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1095$$P6$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwx-uUhggM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1095$$P7$$5.jpg


Localização do Reservatório Alpes
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório João XXIII
Coordenadas

Latitude : -23.017181
Longitude : -46.976701
Altitude : 743.0 m
Accuracy : 7.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 70
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994
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Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Escada de acesso à cobertura do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tampa de inspeção
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Item 6.3

Informações complementares: Solicita-se manutenção na área (capinação). 

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). 
Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES
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Localização do Reservatório João XXIII
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Marambaia Elevado
Coordenadas

Latitude : -23.037423
Longitude : -46.986194
Altitude : 769.0 m
Accuracy : 10.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 60
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da deterioração do concreto com exposição da armadura
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da deterioração do concreto com exposição da armadura
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do cabeamento do pára-raio sobre o pilar do reservatório
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do macromedidor

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Informações complementares: reservatório apresenta patologias no concreto com exposição da 
armadura em diversos pontos. Em vista disso, é  necessário verificar com profissional capacitado e 
habilitado a necessidade de se fazer reparos no mesmo, a fim de se evitar adversidades futuras 
decorrentes de problemas estruturais.
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Localização do Reservatório Marambaia Elevado
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Morada dos Executivos
Coordenadas

Latitude : -23.057105
Longitude : -46.977979
Altitude : 743.0 m
Accuracy : 9.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 17
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Cobertura do reservatório e tampa de inspeção
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da escada utilizada para acessar o reservatório
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do tubo extravasor

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Solicita-se melhorar o acesso ao local e realizar manutenção da área e 
do reservatório.
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Localização do Reservatório Morada dos Executivos
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Nova Vinhedo
Coordenadas

Latitude : -23.022417
Longitude : -46.988389
Altitude : 748.0 m
Accuracy : 15.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 800
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994
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Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Placa de identificação do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tampa de inspeção e tubulações de ventilação

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Não foi possível fiscalizar adequadamente o reservatório, pois não havia 
chave disponível para abertura do portão. Caso as tubulações de ventilação não possuam telas para vedar 
a abertura, bem como a escada de acesso não possua guarda corpo, será necessário colocar ambos os 
itens.
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Localização do Reservatório Nova Vinhedo
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Vila Hípica I
Coordenadas

Latitude : -23.052928
Longitude : -47.02287
Altitude : 734.0 m
Accuracy : 7.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 56
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Escada utilizada para acessar a cobertura do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe para os materiais dispostos ao redor do reservatório

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
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Item 6.3

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Solicita-se realizar limpeza da área ao redor do reservatório. 

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). 
Prazo: Imediato
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Localização do Reservatório Vila Hípica I
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Vila Hípica II
Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 56
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
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Imagem(1)

Descrição(1): Detalhe da cobertura do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da área

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Informações complementares: Solicita-se melhoria do acesso para a área do reservatório, bem como a 
instalação de telas de proteção contra entrada de insetos nas tubulações de ventilação.
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RESERVATORIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Vista Alegre Apoiado
Coordenadas

Latitude : -23.020538
Longitude : -47.000862
Altitude : 752.0 m
Accuracy : 11.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 730
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do tubo extravasor
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe da tubulação de ventilação

Anexo p.98

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp4HT3wsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1089$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp9Gq4AsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1089$$P2$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwx4-P0AsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1089$$P3$$4.jpg


Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES
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Localização do Reservatório Vista Alegre Apoiado
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Reservatório Vista Alegre Elevado
Coordenadas

Latitude : -23.018779
Longitude : -47.001007
Altitude : 765.0 m
Accuracy : 8.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 100
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Não
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da escada de acesso à cobertura do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Visor do medidor de vazão
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
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Localização do Reservatório Vista Alegre Elevado
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Alpes
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.061143
Longitude : -46.973691
Altitude : 761.0 m
Accuracy : 8.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
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Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Portão de acesso à elevatória
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Tampão de acesso às bombas
Imagens(3)
Imagem

Descrição: Painel elétrico
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NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Solicita-se manutenção da elevatória e capinação.
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Localização da Elevatória de Esgoto Alpes
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto da Casa Verde
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.030701
Longitude : -46.989483
Altitude : 672.0 m
Accuracy : 8.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza mecânica
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Não
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da área
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória 
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Imagem

Descrição: Abrigo do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Imagens(3)
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Localização da Elevatória de Esgoto da Casa Verde
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Barra do Saí (Marambaia) 
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.056898
Longitude : -46.996363
Altitude : 668.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Portão de acesso à elevatória
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Vista geral da elevatória
Imagens(3)
Imagem
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Descrição: Gerador
Imagens(4)
Imagem

Descrição: Abrigo do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Não foi possível fiscalizar adequadamente a área devido à falta de 
acesso ao interior do local.
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Localização da Elevatória de Esgoto Barra do Saí (Marambaia)

Anexo p.116
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Igaratá (Marambaia) 
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.051698
Longitude : -46.999613
Altitude : 648.0 m
Accuracy : 8.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza mecânica
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Diária
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Diária
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Solução adotada: Gerador
Macromedidor: Parshall
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Portão de acesso à elevatória
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Esteira de limpeza do gradeamento
Imagens(3)
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Imagem

Descrição: Desarenadores (comportas não funcionantes)
Imagens(4)
Imagem

Descrição: Calha parshall com medidor de vazão ultrasônico
Imagens(5)
Imagem

Descrição: Detalhe do gradeamento
Imagens(6)
Imagem

Descrição: Detalhe das válvulas de retenção
Imagens(7)
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Imagem

Descrição: Gerador
Imagens(8)
Imagem

Descrição: Painel de comando e operação
Imagens(9)
Imagem

Descrição: Interior do painel

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
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Elevatória de Esgoto Igaratá (Marambaia)

Anexo p.121
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto do Treviso
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.007879
Longitude : -46.997062
Altitude : 736.0 m
Accuracy : 18.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992
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Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Portão de acesso à elevatória
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória
Imagens(3)
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Imagem

Descrição: Abrigo do gerador ao fundo
Imagens(4)
Imagem

Descrição: Gradeamento grosseiro
Imagens(5)
Imagem

Descrição: Poço de sucção e recalque
Imagens(6)
Imagem

Descrição: Válvulas de retenção
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Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Solicita-se que seja realizada manutenção e capinação na área.

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
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Elevatória de Esgoto do Treviso
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 1)
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.028629
Longitude : -47.002774
Altitude : 700.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Quadro do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: Solicita-se manutenção e capinação na área.
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Localização da Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 1)

Anexo p.129
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 2)
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.030548
Longitude : -46.999818
Altitude : 696.0 m
Accuracy : 12.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
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Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Quadro do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
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Localização da Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 2)

Anexo p.132
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 3)
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.032921
Longitude : -46.998081
Altitude : 677.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
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Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da área
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
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Localização da Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 3)
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 4)
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.030791
Longitude : -46.996856
Altitude : 691.0 m
Accuracy : 16.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Nenhum
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
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Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da área
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Quadro do painel elétrico
Imagens(3)
Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória
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NÃO CONFORMIDADES

Item 7.5: Ausência de gradeamento grosseiro (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 dias 
Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Informações complementares: No momento da fiscalização, o gradeamento encontrava-se fora do poço. 
Necessário fazer a reinstalação.
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Localização da Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Café 4)
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Vinhedo
Nome: Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Sede)
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -23.011036
Longitude : -47.001793
Altitude : 738.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Não
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagens(1)
Imagem

Descrição: Gradeamento grosseiro
Imagens(2)
Imagem

Descrição: Poço de sucção e recalque
Imagens(3)
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Imagem

Descrição: Aspecto geral da elevatória
Imagens(4)
Imagem

Descrição: Quadro do painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Anexo p.142

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwx6aE5woM&blobName=arespcj$$02112016130447$$Published$$369$$P3$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDwp7LApwkM&blobName=arespcj$$02112016130447$$Published$$369$$P4$$4.jpg


Localização da Elevatória de Esgoto Vista Alegre (Sede)
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