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1. IDENTIFICAÇÃO 

 

1.1  MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Leme 

Prefeito: WAGNER RICARDO ANTUNES FILHO 

Endereço: Av. 29 de Agosto, 668 – Centro  

Telefone: (19) 3573-4000 

E-mail: prefeito@leme.sp.gov.br 

Código ARES: 37 

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 3.323/2013, de 30/10/2013 

 

1.2  PRESTADOR 

Nome: Superintendência de Água e Esgotos da Cidade de Leme – SAECIL  

Responsável legal: MARCOS ROBERTO BONFOGO– Diretor Presidente 

Endereço: Rua Padre Julião, 971 – Centro  

Telefone: (19) 3573-6200 

E-mail: diretoria@saecil.com.br 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

 2.1 ARES-PCJ 
 

Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização - Engª Ambiental 

Junia Martins – Estagiária de Engª Ambiental  

2.2 PRESTADOR 
 

Claércio Fernando Mercadante – Chefe da Divisão Técnica de Tratamento e Armazenamento 

 

 

mailto:prefeito@leme.sp.gov.br
mailto:diretoria@saecil.com.br
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3. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 28/03/2018 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014: 

 Captação Superficial – Ribeirão do Roque; 

 Estação de Tratamento de Água – ETA; 

 Estação Elevatória de Água Tratada – Booster da ETA; 

 Reservatórios apoiado  I, II,III e IV - ETA; 

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Anselmo Luigi Faggion; 

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – Bombas de recalque ETE Anselmo Luigi Faggion; 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA INSPEÇÃO

Nessa inspeção realizada, foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO Anexo 

CAP. SUPERFICIAL 

RIBEIRÃO DO ROQUE 3.9 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas 
Em até 180 

dias 

Pág. 4 

ETA 
5.2 

Ausência de tratamento e/ou 

destinação correta do lodo 
Em até 180 

dias 

ETA 
5.11 

Estocagem inadequada de produtos 

químicos 
Em até 180 

dias 

Pág. 8 

ETA 
5.13 

Existência de vazamentos aparentes 
Imediato 

Pág. 8 

BOOSTER ETA 
4.7 

Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas 
Em até 180 

dias 

Pág. 10 

5. EXTRATO DAS NÃO CONFORMIDADES EM ABERTO NO MUNICÍPIO

No Sistema de Informação de Fiscalização Unificado da ARES PCJ, ainda consta como 

VENCIDAS, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, as seguintes Não 

Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

CENTRO DE RESERVAÇÃO 

SANTANA 6.4 

Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas em situação inadequada 

V
en

ci
d

a 

RESERVATÓRIO ELEVADO 

TAQUARI BAIRRO 6.4 

Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas em situação inadequada 

POÇO CUNHA 2.11 Captação de água sem outorga 

CAP. SUPERFICIAL MINA 

"OLHO D'ÁGUA" 3.8 Captação de água sem outorga 

POÇO BAIRRO CAJÚ 2.11 Captação de água sem outorga 

Ressalta-se que as não conformidades vencidas estão sujeitas as sanções previstas na 

Resolução ARES PCJ nº  71 de 11/12/2014. 

Pág. 8 
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 

 



ANEXOS 
FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 

Anexo p.1



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Leme
Nome: Ribeirão do Roque
Coordenadas

Latitude : -22.098822 
Longitude : -47.412907 

Imagem(1)

Descrição(1): Entrada da captação
Imagem(2)

Descrição(2): Vista externa da casa de bombas

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou8nHpgoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P19$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoh6Oa0AkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P20$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Vista interna dos conjuntos motobomba 
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio dentro da validade
Imagem(5)

Descrição(5): Painéis de comando e controle 
Imagem(6)

Descrição(6): Bombas reserva

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou6ywywgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P21$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-6KsjQsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P22$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-_GeoAgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P23$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou6Og7goM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P24$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Tomada d'água 
Imagem(8)

Descrição(8): Ribeirão do Roque

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 3.9

Informações complementares: Fixar guarda corpo. 
Data da inspeção: 03/27/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou5zJ4QkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P25$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-6mo3QoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P26$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou9eBtwkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$16$$P27$$7.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Leme
Nome: ETA
Coordenadas

Latitude : -22.15107
Longitude : -47.40055
Altitude : 675.0 m
Accuracy : 4.551 m

Imagem(1)

Descrição(1): Calha Parshal com dosadores de cloro e sulfato de alumínio 
Imagem(2)

Descrição(2): Floculadores

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo--7j5woM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P18$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou62wvQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P19$$13.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Decantadores 
Imagem(4)

Descrição(4): Tanque de recirculação de água de lavagem dos filtros 
 Imagem(5)

Descrição(5): Laboratório de Análises Físico-químicas
Imagem(6)

Descrição(6): Monitoramento do processo de tratamento de água 

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-6m-1wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P20$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou6r20AoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P21$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoh6DQmAsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P22$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou4D2ugkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P23$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): EPI - Luvas descartáveis
Imagem(8)

Descrição(8): Laboratório de análises microbiológicas
Imagem(9)

Descrição(9): Chuveiros e lava olhos
Imagem(10)

Descrição(10): Tanques de cloro

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou-elwAkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P24$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-57M0goM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P25$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou9jmwAkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P26$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-5Dp3wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P27$$11.jpg


Não Conformidades
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.11: Estocagem inadequada de produtos químicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até 
180 dias
Item 5.11

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 5.13

Informações complementares: Projeto básico de tratamento de lodo da ETA em elaboração. 
Data da inspeção: 03/27/2018

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou7GIvwsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P28$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou72PsQsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P29$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou9ylwAoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P30$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou7PBgQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$18$$P31$$17.jpg


NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Leme
Nome: Booster ETA
Coordenadas

Latitude : -22.152104
Longitude : -47.400161
Altitude : 673.0 m
Accuracy : 9.101999 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista externa do booster 
ETA Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio dentro da validade

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou5OMzwkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$59$$P17$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoh6O51AsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$59$$P18$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(4): Vista interna do booster ETA 
Imagem(5)

Descrição(5): Bomba reserva
Imagem(6)

Descrição(6): Almoxarifado

Não conformidades
Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). 
Prazo: Em até 180 dias
Item 4.7

Data da inspeção: 03/27/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-6iS6woM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$59$$P19$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou9Of_AsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$59$$P20$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-9DS-gkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$59$$P21$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-8KzvgoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$59$$P22$$7.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Leme 
Nome: Reservatórios I,II,III e IV - ETA
 Coordenadas

Latitude : -22.151609
Longitude : -47.400225
Altitude : 651.0 m
Accuracy : 21.237999 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório I
Imagem(2)

Descrição(2): Reservatório II

Anexo p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou9HgugoM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$70$$P9$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou5GbmwoM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$70$$P10$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Reservatório III
Imagem(4)

Descrição(4): Identificação do reservatório III
Informações complementares: Possui telemetria.
Data da inspeção: 03/27/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou-nZzwkM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$70$$P11$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou5upswgM&blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$70$$P12$$4.jpg
http://www.doForms.com


NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Leme
Nome: ETE Anselmo Luigi Faggion
Coordenadas

Latitude : -22.185753
Longitude : -47.338328
Altitude : 590.0 m
Accuracy : 10.619 m

Imagem(1)

Descrição(1): Chuveiros e lava olhos
Imagem(2)

Descrição(2): Laboratório de controle do processo

Anexo p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou4O0_ggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P34$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-4CJsggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P35$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Laboratório com autoclave e incubadora de DBO
Imagem(4)

Descrição(4): Resultados das análise de DBO (Eficiência 89,3%)
Imagem(5)

Descrição(5): Gradeamento fino mecanizado
 Imagem(6)

Descrição(6): Chegada do esgoto bruto (Vista do Tratamento Preliminar)

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou8WXwAoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P36$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou4uH2QsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P37$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-9qmrgsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P38$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-9rzgwoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P39$$7.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Lagoas de aeração
Imagem(8)

Descrição(8): Gradeamento grosso mecânico
Imagem(9)

Descrição(9): Calha Parshal na saída de esgoto tratado
Imagem(10)

Descrição(10): Escada de aeração

Anexo p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoh-rIsQkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P40$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou5PMoAkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P41$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou62w_QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P42$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-6m-1wsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P43$$11.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Lagoa de decantação
Informações complementares: Eficiência média de  remoção de DBO: Fevereiro 89.33%
No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades
Data da inspeção: 03/27/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou6H5lgkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$11$$P44$$12.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Leme
Nome: Bombas de recalque - ETE Anselmo 
Coordenadas

Latitude : -22.180029
Longitude : -47.341597
Altitude : 609.0 m
Accuracy : 10.619 m

Imagem(1)

Descrição(1): Estação elevatória de esgoto - ETE
Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e controle 

Anexo p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICou7OkyQgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$38$$P9$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-4760AkM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$38$$P10$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Vista interna da EEEB
 Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio dentro da validade - ETE

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: 4 bombas com potência total de 400 CV.
No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades.
Data da inspeção: 03/27/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-_XU-AoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$38$$P11$$3.jpg
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