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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1  MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Limeira 

Prefeito: MÁRIO BOTION    

Vice-Prefeito: JÚLIO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS  

Endereço: Rua Dr. Alberto Ferreira, 179 - Centro 

Telefone: (19) 3404-9600 

Código ARES: 35 

Lei Municipal de definição do ente regulador n° 5.157/2013, de 26/08/2013 

1.2  PRESTADOR 

Nome: Odebrecht Ambiental – Limeira S/A  

Responsável legal: ROGÉRIO TADEU RAMOS SARRO 

Endereço: Rua Visconde de Rio Branco, 186 - Centro 

Telefone: (19) 3404-5599 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 
Erick Krambeck – Operações Água  

Rafael Spanhol – Operações Água 

Jaciara dos Santos – Operações Esgoto 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 10/04/2017 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para continuação do diagnóstico e verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução 

ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

 Reservatório Vista Alegre;

 Reservatório Jardim Hortência;

 Estação Elevatória de Esgoto bruto – EEEB Florisa.

Figura 1:  Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 10/04/2017 

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, não foi 

identificada nenhuma Não Conformidade. 
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Limeira
Nome: Vista Alegre
Coordenadas

Latitude : -22.574172
Longitude : -47.373083
Altitude : 603.0 m
Accuracy : 6.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 1000
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
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Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório Vista Alegre
Imagem(2)

Descrição(2): Tubulação de ventilação
Imagem(3)

Descrição(3): Reservatório Vista Alegre

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares:
Abastecido pela adutora baixa, opera como reservatório de sobra.
Não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ Nº48/2014 
 Data da inspeção: 04/10/2017

Anexo p.2
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO VISTA ALEGRE
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Limeira 
Nome: Jardim Hortência 
Coordenadas

Latitude : -22.543126
Longitude : -47.389248
Altitude : 649.0 m
Accuracy : 4.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 1000
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994
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São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagens(1)

Descrição(1): Escada de acesso e guarda-corpo 
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do reservatório Jardim Hortência

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares:
 Não foram identificadas não conformidades nos termos da Resolução ARES PCJ nº48/2014.
Data da inspeção: 04/10/2017

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw176LhQgM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1111$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw17eL5goM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1111$$P6$$3.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO JARDIM HORTÊNCIA
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Limeira
Nome: EEEB Florisa
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.573478
Longitude : -47.467014
Altitude : 562.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Eletromagnético carretel
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim 
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim 
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Anexo p.7



Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Conjuntos de recalque(1)
Vazão (m³/h): 18
Altura manométrica (mca): 9
Potência (CV): 1.5
Quantidade: 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone 
Imagem(1)

Descrição (1): Aspecto geral da EEEB Florisa 
Imagem(2)

Descrição (2): Gerador 
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDw14jK1gsM&blobName=arespcj$$02112016130447$$Published$$379$$P9$$1.jpg
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Imagem (3)

Descrição (3): Painel de comando e operação 
Imagem(4)

Descrição (4): Chegada de esgoto bruto e gradeamento
Imagem(5)

Descrição (5): Conjuntos motobomba 
Imagem(6)

Descrição (6): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

 Informações complementares: 
No momento  inspeção  não estava chegando esgoto (loteamento novo).
Não foram identificadas não conformidades nos termos de Resolução ARES PCJ Nº48/2014
Data da inspeção: 04/10/2017
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEEB FLORISA
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