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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Nova Odessa 

Prefeito: BENJAMIM VIEIRA DE SOUZA 

Vice-Prefeito: OSCAR BERGGREN NETO 

Endereço: Av. João Pessoa, 777 - Centro 

Telefone: (19) 3476-8600 

E-mail: secretaria@novaodessa.sp.gov.br 

Código ARES: 28 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.611/2012 

Data: 20/06/2012 

1.2  PRESTADOR 

Nome: CODEN – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE NOVA ODESSA S.A. 

Responsável legal: ENGº RICARDO ONGARO – Diretor Presidente 

Endereço: Rua Eduardo Leekning, 500 – Jd. Bela Vista 

Telefone: (19) 3476-8500 

E-mail: rongaro@coden.com.br 

2. EQUIPE TÉCNICA

 2.1 ARES-PCJ 
Ludimila Turetta – Analista de Regulação e Fiscalização - Engª Ambiental 

Junia Teixeira Martins – Estagiária – Engº Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 

José Hilário Pessoa – Gerente químico Evaldo 

Coradini – Técnico em saneamento 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 20/12/2017 foram realizadas inspeções nos seguintes subsistemas de água 

para verificação das Não Conformidades conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. 

 Captação Superficial Lopes;

 Captação Superficial Recanto;

 Estação de Tratamento de Água – ETA;

 Reservatório 5000;

 Reservatório Castelo;

 Reservatório semienterrado ETA;

Figura 1: Imagem de satélite dos subsistemas de água fiscalizados em 20/12/2017 

O formulário detalhado da fiscalização realizada pela ARES-PCJ encontra-se no ANEXO. 

O Centro de Vigilância Sanitária, Grupo de Vigilância Sanitária de Campinas e Vigilância 

Sanitária Municipal de Nova Odessa realizaram inspeção simultaneamente. 
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4. NÃO-CONFORMIDADES

Na inspeção realizada foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48/2014, 

as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

CAPTAÇÃO RECANTO 
3.9 

Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas Em até 180 dias 

CAPTAÇÃO LOPES 
3.9 

Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas Em até 180 dias 

ETA 
5.4 

Ausência de EPIs para os operadores 

(óculos, luvas, etc) Imediato 

ETA 
5.11 

Estocagem inadequada de produtos 

químicos Em até 180 dias 

ETA 
5.13 

Existência de vazamentos aparentes 
Imediato 

RESERVATÓRIO 5000 
6.3 

Existência de vazamentos aparentes 
Imediato 

RESERVATÓRIO 5000 
6.9 

Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais 

nas tubulações de ventilação 
Imediato 

RESERVATÓRIO CASTELO 
6.7 

Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados Em até 180 dias 

RESERVATÓRIO 

SEMIENTERRADO ETA 6.9 

Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais 

nas tubulações de ventilação 
Imediato 

Ressalta-se que as penalidades estão previstas na Resolução ARES PCJ nº71 de 11/12/2014. 
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ANEXO 

FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO 



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Nova Odessa 
Nome: Captação superficial  Recanto 
Coordenadas

Latitude : -22.776932 
Longitude : -47.323785 
Altitude : 545.010655 m 
Accuracy : 12.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Captação Recanto 
Imagem(2)

Descrição(2): Barramento Córrego Recanto

Anexo p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo4Mu9xQsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P15$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo4KDr9wgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P16$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobomba
Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e controle
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
Imagem(6)

Descrição(6): Outorga (Portaria Nº2384)

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiMvx1wsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P17$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo4IuFhgoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P18$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooI6LowkM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P19$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICowIeI2woM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P20$$7.jpg


Item 3.9

Data da inspeção: 12/20/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo p.3

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoyPDuiAgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$15$$P21$$3.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Nova Odessa 
Nome: Captação superficial Lopes 
Coordenadas

Latitude : -22.784292
Longitude : -47.280812
Altitude : 528.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Barramento Ribeirão do Lopes
Imagem(2)

Descrição(2): Conjuntos motobomba

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooPvpuAoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P10$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoyJK0rQgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P11$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Outorga (Portaria DAEE Nº2384)
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Painel de comando e controle
Imagem(6)

Descrição(6): Registro de ocorrência

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoyJK0rQoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P12$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiLbyuggM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P13$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooPf6gQsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P14$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiM_EjwoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P15$$8.jpg


NÃO CONFORMIDADES

Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 3.9

Data da inspeção: 12/20/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooMPW-gsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P16$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICowJvR6wgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$14$$P17$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Nova Odessa
Nome: ETA
Coordenadas

Latitude : -22.787182
Longitude : -47.300766
Altitude : 590.0 m
Accuracy : 36.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Resultados  do monitoramento  do processo de tratamento de água
Imagem(2)

Descrição(2): Chuveiro de emergência e lava-olhos

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooO60wAkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P23$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiNeq5woM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P24$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Laboratório de análises físico químicas
Imagem(4)

Descrição(4): Chegada da água bruta
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
Imagem(6)

Descrição(6): Floculadores

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICokP-v7wsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P25$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooPOY2woM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P26$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooLPghgsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P27$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooPjQ1wkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P28$$9.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Decantadores 
Imagem(8)

Imagem(9)

Descrição(9): Macromedidor de vazão 
Imagem(10)

Descrição(10): Gerador de hipoclorito

Descrição(8): Filtro

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICokP-h8woM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P29$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooOfH7AkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P30$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo4M2qlwoM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P31$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiI30mwkM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P32$$14.jpg


Imagem(11)

Descrição (11): Licença de operação

NÃO CONFORMIDADES
Item 5.4: Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc) (NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR
13035/1993). Prazo: Imediato
Item 5.11: Estocagem inadequada de produtos químicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até
180 dias

Informações complementares:
Vazão média de operação aproximadamente 180 L/s; 
Lodo encaminhado para ETE Quilombo;
Sistema de cloro gás foi desativado; 
Foi instalado medidor on line de flúor.
Data da inspeção: 12/20/2017

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 
Item 5.13

Powered by www.doForms.com Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooIy16AsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P33$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo4JCx2QgM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P34$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooI6ixAsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P35$$19.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiJKBuwgM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$21$$P36$$28.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Nova Odessa
Nome: Reservatório apoiado 5000
Coordenadas

Latitude : -22.787039 
Longitude : -47.300091 
Altitude : 602.357537  m 
Accuracy : 4.0  m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório apoiado 5000
Imagem(2)

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Item 6.3

Anexo p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooIyhkwkM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$64$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiNK0nggM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$64$$P5$$2.jpg


Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.9

Powered by www.doForms.com

Data da inspeção: 12/21/2017

Anexo p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooN_GzQoM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$64$$P6$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiI3itgsM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$64$$P7$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Nova Odessa
Nome: Reservatório elevado Castelo
Coordenadas

Latitude : -22.786975 
Longitude : -47.300586 
Altitude : 617.597976 m 
Accuracy : 12.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório elevado Castelo
Imagem(2)

Descrição(2): Deterioração da camada externa do concreto

Anexo p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooN_l_gkM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$67$$P11$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoyNTV7QkM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$67$$P12$$3.jpg


NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias
Informações complementares: Esse reservatório não possui boas condições visíveis de conservação, 
apresenta deterioração da camada externa do concreto e corrosão da ferragem da laje, o que pode  
comprometer a estabilidade da estrutura que suporta o reservatório vistoriado. Recomenda-se 
intervenção técnica especializada para avaliar essas patologias afim de manter a estabilidade e 
funcionalidade da estrutura e segurança dos usuários.
Nessse reservatório há presença de abelhas, recomenda-se retirada da colmeia de abelhas para 
facilitar a manutenção.
Data da inspeção: 12/20/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICooMyC3AoM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$67$$P13$$4.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Nova Odessa
Nome: Reservatório semienterrado ETA
Coordenadas

Latitude : -22.786293 
Longitude : -47.300396 
Altitude : 636.572796 m m 
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório semienterrado ETA

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Anexo p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoiNfWyAoM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$66$$P5$$2.jpg


Item 6.9

Data da inspeção: 12/21/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo p.16

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICowP-MjAkM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$66$$P6$$1.jpg
http://www.doForms.com



