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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1  MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Araras 

Prefeito: Rubens Franco Junior 

Endereço: Rua Pedro Álvares Cabral, 83 – Centro 

Telefone: (19) 3547-3000 

Código ARES: 43 

Lei Municipal de definição do ente regulador nº 4.679/2014, de 24/03/2014 

1.2  PRESTADOR 

Nome: Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Araras – SAEMA 

Responsável legal: Ari Osvaldo Fischer Filho 

Endereço: Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida 

Telefone: (19) 3543-5500 

2. EQUIPE TÉCNICA

 2.1 ARES-PCJ 

Ludimila Turetta – Analista de Fiscalização e Regulação – Engª Ambiental 

 2.2 PRESTADOR 

Wagner José Bergamin – Diretor de Coordenadoria de Operação de Captação, Tratamento e 

Distribuição de Água 

Sebastião Mecatti – Engenheiro Mecânico 

Vitor Henrique Custódio – Mecânico Industrial 



4

3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/03/2019 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água para 

verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

 Captação Subterrânea – Poço Assentamento II;

 Captação Subterrânea – Poço Assentamento III;

 Captação Subterrânea – Poço Caio Prado;

 Captação Subterrânea – Poço Marimbondo;

 Captação Subterrânea – Poço Nações;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Caio Prado;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Nações;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT José Ometto II;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT José Ometto;

 Reservatório Assentamento II;

 Reservatório Marimbondo;

 Reservatório Caio Prado;

 Reservatório Caio Prado II;

 Reservatório Parque Industrial;

 Reservatório Nações I;

 Reservatório Nações II;

 Reservatório Residencial Portal do Sol;

 Reservatório José Ometto II (apoiado);

 Reservatório José Ometto II;

 Reservatório José Ometto III;

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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4. NÃO CONFORMIDADES APONTADAS NESTA INSPEÇÃO

Nessa inspeção realizada, foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

POÇO ASSENTAMENTO III 
2.1 

A área não está devidamente cercada Em até 180 
dias 

POÇO ASSENTAMENTO II 
2.1 

A área não está devidamente cercada 
Vencido 

POÇO ASSENTAMENTO II 
2.4 

Ausência de identificação da área 
Vencido 

POÇO ASSENTAMENTO II 
2.5 

Ausência de laje de proteção Em até 180 
dias 

POÇO CAIO PRADO 
2.1 

A área não está devidamente cercada Em até 180 
dias 

RES. CAIO PRADO 
6.1 

A área não está devidamente cercada Em até 180 
dias 

RES. CAIO PRADO 
6.4 

Existência de locais sem guarda-corpos 

ou escadas em situação inadequada Vencido 

RES. CAIO PRADO 
6.7 

Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 

dias 

RES. CAIO PRADO 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. ASSENTAMENTO II 
6.1 

A área não está devidamente cercada 
Vencido 

RES. ASSENTAMENTO II 
6.2 

Ausência de identificação da área 
Vencido 

RES. ASSENTAMENTO II 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. ASSENTAMENTO II 
6.12 

Reservatório sem tubo extravasor 
Vencido 

RES. JOSÉ OMETTO II 
6.3 

Existência de vazamentos aparentes 
Vencido 

RES. JOSÉ OMETTO II 
6.4 

Existência de locais sem guarda-corpos 

ou escadas em situação inadequada 
Em até 180 

dias 

RES. JOSÉ OMETTO II 
6.9 

Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais 

nas tubulações de ventilação 
Imediato 

RES. JOSÉ OMETTO II 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. JOSÉ OMETTO III 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. MARIMBONDO 
6.1 

A área não está devidamente cercada Em até 180 
dias 
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NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (continuação) 

RES. MARIMBONDO 
6.2 

Ausência de identificação da área Em até 180 
dias 

RES. MARIMBONDO 
6.4 

Existência de locais sem guarda-corpos 

ou escadas em situação inadequada Vencido 

RES. MARIMBONDO 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. NAÇÕES I 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. NAÇÕES II 
6.7 

Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 

dias 

RES. NAÇÕES II 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. PARQUE 

INDUSTRIAL 6.7 
Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 

dias 

RES. PARQUE 

INDUSTRIAL 6.11 
Reservatório sem medidor de nível Em até 180 

dias 

POÇO NAÇÕES 
2.8 

Ausência de tomada de água para 

coleta 
Em até 180 

dias 

RES. CAIO PRADO II 
6.1 

A área não está devidamente cercada Em até 180 
dias 

RES. CAIO PRADO II 
6.2 

Ausência de identificação da área Em até 180 
dias 

RES. CAIO PRADO II 
6.4 

Existência de locais sem guarda-corpos 

ou escadas em situação inadequada 
Em até 180 

dias 

RES. CAIO PRADO II 
6.7 

Inexistência de para-raios em 

reservatórios elevados 
Em até 180 

dias 

RES. CAIO PRADO II 
6.11 

Reservatório sem medidor de nível Em até 180 
dias 

RES. RESIDENCIAL 

PORTAL DO SOL 6.11 
Reservatório sem medidor de nível Em até 180 

dias 

EEAT CAIO PRADO 
4.8 

Existência de vazamentos aparentes 
Imediato 

JOSÉ OMETTO II 

(APOIADO) 6.3 
Existência de vazamentos aparentes 

Vencido 

JOSÉ OMETTO II 

(APOIADO) 6.11 
Reservatório sem medidor de nível Em até 180 

dias 

 

Sendo assim, recomenda-se aplicação de Infração/Multa nos itens destacados em negrito, uma 

vez que já foram notificados e advertidos em fiscalizações anteriores. 
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório José  Ometto II (apoiado)
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Jose Ometto II (apoiado) 

NÃO CONFORMIDADES
Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 
11.445/2007). Prazo: Vencido
Item 6.3

Anexo p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY1-yt7woM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P15$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYp_Wn1ggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY17y9kgoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P17$$5.jpg


Item 6.3

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Informações complementares: Foram observados vários pontos com umidade, infiltração e 
vazamento aparente ao longo da parede do reservatório, alguns inclusive com proliferação de 
musgos. Isso ocorre provavelmente devido a trincas, fissuras, rachaduras.

A umidade por infiltrações e presença de musgos são sinais de deterioração do concreto e 
podem levar à corrosão da armadura, com risco de comprometer a estrutura.

Solicita-se intervenção técnica especializada para eliminar as infiltrações, fungos, bolores, 
recuperação da impermeabilização e repintura para impedir o avanço e reincidência da 
patologia com intuito de garantir a estanqueidade e vida útil da estrutura e qualidade da água 
reservada.

O SAEMA deve em caráter de urgência fazer avaliação estrutural e tomar as providências 
cabíveis.

Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYl_CIvQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P18$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY173VwQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P19$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY177epAgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P20$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYl_-MswgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P21$$9.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório  José Ometto II 
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório José Ometto
Imagem(2)

Imagem(3): Tampas de inspeção

Descrição(3): Escada de acesso e guarda-corpo 

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY173VgQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$141$$P19$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY5_ip7gkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$141$$P20$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY17_8igoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$141$$P21$$4.jpg


Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16
da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas
tubulações de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.9

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Informações complementares: Foram observados  pontos com umidade, infiltração e 
vazamento aparente ao longo da parede do reservatório. Isso ocorre provavelmente devido a 
trincas, fissuras, rachaduras.

Solicita-se intervenção técnica especializada para eliminar as infiltrações, recuperação da 
impermeabilização e repintura para impedir o avanço e reincidência da patologia com intuito de 
garantir a estanqueidade e vida útil da estrutura e qualidade da água reservada.
Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

Descrição(7): Tubo extravasor
NÃO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei 
Federal 11.445/2007). Prazo: Vencido

Item 6.3

 Imagem(4)

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYt6e_3wkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$141$$P26$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY15DlhQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$141$$P27$$6.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório José Ometto III 
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório José Ometto III
 NÃO CONFORMIDADES

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias

Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY1-yt7woM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P15$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYp_Wn1ggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY17y9kgoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$142$$P17$$5.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório Parque Industrial 
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Parque Industrial (desativado) 
Imagem(2)

Descrição (3): Pilar de sustentação com armadura exposta
Imagem (4)

Descrição(4): Reservatório Parque Industrial Novo 

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYt471uwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$146$$P13$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYt8zC_wgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$146$$P14$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY1-2gswoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$146$$P15$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(5): Cercamento do reservatório Parque Industrial Novo 
Imagem(6)

Descrição(6): Tubo extravasor
NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). 
Prazo: Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Informações complementares: A armadura do pilar de sustentação do reservatório desativado 
encontra-se exposta, podendo comprometer a estrutura. Recomenda-se isolar a área e fazer 
avaliação estrutural  e  tomar as providências cabíveis.

Powered by www.doForms.com

Anexo p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYl_DsmAoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$146$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYt9y1pQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$146$$P17$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY97iuuAsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$146$$P18$$6.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório  Nações I
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do local
Imagem(2)

Descrição(2): Reservatório Nações I
Imagem(3)

Descrição(3): Escada de acesso e guarda-corpo
NÃO CONFORMIDADES

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 
dias

Informações complementares: 
Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY56bR5goM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$145$$P6$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY54Tq1ggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$145$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYl8mXlAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$145$$P8$$4.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório Nações II
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Nações II
NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). 
Prazo: Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY94S93gsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$144$$P4$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório Residencial  Portal do Sol
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Residencial Portal do Sol
Imagem(2)

Descrição(2): Placa de identificação
Imagem(3)

Descrição(3): Escada de acesso, com guarda-corpo

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY59rQswoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$143$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY59rQswkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$143$$P6$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDY16-XvwgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$143$$P7$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Tubo extravasor
NÃO CONFORMIDADES

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Informações complementares: Capacidade 1 milhão de litros.
Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

Anexo p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYl5j_lQoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$143$$P8$$4.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório Assentamento  II 
Imagem(1)

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Vencido
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Vencido
Item 6.12: Reservatório sem tubo extravasor (Art. 5.10 da NBR 12217/1994). Prazo: Vencido
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Localizado em propriedade particular, não foi possível acessar 
o local (cerca elétrica).
Data da inspeção: 03/26/2019

Powered by www.doForms.com

NÃO CONFORMIDADES

Anexo p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDYl4nBhQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$140$$P2$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório Marimbondo 
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Marimbondo
NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 
180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 
da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias

Data da inspeção: 03/26/2019
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório Caio Prado II
A área está devidamente cercada? : Não
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão,
etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Anexo p.14



Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Caio Prado II
Imagem(2)

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.1: A área não está devidamente cercada	(Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até
180 dias

Item 6.1

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até
180 dias
Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16
da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Item 6.4

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). 
Prazo: Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Reservatório  Caio Prado 
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Caio prado
Imagem(2)

Descrição(2): Armadura de sustentação exposta
Imagem(3)

Descrição(3): Viga de sustentação exposta 
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NÃO CONFORMIDADES
Item 6.1: A área não está devidamente cercada (Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Item 6.1

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 
da NBR 12217/1994). Prazo: Vencido
Item 6.4

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). 
Prazo: Em até 180 dias
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 
180 dias
Informações complementares: A armadura do pilar de sustentação e viga desse reservatório 
encontram-se exposta, podendo comprometer a estrutura.
O SAEMA deve fazer avaliação estrutural desse reservatório  e  tomar as providências cabíveis
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: EEAT Nações
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do local
Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): EEAT Caio Prado
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Imagem(4)

Descrição(4): Tampa de inspeção danificada
Informações complementares: 
O SAEMA deve providenciar tampas de inspeção em boas condições no local apontado na 
imagem 4.
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: EEAT Jose Ometto II
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do local
Imagem(2)

Descrição(2): EEAT José Ometto II
Imagem(3)

Descrição(3): Interior da EEAT José Ometto II
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Imagem(4)

Descrição(4): Interior da EEAT José Ometto II
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
Informações complementares: 
O SAEMA deve providenciar a limpeza e organização do interior da EEAT (Imagens 3 e 4).
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras 
Nome: EEAT José Ometto 
Imagem(1)

Descrição(1): EEAT José Ometto
Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e controle
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Imagem(4)

Descrição(4): Escada de acesso 
Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos de recalque
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral do local 

Informações complementares: Nessa unidade não foram identificadas não conformidades 
nos termos da Resolução ARES PCJ Nº48, de 28 de fevereiro de 2014.
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: EEAT Caio Prado
Imagem(1)

Descrição(1): EEAT Caio Prado
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do local
NÃO CONFORMIDADES

Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: 
Imediato
Item 4.8

Data da inspeção: 03/26/2019
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Poço Caio Prado
Imagem(1)

Descrição(1): Poço Caio Prado
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor
Imagem(3)

Descrição(3): Tomada de água para coleta de água bruta
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Imagem(4)

Descrição(4): Clorador 
Imagem(5)

Descrição(5): Tubo de medição de nível (ausência de CAP)
Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em 
até 180 dias

Informações complementares: Providenciar sistema de dosagem de flúor.
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Poço  Nações
Imagem(1)

Descrição(1): Poço Nações
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor
Imagem(3)

Descrição(3): Clorador
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Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do local
Imagem(5)

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.8: Ausência de tomada de água para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT
DPO nº 006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.8

Informações complementares: Providenciar a dosagem de flúor.
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Poço Assentamento II
Imagem(1)

Descrição(1): Poço Assentamento II
Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): Macromedor
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Imagem(4)

Descrição(4): Tubo de medição de nível (ausência de CAP)

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em
até 180 dias
Item 2.1

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 
180 dias
Item 2.5: Ausência de laje de proteção (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 
do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: O SAEMA deve providenciar:
Dosagem de flúor;
Limpeza da área;
CAP no tubo de medição de nível
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Poço  Assentamento  III
Imagem(1)

Descrição(1): Poço Assentamento III
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor
Imagem(3)

Descrição(3): Tubo de medição de nível (ausência de CAP)
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Imagem(4)

Descrição(4): Tomada de água para coleta de água bruta
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do local

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em
até 180 dias
Item 2.1

Informações complementares: O SAEMA deve providenciar:
Sistema de dosagem de flúor.
CAP no tubo de medição de nível.
Data da inspeção: 03/26/2019
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Araras
Nome: Poço Marimbondo
Imagem(1)

Descrição(1): Poço Marimbondo
Imagem(2)

Descrição(2): Tomada de coleta de água bruta
Imagem(3)

Descrição(3): Macromedidor

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: 
Data da inspeção: 03/26/2019
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