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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 
1.1 MUNICÍPIO 

 Prefeitura Municipal de Campinas  

Prefeito: JONAS DONIZETE FERREIRA  

Vice-Prefeito: HENRIQUE MAGALHÃES TEIXERA  

Endereço: Av. Anchieta, 200  

Telefone: (19) 2116-0718  

E-mail: gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br  

Código ARES: 26  

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 14.241, de 10/04/2012 

 

1.2  Prestador  

Nome: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA 

Responsável legal: Arly de Lara Romêo – DIRETOR PRESIDENTE  

Endereço: Avenida da Saudade, 500 – Ponte Preta  

Telefone: (19) 3735-5110  

E-mail: presidencia@sanasa.com.br 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1 ARES-PCJ 

Daniele Bertaco Ramirez – Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga e Engenheira 

Ambiental 

Ludimila Turetta - Analista de Fiscalização e Regulação – Engenheira Ambiental 

 

2.2 Prestador 

Relações Técnicas: Amanda de Lima e Gustavo Prado 

Elevatórias de Esgoto: Vinícius Quirino dos Santos, José Tadeu Braga Júnior e Paulo Cesar de 

Andrade  

Elevatórias de Água e Reservatórios: João Marcelino Neto 

Segurança do Trabalho: André Luis Paulella e Nelson Crisostomo 

mailto:gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br
mailto:presidencia@sanasa.com.br
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3. FISCALIZAÇÃO 
 
 

Em 08/08/2017 e 09/08/2017 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas 

de água e de esgoto para complementar o diagnóstico realizado em 2014, 2015 E 2016 e 

verificar Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014.  

 Estação Elevatória de Água –  CRD Chapadão; 

 Reservatório Enterrado A – CRD Chapadão; 

 Reservatório Enterrado B – CRD Chapadão; 

 Estação Elevatória de Água – CRD Padre Anchieta; 

 Reservatório Elevado – CRD Padre Anchieta; 

 Reservatório Semienterrado – CRD padre Anchieta; 

 Reservatório Elevado – CRD Nova Aparecida; 

 Estação Elevatória de Esgoto Andorinhas; 

 Estação Elevatória de Esgoto Azurra; 

 Estação Elevatória de Esgoto Beira Rio; 

 Estação Elevatória de Esgoto Cerejeiras 2; 

 Estação Elevatória de Esgoto Figueira 1; 

 Estação Elevatória de Esgoto Figueira 2; 

 Estação Elevatória de Esgoto Gramado; 

 Estação Elevatória de Esgoto Independência; 

 Estação Elevatória de Esgoto Jambeiro 1; 

 Estação Elevatória de Esgoto Jambeiro 2; 

 Estação Elevatória de Esgoto Jardim do Lago; 

 Estação Elevatória de Esgoto Jatibaia 1; 

 Estação Elevatória de Esgoto Jatibaia 5; 

 Estação Elevatória de Esgoto Oziel; 
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 Estação Elevatória de Esgoto Parque Prado; 

 Estação Elevatória de Esgoto Páteo Santa Fé; 

 Estação Elevatória de Esgoto Santa Ana do Atibaia; 

 Estação Elevatória de Esgoto Santa Isabel; 

 Estação Elevatória de Esgoto Santos Dumont; 

 Estação Elevatória de Esgoto Swiss Park Geneve; 

 Estação Elevatória de Esgoto Swiss Park Moinho; 

 Estação Elevatória de Esgoto Via Norte; 

 Estação Elevatória de Esgoto Vila Ipê; 

 Estação Elevatória de Esgoto Von Zuben; 

 Posto de Recebimento de Esgoto Anhanguera. 

 

 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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4. NÃO CONFORMIDADES 

 
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Reservatório CRD 
Semienterrado Padre 

Anchieta 

6.4 Existência de locais sem guarda-corpos ou 
escadas em situação inadequada 

Em até 
180 dias 

 
 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

EEE Figueira 1 7.9 Existência de vazamentos aparentes Imediato 
EEE Figueira 2 7.9 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

EEE Jambeiro 2 7.5 Ausência de gradeamento grosseiro Em até 
180 dias 

EEE Swiss Park Geneve 7.3 Ausência de conjunto moto-bomba reserva Em até 
180 dias 

EEE Von Zuben 7.9 Existência de vazamentos aparentes Imediato 
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ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Elevatória de Água do CRD Chapadão
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.892795
Longitude : -47.074916
Altitude : 704.0 m
Accuracy : 18.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Eletromagnético 
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 288
Altura manométrica (mca)(1): 3705
Potência (CV)(1): 60
Quantidade(1): 3

Anexo p.1



Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone, Rádio, Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Extintor de incêndio

Anexo p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIhpmrrAkM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$36$$P15$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobomba

Anexo p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI-o_pyAsM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$36$$P16$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIhvf8xAkM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$36$$P17$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Medidor de nível do reservatório com detalhe para infiltração na parede ao fundo
Imagem(5)

Descrição(5): Aspecto geral da elvatória

Anexo p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIhvPaswsM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$36$$P18$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI-vaotgoM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$36$$P19$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Visor do medidor de vazão

Informações complementares: No momento da inspeção, não foram identificadas não  conformidades. 
Possui telemetria. 

Anexo p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIhrbKvQgM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$36$$P20$$6.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA DO CRD CHAPADÃO

Anexo p.6

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICIhtnimwkM
http://www.doForms.com


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório Enterado A do CRD Chapadão 
Coordenadas

Latitude : -22.89282
Longitude : -47.074819
Altitude : 708.0 m
Accuracy : 13.0 m

Tipo de reservatório: Enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 4000
Compartimentação (número de câmaras): 2
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Anexo p.7



Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Chapadão A

Anexo p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIzoaxmAsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1191$$P7$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Tampa de inspeção
Imagem(3)

Descrição(3): Macromedidor de vazão

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: No momento da inspeção, não foram identificadas não  conformidades. 
Possui telemetria. 

Anexo p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI9pLEmggM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1191$$P8$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICItrzx5wsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1191$$P9$$3.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ENTERRADO A DO CRD CHAPADÃO

Anexo p.10

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICIjvSziQkM
http://www.doForms.com


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório Enterrado B do CRD Chapadão
Coordenadas

Latitude : -22.89196
Longitude : -47.074504
Altitude : 731.0 m
Accuracy : 12.0 m

Tipo de reservatório: Enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 3.044
Compartimentação (número de câmaras): 2
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético 
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Eletromagnético 
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos 
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Anexo p.11



Frequência de desinfecção (dias):: A cada dois anos
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica 
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação

Anexo p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIpoCDlAsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1175$$P5$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Tela de proteção contra entrada de insetos e animais na tubulação de ventilação 
Imagem(3)

Descrição(3): Aspecto geral do reservatório

Anexo p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI-q2IugsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1175$$P6$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIxpmXugkM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1175$$P7$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Tampa de inspeção

Informações complementares: No momento da inspeção, não foram identificadas não  conformidades. 
Possui telemetria. 

Anexo p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIxqPOogsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1175$$P8$$4.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ENTERRADO B DO CRD CHAPADÃO

Anexo p.15

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICIhqr-iQsM
http://www.doForms.com


ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Elevatória de Água do CRD Padre Anchieta
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.862126
Longitude : -47.152972
Altitude : 679.0 m
Accuracy : 11.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 235
Altura manométrica (mca)(1): 26
Potência (CV)(1): 40
Quantidade(1): 2
Vazão (m³/h)(2): 46
Altura manométrica (mca)(2): 17
Potência (CV)(2): 5
Quantidade(2): 2

Anexo p.16



Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área

Anexo p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIzpaF3wkM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$40$$P7$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobomba

Anexo p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICItqOp4gsM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$40$$P8$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI9vG9xAoM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$40$$P9$$6.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. Recalque para 
reservatório elevado do CRD Padre Anchieta e reservatório Nossa Senhora Aparecida.

Anexo p.19

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI9vibvwsM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$40$$P10$$7.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA ELEVATÓRIA DE ÁGUA DO CRD PADRE ANCHIETA

Anexo p.20

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICI9sqg2AoM
http://www.doForms.com


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório Elevado do CRD Padre Anchieta
Coordenadas

Latitude : -22.861992
Longitude : -47.152894
Altitude : 653.0 m
Accuracy : 18.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 300
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Ultrassônico
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: A cada dois anos
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Detalhe da escada de acesso à cobertura com guarda corpo
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do reservatório

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO DO CRD PADRE ANCHIETA 
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório Semienterrado do CRD Padre Anchieta
Coordenadas

Latitude : -22.861992
Longitude : -47.152894
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 3.640
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica (sem escada)
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Ultrassônico
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Ultrassônico
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: A cada dois dias
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios?: Não se aplica (sem escada) 
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Macromedidor ultrassônico
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Imagem(3)

Descrição(3): Identificação do reservatório
Imagem(4)

Descrição(4): Macromedidor ultrassônico
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Imagem(5)

Descrição(5): Extravasor e descarga e descarga de fundo
Imagem(6)

Descrição(6): Medidor de nível

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas em situação inadequada (Art. 5.16 da NBR 
12217/1994). Prazo: Em até 180 dias

Observação: solicitar análise do engenheiro de segurança do trabalho sobre a necessidade de 
colocação de escada com guarda corpo para acesso à cobertura e guarda corpo no perímetro da 
cobertura.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO SEMIENTERRADO DO CRD PADRE ANCHIETA
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório Elevado Nova Aparecida 
Coordenadas

Latitude : -22.856127
Longitude : -47.157407
Altitude : 640.0 m
Accuracy : 7.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 300
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não
Imagem(1)

Descrição(1): Reservatório Nova Aparecida

Informações complementares: No momento da inspeção,não foram identificadas não conformidades. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO RESERVATÓRIO NOVA APARECIDA
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Andorinhas
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.914607
Longitude : -47.013701
Altitude : 724.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
São frequentes? : Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 11.5
Altura manométrica (mca)(1): 13
Potência (CV)(1): 2
Quantidade(1): 1
Vazão (m³/h)(2): 60
Altura manométrica (mca)(2): 13
Potência (CV)(2): 2
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição (1): Poço de sucção
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Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): EEE Andorinhas
Imagem(5)

Descrição(5): Aspecto geral da área

Informações complementares: recalque para ETE Samambaia. 
Não foram identificadas não conformidades.
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Azurra
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.899963
Longitude : -47.002547
Altitude : 711.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992
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Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Regular
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 11,5
Altura manométrica (mca)(1): 13
Potência (CV)(1): 2
Quantidade(1): 1
Vazão (m³/h)(2): 60
Altura manométrica (mca)(2): 13,5
Potência (CV)(2): 2
Quantidade(2): 1
Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Poço de sucção
Imagem(3)

Descrição(3): EEE Azurra
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação

Informações complementares: o painel fica localizado na EEE Páteo Santa Fé. 
Não foram identificadas não conformidades. 
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Beira Rio 
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.8724
Longitude : -47.135153
Altitude : 594.0 m
Accuracy : 3.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : 3 vezes por semana 
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 54,4
Altura manométrica (mca)(1): 17,7
Potência (CV)(1): 7,5
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação e portão de acesso à elevatória
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do gradeamento grosseiro (cesto)
Imagem(5)

Descrição(5): Aspecto geral da elevatória
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Imagem(6)

Descrição(6): Abrigo do painel
Imagem(7)

Descrição(7): Tubulação de ventilação
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE BEIRA RIO

Anexo p.47

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICIxoLIpwoM
http://www.doForms.com


ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Cerejeiras 2
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.949191
Longitude : -47.037654
Altitude : 741.0 m
Accuracy : 18.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Não
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m3/h)(1): 64,5
Altura manométrica (mca) (1):66
Potência (CV) (1): 40
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Grupo gerador
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêncio
Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos motobomba

Anexo p.51
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Imagem(6)

Descrição(6): Desarenador e gradeamento

Informações complementares: Grupo gerador em manutenção. Não foram identificadas não 
conformidades.

Observação: recomenda-se consultar engenheiro de segurança do trabalho sobre a necessidade 
de instalação de guarda-corpo na escada de acesso ao interior da elevatória.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE CEREJEIRAS 2
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Figueira 1
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.940247
Longitude : -47.066789
Altitude : 672.0 m
Accuracy : 3.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Não
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Não
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 41,5
Altura manométrica (mca)(1): 50,3
Potência (CV)(1): 20
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): EEE Figueira 1
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Gradeamento e desarenador
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Imagem(6)

Descrição(6): Conjuntos motobomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.9: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Informações complementares: Verificar com engenheiro de segurança do trabalho sobre a necessidade 
de instalação de guarda corpo na escada de acesso ao interior da elevatória.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE FIGUEIRA 1
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Figueira 2
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.948647
Longitude : -47.062112
Altitude : 673.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 75,2
Altura manométrica (mca)(1): 56,7
Potência (CV)(1): 30
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Desarenador
Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento
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Imagem(4)

Descrição(4): Conjuntos motobomba
Imagem(5)

Descrição(5): Escada de acesso
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Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação 
Imagem(7)

Descrição(7): EEE Figueira 2

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.9: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Item 7.9

Informações complementares: Verificar com engenheiro de segurança do trabalho sobre a 
necessidade da instalação de guarda corpo na escada de acesso ao interior da elevatória.

Observação: presença de vazamento próximo às bombas e infiltração nas paredes da elevatória.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE FIGUEIRA 2
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Gramado
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.910131
Longitude : -46.996519
Altitude : 663.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 90
Altura manométrica (mca)(1): 76
Potência (CV)(1): 40
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): EEE Gramado
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos motobomba
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Imagem(6)

Descrição(6): Gradeamento e desarenador

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. Recalque para ETE 
Samambaia.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE GRAMADO
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Jambeiro 1
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.960662
Longitude : -47.055342
Altitude : 634.0 m
Accuracy : 13.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : 3 a 4 vezes por semana 
Desarenador: Limpeza mecânica
Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim 
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 136
Altura manométrica (mca)(1): 52
Potência (CV)(1): 65
Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento
Imagem(3)

Descrição(3): EEE Jambeiro 1
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e controle

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades.
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Jambeiro  2
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.954059
Longitude : -47.059524
Altitude : 690.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Nenhum
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992
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Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão m3/h(1): 136,8
Altura manométrica (mca)(1): 52
Potência (CV) (1): 65
Quantidade(1): 2
Vazão m3/h(2): 130
Altura manométrica (mca)(2): 52
Potência (CV) (2):84
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): EEE Jambeiro 2
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.5: Ausência de gradeamento grosseiro (Art. 5.3 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 dias

Informações complementares: Recebe esgoto da EEE Jambeiro 1. Bomba 3 está em manutenção.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE JAMBEIRO 2
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Jardim do Lago
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.950255
Longitude : -47.084419
Altitude : 612.0 m
Accuracy : 11.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Eletromagnético inserção
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Anexo p.83



Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 313,56
Altura manométrica (mca)(1): 102
Potência (CV)(1): 340
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): EEE Jardim do Lago
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação 
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades Recalque para ETE Piçarrão. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE JARDIM DO LAGO
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Jatibaia 1
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.872812
Longitude : -46.969004
Altitude : 651.0 m
Accuracy : 4.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Anexo p.88



Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 54
Altura manométrica (mca)(1): 12
Potência (CV)(1): 6
Quantidade(1): 2

Vazão (m³/h)(2): 130
Altura manométrica (mca)(2): 52
Potência (CV)(2): 84
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
 Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Poço de sucção
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Descrição(4): Painel de comando e operação 
Imagem(5)

Descrição(5): EEE Jatibaia 1

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. 

Imagem(4)
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MAPA DE LOCALIZAÇAO DA EEE JATIBAIA 1
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Jatibaia 5
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.87145
Longitude : -46.965107
Altitude : 640.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Não
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 18
Altura manométrica (mca)(1): 19,7
Potência (CV)(1): 6
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): EEE Jatibaia 5
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação 
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Poço de sucção
Imagem(5)

Descrição(5): Aspecto geral da área

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. Recalque para ETE Sousas.
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Independência
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.81977
Longitude : -47.08695
Altitude : 579.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

São frequentes? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 239,4
Altura manométrica (mca)(1): 24,81
Potência (CV)(1): 60
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Conjunto motobomba
Imagem(5)

Descrição(5): Painel de comando e controle

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. Recalque para ETE Barão Geraldo.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE INDEPENDÊNCIA
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Oziel
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.944331
Longitude : -47.07859
Altitude : 616.0 m
Accuracy : 18.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 51,4
Altura manométrica (mca)(1): 35
Potência (CV)(1): 17
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação 
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção
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Imagem(4)

Descrição(4): EEE Oziel

Informações complementares: Não foram encontradas não conformidades. Recalque para ETE Piçarrão.
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Parque Prado
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.953611
Longitude : -47.052494
Altitude : 648.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : 3 vezes por semana 
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV): 158
A estação está sujeita a inundações? : Não 
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim 
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim 
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Vazão (m³/h)(1): 95
Altura manométrica (mca)(1): 82
Potência (CV)(1): 85,5
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da EEEB Parque Prado
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Imagem(2)

Descrição(2): Chegada esgoto bruto
Imagem(4)

Descrição(4): Grupo gerador
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Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêncio
Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação
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Imagem(7)

Descrição(7): EEE Parque Prado

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades.
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Páteo Santa Fé
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.899272
Longitude : -47.001384
Altitude : 704.0 m
Accuracy : 3.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 26,8
Altura manométrica (mca)(1): 26,58
Potência (CV)(1): 13
Quantidade(1): 1
Vazão (m³/h)(2): 26,8
Altura manométrica (mca)(2): 26,58
Potência (CV)(2): 11
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação 
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): EEE Páteo Santa Fé

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. 
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EE Santa Ana do Atibaia
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.88248
Longitude : -46.968259
Altitude : 640.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV): 54
A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 37,8
Altura manométrica (mca)(1): 10,3
Potência (CV)(1): 4,75
Quantidade(1): 1
Vazão (m³/h)(2): 41
Altura manométrica (mca)(1): 12,1
Potência (CV)(2): 4,75
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Grupo gerador
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação
Imagem(5)

Descrição(5): EEE Santa Rita do Atibaia

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. No momento da inspeção, 
a EEE não estava recebendo esgoto bruto, pois o condomínio encontra-se em construção.
Recalque para ETE Sousas.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE SANTA ANA DO ATIBAIA
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Santa Isabel
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.814295
Longitude : -47.09564
Altitude : 577.0 m
Accuracy : 6.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 111
Altura manométrica (mca)(1): 15,2
Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 1
Vazão (m³/h)(2): 54,4
Altura manométrica (mca)(2): 17,7
Potência (CV)(2): 7,5
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): EEE Santa Isabel
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação
Imagem(3)

Descrição(3): Armazenamento de resíduos retirados do gradeamento
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Imagem(4)

Descrição(4): Poço pulmão

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE SANTA ISABEL
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Santos Dumont
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.938675
Longitude : -47.087411
Altitude : 673.0 m
Accuracy : 10.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : 4 a 5vezes por semana 
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 27
Altura manométrica (mca)(1): 37,7
Potência (CV)(1): 20
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): EEE Santos Dumont
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Poço de sucção

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. Presença de gordura de restaurante no 
esgoto bruto. Recalque para ETE Piçarrão.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE SANTOS DUMONT
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Swiss Park Geneve
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.980651
Longitude : -47.074907
Altitude : 622.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 25,6
Altura manométrica (mca)(1): 55
Potência (CV)(1): 12
Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Identificação da EEE
Imagem(3)

Descrição(3): EEE Swiss Park Geneve
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação 
Imagem(5)

Descrição(5): Poço de sucção e cesto

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180 
dias

Anexo p.137

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICItrva0woM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$63$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIzvSq9gkM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$63$$P17$$6.jpg


MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE SWISS PARK GENEVE
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE  Swiss Park Moinho
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.970263
Longitude : -47.081049
Altitude : 579.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : 3 a 4 vezes por semana 
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim 
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não

Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 75
Altura manométrica (mca)(1): 24
Potência (CV)(1): 11
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação 
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção da EEE Swiss Park Moinho

Informações complementares:  Não foram identificadas não conformidades. Assim que o interceptor for 
construído, essa EEE será desativada.
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE SWISS PARK MOINHO
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Via Norte
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.869999
Longitude : -47.130625
Altitude : 622.0 m
Accuracy : 4.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Altura manométrica (mca)(1): 12,1
Potência (CV)(1): 7,5
Quantidade(1): 1
Vazão (m3/h)(2):101
Altura manométrica (mca)(2): 9,8
Potência (CV)(2): 5
Quantidade(2): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Poço de sucção
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação

Informações complementares: Não foram identificadas não conformidades. 
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE VIA NORTE
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Vila Ipê
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.943485
Longitude : -47.043122
Altitude : 721.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim 
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim 
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : 3 vezes por semana
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

Potência (CV): 68
A estação está sujeita a inundações? : Não 
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim 
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim 
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 23
Altura manométrica (mca)(1): 44,8
Potência (CV)(1): 25,5
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área
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Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Grupo gerador

Informações complementares:  Não foram identificadas não conformidades.
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ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Von Zuben
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.953563
Longitude : -47.034749
Altitude : 731.0 m
Accuracy : 14.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Outro
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Outro
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Não
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Não
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 78,12
Altura manométrica (mca)(1): 48,2
Potência (CV)(1): 30
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Não
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
A drenagem de gaxetas é adequada?: Não
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Operador local em tempo parcial 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral da área

Anexo p.154

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIjoXl5AkM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$49$$P8$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação 
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobomba
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Imagem(4)

Descrição(4): Desarenador

Descrição(5): Gradeamento da EEE Von Zuben

Imagem(5)
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Item 7.9

Informações complementares: Recalque para ETE Samambaia. O vazamento aparente 
apontado trata-se da drenagem das gaxetas que deve ser ajustada.

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.9: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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MAPA DE LOCALIZAÇÃO DA EEE VON ZUBEN
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Posto de Recebimento de Esgoto Anhanguera (PRE Anhanguera)
Coordenadas

Latitude : -22.909986
Longitude : -47.103419
Altitude : 622.0 m
Accuracy : 8.0 m

Odor desagradável: Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

As condições de higiene e limpeza são boas? : Sim
NBR 13035/1993 e Art. 5.20 da NBR 12216/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? : Sim 
Art. 5.8 da NBR 12209/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?: Não Há 
Vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?: Sim 
Imagem(1)

Descrição(1): Pátio de recebimento de caminhões (80 a 100 caminhões por dia)
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Imagem(2)

Descrição(2): Poço de recebimento de lodo de fossa e efluente 
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de visita de acúmulo e transporte de lodo de fossa e efluente para o emissário 
Imagem(4)

Descrição(4): Emissário de transporte de efluente/lodo para a ETE Piçarrão
Imagem(5)

Descrição(5): Tanques de recebimento de chorume
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Imagem(6)

Descrição(6): Caminhões realizando o descarte do lodo
Imagem(7)

Descrição(7): Prédio administrativo do PRE Anhanguera
Imagem(8)

Descrição(8): Outra vista dos tanques de recebimento de chorume
Imagem(9)

Descrição(9): Macromedidor de vazão do chorume
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Imagem(10)

Descrição(10): Manilhas de estocagem de lodo de fossa e efluente

Informações complementares: o Posto de Recebimento de Esgoto Anhanguera foi projetado para receber 
efluentes de locais sem rede, chorume e lodo de fossa. A cobrança pelo descarte desses itens é realizada em 
função do volume. O chorume recebido é diluído devido ao nitrogênio amoniacal, visto que o excesso dessa 
substância pode afetar a microbiota da ETE Piçarrão.
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