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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 Município 

Prefeitura Municipal de Itirapina 

Prefeito: JOSÉ MARIA CÂNDIDO 

Vice-Prefeito: RUY GOMES DA SILVA JÚNIOR 

Endereço: Avenida 1 nº 106 - Centro 

Telefone: (19) 3575-9000 

E-mail: prefeito@itirapina.sp.gov.br  

Código ARES: 38 

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: Lei n°2.653 de 

22/11/2013 

1.2 Prestador 

Nome: DAE – Divisão de Água e Esgoto  

Responsável legal: EDIVAN FERREIRA DE LACERDA 

Endereço: Rua 7 nº 55 - Centro 

Telefone: (19) 3575-1901 

E-mail: eng3@itirapina.sp.gov.br 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Edilincon Martins de Albuquerque - Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

 2.2 Prestador 

Edivan Ferreira de Lacerda – Chefe da divisão de Água e Esgoto - Engenheiro 

mailto:prefeito@itirapina.sp.gov.br
mailto:eng3@itirapina.sp.gov.br
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 01/12/2017 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de 

água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014: 

 Captação Subterrânea - Poço Profundo Rua Cinco;

 Reservatório Rua Cinco;

 Reservatório Rua Cinco semi-enterrado;

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Rua Cinco;

 Reservatório Planalto Serra Verde;

 Captação subterrânea – Poço Planalto Serra Verde

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Nova Itirapina;

 Captação Subterrânea - Poço Profundo Nova Itirapina;

 Captação Subterrânea - Poço Profundo Itaqueri da Serra;

 Reservatório Itaqueri da Serra.

Figura 1 - Unidades fiscalizadas no município de Itirapina 
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4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

NÃO CONFIRMIDADES – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E SISTEMA DE 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Reservatório Rua 
Cinco (elevado) 

6.3 
Existência de vazamentos aparentes 

nas instalações 
Resolvida 

6.7 Inexistência de pára-raios Resolvida 

6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 180 dias 

EEAT Rua Cinco 

4.7 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas  
Resolvida 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Reincidente 

4.9 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Resolvida 

Reservatório 
semienterrado Rua 

Cinco 

6.3 
Existência de vazamentos aparentes 

nas instalações 
Imediato 

6.9 
Inexistência de telas de proteção 

contra entrada de insetos 
Resolvida 

Poço Rua Cinco 
2.12 Existência de vazamentos aparentes Resolvida 

2.13 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Resolvida 

Reservatório Itaqueri 
da Serra (Novo) 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 180 dias 

Poço Itaqueri da 
Serra 

2.12  Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Reservatório Planalto 
Serra Verde (Novo) 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 180 dias 

Poço Planalto Serra 
Verde 

2.3 Ausência de extintor de incêndio Resolvida 

2.4 Ausência de identificação da área Reincidente 

2.12 Existência de vazamentos aparentes Imediato 

Poço Nova Itirapina 

2.4 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

2.12 Existência de vazamentos aparentes Resolvida 

2.13 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Resolvida 
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ANEXOS 

Formulários de Fiscalização 



NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Planalto alto Serra verde
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do barrilete

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Informações complementares: Vazamento na válvula de retenção ou no registro.
Data da inspeção: 01/11/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoorDMsQkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$23$$P1$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoosmg5goM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$23$$P2$$2.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Itaqueri
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do barrilete do poço.
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da área.
Imagem(3)

Descrição(3): Armazenagem de cloro e flúor.

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIColJLt3gsM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$13$$P9$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo-Jb_yQkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$13$$P10$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICohLeT-ggM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$13$$P11$$4.jpg


Item 2.12

Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Nova Itirapina
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do barrilete do poço.

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIq72epgoM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$5$$P2$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Rua cinco
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do barrilete do poço.
Imagem(2)

Descrição(2): Reservatório elevado.
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio.

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICotJTo2goM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$14$$P13$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo1OqutwoM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$14$$P14$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICoxL6y_wkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$14$$P15$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Dosagem de cloro e flúor.

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Nova itirapina (desativado)
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do barrilete.
Imagem(2)

Descrição(2): Dosadora de cloro e flúor.
Imagem(3)

Descrição(3): Dosadora de cloro e flúor.

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI24jGoQsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$28$$P11$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI07CP6wgM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$28$$P12$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI6-KpkAgM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$28$$P13$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Vista do reservatório enterrado.
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral da área.
Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI2-T_pwsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$28$$P14$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI24jC2wkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$28$$P15$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Rua cinco
Imagem(1)

Descrição(1): Vista da Bomba reserva.
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral dos conjuntos moto-bomba e barrilete.
Imagem(3)

Descrição(3): Vista dos painéis elétricos.
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICotLCs1goM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$33$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo5OXOsQkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$33$$P6$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICopLz4-AkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$33$$P7$$4.jpg


Item 4.8

Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: ITaqueri da serra
A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Não
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 60
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Não
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Anexo - p.11



Imagem(1)

Descrição(1): Vista do reservatório elevado antigo (desativado).
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do novo reservatório elevado.

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias  
Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com
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RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Planalto Serra Verde
A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

A área está devidamente identificada?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
Capacidade (m³): 120
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Não
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Sim

Anexo - p.13



Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do novo reservatório.
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral dos reservatórios.

Anexo - p.14
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do novo reservatório.
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do poço.

Anexo - p.15
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Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral do poço.

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: Vazando registro do poço
Data da inspeção: 12/01/2017

Powered by www.doForms.com
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Rua cinco
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório elevado.
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do reservatório elevado.
Imagem(3)

Descrição(3): Instalações do reservatório elevado.

Anexo - p.17
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Imagem(4)

Descrição(4): Tubulação de entrada do reservatório elevado.
Imagem(5)

Descrição(5): Macromedidor de vazão.
Imagem(6)

Descrição(6): Tubulação de recalque da elevatória.
Imagem(7)

Descrição(7): Vista geral.
Item 6.11: Reservatório sem medidor de nível (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 12/01/2017

Anexo - p.18
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Itirapina
Nome: Rua cinco semi enterrado
Imagem(1)

Descrição(1): Existência de vazamentos aparentes e eflorescência na estrutura do reservatório.
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral do reservatório semi enterrado.
Imagem(3)

Descrição(3): Existência de vazamentos aparentes e eflorescência na estrutura do reservatório.
Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato
Data da inspeção: 12/01/2017

Anexo - p.19
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