
RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

JAGUARIÚNA 

PRESTADOR: DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIÚNA- DAE 

JAGUARIÚNA 

Relatório R8 – Continuação do Diagnóstico e Não-Conformidades 

Americana, setembro de 2017 



2

SUMÁRIO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR ............................................................................. 3

1.1 MUNICÍPIO .............................................................................................................................. 3 

1.2 PRESTADOR ............................................................................................................................. 3 

2. EQUIPE TÉCNICA ............................................................................................................................. 3

2.1 ARES-PCJ ............................................................................................................................ 3 

2.2 PRESTADOR ..................................................................................................................... 3 

3. FISCALIZAÇÃO .................................................................................................................................. 4

4. NÃO-CONFORMIDADES ................................................................................................................... 5

ANEXOS ................................................................................................................................................... 7 



 

3 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna 

Prefeito: MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Vice-Prefeito: RITA DE CASSIA SISTE BERGAMASCO 

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1.235 - Centro 

Telefone: (19) 3867-9798 

E-mail: gabinete@jaguariuna.sp.gov.br 

Código ARES: 15 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 2.029, de 22/12/2010 

 

1.2 PRESTADOR 

Nome: Departamento de Água e Esgoto 

Responsável legal: REGIS TOTTI SEBEN 

Endereço: Rua Maranhão, 420 

Telefone: (19) 3867-4228 

E-mail: dae.adm@jaguariuna.sp.gov.br 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

      2.1 ARES-PCJ 
Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de fiscalização e regulação – Engº. Civil 

      2.2 PRESTADOR 
 Paulo Roberto Lamarino – Diretor do Sistema de Abastecimento de Água 
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3. FISCALIZAÇÃO 
 

No dia 24/08/2017, foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água 

para verificação de Não Conformidades declaradas resolvidas, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 

de 28/02/2014. Na ocasião também foram inspecionados sistemas novos que ainda não haviam sido 

diagnosticados. 

 Captação Superficial - Rio Jaguari 

 Captação Superficial – Ana Helena/ Rio Camanducaia 

 Captação Subterrânea – Santo Antônio 

 Reservatório – Florianópolis elevado II (novo) 

 Reservatório Florianópolis elevado I (desativado) 

 Reservatório Colina Castelo 

 Reservatório Cruzeiro 

 Reservatório Santo Antônio 

 Reservatório Silvio Rinaldi 

 Reservatório Nassif 

 Reservatório ETA R1 

 Reservatório ETA R3 

 Reservatório ETA R4 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Nova Jaguariúna 

 Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Floresta 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA/ Nova Jaguariúna 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Cruzeiro 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA/Florianópolis 

 Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT ETA/ Nassif 

 Estação de Tratamento de Água – ETA Central 

 Estação de Tratamento de Água – ETA Ana Helena 

 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS. 
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Figura 1 - Subsistemas fiscalizados em Jaguariúna em 24/08/2017. 

4. NÃO-CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas foram identificadas Não Conformidades, nos termos da Resolução 

ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

NÃO- CONFORMIDADE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO DA NÃO-CONFORMIDADE 
PRAZO PARA 
ADEQUAÇÃO 

Captação Superficial 
 Rio Jaguari 

3.5 Ausência de identificação da área 

3.9 
Drenagem inadequada da água de 

lubrificação de gaxetas 

3.10 Existência de vazamentos aparentes 

3.11 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Captação Superficial  

Ana Helena/ Camanducaia 
3.1 A área não está devidamente cercada 

3.5 Ausência de identificação da área 

Reincidente

Reincidente

Reincidente

Reincidente

Em até 180 dias

Reincidente

Captação Subterrânea 
Santo Antônio 2.4 Ausência de identificação da área Reincidente

Reservatório - Florianópolis 
elevado II (novo) 

6.2 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 
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Reservatório Colina Castelo 6.2 Ausência de identificação da área Reincidente

Reservatório Cruzeiro 6.2 Ausência de identificação da área Reincidente 

Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) – Nova 

Jaguariúna 

4.1 A área não está devidamente cercada 

4.5 Ausência de identificação da área 

4.9 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 

Em até 180 dias

Reincidente

Reincidente

Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) – Booster 

Floresta 
4.5 Ausência de identificação da área Em até 180 dias 

Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) – ETA 

Central /Nova Jaguariúna 

4.5 Ausência de identificação da área Reincidente

Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) – Cruzeiro 

4.5 Ausência de identificação da área 
Reincidente

4.9 
Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Reincidente

Estação Elevatória de 
Água Tratada (EEAT) – ETA 

Central/ Florianópolis 

4.7 
Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas Em até 180 dias 

Estação Elevatória de Água 
Tratada (EEAT) – ETA 

Central/ Nassif e Capotuna 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Reincidente

Estação de Tratamento de 
Água (ETA) Ana Helena 

5.6 Ausência de identificação da área 
Reincidente

5.13 Existência de vazamentos aparentes Reincidente
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Rio Jaguari
Coordenadas

Latitude : -22.709668
Longitude : -46.970596
Altitude : 557.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da captação
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do manancial

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvuyhiQkM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P13$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_uLC-QsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P14$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do vazamento
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do vazamento 2
Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos moto-bomba da casa 1
Imagem(6)

Descrição(6): Conjuntos moto-bomba da casa 1

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_sKDyAsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P15$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIgfCUigsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvv65ugsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P17$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_sn_nQoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P18$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Sucção e Gradeamento
Imagem(8)

Descrição(8): Manancial eutrofizado
Imagem(9)

Descrição(9): Manancial eutrofizado
Imagem(10)

Descrição(10): Conjuntos moto-bomba da casa 2

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_sa7gAsM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P19$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_u-JhQkM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P20$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_vDI7AgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P21$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_ojLzgoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P22$$11.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Detalhe da falta de proteção do eixo

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 3.10: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 3.10

Item 3.11: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato
Data da inspeção: 08/24/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_o-i-AoM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P23$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvpKG_AgM&blobName=arespcj$$04202017142656$$Published$$5$$P24$$7.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Captação Ana Helena
Coordenadas

Latitude : -22.657365
Longitude : -46.944892
Altitude : 618.0 m
Accuracy : 22.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Conjuntos moto-bomba
Imagem(2)

Descrição(2): Painel elétrico

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_q2lowoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$15$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvs_JhwgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$15$$P5$$2.jpg


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Santo Antonio
Coordenadas

Latitude : -22.673616
Longitude : -46.929746
Altitude : 586.0 m
Accuracy : 7.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da área
Imagem(2)

Descrição(2): Barrilete do poço

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_rrHrAkM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$8$$P6$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvtS4qQoM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$8$$P7$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Tanques de dosagem de cloro e flúor
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Macromedidor de vazão

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 08/24/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI7qTP8wgM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$8$$P8$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_u72gAkM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$8$$P9$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvvmw3goM&blobName=arespcj$$04202017142412$$Published$$8$$P10$$5.jpg
http://www.doForms.com


Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
Imagem(4)

Descrição(4): Vista da casa de bombas

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 
dias
Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 
Data da inspeção: 08/24/2017

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_saJngoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$15$$P6$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI0YDp_ggM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$15$$P7$$1.jpg
http://www.doForms.com


RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Florianópolis elevado II
Coordenadas

Latitude : -22.705638
Longitude : -46.956781
Altitude : 692.0 m
Accuracy : 10.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Aço
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético inserção
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Anexo - p.9



Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Imagem(1)

Imagem(2)

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_sqg_wgM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1194$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_pqMlwsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1194$$P6$$2.jpg


Imagem(3)

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 08/24/2017

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_oX82QgM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1194$$P7$$3.jpg


Localização do Reservatório Florianópolis elevado II 

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgICIwaTqxwoM
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Florianópolis I elevado (desativado)
Coordenadas

Latitude : -22.705701
Longitude : -46.956963
Altitude : 672.0 m
Accuracy : 5.0 m

Imagem(1)

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: substituido pelo reservatório elevado metálico (novo)

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_vf9ogoM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$34$$P2$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Colina castelo
Coordenadas

Latitude : -22.723094
Longitude : -46.971807
Altitude : 694.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório
Imagem(2)

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI3sKTvgsM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$33$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_uCG8AsM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$33$$P6$$2.jpg


Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 08/31/2017

Powered by www.doForms.com

Descrição(2): Medidor de nível

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.15

http://www.doForms.com


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Cruzeiro
Coordenadas

Latitude : -22.693156
Longitude : -47.001578
Altitude : 571.0 m
Accuracy : 12.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista da fachada
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do reservatório

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_tTNsgsM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$32$$P7$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_uSeiggM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$32$$P8$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Bombas da EEAT
Imagem(4)

Descrição(4): Medidor de nível
Imagem(5)

Descrição(5): Medidor de vazão
Imagem(6)

Descrição(6): Tampa de inspeção

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.2: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 08/31/2017

Anexo - p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_p2j4gkM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$32$$P9$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvvi-8QsM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$32$$P10$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvtX--goM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$32$$P11$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvqacqwoM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$32$$P12$$6.jpg


NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Santo Antônio
Coordenadas

Latitude : -22.673797
Longitude : -46.93685
Altitude : 656.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Vazamento resolvido

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI3umisgoM&blobName=arespcj$$04202017143945$$Published$$25$$P15$$1.jpg
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Imagem(3)

Descrição(3): Medidor de nível
Imagem(4)

Descrição(4): Medidor de vazão
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
Imagem(6)

Descrição(6): conjuntos moto-bomba
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Imagem(7)

Descrição(7): Barrilete

NÃO CONFORMIDADES
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Silvio Rinaldi
Coordenadas

Latitude : -22.683712
Longitude : -46.994455
Altitude : 636.0 m
Accuracy : 9.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Medidor de nível
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Imagem(3)

Descrição(3): Visto do reservatório novo (inacabado)

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 08/24/2017
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Nassif
Coordenadas

Latitude : -22.685405
Longitude : -46.996378
Altitude : 626.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Medidores de vazão e de nível
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Imagem(3)

Descrição(3): Vazamento resolvido
Imagem(4)

Descrição(4): Conjuntos moto-bomba da EEAT
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 08/24/2017
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETA CENTRAL R1
Imagem(1)

Descrição(1): Medidor de nível
Imagem(2)

Descrição(2): Vista da tampa de inspeção
Imagem(3)

Descrição(3): Proteção contra entrada de insetos

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 08/31/2017
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NC RESERVATORIO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETA CENTRAL R3
Coordenadas

Latitude : -22.701135
Longitude : -46.982008
Altitude : 654.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 08/24/2017
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Nova Jaguariuna
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.717403
Longitude : -46.979662
Altitude : 622.0 m
Accuracy : 8.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Não
Macromedidor: Eletromagnético inserção
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Não
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 25
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992
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Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Rádio
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da EEAT
Imagem(2)

Descrição(2): Medidor de nível e de vazão e painel elétrico

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180
dias
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Item 4.1

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.9: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato
Data da inspeção: 08/24/2017
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Localização da EEAT Nova Jaguariúna
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ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Booster Floresta
Tipo: Água Tratada
Existe identificação da Estação Elevatória?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Potência (CV)(1): 15
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Sim
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telefone
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Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da EEAT
Imagem(2)

Descrição(2): Inversores de frequência
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Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos moto-bomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 08/24/2017
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: EEAT ETA - Nova Jaguariúna
Coordenadas

Latitude : -22.70098
Longitude : -46.981868
Altitude : 626.0 m
Accuracy : 15.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Painel e entrada da EEAT
Imagem(2)

Descrição(2): Conjuntos moto-bomba
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias

Anexo - p.34

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_oubngoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$9$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_uKM1QoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$9$$P6$$2.jpg


NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Cruzeiro
Coordenadas

Latitude : -22.693229
Longitude : -47.001154
Altitude : 610.0 m
Accuracy : 4.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da EEAT
Item 4.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 4.9: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato
Data da inspeção: 08/24/2017
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: EEA ETA/ Florianópolis
Coordenadas

Latitude : -22.70127
Longitude : -46.982026
Altitude : 619.0 m
Accuracy : 20.0 m

Imagem(1)

Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 4.7

Data da inspeção: 08/24/2017
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NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: EEAT ETA Nassif e Capotuna
Coordenadas

Latitude : -22.700897
Longitude : -46.981504
Altitude : 610.0 m
Accuracy : 11.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Conjuntos moto-bomba
Imagem(2)

Descrição(2): Barrilete
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Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos moto-bomba
Imagem(4)

Descrição(4): Conjuntos moto-bomba
Item 4.8: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 4.8

Data da inspeção: 08/24/2017
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETA CENTRAL
Imagem(1)

Descrição(1): Extintor
Imagem(2)

Descrição(2): Extintor
Imagem(3)
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor
Imagem(5)

Descrição(5): Laboratorio
Imagem(6)

Descrição(6): Extintor
Imagem(7)

Descrição(7): Extintor
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Imagem(8)

Descrição(8): Extintor
Imagem(9)

Imagem(10)

Descrição(10): Extintor
Data da inspeção: 08/31/2017
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETA Ana Helena
Coordenadas

Latitude : -22.660699
Longitude : -46.941042
Altitude : 634.0 m
Accuracy : 6.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da ETA
Imagem(2)

Descrição(2): Medidores de nível

Anexo - p.42

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIvtHk7AsM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$12$$P9$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI_tqtvQgM&blobName=arespcj$$04202017143427$$Published$$12$$P10$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe da tampa oxidada
Imagem(5)

Descrição(5): Medidor de vazão de entrada
Imagem(6)

Descrição(6): Medidor de vazão de saída
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Imagem(7)

Descrição(7): Vista geral das unidades
Imagem(8)

Descrição(8): Reservatório elevado
Item 5.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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