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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICÍPIO 
Prefeitura Municipal de Pedreira 

Prefeito: HAMILTON BERNARDES JUNIOR 

Vice-Prefeito: FABIO POLIDORO 

Endereço: Praça Epitácio Pessoa, 03 - Centro – Pedreira 

Telefone: (19) 3893-3522 

E-mail: ouvidoria@pedreira.sp.gov.br

Código ARES: 11

Lei Municipal de definição do ente regulador: Lei nº 3.570, de 04/07/2013

1.2 PRESTADOR 
Nome: SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Pedreira 

Responsável legal: LEONARDO SELINGARDI 

Endereço: Rua Pe. Alexandrino do Rego Barros, 200 - Vila Santo Antonio 

Telefone: (19) 3853-3105 

E-mail: diretoriageral@saaepedreira.com.br

2. EQUIPE TÉCNICA

  2.1 ARES-PCJ 
Edilincon Martins de Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil  

Camilla Badini – Analista de Regulação e Fiscalização – Engº Civil 

  2.2 PRESTADOR 
Nelson Antônio Cremasco – Diretor Operacional 

Sérgio Marcos Pinto – Diretor Operacional 

mailto:diretoriageral@saaepedreira.com.br
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 17/05/2018 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para continuação do Diagnóstico e verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução 

ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014: 

• Estação de Tratamento de Água – ETA I;

• Estação de Tratamento de Água – ETA III;

• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Pedreira;

• Captação Subterrânea – Poço ETE;

• Captação Subterrânea – Poço Beija Flor;

• Captação Subterrânea – Poço Distrito Industrial;

• Captação Superficial – Rio Jaguari; 

Figura 1 - Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 17/05/2018 
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3.1 NÃO CONFORMIDADES 

Nas inspeções realizadas foram identificadas Não Conformidades, nos termos da Resolução 

ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, conforme mostra a tabela a seguir. 

SUBSISTEMA LOCAL CÓD DESCRIÇÃO PRAZO PÁG 

CAPTAÇÃO 
SUPERFICIAL 

CAPTAÇÃO - 
RIO JAGUARI 

3.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato Anexo 6 

3.9 Drenagem inadequada de água de 
lubrificação de gaxetas 

Em até 180 dias Anexo 6 

CAPTAÇÃO 
SUBTERRÂNEA 

POÇO BEIJA 
FLOR 

2.1 A área não está devidamente cercada Reincidente ¹ Anexo 8 

2.3 Ausência de extintor de incêndio Reincidente ¹ Anexo 8 

2.4 Ausência de identificação da área Reincidente ¹ Anexo 8 

2.6 Ausência de Macromedidor Reincidente ¹ Anexo 8 

2.9 Ausência de tubo de medição de nível Em até 180 dias Anexo 8 

2.12 Existência de vazamentos aparentes Reincidente ¹ Anexo 8 

POÇO DA 
ETE 2.3 Ausência de extintor de incêndio Reincidente ¹ Anexo 10 

POÇO DO 
JARDIM 

INDUSTRIAL 
2.3 Ausência de extintor de incêndio Reincidente ¹ Anexo 12 

ETA 

ETA I 

5.2 Ausência de tratamento e/ou 
destinação correta do lodo Em até 180 dias Anexo 17 

5.12 Existência de locais sem guarda-corpos 
ou escadas adequadas Imediato Anexo 17 

5.13 Existência de vazamentos aparentes Reincidente ¹ Anexo 17 

ETA III 

5.2 
Ausência de tratamento e/ou 
destinação correta do lodo Em até 180 dias Anexo 22 

5.12 Existência de locais sem guarda-corpos 
ou escadas adequadas 

Imediato Anexo 22 

5.13 Existência de vazamentos aparentes Reincidente ¹ Anexo 22 

ETE ETE 
PEDREIRA 

8.9 Ausência de extintor de incêndio Imediato Anexo 29 

8.10 Ausência de identificação da área Em até 180 dias Anexo 29 

Reincidente¹ -  Não conformidades apontadas em fiscalizações anteriores, com prazo vencido.
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ANEXOS 
FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Captacão Rio Jaguari 
Coordenadas

Latitude : -22.744187
Longitude : -46.896865
Altitude : 577.0 m
Accuracy : 39.441998 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da captação
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral casa de bombas 1

Anexo 1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokrqFkwoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P21$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4t7s2goM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P22$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Painel elétrico
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral conjuntos moto-bomba -  em manutenção
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral conjuntos moto-bomba -  em manutenção
Imagem(6)

Descrição(6): Fiação exposta

Anexo 2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokoeZ1AgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P23$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4tu7jAkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P24$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokpfl1goM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P25$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoko6nwAgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P26$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Macromedidor eletromagnético
Imagem(8)

Descrição(8): Poço de sucção - casa de bombas 1
Imagem(9)

Descrição(9): Poço de sucção - casa de bombas 1
Imagem(10)

Descrição(10): Vista geral Rio Jaguari

Anexo 3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4u_W_ggM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P27$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4pvXvwoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P28$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4vSn_goM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P29$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4vuohAgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P30$$11.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Vista geral Rio Jaguari
Imagem(12)

Descrição(12): Conjunto moto-bomba - casa de bombas 2 - 60CV 
Imagem(13)

Descrição(13): Painel - casa de bombas 2
Imagem(14)

Descrição(14): Fiação exposta casa de bombas 2

Anexo 4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokvja8AoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P31$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo4oDx9woM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P32$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokrG8sQoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P33$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDooon2zAgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P34$$15.jpg


Imagem(15)

Descrição(15): Fiação exposta casa de bombas 2
Imagem(16)

Descrição(16): Fiação exposta casa de bombas 2
Imagem(17)

Descrição(17): Poço de susção - casa de bombas 2
Imagem(18)

Descrição(18): Poço de susção - casa de bombas 2

Anexo 5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokpK62gkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P35$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoksPD7gsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P36$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDooq-egQsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P37$$18.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoksqu4gkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P38$$19.jpg


Imagem(19)

Descrição(19): Macromedidor

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Item 3.9: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 3.9

Data da inspeção: 17/05/2018

Anexo 6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDokv-M3woM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P39$$20.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDosuv_1gkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$52$$P40$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: Poço Beija Flor 
Coordenadas

Latitude : -22.722716
Longitude : -46.893843
Altitude : 627.0 m
Accuracy : 36.407997 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço
Imagem(2)

Anexo 7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogoXKoAgM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$35$$P11$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDovMK-3QsM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$35$$P12$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Dosagem de Cloro
Imagem(4)

Descrição(4): Armazenamento de Cloro
NÃO CONFORMIDADES

Item 2.1: A área não está devidamente cercada (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 
Item 2.6: Ausência de Macromedidor (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE). 
Prazo: Imediato
Item 2.9: Ausência de tubo de medição de nível (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO nº 006 
do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.12: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 
Item 2.12

Data da inspeção: 17/05/2018

Anexo 8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowuKWlAgM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$35$$P13$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowoXCuwkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$35$$P14$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogt-A1AgM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$35$$P15$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Poço ETE
Coordenadas

Latitude : -22.742247
Longitude : -46.924622
Altitude : 657.0 m
Accuracy : 74.333 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço e da dosagem de cloro
Imagem(2)

Descrição(2): Medidor de vazão

Anexo 9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogr7anAoM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$33$$P4$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogozu2AkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$33$$P5$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do poço
NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 17/05/2018

Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Anexo 10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowujDuQsM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$33$$P6$$3.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: Poço Jardim Industrial
Coordenadas

Latitude : -22.712792
Longitude : -46.899755
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral do poço
Imagem(2)

Descrição(2): Medidor de vazão

Anexo 11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogs3wnwoM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$34$$P14$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo_ISWxQkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$34$$P15$$3.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Painéis elétricos
Imagem(4)

Descrição(4): Fiação exposta

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Informações complementares: Existe dosagem apenas de cloro. Fiação exposta representando 
risco para os operadores. Recomenda-se intervenção para eliminar os fios desencapados e ajustar a 
fiação que está externa aos condutores.

Data da inspeção: 17/05/2018

Anexo 12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogsfawQgM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$34$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogtKY2QsM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$34$$P17$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: ETA I
Imagem(1)

Descrição(1): Entrada da água bruta ETA 1
Imagem(2)

Descrição(2): Vista do floculador / decantador ETA 1
Imagem(3)

Descrição(3): Vista do floculador / decantador ETA 1

Anexo 13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo_JvnqAoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P64$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDovLvV4QgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P65$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogt7pngkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P66$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Decantador ETA I
Imagem(5)

Descrição(5): Canaleta ETA I
Imagem(6)

Descrição(6): Entrada dos filtos ETA I
Imagem(7)

Descrição(7): Vista inferior da laje da ETA I com armadura exposta

Anexo 14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowqiiuwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P67$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogvuYigoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P68$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogovXtQkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P69$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDovOHI7AgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P70$$7.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Estocagem de cal hidratada
Imagem(9)

Descrição(9): Dosagem sulfato e cal ETA 3
Imagem(10)

Descrição(10): Vazamento área inferior da ETA
Imagem(11)

Descrição(11): Vazamento área inferior da ETA

Anexo 15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogsnEzwoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P71$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowtK89gsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P72$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogtLJhQsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P73$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowpKltAgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P74$$12.jpg


Imagem(12)

Descrição(12): Vazamento na lateral da ETA
Imagem(13)

Descrição(13): Vazamento na lateral da ETA
Imagem(14)

Descrição(14): Vazamento na lateral da ETA
Imagem(15)

Descrição(15): Vazamento na parte inferior da ETA

Anexo 16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogpmWwwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P75$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogomQvAoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P76$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogoPwiwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P77$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowsGenQgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$57$$P78$$16.jpg


Imagem(16)

Descrição(16): Vista geral ETA I

Não Conformidades

Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.12: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 
Informações complementares: A estrutura da ETA se apresenta bastante deteriorada, com vários 
pontos de infiltração e locais com ocorrência de desplacamento e exposição das barras de aço das lajes 
e pilares. Recomenda-se realizar inspeção estrutural especializada.

Data da Inspeção: 17/05/2018
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira 
Nome: ETA III 
Imagem(1)

Descrição(1): Decantador ETA II
Imagem(2)

Descrição(2): Entrada de água bruta ETA II
Imagem(3)

Descrição(3): Floculadores mecânicos ETA II
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Imagem(4)

Descrição(4): Tanque de decantação ETA II
Imagem(5)

Descrição(5): Filtro ETA II
Imagem(6)

Descrição(6): Filtro ETA II
Imagem(7)

Descrição(7): Chuveiro de emergência
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Imagem(8)

Descrição(8): Laboratório ETA's I, II
Imagem(9)

Descrição(9): Extintor de incêndio
Imagem(10)

Descrição(10): Tanques de cloro e sulfato
Imagem(11)

Descrição(11): Dosadora de cloro ETA 1
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Imagem(12)

Descrição(12): Armazenagem de cal
Imagem(13)

Descrição(13): Dosagem sulfato
Imagem(14)

Descrição(14): Vista geral ETA's
Imagem(15)

Descrição(15): Dosagem de cal

Anexo 21

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogsPl-wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$58$$P51$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDovPqIvggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$58$$P52$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogtz45goM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$58$$P53$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDowoX4pQkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$58$$P54$$16.jpg


Imagem(16)

Descrição(16): Macromedidor de entrada 
Imagem(17)

Descrição(17): Vista externa da estrutura da ETA 
Imagem(18)

Descrição(18): Pilar com armadura exposta em processo de corrosão

Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.12: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Informações complementares: A estrutura da ETA se apresenta bastante deteriorada, com 
vários pontos de infiltração e locais com ocorrência de desplacamento e exposição das barras de aço 
das lajes e pilares. Recomenda-se realizar inspeção estrutural especializada. Segundo informação do 
SAAE, os decantadores foram recentemente reformados (troca da manta), e em breve deverão ser 
instaladas colméias em ambos os tanques.

Data da Inspeção: 17/05/2018

Não Conformidades
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Pedreira
Nome: ETE Pedreira
Coordenadas

Latitude : -22.741628
Longitude : -46.92492
Altitude : 620.0 m
Accuracy : 27.306 m

Imagem(1)

Descrição(1): Equipamentos dos insufladores de ar
Imagem(2)

Descrição(2): Tanque de aeração
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Imagem(3)

Descrição(3): Laboratório ETE
Imagem(4)

Descrição(4): Controle interno Laboratório
Imagem(5)

Descrição(5): Controle interno Laboratório
Imagem(6)

Descrição(6): Sala de painéis
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Imagem(7)

Descrição(7): Painél elétrico
Imagem(8)

Descrição(8): Peneiras rotativas
Imagem(9)

Descrição(9): Tanque de aeração
Imagem(10)

Descrição(10): Entrada do esgoto
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Imagem(11)

Descrição(11): Vista geral ETE
Imagem(12)

Descrição(12): Tanques de adensamento de lodo
Imagem(13)

Descrição(13): Saída do lodo
Imagem(14)

Descrição(14): Tanque de hipoclorito produzido por eletrólise - 10 mil litros
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Imagem(15)

Descrição(15): Produção do hipoclorito
Imagem(16)

Descrição(16): Produção do hipoclorito
Imagem(17)

Descrição(17): Sistema de cloro gás desativado
Imagem(18)

Descrição(18): Reator
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Imagem(19)

Descrição(19): Bacia de contenção com bóia - Tanque de hipoclorito 
Imagem(20)

Descrição(20): Saída dos desarenadores

 Imagem(21)

Descrição(21): Saída do efluente
Imagem(22)

Descrição(22): Saída do efluente 
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 Imagem(23)

Descrição(23): Novas roscas rotativas em aço inox

Imagem(24)

Descrição(24): Chuveiro de emergência 
Data da inspeção: 17/05/2018

Item 8.9: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 
Item 8.9

Item 8.10: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Informações complementares: A ETE passou por algumas modificações/ melhorias recentemente. Foi 
realizada a troca do sistema de desinfecção do cloro gás pelo hipoclorito e também do sistema de 
aeração, substituindo os aeradores superficiais por insufladores.
Data da inspeção: 17/05/2018

Não Conformidades

Anexo 29

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo_IvK2AkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$38$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDovJm3hgsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$38$$P6$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDogrPBtggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$38$$P7$$3.jpg


Location Map
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