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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

 1.1. Município 
Prefeitura Municipal de Sumaré 

Prefeito: LUIZ ALFREDO CASTRO RUZZA DALBEN 

Endereço: Rua Dom Barreto, nº 1303 - Centro 

Tel: (19) 3399-5101 

Código ARES: 29 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.410/2012, de 23/08/2012 

 

1.2. Prestador 
Nome: BRK Ambiental Sumaré S/A 

Responsável legal: MAURO PENNA NEVES – Diretor 

Endereço: Rua Emílio Leão Brambila, 300 – Vila Menuzzo 

Telefone: (19) 3854-9357 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1. ARES-PCJ 
Camilla Badini - Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil 

Marcelo Oliveira Santos Bacchi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engº Civil  

 

2.2. Prestador 
Abraão Cordeiro Quintino – Encarregado  

Cleber Salvi – Gerente de Operações 

Marcel Freitas – Supervisor do Sistema de Esgotamento Sanitário 

Rafaela Scorsatto Lange – Coordenadora do Sistema de Abastecimento de Água 
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3. FISCALIZAÇÃO 
Nos dias 07 e 08 de maio de 2019 foram realizadas inspeções de campo nos subsistemas de 
água e esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 
de 28/02/2014. 

3.1. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA 
• Captação Subterrânea – Poço Dante Marmirolli;  
• Captação Subterrânea – Poço São Bento;  
• Captação Subterrânea – Poço Estrela Dalva;  
• Captação Superficial – Marcelo;  
• Captação Superficial – Horto I (Velho);  
• Captação Superficial – Horto II (Novo);  
• Captação Superficial – Rio Atibaia;  
• Estação de Tratamento de Água – ETA I; 
• Estação de Tratamento de Água – ETA II; 

 

 
Figura 01 – Subsistemas de abastecimento de água fiscalizados. 
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3.2. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO – SES 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Aclimação; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Amália Luiza; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bordon I; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Bordon II; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Dall’Orto; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Guaíra; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Jardim das Águas; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Jardim das Estâncias; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Pavan; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Portal do Lago; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Parque Floresta; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Real Park; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Santa Joana; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Santa Maria; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Vaughan; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Veccon; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Vila Flora; 
• Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Jardim dos Ipês II; 

 

 
Figura 02 - Subsistemas de esgotamento sanitário fiscalizados. 
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4. NÃO CONFORMIDADES  
Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 
28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 
 

SUBSISTEMA LOCAL CÓD DESCRIÇÃO  PRAZO PÁGINA 

Captação 
Superficial 

REPRESA DO MARCELO 
3.8 Captação de água sem outorga Em até 

180 dias Anexo p15 

3.11 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p15 

REPRESA VELHA DO 
HORTO 

3.8 Captação de água sem outorga Em até 
180 dias Anexo p8 

3.11 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p8 

REPRESA NOVA DO 
HORTO 

3.3 Ausência de conjunto moto-
bomba reserva 

Em até 
180 dias Anexo p12 

3.11 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p12 

RIO ATIBAIA 3.11 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p19 

Captação 
Subterrânea 

POÇO MARMIROLLI 2.13 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p3 

POÇO CHÁCARAS SÃO 
BENTO 

2.3 Ausência de extintor de incêndio Imediato Anexo p6 

2.9 Ausência de tubo de medição de 
nível 

Em até 
180 dias Anexo p6 

POÇO ESTRELA DALVA 2.13 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p1 

ETE 
 

VILA FLORA 8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p110 

DALL'ORTO 
 

8.5 Ausência de conjunto moto-
bomba reserva 

Em até 
180 dias Anexo p78 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p78 

8.14 
Escadas e guarda-corpos 
existentes em condições 

inadequadas 
Imediato Anexo p78 

BORDON 
8.5 Ausência de conjunto moto-

bomba reserva 
Em até 

180 dias Anexo p67 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p67 
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SUBSISTEMA LOCAL CÓD DESCRIÇÃO  PRAZO PÁGINA 

ETE 
 

ACLIMAÇÃO 
 

8.5 Ausência de conjunto moto-
bomba reserva 

Em até 
180 dias Anexo p37 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p37 

8.14 
Escadas e guarda-corpos 
existentes em condições 

inadequadas 
Imediato Anexo p37 

SANTA JOANA 
 

8.5 Ausência de conjunto moto-
bomba reserva 

Em até 
180 dias Anexo p55 

8.3 Ausência de CADRI para transporte 
do lodo 

Em até 
180 dias Anexo p55 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p55 

AMÁLIA LUIZA 8.9 Ausência de extintor de incêndio Imediato Anexo p65 

BORDON II 
8.5 Ausência de conjunto moto-

bomba reserva 
Em até 

180 dias Anexo p73 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p73 

ESTÂNCIAS 8.9 Ausência de extintor de incêndio Imediato Anexo p47 

ETE GUAÍRA 
8.5 Ausência de conjunto moto-

bomba reserva 
Em até 

180 dias Anexo p88 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p88 

ETE JARDIM DAS ÁGUAS 
8.5 Ausência de conjunto moto-

bomba reserva 
Em até 

180 dias Anexo p92 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p92 

PORTAL DO LAGO 8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p84 

ETE REAL PARK 8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p98 

ETE SANTA MARIA 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p104 

8.14 
Escadas e guarda-corpos 
existentes em condições 

inadequadas 
Imediato Anexo p104 

ETE VAUGHAN 
8.5 Ausência de conjunto moto-

bomba reserva 
Em até 

180 dias Anexo p116 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p116 
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SUBSISTEMA LOCAL CÓD DESCRIÇÃO  PRAZO PÁGINA 

ETE 
 

ETE VOLOBOEF 
 

8.5 Ausência de conjunto moto-
bomba reserva 

Em até 
180 dias Anexo p61 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p61 

8.14 
Escadas e guarda-corpos 
existentes em condições 

inadequadas 
Imediato Anexo p61 

ETE PAVAN 
8.5 Ausência de conjunto moto-

bomba reserva 
Em até 

180 dias Anexo p51 

8.17 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato Anexo p51 

ETE JARDIM DOS IPÊS II 
 

8.9 Ausência de extintor de incêndio Imediato Anexo p42 

8.5 Ausência de conjunto moto-
bomba reserva 

Em até 
180 dias Anexo p42 

8.3 Ausência de CADRI para transporte 
do lodo 

Em até 
180 dias Anexo p42 
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ANEXOS 
Formulários de Fiscalização 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré 
Nome: Poço Estrela Dalva 
Coordenadas

Latitude : -22.884709
Longitude : -47.295893
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Cavalete

Anexo p1/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4por5vgsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$65$$P13$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4prn7yAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$65$$P14$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do medidor de vazão
Imagem(4)

Descrição(4): Painel elétrico
Imagem(5)

Descrição(5): Dosadores de flúor e Cloro (pastilha)

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.13: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Prazo: Imediato
Item 2.13

Recomendações : Providenciar a vedação adequada do poço.

Data da inspeção: 07/05/2019

Anexo p2/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xrma1goM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$65$$P15$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4ls39tggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$65$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xtT53wsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$65$$P17$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4lq7wqAoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$65$$P18$$6.jpg


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: Poço Marmirolli
Coordenadas

Latitude : -22.885949
Longitude : -47.285194
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Cloração realizada no reservatório (Centro de Reservação Marmirolli)
Imagem(2)

Descrição(2): Placa de identificação (registro da dosagem de cloro)

Anexo p3/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45sjksQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P29$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4prrIrQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P30$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Placa de identificação
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do poço
Imagem(5)

Descrição(5): Cavalete
Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe do medidor de vazão

Anexo p4/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45vG76wkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P31$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC41vjvpQoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P32$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4tvbn1QkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P33$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4lp6koQoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P34$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Painel elétrico
Imagem(8)

Descrição(8): Dosagem de Flúor

Recomendações : Providenciar a vedação adequada do poço.

Informações complementares: Cloração é feita em outra unidade (Centro de Reservação 
de Água Tratada Marmirolli)

Data da inspeção: 07/05/2019

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.13: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). 
Prazo: Imediato
Item 2.13

Anexo p5/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4prntwQkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P35$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4poqoqggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P36$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC41sSUhgkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$84$$P37$$10.jpg


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: Poço São Bento
Coordenadas

Latitude : -22.847719
Longitude : -47.296233
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Vista Poço

Anexo p6/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45oGV6wgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$64$$P7$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xuan0AsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$64$$P8$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do medidor de vazão
Imagem(4)

Descrição(4): Painel elétrico
Imagem(5)

Descrição(5): Dosador de cloro
Imagem(6)

Descrição(6): Dosadora de flúor

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.3: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 
23). Prazo: Imediato

Item 2.9: Ausência de tubo de medição de nível (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 
3.4 da IT DPO nº 006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 07/05/2019

Anexo p7/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45vDBpwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$64$$P9$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4psmkkAoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$64$$P10$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4psr1iAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$64$$P11$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4puumgwgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$64$$P12$$6.jpg


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: Captação Sup. Horto 1 (velha)
Coordenadas

Latitude : -22.845455
Longitude : -47.254493
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Painéis dos macro medidores
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da represa

Anexo p8/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC41tTt0gsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P14$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xqfR0woM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P15$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da represa
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do cercamento adotado
Imagem(6)

Descrição(6): Poço de sucção

Anexo p9/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xqujgAgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P16$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xuvNwwsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P17$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xtT5nwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P18$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC41u_-2ggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P19$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Entrada p/ poço de sucção
Imagem(8)

Descrição(8): Painel
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhe da drenagem da água de lubrificação das gaxetas
Imagem(10)

Descrição(10): Painéis elétricos

Anexo p10/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45p_rrwgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P20$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45rCykgoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P21$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45sqawAsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P22$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4lty3sQoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P23$$11.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Conjuntos Moto bomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.8: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei 
estadual nº 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias

Item 3.11: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). 
Prazo: Imediato
Item 3.11

Recomendações: Providenciar um cercamento mais adequado no entorno da captação.

Data da inspeção: 07/05/2019

Anexo p11/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4xqeWvggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P24$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4lrDU0goM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$67$$P25$$1.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: Captação Sup. Horto 2 (Nova)
Coordenadas

Latitude : -22.849195
Longitude : -47.257114
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Painel Macro medidores
Imagem(2)

Descrição(2): Sistema de filtragem lenta - Sem funcionamento efetivo

Anexo p12/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4ltWahAoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$68$$P11$$1.jpg
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Imagem(3)

Descrição(3): Visão geral da unidade
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor com validade expirada
Imagem(5)

Descrição(5): Conjunto Moto bombas
Imagem(6)

Descrição(6): Painéis
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Imagem(7)

Descrição(7): Detalhe da drenagem da água de lubrificação da gaxeta

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992). Prazo: Em 
até 180 dias
Item 3.11: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). 
Prazo: Imediato
Item 3.11

Data da inspeção: 07/05/2019 
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NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: Captação Sup. Marcelo
Coordenadas

Latitude : -22.823697
Longitude : -47.281318
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação
Imagem(2)
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da unidade - Detalhe da árvore caída dentro da represa. 
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral da unidade
Imagem(5)

Descrição(5): Detalhe do poço de sucção
Imagem(6)

Descrição(6): Poço de sucção
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Imagem(7)

Descrição(7): Conjunto motobomba
Imagem(8)

Descrição(8): Detalhe do extintor despressurizado 
Imagem(9)

Descrição(9): Painéis elétricos
Imagem(10)

Descrição(10): Conjunto moto bomba
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Imagem(11)

Descrição(11): Conjunto moto bomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.8: Captação de água sem outorga (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei 
estadual nº 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias

Item 3.11: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). 
Prazo: Imediato
Item 3.11

Informações complementares: No dia da inspeção foi informado que houve a queda de uma árvore 
dentro da represa e que a remoção, que é responsabilidade da prefeitura, ainda não foi realizada.

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: Captação Sup. Rio Atibaia
Coordenadas

Latitude : -22.762516
Longitude : -47.176081
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Visão geral da unidade
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Imagem(3)

Descrição(3): Placa obras
Imagem(4)

Descrição(4): Visão geral das Obras de ampliação e modernização da Captação do rio Atibaia
Imagem(5)

Descrição(5): Entrada da captação
Imagem(6)

Descrição(6): Visão geral das Obras de ampliação e modernização da Captação do rio Atibaia
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Imagem(7)

Descrição(7): Laboratório operacional 
Imagem(8)

Descrição(8): Painéis elétricos
Imagem(9)

Descrição(9): Conjuntos de recalque
Imagem(10)

Descrição(10): Bomba sendo instalada
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Imagem(11)

Imagem(12)

Descrição(12): Obras de ampliação e modernização da Captação do rio Atibaia
Imagem(13)

Descrição(13): Obras de ampliação e modernização da Captação do rio Atibaia

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.11: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Prazo: Imediato
Item 3.11

Informações complementares: Esta unidade está com diversas obras em andamento. As melhorias 
visam aumentar a capacidade de captação do sistema através da construção de nova elevatória, gerador, 
novo desarenador e um sistema de produção e dosagem de hipoclorito para aplicação do produto já na 
captação.

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETA I
Coordenadas

Latitude : -22.825188
Longitude : -47.272003
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

 Imagem(1)

Descrição(1): Entrada de água bruta - Tanque de PAC - Dosagem emergencial.

Imagem(2)
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Descrição(3): Extintor de incêndio 
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe da formação de espuma 
Imagem(5)

Descrição(5): Floculadores 
Imagem(6)

Descrição(6): Decantadores

Descrição(2): Vista geral da ETA 
Imagem(3)

Anexo p24/119



Imagem(7)

Descrição(7): Tubulações de saída dos filtros 
Imagem(8)

Imagem(9)

Descrição(9): Detalhe da laje apresentando exposição da armadura 
Imagem(10)

Descrição(10): Conjuntos moto bombas

Anexo p25/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45oOE7goM&amp;blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$93$$P16$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC45tPAqAoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$93$$P17$$9.jpg
http://www.doForms.com


Imagem(11)

Descrição(11): Detalhe do acumulo da água de lubrificação das gaxetas 
Imagem(12)

Descrição(12): Painéis dos macromedidores eletromagnéticos
Imagem(13)

Descrição(13): Laboratório operacional ETA I em fase de implantação de melhorias 
- automatização
Imagem(14)
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Descrição(14): Armazenamento de antracito 
Imagem(15)

Descrição(16): Armazenamento de Cal / Cloreto de sódio 
Imagem(17)

Descrição(17): Armazenamento de Cal

Descrição(15): Chuveiro de emergência 
Imagem(16)

Imagem(18)

Anexo p27/119



Descrição(2): Painéis 

Descrição(18): Filtros instalados reaproveitados da ETA II - Fora de uso atualmente 

Não Conformidades

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, conforme Resolução 
ARES-PCJ nº48/2014 e ARES-PCJ nº50/2014, nesta unidade. 

Recomendações: Realizar limpeza da espuma excedente formada na superfície dos tanques e 
atentar à estrutura da laje da ETA I que apresenta diversos pontos com exposição da armadura.

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETA II
Coordenadas

Latitude : -22.792351
Longitude : -47.205003
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Armazenagem dos equipamentos p/ alteração do sistema de desinfecção.
Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
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Imagem(3)

Descrição(3): CCO
Imagem(4)

Descrição(4): Chegada da água bruta
Imagem(5)

Descrição(5): Hipoclorito
Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe do chuveiro de emergência - Laboratório Físico químico 
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Descrição(7): Laboratório Físico químico 
Imagem(8)

 Imagem(7):

Descrição(8): Laboratório Físico químico 
Imagem(9)

Descrição(9): Laboratório Bacteriológico 
Imagem(10)

Descrição(10): Laboratório Bacteriológico
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Descrição(11): Laboratório Operacional 
Imagem(12)

Descrição(12): Vista geral ETA II - Sistema Convencional
Imagem(13)

Imagem(11)

Descrição(13): Reforma dos filtros - troca da base e meio filtrante, reimpermeabilização e ajustes das comportas. 
Imagem(14)

Descrição(14): Vista geral ETA II - Sistema Convencional 
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Imagem(15)

Descrição(15): Decantadores 
Imagem(16)

Descrição(16): Detalhe do acúmulo de lodo nos decantadores no limiar da ocorrência de arraste 
dos flocos para a calha coletora
Imagem(17)

Descrição(17): Detalhe do acúmulo de lodo nos decantadores. 
Imagem(18)
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Descrição(20): Vista geral das obras em andamento no sistema "pulsator" 
Imagem(21)

Descrição(21): Vista geral das obras em andamento no sistema "pulsator" 
Imagem(22)

Descrição(19): Filtros 
Imagem(20)

Descrição(18): Detalhe da canaleta de saída das calhas coletoras. Segundo a Concessionária o 
local extravasava com frequência e agora com as melhorias realizadas o problema foi solucionado.
Imagem(19)
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Descrição(22): Sistema "Pulsator" - Reforma operada pela BRK 
Imagem(23)

Descrição(23): Sistema "Pulsator" - Reforma operada pela BRK 
Imagem(24)

Descrição(24): Detalhe da tubulação nova responsável por integrar os dois sistemas ao filtros existentes.
Imagem(25)

Descrição(25): Detalhe da tubulação nova. 
Imagem(26)

Descrição(26): Extintor de incêndio

Anexo p35/119



NÃO CONFORMIDADES

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, conforme Resolução ARES-
PCJ nº48/2014 e ARES-PCJ nº50/2014, nesta unidade. 

Informações complementares: A ETA II passou por diversas obras para a melhoria da eficiência e 
operacionalização. Foram reformados 8 filtros até o momento e o restante está em andamendo. 
Também foi reformulado o projeto do sistema "pulsator" com ajuda da Hydrosan, para correção das 
falhas e correta funicionalidade. Em conjunto à isso também foi realizada uma tubulação para 
integrar os dois sistemas aos filtros existentes e facilitar a operação.

Recomendações: Aumentar a frequência da limpeza dos decantadores e/ou descarga de fundo de 
forma a evitar a ocorrência de arraste dos flocos  para o sistema de filtragem.

Data da inspeção: 07/05/2019

Anexo p36/119



NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Aclimação
Coordenadas

Latitude : -22.846207
Longitude : -47.170146
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Tratamento preliminar
Imagem(2)

Descrição(2): Tratamento preliminar
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Imagem(3)

Descrição(3): EEE
Imagem(4)

Descrição(4): Visão geral
Imagem(5)

Descrição(5): Tanque de aeração
Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe dos guarda corpos
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Imagem(7)

Descrição(7): Tanque de aeração
Imagem(8)

Descrição(8): Tanque de aeração
Imagem(9)

Descrição(9): Guarda corpo incompleto
Imagem(10)

Descrição(10): Placa de identificação da unidade
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Imagem(11)

Imagem(12)

Descrição(12): Painel elétrico
Imagem(13)

Descrição(13): Compressor
Imagem(14)

Descrição(14): Barrilete
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Imagem(15)

Descrição(15): Sistema de desidratação de Lodo - Não esta sendo utilizado - Retirada através
de caminhão fossa
Imagem(16)

Descrição(16): Sistema de desidratação de Lodo

Item 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Prazo: Imediato
Item 8.17

Data da inspeção: 08/05/2019

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.5: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 
12209/1992). Prazo: Imediato
Item 8.14
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré 
Nome: ETE Jd dos Ipês II 
Coordenadas

Latitude : -22.7988
Longitude : -47.182479
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da unidade
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Imagem(3)

Descrição(3): EEE
Imagem(4)

Descrição(4): EEE
Imagem(5)

Descrição(5): Painel elétrico
Imagem(6)

Descrição(6): Licença de Operação
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Imagem(7)

Descrição(7): Compressor
Imagem(8)

Descrição(9): Tanque de aeração
Imagem(10)

Descrição(10): Preliminar

Descrição(8): Prensa desaguadora de lodo de esgoto - Não está operando ainda. 
Imagem(9)
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Imagem(11)

Descrição(11): Calha Parshall
Imagem(12)

Descrição(12): Vista geral do tanque de contato
Imagem(13)

Descrição(13): Vista geral do tanque de contato
Imagem(14)

Descrição(14): Calha Parshall saída
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Item 8.3: Ausência de CADRI para transporte do lodo (Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: Em até 
180 dias

Item 8.5: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 
180 dias

Item 8.9: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato

Data da inspeção: 08/05/2019

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Jd. Das Estâncias
Coordenadas

Latitude : -22.809574
Longitude : -47.170286
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de Identificação da unidade depredada
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da unidade
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Imagem(3)

Descrição(3): Tratamento preliminar com gradeamento, desarenadores e calha Parshall
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe da caixa sem tampa.
Imagem(5)

Descrição(5): Gerador
Imagem(6)

Descrição(6): Materiais armazenados dentro da sala do gerador
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Imagem(7)

Descrição(7): Soprador - Não estava funcionando
Imagem(8)

Descrição(8): Painel elétrico
Imagem(9)

Descrição(9): Tubulação de saída dos sopradores para os filtros aeróbicos
Imagem(10)

Descrição(10): Caixa de saída s/ tampa
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Imagem(11)

Descrição(11): Detalhe da escada de acesso

NÃO CONFORMIDADES

tem 8.9: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). 
Prazo: Imediato.

Data da inspeção: 08/05/2019
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré 
Nome: ETE Jd. Pavan 
Coordenadas

Latitude : -22.808335
Longitude : -47.167405
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da unidade
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral trat. preliminar
Imagem(4)

Descrição(4): EEE
Imagem(5)

Descrição(5): Painéis elétricos
Imagem(6)

Descrição(6): UASB fluxo ascendente
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Imagem(7)

Descrição(7): Aeradores
Imagem(8)

Descrição(8): Decantadores
Imagem(9)

 Imagem(10)

Descrição(12): Caixa saída do efluente tratado
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Item 8.5: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 
23). Prazo: Imediato
Item 8.17

Data da inspeção: 08/05/2019

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Jd. Santa Joana
Coordenadas

Latitude : -22.840622
Longitude : -47.203976
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Bateria de reatores
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do preliminar
Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento
Imagem(5)

Descrição(5): Desarenador
Imagem(6)

Descrição(6): EEE
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Imagem(7)

Descrição(7): Decantadores e Reatores ao fundo
Imagem(8)

Descrição(8): Vista lateral do prédio - Detalhe para a saída dos sopradores
Imagem(9)

Descrição(9): Leito de secagem
Imagem(10)

Descrição(10): Vista lateral do prédio
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Imagem(11)

Descrição(11): Painéis elétricos
Imagem(12)

Descrição(12): Extintores fora da validade
Imagem(13)

Descrição(13): Sopradores
Imagem(14)

Descrição(14): Soprador em manutenção
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Imagem(15)

Descrição(15): Soprador em funcionamento
Imagem(16)

Descrição(16): Tanque de contato
Imagem(17)

Descrição(17): Vista geral da unidade
Imagem(18)

Descrição(18): Calha de saída
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Recomendações: Realizar a manutenção dos gradis e tampas que estão em estado avançado 
de corrosão.

Data da inspeção: 08/05/2019

Item 8.3: Ausência de CADRI para transporte do lodo (Decreto Estadual nº 8.468/1976). Prazo: 
Em até 180 dias

Item 8.5: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). 
Prazo: Em até 180 dias

Item 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 
23). Prazo: Imediato

Item 8.17

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE  Volobueff
Coordenadas

Latitude : -22.797329
Longitude : -47.202757
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da unidade
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Imagem(3)

Descrição(3): Entrada do esgoto bruto / calha parshall - No momento da inspeção a bacia estava 
inundada
Imagem(4)

Descrição(4): Caixa de retenção de gorduras - No momento da inspeção também estava
inundada
Imagem(5)

Descrição(5): EEE
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral do tratamento preliminar e elevatória
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Imagem(7)

Descrição(7): Painéis elétricos
Imagem(8)

Descrição(8): Bacia de secagem do lodo - No momento da inspeção estava sendo utilizada para
drenagem do preliminar.
Imagem(9)

Descrição(9): Vista superior do UASB
Imagem(10)

Descrição(10): Vista superior do UASB
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Item 8.14

Item 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Prazo: Imediato
Item 8.17

Data da inspeção: 08/05/2019

Item 8.5: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 
12209/1992). Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Amália Luíza
Coordenadas

Latitude : -22.831539
Longitude : -47.282682
Altitude : 545.0 m
Accuracy : 62.197 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação do local
Imagem(2)
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Descrição(2): Detalhe da pequena Elevatória de Esgoto tratado pelo Tanque séptico e Filtro Biológico de 
britas (Sistema Fossa-Filtro) do Condomínio Amália Luíza que recalca o efluente tratado para a rede pública 
de esgoto
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da ETE Fossa-Filtro 

Item 8.9: Ausência de Extintor de Incêndio (Art. 10.9 da NR10 e Art. 23.1 da NR23) Prazo: Imediato 

Data da inspeção: 07/05/2019 

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Bodon I
Coordenadas

Latitude : -22.794469
Longitude : -47.272821
Altitude : 535.0 m
Accuracy : 34.891 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da ETE Bordon I
Imagem(2)

Descrição(2): Placa de identificação do local
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Imagem(3)

Descrição(3): Tratamento preliminar com gradeamento e desarenador dentro de uma caixa de
detenção de esgoto bruto em proteção ambiental em casos emergenciais e manutenção
Imagem(4)

Descrição(4): Macromedidor ultrassônico calibrado na calha Parshall de entrada do Esgoto
bruto com envio de dados a CCO na Sede da BRK
Imagem(5)

Descrição(5): Interior do poço de sucção com bomba submersível da Elevatória de recalque do
esgoto bruto para o tratamento no Reator Aeróbio de lodos ativados por batelada
Imagem(6)

Descrição(6): Aspersor de desodorizador cítrico para amenizar os odores na vizinhança
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Imagem(7)

Descrição(7): Vista do poço da Elevatória de Esgoto bruto da ETE
Imagem(8)

Descrição(8): Dois módulos dos Reatores aeróbios de lodos ativados por batelada
Imagem(9)

Descrição(9): Conjuntos motobombas da recirculação do lodo de esgoto
Imagem(10)

Descrição(10): Outros dois Conjuntos motobombas da recirculação do lodo de esgoto do outro
módulo Reator aeróbio
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Imagem(11)

Descrição(11): Poço de inspeção antes do lançamento do efluente tratado que é recalcado para
uma rede coletora de esgoto
Imagem(12)

Descrição(12): Vista geral da ETE e bem próximo o poço de inspeção de saída do efluente
tratado
Imagem(13)

Descrição(13): Tratamento preliminar e modulo dos Reatores aeróbios ao lado
Imagem(14)

Descrição(14): Prensa desaguadora de lodo de esgoto não operando. A retirada do lodo é feita
por caminhões limpa-fossa contratados
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Imagem(15)

Descrição(15): outros conjuntos motobombas
Imagem(16)

Descrição(16): Reservatório e equipamento da aspersão do desodorizador
Imagem(17)

Descrição(17): Extintor de incêndio com a carga com o prazo de validade vencido recentemente
Imagem(18)

Descrição(18): Compressor de ar para abertura das válvulas e aspersão e ao fundo os painéis
de comando dos conjuntos motobombas
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Imagem(19)

Descrição(19): Conjunto motobomba do recalque do lodo de esgoto para a desidratação pela Prensa 
desaguadora
Imagem(20)

Descrição(20): Outros dois conjuntos motobombas do sistema de operações da ETE

NÃO CONFORMIDADES

Ítem 8.5: Ausência de conjunto motobomba reserva na EEEB (Art.4.2.3.4 da NBR 12.208/1992).Prazo: 180 dias

Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada (Art.10.9 da NR 10 e Art.23.1 da NR 23). Prazo: Imediato 

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Bordon II
Coordenadas

Latitude : -22.798859
Longitude : -47.260694
Altitude : 571.0 m
Accuracy : 60.68 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da ETE Bordon II
Imagem(2)
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Descrição(2): Tratamento preliminar com gradeamento e desarenador em uma bacia de contenção de esgoto 
bruto e na sequência o poço de sucção da Elevatória de esgoto que recalca para o tratamento nos Reatores 
UASB e Aeróbios na sequência
Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento e desarenadores
Imagem(4)

Descrição(4): Interior do poço de sucção da Elevatória de Esgoto bruto
Imagem(5)

Descrição(5): Placa de identificação do local
Imagem(6)

Descrição(6): Vista do poço da Elevatória de Esgoto bruto com conjunto motobomba submersível
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Imagem(7)

Descrição(7): Paineis elétricos de comando do compressor de ar
Imagem(8)

Descrição(8): Extintor de incêndio com carga com prazo de validade vencido recentemente
Imagem(9)

Descrição(9): Gerador de energia elétrica à diesel
Imagem(10)

Descrição(10): Bateria de Reatores Anaeróbios (UASB) seguidos de Reatores Aeróbios
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Imagem(11)

Descrição(11): Outra vista dos Bateria de Reatores Anaeróbios (UASB) seguidos de Reatores Aeróbios
Imagem(12)

Descrição(12): Poço da Elevatória de Esgoto tratado para a rede pública com o barrilete de recalque e 
uma estrutura de guincho para auxiliar na retirada e manutenção dos conjuntos motobombas
Imagem(13)

Descrição(13): Detalhe do barrilete de recalque do efluente tratado
Imagem(14)

Descrição(14): Vista geral da ETE
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Imagem(15)

Descrição(15): Sala dos compressores e sopradores de ar para os Reatores
Imagem(16)

Descrição(16): Detalhe de um compressor-soprador em atividade, faltando o reserva. Ao fundo os painéis 
elétricos de comando dos sopradores
Imagem(17)

Descrição(17): Vista somente dos Reatores em PRFV 

NÃO CONFORMIDADES

Ítem 8.5: Ausência de conj. motobomba reserva nas EEE bruto e EEE tratado. Prazo: Em até 180 dias.

Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato.

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Dall Orto
Coordenadas

Latitude : -22.7892
Longitude : -47.218347
Altitude : 573.0 m
Accuracy : 34.891 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação do local
Imagem(2)

Descrição(2): Entrada do esgoto bruto com o gradeamento, desarenador e calha Parshall

Anexo p78/119
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da ETE, mostrando na sequência a caixa de gradeamento e desarenador, caixa de 
gordura e o Tanque metálico de tratamento de esgoto compacto com o sistema aneróbio e aeróbio 
superpostos no mesmo tanque.
Imagem(4)

Descrição(4): Caixa separadora e de retenção de gorduras
Imagem(5)

Descrição(5): Poço da EEEB de recalque do esgoto bruto ao tanque da ETE
Imagem(6)

Descrição(6): Interior do poço da Elevatória de Esgoto Bruto para o tratamento no Reator compacto 
anaeróbio + aeróbio juntos

Anexo p79/119
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Imagem(7)

Descrição(7): Vista geral do barrilete de manobras e operações da ETE, Caixas dos leitos de secagem do 
lodo de esgoto da ETE
Imagem(8)

Descrição(8): EEE de esgoto tratado que recalca até uma ETE próxima para o lançamento em conjunto 
com a mesma. Somente um conjunto motobomba no local e segundo informações é mantida uma reserva 
em estoque na SEDE da BRK Ambiental Sumaré
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhe do interior do poço de sucção aspirada do efluente tratado pelos conjuntos 
motobombas da Elevatória
Imagem(10)

Descrição(10): Sala do compressor (areador) do Sistema de tratamento no tanque e equipamento ao 
fundo da foto do pulverizador de odorizador com essência cítrica para neutralizar o odor que exala do 
tratamento, pois as casas foram construídas irregularmente na divisa com esta ETE, criando uma 
situação complexa quanto a exalação dos odores característicos da ETE, os quais, aparentemente, estão 
dentro da normalidade das operações.
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Imagem(11)

Descrição(11): Painel elétrico de comando dos conjuntos motobombas das elevatórias
Imagem(12)

Descrição(12): Extintor de incêndio com a carga com o prazo de validade vencido recentemente
Imagem(13)

Descrição(13): Caixas de secagem do lodo da ETE
Imagem(14)

Descrição(14): Vista geral da ETE em outro ângulo do tanque anaeróbio + aeróbio
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Imagem(15)

Descrição(15): Detalhe do tanque com a mistura preparada do odorizador com um compressor próprio e 
equipamentos para a aspersão no ambiente da ETE, ao ar livre
Imagem(16)

Descrição(16): Gerador de energia elétrica à diesel, que segundo informações nunca foi utilizado
Imagem(17)

Descrição(17): Situação de corrosão do patamar da escada de acesso à cobertura do tanque da ETE
Imagem(18)

Descrição(18): Vista geral da superfície do tanque da ETE por onde sai  efluente tratado no sistema 
compacto
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Imagem(19)

Descrição(19): Detalhes dos vertedores na superfície do tanque da ETE por onde sai  efluente tratado 
no sistema compacto
Imagem(20)

Descrição(20): Situação insegura dos guardas corpos da passarela sobre a cobertura da ETE em 
processo de corrosão avançada

Ítem 8.5: Ausência de conj. motobombas nas EEEbruto e EEEtratado. Prazo: Em até 180 dias.

Item 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR12209/1992). 
Prazo: Imediato

Item 8.14 

Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 08/05/2019 

NÃO CONFORMIDADES
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE do Lago
Coordenadas

Latitude : -22.82365
Longitude : -47.282951
Altitude : 565.0 m
Accuracy : 36.407997 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da ETE com a placa de identificação do local junto ao portão de entrada
Imagem(2)

Descrição(2): Poço de sucção do esgoto bruto com as bombas submersíveis da EEE que recalca para o 
tratamento na ETE nos Reatores UASB seguidos dos Reatores Aeróbios
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Descrição(2): Poço de sucção do esgoto bruto com as bombas submersíveis da Elevatória que recalca o 
esgoto para o tratamento nos Reatores Anaeróbios seguidos dos Reatores Aeróbios
Imagem(3)

Imagem(4)

Descrição(4): Vista do poço da EEEB e ao fundo a bateria de Reatores Anaeróbios mais os Reatores Aeróbios
Imagem(5)

Descrição(5): Vista dos Reatores e ao fundo a casa de sopradores
Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio com o prazo de validade da carga vencida recentemente
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Imagem(7)

Descrição(7): Apenas um Compressor soprador de ar em funcionamento, sem reserva no local 
Imagem(8)

Descrição(8): Painel elétrico de comando dos conjuntos motobombas
Imagem(9)

Descrição(9): Bateria de filtros de areia na sequência dos Reservatórios decantadores ao lado direito na foto
Imagem(10)

Descrição(10): Caixa de saída do efluente tratado na ETE com calha Parshall
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Imagem(11)

Descrição(11): Tanque de contato para a desinfecção do efluente tratado, que não está operando a 
desinfecção por orientação da CETESB
Imagem(12)

Descrição(12): Vista Geral da ETE em outro ângulo 

Data da inspeção: 07/05/2019 

NÃO CONFORMIDADES

Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Guaíra
Coordenadas

Latitude : -22.807933
Longitude : -47.276456
Altitude : 544.0 m
Accuracy : 72.815994 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da ETE Guaíra com a placa de identificação no portão de entrada
Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral com o tratamento preliminar e ao fundo os Reatores Anaeróbios seguidos dos 
Reatores aeróbios
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Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento, desarenador e calha Parshall do tratamento preliminar
Imagem(5)

Descrição(5): interior do poço de sucção da Elevatória de Esgoto bruto que recalca o esgoto para os 
Reatores Anaeróbios
Imagem(6)

Descrição(6): Vista externa do poço e tubulação de recalque
Imagem(7)

Descrição(7): Reatores Anaeróbios + Reatores aeróbios da ETE Guaíra
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Imagem(8)

Descrição(8): Painel elétrico de comando dos sopradores
Imagem(9)

Descrição(9): Extintor de incêndio com a carga com o prazo de validade vencido recentemente
Imagem(10)

Descrição(10): Compressor Soprador de ar para os Reatores Aeróbios 
Imagem(11)

Descrição(11): Soprador reserva desligado a conexão da tubulação de ar de recalque
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Imagem(12)

Descrição(12): Calha Parshall de saída do efluente tratado com espuma devido à presença de surfactantes
Imagem(13)

Descrição(13): Outra vista da caixa de saída do efluente tratado da ETE Guaíra
Imagem(14)

Descrição(14): Vista geral da ETE Guaíra 

NÃO CONFORMIDADES

Ítem 8.5: Ausência de conjunto motobomba reserva. Prazo: Em até 180 dias

Ítem 8.17:Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Jardim das Águas
Coordenadas

Latitude : -22.814386
Longitude : -47.221196
Altitude : 581.0 m
Accuracy : 16.687 m

Imagem(1)

Descrição(1): Tratamento preliminar com gradeamento e desarenador antes da EEE bruto que alimenta a ETE
Imagem(2)

Descrição(2): Interior do poço de sucção da EEEB com uma bomba submersível (sem a reserva instalada)

Anexo p92/119
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Imagem(3)

Descrição(3): Bateria de Reatores Anaeróbios - UASB de fluxo ascendente seguido de uma bateria de 
Reatores Aeróbios
Imagem(4)

Descrição(4): Outra foto dos Reatores UASB + Aeróbios
Imagem(5)

Descrição(5): Tubulação de ar comprimido na saída da sala dos sopradores para a distribuição nos 
Reatores Aeróbios
Imagem(6)

Descrição(6): Compressores (sopradores) de ar, somente um em funcionamento
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Imagem(7)

Descrição(7): Extintor de incêndio com a carga com o prazo de validade vencida recentemente
Imagem(8)

Descrição(8): Painéis Elétricos de Controle dos conjuntos motobombas
Imagem(9)

Descrição(9): Gerador de energia elétrica movido a diesel
Imagem(10)

Descrição(10): Leito de secagem do lodo de esgoto da ETE e de outras ETEs que descarregam os 
caminhões limpa-fossa aqui

Anexo p94/119
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Imagem(11)

Descrição(11): Criada caixa em cimento para o manejo de descarga de caçambas com resíduos de esgoto
Imagem(12)

Descrição(12): Interior do poço de saída do efluente tratado na ETE
Imagem(13)

Descrição(13): Vista geral da ETE Jardim das Águas
Imagem(14)

Descrição(14): Placa de identificação do local 

NÃO CONFORMIDADES

Ítem 8.5: Ausência de conjunto motobomba reserva. Prazo: Em até 180 dias 
Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 08/05/2019

Anexo p95/119
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE  Parque da Floresta
Coordenadas

Latitude : -22.81976
Longitude : -47.280656
Altitude : 552.0 m
Accuracy : 66.748 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação do local
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe do PV de chegada do esgoto bruto que passa por gravidade na Fossa-Filtro e lança 
o efluente tratado direto no Córrego situado ao lado

Anexo p96/119
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral da ETE Fossa-Filtro (Tanque Séptico+ Filtro Biológico)
Imagem(4)

Descrição(4): Ponto de lançamento do Efluente Tratado na Fossa-Filtro que mostra ineficiência aparente
Imagem(5)

Descrição(5): Ponto de lançamento do efluente tratado e ao fundo o Córrego corpo recptor 

NÃO CONFORMIDADES

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ 
nº48/2014 e ARES-PCJ nº50/2014, nesta unidade. 

Data da inspeção: 07/05/2019

Anexo p97/119
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Real Park
Coordenadas

Latitude : -22.822344
Longitude : -47.214301
Altitude : 574.0 m
Accuracy : 22.755 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação do local
Imagem(2)

Descrição(2): Vista geral da ETE pelo portão de entrada

Anexo p98/119
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Imagem(3)

Descrição(3): Entrada do esgoto bruto pelo tratamento preliminar instalado em uma caixa de concreto 
profunda, que funciona como um tanque de contenção de esgoto, em casos emergenciais,causado pelo 
excesso de contribuição sazonal de esgoto, por contribuições de águas pluviais de ligações clandestinas à 
rede de coleta de esgoto. Ao final do canal do tratamento preliminar tem uma caixa com as bombas 
submersíveis da EEEB, que recalcam o esgoto para tratamento nos Reatores aeróbios fechados
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do barrilete de distribuição do esgoto bruto vindo do recalque da EEEB  e tratado nos 
Reatores aeróbios
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral da ETE e da bateria de Reatores Aeróbios que trabalham em paralelo e seguidos 
por uma bateria de decantadores
Imagem(6)

Descrição(6): Gerador de energia elétrica à diesel
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Imagem(7)

Descrição(7): Vista da bateria de decantadores semienterrados e Reservatórios apoiados
Imagem(8)

Descrição(8): Canal de saída do efluente tratado com a calha Parshall
Imagem(9)

Descrição(9): Vista do último decantador  e o lançamento do efluente tratado na calha Parshall
Imagem(10)

Descrição(10): Outra vista geral dos decantadores e dos Reservatórios apoiado de lodo de esgoto e 
recirculação

Anexo p100/119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4moTolAsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$78$$P27$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4htrtrwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$78$$P28$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4muW-4QsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$78$$P29$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4usCq5wgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$78$$P30$$10.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Vista do conjunto dos Reatores Aeróbios e dos Decantadores
Imagem(12)

Descrição(12): 02 Reservatórios de lodo de esgoto e circulação
Imagem(13)

Descrição(13): Extintor de incêndio com a carga com o prazo de validade vencido recentemente
Imagem(14)

Descrição(14): Decantador aberto (a tampa sumiu em uma tempestade pluviométrica com ventos muito 
fortes), mostrando a calha circular do vertedor onde é recolhido o efluente final do esgoto tratado

Anexo p101/119
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Imagem(15)

Descrição(15): Detalhe do  vertedor do decantador que encontra-se desnivelado
Imagem(16)

Descrição(16): Outra vista geral da ETE
Imagem(17)

Descrição(17): Outro extintor de incêndio na sala dos Painéis Elétricos de comando dos conjuntos motobombas
Imagem(18)

Descrição(18): Leito de secagem do lodo de esgoto que nunca foi utilizado e o lodo é retirado por caminhões 
limpa-fossa

Anexo p102/119
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Imagem(19)

Descrição(19): Detalha da peneira na entrada do esgoto bruto no tratamento preliminar
Imagem(20)

Descrição(20): Painéis elétricos de comando dos conjuntos motobombas 

Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 08/05/2019

NÃO CONFORMIDADES

Anexo p103/119
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Santa Maria
Coordenadas

Latitude : -22.799796
Longitude : -47.228136
Altitude : 598.0 m
Accuracy : 28.823 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação do local
Imagem(2)

Descrição(2): Tratamento preliminar com gradeamento fixo, desarenadores cobertos por madeirites 
para evitar o entupimento por folhas das árvores no local
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Imagem(3)

Descrição(3): Caixa subterrânea da casa de bombas da Elevatória de esgoto bruto para a ETE ao lado
Imagem(4)

Descrição(4): ETE em módulo compacto em reator UASB de fluxo ascendente
Imagem(5)

Descrição(5): Vista do interior da casa de bombas da EEEB
Imagem(6)

Descrição(6):Poço de sucção da EEE do esgoto bruto que recalca para o UASB

Anexo p105/119
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Imagem(7)

Descrição(7): Outra vista da ETE em sistema UASB
Imagem(8)

Descrição(8): Detalhe da cobertura do Reator UASB
Imagem(9)

Descrição(9): Detalhes das grades guarda-corpos na cobertura do Reator UASB, que sofreram avarias por 
queda de uma árvore sobre a cobertura em uma última tempestade ocorrida na região
Imagem(10)

Descrição(10): Vista geral da ETE conforme foto tirada de cima do Reator 
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NÃO CONFORMIDADES

Ítem 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas. Prazo: Imediato 
Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 07/05/2019

Anexo p107/119

http://www.doForms.com


NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Veccon
Coordenadas

Latitude : -22.836841
Longitude : -47.259547
Altitude : 547.0 m
Accuracy : 25.789 m

Imagem(1)

Descrição(1): Placa de identificação do local
Imagem(2)

Descrição(2): Sistema de gradeamento e desarenador preliminar

Anexo p108/119
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Imagem(3)

Descrição(3): Vista geral do gradeamento preliminar e na sequência o tanque séptico seguido de filtro biológico 
de britas (fossa-filtro)
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral do canal de escoamento do esgoto tratado no meio dos PVs de inspeções da caixa da 
fossa e do filtro
Imagem(5)

Descrição(5): PV da caixa de saída do efluente tratado pela fossa-filtro
Imagem(6)

Descrição(6): Outra vista geral da ETE 

NÃO CONFORMIDADES

No momento da inspeção não foram identificadas não conformidades, conforme Resolução ARES-PCJ 
nº48/2014 e ARES-PCJ nº50/2014, nesta unidade. 

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Vila Flora
Coordenadas

Latitude : -22.821942
Longitude : -47.235487
Altitude : 518.0 m
Accuracy : 36.407997 m

Imagem(1)

Descrição(1): Lagoa de lodos ativados por aeração prolongada com 3 tipos de aeradores funcionando
Imagem(2)

Descrição(2): Uma das lagoas está desativada para a realização de futura manutenção na manta de 
impermeabilização que apresentou problemas de vazamento e bolha no fundo
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Imagem(3)

Descrição(3): Tratamento preliminar do esgoto bruto com gradeamento e desarenador
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe da bolha na manta de PAD no fundo da Lagoa desativada
Imagem(5)

Descrição(5): Edifício com a Centrifuga desidratadora do lodo e separação da fase sólida do lodo de esgoto 
para destino a uma Aterro Sanitário conforme CADRI da CETESB
Imagem(6)

Descrição(6): Vista geral da ETE, exceto os decantadores que estão situados em um patamar de nível 
inferior a este das lagoas
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Imagem(7)

Descrição(7): Aplicação do polímero para preparar a desidratação do lodo de esgoto tratado
Imagem(8)

Descrição(8): Caçamba com lodo de esgoto desidratado
Imagem(9)

Descrição(9): Elevatória do lodo de esgoto à desidratar na Centrífuga no andar superior do edifício
Imagem(10)

Descrição(10): Lava-olhos e chuveiro de emergência e Extintor de Incêndio
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Imagem(11)

Descrição(11): vista dos dois Decantadores da ETE
Imagem(12)

Descrição(12): Tanque de contato para a desinfecção do Efluente tratado que não está sendo realizada sob 
orientação da CETESB
Imagem(13)

Descrição(13): Detalha da alimentação do Tanque de Contato com esgoto tratado
Imagem(14)

Descrição(14): Extintor de incêndio com carga com prazo de validade vencido
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Imagem(15)

Descrição(15): Painéis elétricos dos conjuntos motobombas
Imagem(16)

Descrição(16): Estação Elevatória de Esgoto bruto
Imagem(17)

Descrição(17): Sala de Gerador de energia elétrica à diesel
Imagem(18)

Descrição(18): Reservatório da mistura do desodorizante
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Imagem(19)

Descrição(19): Equipamentos de difusão e aplicações na área externa
Imagem(20)

Descrição(20): Cabine de Entrada de Energia Elétrica

NÃO CONFORMIDADES

 Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 07/05/2019
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Sumaré
Nome: ETE Voughan
Coordenadas

Latitude : -22.819568
Longitude : -47.294442
Altitude : 531.0 m
Accuracy : 51.578 m

Imagem(1)

Descrição(1): Tratamento preliminar com gradeamento, desarenador e calha Parshall em uma caixa de 
contenção em proteção a possíveis extravasamentos por problemas operacionais
Imagem(2)

Descrição(2): Vistas geral do tratamento preliminar e ao fundo o poço de sucção e recalque da EEEB 
para os Reatores aeróbios por batelada
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Imagem(3)

Descrição(3): Interior do poço de sucção da Elevatória com apenas um conjunto motobomba submersível
Imagem(4)

Descrição(4): Painéis elétricos de comando dos conjuntos motobombas e aeradores da ETE e uma 
tubulação de ar comprimido de acionamento de válvulas
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio com a carga com o prazo de validade vencido recentemente
Imagem(6)

Descrição(6): Sistema de desidratação do lodo de esgoto
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Imagem(7)

Descrição(7): Um dos reatores aeróbios em funcionamento
Imagem(8)

Descrição(8): Outro reator em pausa para cumprir o tempo de detenção para o tratamento por batelada
Imagem(9)

Descrição(9): Tanque de contato desativado por instruções da CETESB
Imagem(10)

Descrição(10): Escada de acesso à cobertura dos Reatores
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Imagem(11)

Descrição(11): Vista geral da ETE com a Placa de identificação junto ao portão de entrada

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.5: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). 
Prazo: Em até 180 dias 

Item 8.5

Ítem 8.17: Extintor de incêndio com validade expirada. Prazo: Imediato

Data da inspeção: 07/05/2019
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