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1. IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR
1.1MUNICIPIO

Prefeitura Municipal de Tieté

Prefeito: Vlamir de Jesus Sandei @
Vice-Prefeito: Ana Maria Madureira

Endereco: Praga Dr. J. A. Corréa, n2 01

Telefone: (15) 3285-8755

E-mail: prefeitura@tiete.sp.gov.br

Cddigo ARES: 41

Lei Municipal que autoriza o Convénio de Prestagdo de Servigos: Lei n2 3.437/2014, de 24 de

fevereiro de 2014

1.2PRESTADOR

Nome: Servico Auténomo de Agua e Esgoto Tieté — SAMAE Tieté
Responsavel legal: José Roberto Dantas Bordenale - Diretor Superintendente
Endereco: Rua dos Expediciondrios, n? 166

e-mail: diretoria@samae.sp.gov.br

2. EQUIPE TECNICA

2.1 ARES-PCJ

Camilla Badini — Analista de Regulacdo e Fiscalizagdo — Eng?@ Civil

2.2 PRESTADOR
Aguinaldo Brito Junior — Engenheiro SAMAE

Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
Av. Paulista, n® 633 - Jardim Santana - Americana-SP - 13478-580
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3. FISCALIZACAO

Em 10/06/2019 foram realizadas inspec¢des de campo nos seguintes subsistemas de dgua para
continuacdo do Diagnéstico e verificacdo de Nao Conformidades, conforme a Resolugdao ARES-PCJ n2

48 de 28/02/2014: @

e (Captagdo Subterranea n?2 11 - COHAB;

e (Captagdo Subterranea n2 12 - COHAB;

e Captacdo Subterrdanea n? 13 — Bela Vista;

e (Captagdo Subterranea n? 19 - CDHU;

e (Captacdo Subterranea n? 20 — Jardim Brasil;

e Captacdo Subterrdanea n? 24 — Nossa Senhora de Fatima;
e (Captagdo Subterranea n? 25 — Santa Maria;

e Reservatorio n?7 - COHAB;

e Reservatorio n28 — COHAB;

e Reservatorio n?10 — Bela Vista;

e Reservatorio n?11 — CDHU;

e Reservatorio n?13 — Jardim Brasil;

e Reservatorio n218 e 19 — Nossa Senhora de Fatima;

e Reservatoério n220 — Santa Maria;

Figura 1 - Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 10/06/2019

Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
Av. Paulista, n® 633 - Jardim Santana - Americana-SP - 13478-580
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3.1 NAO CONFORMIDADES

Nas inspecOes realizadas foram identificadas Nao Conformidades, nos termos da Resolugao

ARES-PCJ n2 48 de 28/02/2014, conforme mostra a tabela a seguir.

SUBSISTEMA LOCAL coD DESCRICAO PRAZO PAGINA
)8 Auséncia de tomada de dgua para Emn até 180 dias
coleta
POCO PROFUNDO 12 Auséncia de tubo de medicdo de , ) Anexo
2.11 Captacgdo de dgua sem outorga Em até 180 dias
POCO PROFUNDO 13 | 2.8 Auséncia de tomIaSa de dgua para Emn até 180 dias Anex
- SISTEMA BELA coleta 1
VISTA 2.12 | Existéncia de vazamentos aparentes Imediato .
Auséncia de tubo de medicdo de , .
POCO PROFUNDO 19 | 22 nivel Ematé 180 dias | Anexo
- SISTEMA CDHU 19
Captaciio 2.12 | Existéncia de vazamentos aparentes Imediato P
Subterranea énci :
POCO PROFUNDO 20 | 2.8 | Ausendade t‘:;gf: dedguapara | . t¢ 180 dias Ao
- SISTEMA JARDIM Auséncia de tubo de medicao de 27
BRASIL 2.9 | fusenadetud s Em até 180 dias |
nivel
)8 Auséncia de tomada de dgua para Erm até 180 dias
POCO PROFUNDO 24 coleta
_SISTEMANOSSA | 2.9 | Ausénciade tiﬁf\([’e‘:e medicdode | ¢ até 180 dias A”;;O
SENHORA DE FATIMA P
2.11 Captacdo de dgua sem outorga Em até 180 dias
POCO PROFUNDO 25 A -
_SISTEMASANTA | 2.9 | Ausencade t“ntlf\?efe medicaode | P, e 180 dias A”;go
MARIA 2
6.11| Reservatdrio sem medidor de nivel | Em até 180 dias
R7 - SISTEMA COHAB Existéncia de locais sem guarda- Anexo
6.4 corpos ou escadas em situacao Em até 180 dias pa2
inadequada
R10 - SISTEMA BELA 6.3 | Existéncia de vazamentos aparentes Imediato Anexo
VISTA : P 049
Reservatério R13 - SISTEMA 6.3 | Existéncia de vazamentos aparentes Imediato Anexo
JARDIM BRASIL ) P p57
6.3 | Existéncia de vazamentos aparentes Imediato
R20 - SISTEMA Inexisténcia de telas de protecdo Anexo
SANTA MARIA 6.9 contra e.ntra.da de |nsetos~e Imediato P65
pequenos animais nas tubulagées de
ventilagdo
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3.2 NAO CONFORMIDADES PENDENTES

Na ocasido da fiscalizacdo também foi constatada a permanéncia de ndo conformidades
apontadas em outras inspecdes que constam como vencidas. Estes itens ja foram advertidos e estdo @

contemplados no auto de infragdo.

SUBSISTEMA LOCAL cop DESCRICAO PAGINA
2.3 Auséncia de extintor de incéndio
POCO PROFUNDO 11 2.4 Auséncia de identificacdo da area Anexo
- SISTEMA COHAB 2.8 Auséncia de tomada de agua para coleta p1
2.11 Captacdo de 4gua sem outorga
POCO PROFUNDO 12 2.3 Auséncia de extintor de incéndio Anexo
- SISTEMA COHAB 2.4 Auséncia de identificacdo da drea p7
POCO PROFUNDO 13 | 2.4 Auséncia de identificacdo da drea Anexo
- SISTEMA BELA 12
VISTA 2.11 Captacdo de 4gua sem outorga P
Captacdo 2.3 Auséncia de extintor de incéndio
Subterranea | poCO PROFUNDO 19 o . Anexo
_SISTEMA CDHU 2.4 Auséncia de identificacdo da drea 019
2.11 Captacdo de dgua sem outorga
2.3 Auséncia de extintor de incéndio
POCO PROFUNDO 20 Anexo
-SISTEMA JARDIM | 2.4 Auséncia de identificacdo da drea 57
BRASIL P
2.11 Captacdo de dgua sem outorga
POCO PROFUNDO 24 Anexo
- SISTEMA NOSSA 2.3 Auséncia de extintor de incéndio 32
SENHORA DE FATIMA P
POCO PROFUNDO 25 | 2.3 Auséncia de extintor de incéndio A
- SISTEMA SANTA ”:go
MARIA 2.11 Captacdo de agua sem outorga P
6.2 Auséncia de identificacdo da drea
- Anexo
Reservatério | R7 - SISTEMA COHAB 42
6.7 | Inexisténcia de para-raios em reservatoérios elevados ?
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Inexisténcia de telas de prote¢do contra entrada de Anexo
R7 - SISTEMA COHAB | 6.9 insetos e pequenos animais nas tubulagdes de 2
ventilagao P
6.2 Auséncia de identificacdo da drea
RS - SISTEMA COHAB 6.7 Inexisténcia de para-raios em reservatdrios elevados An;go
Inexisténcia de telas de prote¢do contra entrada de > @
6.9 insetos e pequenos animais nas tubulagdes de
ventilagdo
R10 - SISTEMA BELA a . e . Anexo
VISTA 6.2 Auséncia de identificacdo da area 049
Reservatério
. . P . Anexo
R11 - SISTEMA CDHU | 6.2 Auséncia de identificacdo da drea 053
R13 - SISTEMA Anexo
5 A . e .
JARDIM BRASIL 6 Auséncia de identificacdo da drea 057
6.4 Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em
' situacdo inadequada
R18 - SISTEMA Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de A
- T . nexo
NOSSA SENHORA DE | 6.9 insetos e pequenos animais nas tubulacdes de
. e p61
FATIMA ventilagao
6.11 Reservatério sem medidor de nivel

Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
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ANEXOS

FORMULARIOS DE FISCALIZACAO
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Municipio: Tieté
Nome: Poco n° 11 - COHAB

Coordenadas
o
&
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O © OSM
Latitude : -23.093787
Longitude : -47.698238
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m
Imagem(1)

Descricao(1): Vista geral do poco

Anexo p1/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC467vSpwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$80$$P17$$1.jpg

Imagem(2)

Descrigao(2): Detalhe do cavalete
Imagem(3)

Descricao(3): Medidor de vazéo

Anexo p2/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q6fsiQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$80$$P18$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q-WZzQsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$80$$P19$$3.jpg

Imagem(4)

Descricao(4): Vista geral do pogo
Imagem(5)

Descrigao(5): Vista geral do local
Imagem(6)

Anexo p3/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4y8zdtwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$80$$P20$$4.jpg
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Descrigdo(6): Painéis elétricos
Imagem(7)

Descrigao(7): Conjuntos moto-bombas
Imagem(8)
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q-yRpggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$81$$P7$$1.jpg

Descrigao(8): Painel
Imagem(9)

Descrigdo(9): Dosagem de produto quimico
Imagem(10)

Anexo p5/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4i_724AoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$81$$P8$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4i-6fzAoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$81$$P9$$3.jpg

Descrigao(10): Detalhe das dosadoras

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagbes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 2.3: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Item 2.4: Auséncia de identificac8o da &rea (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

Item 2.8: Auséncia de tomada de dgua para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE).

Item 2.11: Captacdo de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual
n° 7.663/1991).

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Providenciar um melhor acondicionamento dos tanques de produtos
quimicos e realizar a vedagéo do tubo de medigao de nivel.

Data da inspegao: 06/10/2019

Anexo p6/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC468WkpwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$81$$P10$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC485L__gsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$81$$P11$$5.jpg
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Municipio: Tieté
Nome: Poco n° 12 - Bojui / Sistema COHAB

Coordenadas

g

wd

H

g
5 i OS5k
Latitude : -23.089572
Longitude : -47.693587
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrigcao(1): Viséo geral do cavalete

Anexo p7/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4s-LW4QgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P41$$1.jpg

Imagem(2)

Descri¢cao(2): Detalhe do pogo
Imagem(3)

Descri¢cao(3): Medidor de vazéo

Anexo p8/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC489aOlgoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P42$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC487vziwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P43$$3.jpg

Imagem(4)

Descricao(5): Vista geral da captacao

Anexo p9/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q83wrwkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P44$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4i_zw7AkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P45$$5.jpg

Imagem(6)

Descricdo(6): Vista geral do cavalete
Imagem(7)

Descrigcdo(7): Detalhe de um dos cémodos da casa de operac¢do do poco

Anexo p10/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q47g-wsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P46$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4m-in4AkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P47$$7.jpg

Imagem(8)

Descri¢ao(8): Armazenagem de produtos quimicos

NAO CONFORMIDADES

Item 2.8: Auséncia de tomada de agua para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO
n° 006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.9: Auséncia de tubo de medigao de nivel (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.11: Captacdo de 4gua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual n® 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 2.3: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Item 2.4: Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

RECOMENDAGOES

Recomendagoes: Providenciar um melhor acondicionamento dos
tanques de produtos quimicos e verificar a necessidade de instalar contengio.
Realizar alimpeza da unidade.

Data da inspecéao: 10/06/2019

Anexo p11/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4i7yErQgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$76$$P48$$8.jpg
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Nome: Poco n° 13 - Bela Vista

Coordenadas
"1
%
g 8 a8
s3] n el
m ] .’t:?
B T
G = o @DSM
Latitude : -23.087183
Longitude : -47.717586
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m
Imagem(1)

Descri¢ao(1): Viséo geral da unidade

Anexo p12/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4y8bCjAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$79$$P39$$1.jpg

Imagem(2)
i

Descricao(2): Vista da entrada da unidade
Imagem(3)

Descricao(3): Detalhe do cavalete do pogo
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4y47I3ggM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$79$$P40$$2.jpg
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Imagem(4)

Descricao(4): Armazenagem de produto quimico
Imagem(5)

Descricao(5): Detalhe da dosadora / estado do azulejo do local

Anexo p14/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4i439_gkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$79$$P42$$4.jpg
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Imagem(6)

Descricao(6): Vista geral da dosagem de produtos quimicos

Imagem(7)
w

Descricao(7): Detalhe do acumulo de residuos no local

Anexo p15/68
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Imagem(8)

Descricao(8): Detalhe do filtro
Imagem(9)

Descricao(9): Medidor de vazéo

Anexo p16/68
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Imagem(10)

Descrigao(10): Vista geral do filtro
Imagem(11)

Descrigao(11): Painel elétrico

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequagao:

Item 2.4: Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

Item 2.11: Captacao de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual n® 7.663/1991).
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NAO CONFORMIDADES

Item 2.8: Auséncia de tomada de agua para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.12: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 2.12

RECOMENDAGOES

Recomendagodes: Melhorar o acondicionamento dos tanques de produtos quimicos e realizar a
limpeza da unidade.

Data da inspegdo: 10/06/2019
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Pogo n° 19 - CDHU

Coordenadas
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8
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Latitude : -23.096478
Longitude : -47.722639
Altitude : 490.0 m
Accuracy : 10.618999 m
Imagem(1)

Descricao(1): Viséo geral da unidade
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Imagem(2)

Descricao(2): Detalhe do cavalete do pogo
Imagem(3)

Descricao(3): Pogo
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Imagem(4)

Descricao(4): Detalhe do medidor de vazéo
Imagem(5)

Descrigao(5): Vista geral do poco
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Imagem(6)

Descricao(6): Ramificagdo
Imagem(7)
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Imagem(8)

Descricao(8): Detalhe da tomada de agua localizada na prumada do pogo
Imagem(9)
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Imagem(10)

Descricao(10): Dosadores de produto quimico
Imagem(11)

Descricao(11): Dosagem de produtos quimicos - Armazenamento precario
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Imagem(12)

Descricao(12): Detalhe do pilar de sustentagédo do reservatério com armadura exposta e bastante
degradado

Imagem(13)

Descricao(13): Visao geral da sala de dosagem de produto quimico
NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagbes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 2.3: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Item 2.4: Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

Item 2.11: Captagao de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n°® 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual
n° 7.663/1991).
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NAO CONFORMIDADES

Item 2.9: Auséncia de tubo de medig&o de nivel (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.12: Existéncia de vazamentos aparentes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Item 2.12

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Realizar avaliagdo estrutural dos pilares e adequar conforme laudo
estrutural. Melhorar o acondicionamento dos tanques de produtos quimicos (verificar a
necessidade de contengdo para os produtos perigosos e a troca dos tanques danificados) e
adequar a fixagao do cavalete (apoiado sobre tijolos).

Data da inspegao: 10/06/2019
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara
Municipio: Tieté
Nome: Poc¢o n°20 - Jardim Brasil

Coordenadas
[
|
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® ¢5on D _a®OSM
Latitude : -23.112529
Longitude : -47.726032
Altitude : 464.0 m
Accuracy : 18.203999 m
Imagem(1)

Descricao(1): Viséo geral da entrada da unidade
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Imagem(2)

Descricao(2): Vista geral do pogo
Imagem(3)

Descricao(3): Armazenagem e dosagem de prod. quimicos
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Imagem(4)
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Descricao(4): Detalhe do pogo
Imagem(5)
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Descricao(5): Vista do cavalete do pogo
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Imagem(6)

‘hr.'. £ .
Descrigao(6): Detalhe do cavalete do pogo
Imagem(7)

Descrigao(7): Medidor de vazao
NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 2.3: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
Item 2.4: Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

Item 2.11: Captagdo de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n°® 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual
n°® 7.663/1991).
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NAO CONFORMIDADES

Item 2.8: Auséncia de tomada de agua para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.9: Auséncia de tubo de medicao de nivel (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Melhorar o acondicionamento dos tanques de produtos quimicos e
verificar a necessidade de contengdo para os produtos perigosos.

Data da inspegao: 10/06/2019
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC]

ncia regulacdara

Municipio: Tieté
Nome: Pocgo n° 24 - Nossa Senhora de Fatima

Coordenadas
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%
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() © O5M

Latitude : -23.157957
Longitude : -47.658604
Altitude : 539.0 m
Accuracy : 12.136 m

Imagem(1)

Descrigcao(1): Placa de identificacdo da unidade
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Imagem(2)
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Descrigcdo(2): Viséo geral da unidade
Imagem(3)

Descri¢cao(3): Detalhe do po¢o com medidor de vazéo
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Imagem(4)

Descrigcdo(4): Viséo geral do cavalete do poco
Imagem(5)

Descricao(5): Visdo geral pogo

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagbes e permanecem vencidos, pendentes de
adequagao:
Item 2.3: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).
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NAO CONFORMIDADES

Item 2.8: Auséncia de tomada de agua para coleta (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.9: Auséncia de tubo de medigao de nivel (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

Item 2.11: Captacao de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n°® 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual
n° 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Melhorar o acondicionamento dos tanques de produtos quimicos e verificar
a necessidade de contengdo para os produtos perigosos.

Data da inspegéao: 10/06/2019
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NC CAPTACAO SUBTERRANEA

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Pogo n° 25 - Santa Maria

Coordenadas
i
P
o & OSM
Latitude : -23.127265
Longitude : -47.705606
Altitude : 516.0 m
Accuracy : 6.068 m
Imagem(1)

Descricao(1): Vista geral da unidade

Anexo p36/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC489vBqAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$73$$P43$$1.jpg

Imagem(2)

Descricdo(2): Detalhe do cavalete do poco
Imagem(3)

Descri¢cdo(3): Detalhe do cavalete do pogo
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Imagem(4)

Descri¢ao(4): visao geral do poco
Imagem(5)

Descrigcao(5): Medidor de vazao
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Imagem(6)

Descri¢cdo(6): Dosagem de produto quimico
Imagem(7)

Descricao(7): Visao geral da sala de produtos quimicos
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Imagem(8)

Descricéo(8): Detalhe para o residuo acumulado na unidade.
Imagem(9)

Descricao(9): Painéis elétricos
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Imagem(10)

Descricdo(10): Painéis elétricos

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 2.3: Auséncia de extintor de incéndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23).

Item 2.11: Captagao de agua sem outorga (Art. 12 da Lei Federal n® 9433/1997 e Art.12 da Lei estadual
n® 7.663/1991).

NAO CONFORMIDADES

Item 2.9: Auséncia de tubo de medicéo de nivel (Art. 4.2 da NBR 12212/1992 e Art. 3.4 da IT DPO n°
006 do DAEE). Prazo: Em até 180 dias

RECOMENDAGOES

Recomendacgdes: Melhorar o acondicionamento dos tanques de produtos quimicos e realizar a
limpeza da unidade.

Data da inspegéo: 10/06/2019
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ
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ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Reservatério n° 7 (COHAB)

Coordenadas
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Latitude : -23.093775
Longitude : -47.698335
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m
Imagem(1)

Descrigcao(1): Visédo inferior do reservatorio
Imagem(2)

Descricdo(2): Vista da casa de operacéo
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Imagem(3)

cobrimento de concreto
Imagem(4)

Descricao(4): Viséo geral do reservatorio
Imagem(5)

Descricdo(5): Vista do reservatério elevado
Imagem(6)

Descricdo(6): Reservatorio novo ainda em fase de instalacao
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Imagem(7)

Descri¢ao(7): Reservatério novo ainda em fase de instalacéo
Imagem(8)

Imagem(9)

Descricao(9): Reservatério novo ainda em fase de instalacéo
Imagem(10)

Descricao(10): Visao interna do reservatério novo
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NAO CONFORMIDADES

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situagao inadequada (Art. 5.16 da
NBR 12217/1994).
Item 6.4

Item 6.11: Reservatério sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994). Prazo: Em até
180 dias

Item 6.11

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 6.2: Auséncia de identificagdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).
Item 6.7: Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994).

Item 6.9: Inexisténcia de telas de protegcéo contra entrada de insetos e pequenos animais nas
tubulagdes de ventilagao (Art. 5.14 da NBR 12217/1994).

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Analisar a necessidade de avaliagao estrutural dos pilares danificados e realizar reparos
conforme o laudo estrutural

Data da inspecéo:
10/06/2019
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Reservatério n° 8 (COHAB)

Coordenadas
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Latitude : -23.093703
Longitude : -47.698173
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m
Imagem(1)

Descrigcao(1): Visdo geral da unidade
Imagem(2)

Descrigao(2): Vista da unidade
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Imagem(3)
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Descricao(3): Reservatorio 8
Imagem(4)

Descricao(4): Vista inferior do reservatorio

Imagem(5)

Descricao(5): Vista geral reservatorio
Imagem(6)

Descricao(6): Detalhe da prumada do reservatorio
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Imagem(7)

Descri¢ao(7): Detalhe da escada de acesso ao reservatério

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagbes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Iltem 6.2: Auséncia de identificacdo da &rea (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

Item 6.7: Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994).
Item 6.9: Inexisténcia de telas de protecdo contra entrada de insetos e pequenos animais nas
tubulagbes de ventilacdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994).

Item 6.9

Data da inspecédo: 10/06/2019

Anexo p48/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q9bzvwgM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$205$$P31$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4q4CdugsM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$205$$P32$$7.jpg
http://www.doForms.com

NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

E

ARESPC)J

agincia reguladara
Municipio: Tieté

Nome: Reservatério n °10 - Bela Vista
Coordenadas
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Latitude : -23.087089

Longitude : -47.717047
Altitude : 0.0 m

Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descricao(1): filtro
Imagem(2)

Descricao(2): Vista geral do reservatério
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Imagem(3)

Descrigao(3): Caixa de manobra
Imagem(4)

Descrigcado(4): Vista inferior do reserva
Imagem(5)

Descrigcao(5): Detalhe da escada de acesso ao reservatoério
Imagem(6)
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Descrigdo(6): Vista da unidade
Imagem(7)

Descricao(7): Novo reservatoério com instalacdo em andamento
Imagem(8)

Descricao(8): Reservatorio novo
Imagem(9)

Descri¢do(9): Viséo geral da unidade ¢/ detalhe do material estocado p/ obra

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:
Item 6.2: Auséncia de identificacdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).
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NAO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existéncia de vazamentos aparentes nas instalagdes (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).
Prazo: Imediato

Item 6.3

RECOMENDAGOES

Recomendagodes: Realizar a limpeza da unidade e providenciar grades ou tampa para a caixa
de manobra.

Data da inspecéo: 10/06/2019
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Reservatério n° 11 - CDHU

Coordenadas
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Latitude : -23.096592
Longitude : -47.722571
Altitude : 477.0 m
Accuracy : 22.755 m
Imagem(1)

Descricao(1): Visao geral do reservatério
Imagem(2)

Descricao(2): Vista entrada da unidade
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Imagem(3)

Descricao(3): Visao geral do reservatorio
Imagem(4)

Descrigcao(4): Vista inferior reservatoério
Imagem(5)

Descri¢cao(5): Caixa de manobra reservatorio
Imagem(6)

Descri¢cao(6): Detalhe da escada de acesso ao reservatoério elevado
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Imagem(7)

Descrigcdo(7): Detalhe da escada de acesso
Imagem(8)

Descri¢cao(8): Detalhe do reservatorio
Imagem(9)

Descri¢cao(9): Detalhe da armadura exposta em um dos pilares de sustentagdo do reservatorio
Imagem(10)

Descri¢cao(10): Detalhe da armadura exposta em um dos pilares de sustentagéo do reservatorio
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Imagem(11)

Descrigcao(11): Visao geral do pilar apresentando fissuras e umidade

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacgao:
Item 6.2: Auséncia de identificagdo da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007). Prazo:

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Realizar avaliagdo estrutural dos pilares e adequar conforme o laudo
estrutural. Providenciar fechamento para a caixa de manobra.

Data da inspegao: 10/06/2019
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

m

ARESPC)J

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Reservatério n® 13 — Sistema Jardim Brasil

Coordenadas
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Latitude : -23.11147

Longitude : -47.724122

Altitude : 464.0 m

Accuracy : 36.407997 m
Imagem(1)

Descrigcao(1): Vista geral do reservatoério
Imagem(2)
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v

Descricao(2): Vista geral da entrada da unidade
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Imagem(3)

Descri¢ao(3): Vista inferior do reservatorio
Imagem(4)

Descrigcao(4): Filtro
Imagem(5)

Descrigcao(5): Visdo externa da casa de operacdes
Imagem(6)

Descrigcao(6): Detalhe do macromedidor
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Imagem(7)

Descrigao(7): Novo reservatério em fase de instalagédo
Imagem(8)

Imagem(9)

Descricao(9): Reservatério novo - instalagdo em andamento
Imagem(10)

Descri¢ao(10): Reservatdrio novo
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Imagem(11)

Descrigao(11): Detalhe da escada de acesso do novo reservatério
Imagem(12)

Descricao(12): Detalhe da estocagem de produtos quimicos
I

NAO CONFORMIDADES

lltem 6.3: Existéncia de vazamentos aparentes nas instalages (Art. 2° da Lei Federal
11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 6.3

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagées e permanecem vencidos, pendentes
de adequagao:
Item 6.2: Auséncia de identificagao da area (Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007).

RECOMENDAGOES

Recomendacoées: Melhorar o acondicionamento dos tanques de produtos quimicos.

Data da inspegao: 10/06/2019

Anexo p60/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC427DW-gkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$203$$P43$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4y7Tw4AkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$203$$P44$$18.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC425DDqwoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$203$$P45$$10.jpg
http://www.doForms.com

NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Reservatorio n° 18 e 19 - Nossa Senhora de Fatima
Coordenadas
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Latitude : -23.157907
Longitude : -47.658573
Altitude : 550.0 m
Accuracy : 15.17 m

Imagem(1)

Descrigao(1): Visdo geral da unidade
Imagem(2)

Descricao(2): Vista dos reservatorios

Anexo p61/68


https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC487aVhAkM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$201$$P27$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIC4i8uQxgoM&amp;blobName=arespcj$$10272017115815$$Published$$201$$P28$$2.jpg

Imagem(3)

Descricao(3): Placa de identificagao
Imagem(4)

Descricao(4): Placa de identificagao
Imagem(5)

Descricao(5): Detalhe do reservatorio
Imagem(6)

Descricao(6): Detalhe do reservatorio
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Imagem(7)

Descricao(7): Detalhe da fixagao da tubulagao
Imagem(8)

Descricao(8): Vista da escada de acesso do reservatorio
Imagem(9)

Descrigao(9): Medidor de vazéo
Imagem(10)

Descricao(10): Detalhe da escada de acesso ao reservatorio
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Imagem(11)

Descricao(11): Detalhe da fixagao da tubulagao
Imagem(12)

Descrigcao(12): Dosadores de produto quimico

NAO CONFORMIDADES - PENDENTES

Os itens abaixo ja foram apontados em outras fiscalizagdes e permanecem vencidos, pendentes de
adequacao:

Item 6.4: Existéncia de locais sem guarda-corpos ou escadas em situagdo inadequada (Art. 5.16 da
NBR12217/1994).

Item 6.9: Inexisténcia de telas de protecao contra entrada de insetos e pequenos animais nas
tubulagdes de ventilagédo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994).

Item 6.9

Item 6.11: Reservatorio sem medidor de nivel (Art. 5.15 da NBR 12217/1994).

RECOMENDAGOES

Recomendacgodes: Analisar a necessidade de melhorias no acondicionamento dos tanques de
produtos quimicos e realizar a fixagao adequada da tubulagdo amarrada a escada de acesso.

Data da inspegao: 10/06/2019
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NC RESERVATORIO

Agéncia Reguladora ARES-PCJ

A
ARESPCJ

agincia reguladara

Municipio: Tieté
Nome: Reservatério n® 20 - Santa Maria
Coordenadas

o) © O5M

Latitude : -23.126388
Longitude : -47.700487
Altitude : 556.0 m
Accuracy : 16.687 m

Imagem(1)

Descrigcao(1): Visdo geral da unidade
Imagem(2)

Descricao(2): Placa de identificagcao
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Imagem(3)

Descri¢cao(3): Visdo geral da uniade
Imagem(4)

Descricdo(4): Detalhe da fiacdo exposta
Imagem(5)

Descricao(5): Detalhe da fiagao fixada na tubulagdo do reservatorio
Imagem(6)

Descricao(6): Detalhe do reservatorio
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Imagem(7)

Descricao(7): Detalhe do reservatorio
Imagem(8)

Descricao(8): Detalhe da escada de acesso ao reservatério
Imagem(9)

Descricao(9): Vista do reservatério
Imagem(10)

Descricao(10): Vista do reservatério
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NAO CONFORMIDADES

Item 6.3: Existéncia de vazamentos aparentes nas instalagfes (Art. 2° da Lei Federal
11.445/2007). Prazo: Imediato

Iltem 6.3

Item 6.9: Inexisténcia de telas de protecao contra entrada de insetos e pequenos animais nas
tubulagdes de ventilacdo (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato

Item 6.9

RECOMENDAGOES

Recomendagdes: Realizar a fixagdo adequada da fiagdo amarrada ao reservatorio

Data da inspegao: 10/06/2019
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