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1. IDENTIFICAÇÃO

1.1  MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Jaguariúna 

Prefeito: MÁRCIO GUSTAVO BERNARDES REIS 

Endereço: Rua Alfredo Bueno, 1235  

Telefone: (19) 3867-9000 

E-mail: atendimento@jaguariuna.sp.gov.br 

Código ARES: 15 

Lei Municipal que autoriza Convênio de Prestação de Serviços: nº 3.323/2013, de 30/10/2013 

1.2  PRESTADOR 

Nome: Departamento de água e esgoto - DAE 

Responsável legal: Luciana Souza – Diretora Presidente 

Endereço: Rua Maranhão, 420 – Bela Vista 

Telefone: (19) 3867-4228 

E-mail: dae.adm@jaguariuna.gov.sp 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Edilincon Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização – Engenheiro Civil 

Ludimila Turetta - Analista de Regulação e Fiscalização – Engenheira Ambiental 

2.2 PRESTADOR 

Maria Tereza – Chefe da Divisão Técnica de Tratamento de Esgoto 

Ricardo Ferreira Abdo – Chefe de Departamento 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 26/04/2018 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para verificação de Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014: 

 Captação Subterrânea – Poço Santo Antônio do Jardim;

 Captação Superficial – Rio Jaguari;

 Captação Superficial – Ana Helena;

 Estação de Tratamento de Água – ETA Ana Helena;

 Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB ETE Camanducaia;

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Camanducaia.

Figura 1 - Localização dos sistemas fiscalizados em 26/04/2018. 

Os formulários detalhados da fiscalização encontram-se nos ANEXOS.

Observação: Os sistemas ETA CENTRAL-MÓDULO 1, ETA CENTRAL-MÓDULO 2 , ETA 
CENTRAL-MÓDULO 3 e ETA CENTRAL-MÓDULO 4 constantes nos Relatórios anteriores foram 
substituídos por ETA CENTRAL a partir deste relatório (R9). 
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4. NÃO CONFORMIDADES VERIFICADAS

Nessa inspeção realizada, foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Captação subterrânea - 

Poço Santo Antônio 

2.4 
Ausência de identificação da área 

Reincidente 

2.10 
Captação de água com outorga vencida Em até 180 

dias 

Captação superficial – 

Ana Helena 

3.5 
Ausência de identificação da área Em até 180 

dias 

3.7 
Captação de água com outorga vencida Em até 180 

dias 

Captação superficial – 

Rio Jaguari 

3.5 
Ausência de identificação da área 

Reincidente 

3.10 
Existência de vazamentos aparentes (Ver 

formulários) Reincidente 

EEEB ETE 
Camanducaia 7.9 

Existência de vazamentos aparentes  (Ver 

formulários) Imediato 

ETE Camanducaia 
8.14 

Escadas e guarda-corpos existentes em 

condições inadequadas  (Ver formulários) Imediato 

ETA Ana Helena 

5.2 
Ausência de tratamento e/ou destinação 

adequada do lodo 
Em até 180 

dias 

5.6 
Ausência de identificação da área 

Reincidente 

5.12 
Existência de locais sem guarda-corpos ou 

escadas adequadas  (Ver formulários) Imediato 

ETA Central 

5.2 
Ausência de tratamento e/ou destinação 

adequada do lodo 
Em até 180 

dias 

5.6 
Ausência de identificação da área Em até 180 

dias 

5.13 
Existência de vazamentos aparentes  (Ver 

formulários) Reincidente 

5.11 

Estocagem inadequada de produtos 

químicos. Tanque de cloreto férrico. 
Em até 180 

dias 
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ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Captação Rio Jaguari
Imagem(1)

Descrição(1): Vista da entrada da captação
Imagem(2)

Descrição(2): Barrilete
Imagem(3)

Descrição(3): Rio Jaguari

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6OOV_QsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P27$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomKC56QoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P28$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6KHThgoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P29$$4.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Tomada de água
Imagem(5)

Descrição(5): Vista superior da tomada de água com telas pr
Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio
Imagem(7)

Descrição(7): Painel de comando e controle

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6OetwAkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P30$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6P20wQgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P31$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Iye_AkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P32$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6MOupwkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P33$$8.jpg


Imagem(8)

Descrição(8): Conjuntos motobomba
Imagem(9)

Descrição(9): Registro com vazamento
Imagem(10)

Descrição(10): Conjuntos motobomba
Imagem(11)

Descrição(11): Conjuntos motobomba

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6KPy0AgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P34$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6J-31wkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P35$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomMiHwAoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P36$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomLDV4AoM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P37$$13.jpg


Imagem(12)

Descrição(12): Painel de comando e controle

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Item 3.10: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
Item 3.10

Data da inspeção: 04/26/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyMTUvAsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P38$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomLTN1gkM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$27$$P39$$2.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Poço Santo Antonio do Jardim
Coordenadas

Latitude : -22.673595
Longitude : -46.929787
Altitude : 586.0 m
Accuracy : 40.959 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomJj4hwsM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$32$$P13$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Poço e casa de cloro e flúor
Imagem(3)

Descrição(3): Armazenamento de cloro e flúor

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomIrKlggM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$32$$P14$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomNz59QsM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$32$$P15$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Tomada para coleta de água

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6J_xyQkM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$32$$P16$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomLidqQgM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$32$$P17$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Macromedidor

NÃO CONFORMIDADES

Item 2.4: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 2.10: Captação de água com outorga vencida (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual nº 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/26/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyPanzAgM&blobName=arespcj$$10272017115436$$Published$$32$$P18$$6.jpg
http://www.doForms.com


NC CAPTAÇÃO SUPERFICIAL 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: Captação Ana Helena
Imagem(1)

Descrição(1): Tomada de água
Imagem(2)

Descrição(2): Conjuntos motobomba
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e controle

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqJvojgsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$26$$P11$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6LW_1AgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$26$$P12$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomMrs2AgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$26$$P13$$3.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Vista externa da casa de bombas

NÃO CONFORMIDADES

Item 3.5: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 3.7: Captação de água com outorga vencida (Art. 12 da Lei Federal nº 9433/1997 e Art.12 da Lei
estadual nº 7.663/1991). Prazo: Em até 180 dias
Data da inspeção: 04/26/2018

Powered by www.doForms.com

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6PKtuwgM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$26$$P14$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyK3R0wsM&blobName=arespcj$$10272017115527$$Published$$26$$P15$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETA Central
Coordenadas

Latitude : -22.70066
Longitude : -46.98189
Altitude : 602.0 m
Accuracy : 31.856998 m

Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do laboratório
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do laboratório

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IO8mwsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P81$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJP31wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P82$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Boletim de análise química
Imagem(4)

Descrição(4): Boletim de análise química
Imagem(5)

Descrição(5): Chuveiro de emergência
Imagem(6)

Descrição(6): Extintores

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqJvouggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P83$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomMDyiAgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P84$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomLLgqwoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P85$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomJiwvwoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P86$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Tanque de preparação de cal 
Imagem(8)

Descrição(8): Vista geral da ETA
Imagem(9)

Descrição(9): Bancada de coleta de amostras
Imagem(10)

Descrição(10): Tanque de dosagem de fluor

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomLC-swoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P87$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IWqjQkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P88$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomOzO2QoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P89$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiJux6QoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P90$$11.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Preparação de hidróxido de calcio
Imagem(12)

Descrição(12): Aplicação de Cal, fluor e cloreto férrico na entrada
Imagem(13)

Descrição(13): aplicação de cloreto férrico na entrada
Imagem(14)

Descrição(14): Vista geral dos decatadores

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6KOQ4woM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P91$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo8L_1tAkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P92$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiLGsrAkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P93$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiP_ZvQgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P94$$15.jpg


Imagem(15)

Descrição(15): Floculadores mecanizados
Imagem(16)

Descrição(16): Canal de entrada
Imagem(17)

Descrição(17): Decantadores lamelar
Imagem(18)

Descrição(18): Filtros rápidos

Anexo - p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IXT9ggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P95$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6L3PrQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P96$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomMrIvgsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P97$$18.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6OOhtggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P98$$19.jpg


Imagem(19)

Descrição(19): Derramamento de água na entrada
Imagem(20)

Descrição(20): Vista geral da estrutura de entrada

Imagem(21)

Descrição(21): Adutoras e medidores de vazão de entrada 

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomPC9-gkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P99$$20.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Ov-4QgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$36$$P100$$21.jpg
http://www.doForms.com


 Imagem(22)

Descrição(22): Rachaduras na estrutura do tanque de entrada de água bruta 
Imagem(23)

Descrição(23): Pontos de fissuras com infiltração

Imagem(24)

Descrição(24): Pontos de fissuras com infiltração

Anexo - p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomNa3sggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P83$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomICP6goM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P84$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6L34pQsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P85$$4.jpg


Imagem(25)

Descrição(25): Pontos de infiltração 
Imagem(26)

Descrição(26): Manchas de umidade e infiltração 
Imagem(27)

Descrição(27): Registro com vedação danificada (vazamento) 
Imagem(28)

Descrição(28): Registro com vedação danificada (vazamento)

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6MiWhwkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P86$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6MqxyQkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P87$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6M7OygkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P88$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomJyDlQgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$34$$P89$$8.jpg


Imagem(29)

Descrição(29): Registro com vedação danificada (vazamento) 
Imagem(30)

Descrição(30): Deterioração do concreto com exposição da armadura 
Imagem(31)

Descrição(31): Registro com vedação danificada (vazamento) 
Imagem(32)

Descrição(32): Lagoa de reaproveitamento
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Imagem(33)

Descrição(33): Estocagem de procuto químico 
Imagem(34)

Descrição(34): Sacaria de cal  
Imagem(35)

Descrição(35): Cloreto férrico 
Imagem(36)

Descrição(36): Registro com vazamento

NÃO-CONFORMIDADES
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº 
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias

Item 5.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.11: Estocagem inadequada de produtos químicos (Art. 5.15 da NBR 12216/1992). Prazo: Em até
180 dias
Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato

Data da inspeção: 04/26/2018
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NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETA Ana Helena
Coordenadas

Latitude : -22.660797
Longitude : -46.94114
Altitude : 615.0 m
Accuracy : 28.823 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista externa da ETA
Imagem(2)

Descrição(2): Laboratorio de análises  de controle do processo
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Imagem(3)

Descrição(3): Medidor de nivel dos reservatorios
Imagem(4)

Descrição(4): Sistema de dosagem cal
Imagem(5)

Descrição(5): Tanque dosagem de cloro e flúor
Imagem(6)

Descrição(6): Armazenamento cal
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Imagem(7)

Descrição(7): Extintor de incêndio
Imagem(8)

Descrição(8): ETA compacta
Imagem(9)

Descrição(9): Tampas de inspeção
Imagem(10)

Descrição(10): Macromedidor na entrada

Anexo - p.23

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6NuL3goM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$35$$P35$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6IKKzQsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$35$$P36$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6MGoxAsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$35$$P37$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo6Ov-6QgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$35$$P38$$13.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Macromedidor na saída
Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual nº
8.468/1976). Prazo: Em até 180 dias
Item 5.6: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias 

Item 5.11

Item 5.12: Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas (Art. 5.21.1 da NBR
12216/1992). Prazo: Imediato
Item 5.12

Data da inspeção: 05/21/2018
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NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna 
Nome: EEEB ETE Camanducaia 
Coordenadas

Latitude : -22.67221
Longitude : -46.980341
Altitude : 576.0 m
Accuracy : 13.653 m

Imagem(1)

Descrição(1): Chegada esgoto bruto

Anexo - p.25

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDomOCG3QoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$50$$P11$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Cacambas de armazento de residuos do gradeamento
Imagem(3)

Descrição(3): Guarda corpo oxidado
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Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento grosseiro
Imagem(5)

Descrição(5): Medicao vazao e poco de succao
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Imagem(6)

Descrição(6): Gerador
Imagem(7)

Descrição(7): Extintor de incendio
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Imagem(8)

Descrição(8): Vista interna da EEEB Central
Imagem(9)

Descrição(9): Conjuntos motobomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.9: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato
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Item 7.9

Informações complementares: Guarda-corpo oxidando. Infiltracao de água do solo
Data da inspeção: 04/26/2018
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NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Jaguariúna
Nome: ETE Camanducaia
Coordenadas

Latitude : -22.66784
Longitude : -46.976214
Altitude : 592.0 m
Accuracy : 10.619 m

Imagem(1)

Descrição(1): Laboratorio de analises
Imagem(2)

Descrição(2): Chuveiro de emergencia e lava olhos
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Imagem(3)

Descrição(3): Eficiencia de remocao DBO em 2017
Imagem(4)

Descrição(4): CADRI com validade 07/04/2021
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
Imagem(6)

Descrição(6): Licença de Operação
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Imagem(7)

Descrição(7): Vista geral das lagoas aeradas
Imagem(8)

Descrição(8): Vosta geral dos Decantadores secundarios
Imagem(9)

Descrição(9): Casa de desidratacao do lodo com centrifuga
Imagem(10)

Descrição(10): Dosagem polimero
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Imagem(11)

Descrição(11): Estrutura de entrada
Imagem(12)

Descrição(12): Chegada  do esgoto bruto
Imagem(13)

Descrição(13): Lagoa 4
Imagem(14)

Descrição(14): Lagoa 2
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Imagem(15)

Descrição(15): Decantador secundário
Imagem(16)

Descrição(16): Tanque de contato
Imagem(17)

Descrição(17): Saida esgoto tratado
Imagem(18)

Descrição(18): Armazenamento de produto quimico hipoclorito
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Imagem(19)

Descrição(19): Cacamba de armazenamento lodo
Imagem(20)

Descrição(20): Armazenamento polimero
Item 8.14: Escadas e guarda-corpos existentes em condições inadequadas (Art. 5.8 da NBR 12209/1992).
Prazo: Imediato
Item 8.14

Informações complementares: Há 3 aeradores em cada lagoa. Eficiência 86%. A Lagoa 4 já está
operacão. No entanto, o projeto previa 4 aeradores em cada reator, aguardando ligação definitiva da
cabine primária com aumento de carga pela CPFL.
Lagoa 4 nova não tem chegada individualizada de esgoto bruto e sera implantado projeto de revisão.
Data da inspeção: 04/26/2018
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