
 
 

 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DOS SISTEMAS DE ÁGUA E 

ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 

MOGI MIRIM 
 
 

 

PRESTADOR: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MOGI MIRIM 

 

Relatório R9 – Verificação de Não Conformidades 

 

 

 

Americana, abril de 2018 

 
 



 

2 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR ............................................................................. 3 

1.1 MUNICÍPIO .............................................................................................................................. 3 

1.2 PRESTADOR ............................................................................................................................. 3 

2. EQUIPE TÉCNICA ............................................................................................................................. 3 

2.1 ARES-PCJ ............................................................................................................................................ 3 

2.2 PRESTADOR ................................................................................................................................... 3 

3. FISCALIZAÇÃO .................................................................................................................................. 4 

4. NÃO CONFORMIDADES ................................................................................................................... 5 

ANEXOS ................................................................................................................................................... 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 

 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 

Prefeito: CARLOS NELSON BUENO 

Vice-Prefeito: LÚCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO 

Endereço: Av. Carolina Mazotte, 500 - Jd. Tropical - Cond. Costa Azul 

Telefone: (19) 3814-1010 

E-mail: gabinete@mogimirim.sp.gov.br 

Código ARES: 06 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.030, de 12/11/2010 

 

1.2  PRESTADOR 

Nome: SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Mogi Mirim 

Responsável legal: LUIZ RODRIGO SEMAGLIA - PRESIDENTE 

Endereço: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 114, Centro 

Telefone: (19) 3805-9914 

E-mail: rodrigo.semaglia@saaemogimirim.sp.gov.br 
 

2. EQUIPE TÉCNICA 

 

2.1 ARES-PCJ 

Edilincon Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil 

 

      2.2 PRESTADOR 
 

Reginaldo Alves Pereira – Encarregado de setor 

Carolina Damasceno  - Técnica de operação de ETA 

Alcino Lopes da Silva – Auxiliar de laboratóriom da ETA 
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3. FISCALIZAÇÃO 

 

Em 06/03/2018 foram realizadas inspeções de campo nos seguintes subsistemas de água e 

esgoto para verificação de Não Conformidades conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, 

nos seguintes locais: 

• Captação Subterrânea – Poço 1 (velho) 

• Estação de Tratamento de Água – ETA Morro Vermelho 

• Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Catarino Mangoni 

• Estação Elevatória de Água Tratada – Booster Parque do Estado 

• Estação Elevatória de Água Tratada – EEAT Vila Dias 

• Reservatório Morro Vermelho 

• Reservatório Catarina Marangoni 

• Reservatório Parque das Empresas 

• Reservatório Vila Dias 

• Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Distrito II 

• Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Parque Real 

• Estação Elevatória de Esgoto Bruto – EEEB Parque Imprensa 

 

 
Figura 01 - Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 06/03/2018 
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4. NÃO CONFORMIDADES 
 

Nas inspeções realizadas foram identificadas, nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 

28/02/2014, as seguintes Não Conformidades: 

 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água e Sistema de Esgotamento 
Sanitário 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 
Captação Subterrânea – 
Poço Velho 

2.1 A área não está devidamente cercada Resolvida 
2.11 Captação de água sem outorga Resolvida 

Captação Subterrânea – 
Poço Novo 2.11 Captação de água sem outorga Resolvida 

ETA I - Morro Vermelho 

5.2 Ausência de tratamento e/ou 
destinação adequada do lodo Em até 180 dias 

5.4 Ausência de EPIs para os operadores 
(óculos, luvas, etc) Imediato 

5.7 Ausência de Macromedidor de entrada Reincidente 

5.8 
 Ausência de treinamento e kits de 
emergência adequados, se utilizado 
Cloro gás (NR 15). 

Imediato 

5.13 Existência de vazamentos aparentes 
(novo - nas válvulas da saída do filtro) Em até 180 dias 

5.14 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato 

5.18 Vertedores de água decantada 
aparentemente desnivelados Em até 180 dias 

EEAT Catarino Marangoni  
4.7 Drenagem inadequada de água de 

lubrificação de gaxetas  Em até 180 dias 

4.9 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato 

EEAT Vila Dias 4.9 Extintor de incêndio com validade 
expirada Imediato 

 
Booster Parque do Estado 
 (ETA I) 

4.2 Ausência de acesso para manutenção 
na Estação Elevatória 

Em até 180 dias 

4.8 Existência de vazamentos aparentes Resolvida 
4.9 Extintor de incêndio com validade 

expirada 
Imediato 

Reservatório Morro 
Vermelho 

6.3 Existência de vazamentos aparentes Resolvida 
6.4 Existência de locais sem guarda-corpos 

ou escadas ou em situação inadequada 
Resolvida 

6.13 Reservatório sem tubulação   Resolvida 
Reservatório Catarino 
Marangoni 6.3 Existência de vazamentos aparentes Reincidente 

 
Reservatório Parque da 
Empresa 

6.1 A área não está devidamente cercada Resolvida 

6.2 Ausência de identificação da área Resolvida 
6.3 Existência de vazamentos aparentes Resolvida 
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Reservatório Vila Dias 

6.9 Inexistência de telas de proteção 
contra entrada de insetos  

Reincidente 

6.10 O reservatório sem tampas de 
inspeção em boas condições 

Resolvida 

 
EEEB Distrito II 

7.1 A área não está devidamente cercada Resolvida 

7.5 Ausência de gradeamento grosseiro  Cancelada 
 
EEEB Parque Real 
 

7.2 Ausência de acesso para manutenção 
na Estação Elevatória  

Resolvida 

7.5 Ausência de gradeamento grosseiro  Cancelada 
7.9 Existência de vazamentos aparentes Resolvida 

 7.10 Extintor de incêndio com validade 
expirada 

Imediato 

 
EEEB Parque da Imprensa 
 

 
7.2 

Ausência de acesso para manutenção 
na Estação Elevatória 

Resolvida 

 

Para as Não-conformidades reincidentes, já apontadas anteriormente, considerar o status 

VENCIDA, sem prazo adicional. Vale ressaltar que conforme previsto no Art. 13 da Resolução ARES-

PCJ Nº 71/14, nos casos em que forem desatendidas as determinações, nos prazos estabelecidos 

pela ARES-PCJ, o município fica sujeito a advertência e multa. 
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ANEXOS 
FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 

 

 

 



NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim 
Nome: Booster Parque do Estado 
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Conjunto de recalque
Imagem(3)

Descrição(3): Aspecto geral da estrutura

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_cPz4gkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$53$$P7$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_euSqAsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$53$$P8$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovdeJiQoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$53$$P9$$4.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Escada de acesso
Imagem(5)

Item 4.2: Ausência de acesso para manutenção na Estação Elevatória (Art. 5.10 da 12214/1992). Prazo: 
Em até 180 dias
Item 4.9: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: 
Imediato
Item 4.9

Data da inspeção: 03/06/2018

NÃO CONFORMIDADES

Descrição(5): Detalhe da estrutura apresentando infiltração e rachaduras.

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_emJxQgM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$53$$P10$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovZr3-QoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$53$$P11$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICove-2sQkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$53$$P12$$2.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ÁGUA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim 
Nome: Catarino Marangoni 
Coordenadas

Latitude : -22.420286
Longitude : -46.959441
Altitude : 654.0 m
Accuracy : 78.883995 m

Imagem(1)

Descrição(1): Conjunto Moto-bomba
Imagem(2)

Descrição(2): Detalhe da tubulação de recalque

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_b2ymQsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$52$$P6$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_eucoAoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$52$$P7$$2.jpg


Imagem(3)

Item 4.7: Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas (Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992). 
Prazo: Em até 180 dias
Item 4.7

Item 4.9: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: 
Imediato
Item 4.9

Data da inspeção: 03/06/2018

Descrição(3): Detalhe da tubulação de recalque

NÃO CONFORMIDADES

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_efQxAsM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$52$$P8$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_cXUmQkM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$52$$P9$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovduYzwoM&blobName=arespcj$$04202017143232$$Published$$52$$P10$$5.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Distrito II
Coordenadas

Latitude : -22.476087
Longitude : -46.977996
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista Geral - Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da unidade

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovbTJ6QoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$30$$P5$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovbC4ngoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$30$$P6$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento grosseiro
Imagem(4)

Descrição(4): Vista geral da elevatória

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.4: Ausência de extintor de incêndio (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo: Imediato
Data da inspeção: 03/06/2018

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIConbfJiAoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$30$$P7$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3cugsAgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$30$$P8$$4.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim 
Nome: Parque imprensa 
Coordenadas

Latitude : -22.423153
Longitude : -46.979939
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista Geral - Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Vista Geral

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3YOm4AsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$31$$P13$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICone3iuggM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$31$$P14$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos moto-bomba
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de Incêndio

NÃO CONFORMIDADES Informações 

Complementares: Estava sem reserva, foi enviada para reparo na Imbil. 

Data da inspeção: 03/06/2018

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIConZ3EpwgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$31$$P15$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3caW_wsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$31$$P16$$4.jpg
http://www.doForms.com


NC ELEVATÓRIA DE ESGOTO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: EEEB parque real
Coordenadas

Latitude : -22.463996
Longitude : -22.463996
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral - Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3buY7gsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$29$$P7$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3fnu4AgM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$29$$P8$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Aspecto geral da elevatória
Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento grosseiro
Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos moto-bomba

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.10: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato
Item 7.10

Data da inspeção: 03/06/2018

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3ZKvtgoM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$29$$P9$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo7c3J1gsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$29$$P10$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3fO_1AsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$29$$P11$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIConane7QsM&blobName=arespcj$$04202017143031$$Published$$29$$P12$$6.jpg


NC ETA 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Nome: ETA - Morro Vermelho
Imagem(1)

Descrição(1): Detalhe do reparo do vazamento 
Imagem(2)

Descrição(2): Vazamento na válvula 

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3bLd8QkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P73$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_d3xigoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P74$$3.jpg


 Imagem(3)

Descrição(3): Dosagem de Cal hidratada (correção de pH)
Imagem(4)

Descrição(4): Preparação de produto químico

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_ZnG7wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P75$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_dmx7goM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P76$$6.jpg


Imagem(5)

Descrição(5): Medidores de vazão (inoperante) 
Imagem(6)

Descrição(6): Vista Geral do laboratório

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo7eXQtAkM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P77$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_ajSjQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P78$$8.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Entrada de água bruta - detalhe da Calha Parshall c/ dosagem de Cloreto férrico (coagulante)
 Imagem(8)

Descrição(8): Vista geral do floculador

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovZuMhAsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P79$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_ai24wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P80$$10.jpg


Imagem(9)

Descrição(9): Vista geral do decantador
Imagem(10)

Descrição(10): Decantadores

Anexo - p.15

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovd-MnwoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P81$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovYD82wgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P82$$12.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Filtros
Imagem(12)

Descrição(12): Boletim de análises SAAE

Anexo - p.16

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo3evP9AsM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P83$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_YXCpQgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P84$$15.jpg


Imagem(13)

Descrição(13): Extintor de incêndio
Imagem(14)

Descrição(14): Bomba dosadora de cloro 

Anexo - p.17

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_eeqnQoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P85$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovfqrvAgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P86$$24.jpg


Imagem(15)

Descrição(15): Preparação da cal hidratada 
Imagem(16)

Descrição(16): Armazenagem de cal

Anexo - p.18

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovZi93goM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P87$$18.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICo_YrWowoM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P88$$19.jpg


Imagem(17)

Descrição(17): Chuveiro de emergência
Imagem(18)

Descrição(18): Abrigo do cloro gasoso

Anexo - p.19

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICovYPI5AgM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P89$$20.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICog9b8zggM&blobName=arespcj$$10272017115601$$Published$$13$$P90$$21.jpg


Imagem(19)

Descrição(19): Kit de emergência do cloro gás 
Imagem(20)

Item 5.2: Ausência de tratamento e/ou destinação adequada do lodo (Art. 57 do Decreto Estadual 
nº 8.468/1976). Lodo lançamento diretamento na rede de águas pluviais. Prazo: Em até 180 dias

Item 5.4: Ausência de EPIs para os operadores (óculos, luvas, etc) (NR 15 e Art. 5.18.4 da 
NBR 13035/1993). Luvas inadequadas e danificadas. Prazo: Imediato

NÃO CONFORMIDADES

Descrição(20): Equipamentos de proteção (cloro gasoso) - Vencidos
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Item 5.4

Item 5.7: Ausência de Macromedidor de entrada (Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992). O medidor existente está  
danificado. Prazo: Em até 180 dias 
Item 5.8: Ausência de treinamento e kits de emergência adequados, se utilizado Cloro gás (NR 15). 
Provicenciar treinamento e revisão dos componentes com validade expirada. Prazo: Imediato

Item 5.13: Existência de vazamentos aparentes (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Imediato 
Item 5.13

Item 5.14: Extintor de incêndio com validade expirada (Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23). Prazo:
Imediato
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Item 5.14

Item 5.18: Vertedores de água decantada aparentemente desnivelados (Art. 5.10.8 da NBR 12216/1992).
Prazo: Em até 180 dias
Item 5.18

Informações complementares: Não há fornecimento luva PVC para análise, somente látex. Kit de 
emergência vencido e treinamento feito há 5 anos. 

Data da inspeção: 03/06/2018
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NC CAPTAÇÃO SUBTERRÂNEA

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim 
Nome: Poço  1 - velho 
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral - Placa de identificação
Imagem(2)

Descrição(2): Poço artesiano velho 1

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 03/06/2018
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NC RESERVATÓRIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Catarino Marangoni
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Estrutura apresentando pontos com rachaduras e vazamento. 
Imagem(3)

Descrição(3): Estrutura apresentando trechos com rachaduras

Page 1 Anexo - p.24
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Imagem(4)

Descrição(4): Estrutura apresentando pontos de infiltração
Imagem(5)

Item 6.3: Existência de vazamentos aparentes nas instalações (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). 
Prazo: Imediato
Item 6.3

Page 2

NÃO CONFORMIDADES

Descrição(5): Estrutura apresentando pontos com manchas de infiltração indicativas de carbonatação.
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NC RESERVATÓRIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Morro vermelho
Imagem(1)

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório
Imagem(2)

Descrição(2): Visão geral da unidade
Imagem(3)

Descrição(3): Pontos de vazamento reparados
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Imagem(4)

Descrição(4): Pontos de vazamento reparados
Imagem(5)

Descrição(5): Pontos de vazamento reparados
Imagem(6)

Descrição(6): Vista lateral do reservatório

Informações Complementares: O reservatório apresenta várias manchas de infiltração indicativas de 
carbonatação do concreto. No entanto, conforme inspeção e informações do prestador não foi detectado vazamento 
e já foi realizado reparo nos pontos críticos e as manchas de umidade que permanecem são decorrentes da 
drenagem da água de chuva. Recomenda-se, portanto, pintura geral do reservatório para prevenir novas 
manifestações patológicas e garantir a vida útil da estrutura.
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NC RESERVATÓRIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: Parque das empresas
Coordenadas

Latitude : -22.458462
Longitude : -46.963582
Altitude : 697.0 m
Accuracy : 34.891 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista Geral da unidade
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Imagem(2)

Descrição(2): Vista Geral do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Medidor de nível
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Imagem(4)

Descrição(4): Vista Geral do reservatório
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral da unidade
Data da inspeção: 03/06/2018
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NC RESERVATÓRIO

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim 
Nome: Vila Dias 
Imagem(1)

Descrição(1): Vista geral da unidade
Imagem(2)

Descrição(2): Tampas de inspeção do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Tampas de inspeção do reservatório
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Imagem(4)

Descrição(4): Tampas de inspeção do reservatório
Imagem(5)

Descrição(5): Estrutura apresentando pontos de infiltração
Imagem(6)

Descrição(6): Estrutura apresentando pontos de vazamento
Imagem(7)

Descrição(7): Extintor de incêndio
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Imagem(8)

Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações 
de ventilação (Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Item 6.9

Descrição(8): Conjuntos moto bomba

NÃO CONFORMIDADES
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