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1. IDENTIFICACAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR
1.1MUNICIiPIO

Prefeitura Municipal de Rio Claro

Prefeito: JOAO TEIXEIRA JUNIOR @
Enderec¢o: Rua 03 n° 945- 2° andar- Centro

Telefone: (19) 3526-7196

E-mail: gabinete @prefeiturarc.sp.gov.br

Cddigo ARES: 10

Lei Municipal de definicdo do ente regulador: n24.129, de 13/12/2010

1.2PRESTADOR

Nome: DAAE — Departamento Auténomo de Agua e Esgotos de Rio Claro
Responsdvel legal: FRANCESCO ROTOLO

Endereco: Av. 8A, n2360 - Cidade Nova

Telefone: (19) 3531-5200

1.3 PARCEIRA

Nome: BRK Ambiental Rio Claro
Responsavel legal: DIOGENES LIRA
Endereco: Rua 14, n2340 - Consolagao

Telefone: (19)2112-5521

2. EQUIPE TECNICA

2.1 ARES-PCJ

Ludimila Turetta— Analistade Regulacao e Fiscalizacdo - Eng2 Ambiental

2.2 PARCEIRA

Alexandre Leite — Gerente de Operagdes da BRK Ambiental

Wagner Pancini —Operacées da BRK Ambiental

Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
Rua Sete de Setembro, n° 751, Centro - Americana/SP - 13.465-320
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3. FISCALIZACAO

Em 27/11/2017 foram realizadas inspec¢&es de campo nos seguintes subsistemas de esgoto
para elaboragdo do diagndstico e verificagdo de Nao Conformidades, conforme a Resolugao ARES-PC

n2 48 de 28/02/2014. @

e Estacdo de Tratamento Esgoto —ETE Jardim Novo;

e Estacdo de Tratamento Esgoto — ETE Jardim Conduta;

Os formularios detalhados da fiscalizagcdo encontra-se no ANEXO.

4. NAO-CONFORMIDADES

Nas inspecdes realizadas, nos termos da Resolugdo ARES-PCJ n2 48 de 28/02/2014, nio foi

identificada nenhuma N3o Conformidade.

Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
Rua Sete de Setembro, n° 751, Centro - Americana/SP - 13.465-320
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ANEXO

FORMULARIO DE FISCALIZACAO

Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ
Rua Sete de Setembro, n° 751, Centro - Americana/SP - 13.465-320
Fone: (19) 3601 8962 - www.arespcj.com.br
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Municipio: Rio Claro
Nome: ETE Jardim Novo
Coordenadas

Go gle Map data 2017 Google

Latitude : -22.459661
Longitude : -47.591098
Altitude : 545.0 m
Accuracy : 8.0 m

Vazdo média de operagdo (L/s): 260
Ano de inicio de operagao: 2017
Esta licenciada?: Sim

Resolugdo CONAMA n° 237/1998

Existe placa identificando a area? : Sim
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?: Sim
Macromedidor de entrada: Eletromagnético

Art. 5.6 da NBR 12209/1992

Existe elevatdria de esgoto? : Sim

Existe acesso para manutencdo na EEE?: Sim

Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe bomba reserva?: Sim
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe sistema de icamento das bombas? : Nao
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

As condi¢des de iluminagdo/acesso estdo adequadas? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Estado de conservacéo dos equipamentos? : Otimo
Correcéo de pH ?: Nao

Odor desagradéavel no tratamento preliminar? : Nao

Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Existe controle de odores no tratamento preliminar?: Nao
Gradeamento grosseiro: Limpeza mecénica

Possui grade reserva?: Sim

Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fora de operagé@o?: Nao
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Estado de conservacéo dos equipamentos: Otimo

Héa reclamacao de odor?: Nao
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Gradeamento fino: Limpeza mecénica

Possui grade finareserva?: Sim

Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Possui grade fina fora de operacéo?: Nao

Estado de conservacéo dos equipamentos: Otimo
Desarenador: Limpeza mecénica

Possui desarenador reserva?: Sim

Art. 6.1.2.4 da NBR 12209/1992

Possui desarenador fora de operacdo?: Nao
Estado de conservacéo dos equipamentos: Otimo
Tipo de desinfecc¢do: UV

Tipo: Centrifuga

Art. 5.10 da NBR 12209/1992

Possui equipamentos reserva?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

A destinagéo do lodo é adequada?: Sim
Possui CADRI?: Sim

Decreto Estadual n° 8.468/1976

Existe extintor no local? : Sim

Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor esta em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Os operadores possuem EPIs (6culos, luvas, etc)?: Sim

NR 15 e Art. 5.18.4 da NBR 13035/1993
Possui CCO?: Sim

E realizado automonitoramento do padréo de langamento do efluente final?: Sim

Art. 24 da CONAMA 430/2013

Macromedidor de saida: Eletromagnético
Héa vazamentos aparentes?: Nao
Art. 2° da Lei Federal 11.445/2007
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Imagem(1)

Descri¢cdo(1): Centro de Controle Operacional
Imagem(2)

Descri¢ao(2): Laboratério de monitoramento operacional
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIu4bm5QsM&blobName=arespcj$$04202017135621$$Published$$19$$P41$$1.jpg
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Imagem(3)

Descri¢ao(3): CADRI
Imagem(4)

Descrigcao(4): Licenca de Operacgéo
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Imagem(5)

Descri¢ao(5): Extintor de incéndio
Imagem(6)

Descri¢ao(6): Tanque de armazenamento de produto quimico
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Imagem(7)

Descrigcdo(7): Gradeamento Fino
Imagem(8)
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Descrigcdo(8): Caixa de areia
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIm_v8wgsM&blobName=arespcj$$04202017135621$$Published$$19$$P47$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI24KV8gkM&blobName=arespcj$$04202017135621$$Published$$19$$P48$$8.jpg

Imagem(9)

Descrigao(9): Gradeamento grosso
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Descri¢do(10): Efluente saida do Nereda
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI2_flnAkM&blobName=arespcj$$04202017135621$$Published$$19$$P51$$11.jpg
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Imagem(11)

Descrigao(11): Desinfeccao (UV)
Imagem(12)

Descricao(12): Saida do esgoto tratado
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Imagem(13)
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Descri¢do(13): Casa de desidratacéo de lodo
Imagem(14)

Descricao(14): Centrifugas
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Imagem(15)
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Descricdo(15): Nereda

NAO CONFORMIDADES

Informag¢fes complementares:
No momento da inspegao nao foram identificadas ndo conformidades.

A ETE Jardim Novo se encontra em processo de comissionamento, todo sistema de tratamento
preliminar esta em operagao juntamente com a estagéo elevatéria composta por 4 bombas submersiveis
e os 3 reatores biol6gicos (NEREDA) que operam de forma independente.O sistema de desidratacéo de
lodo e UV estéo fora de operacao.

Todas as etapas em operagéo ja se encontram interligadas a um supervisorio no centro de controle da
estacdo possibilitando o acompanhamento continuo do processo de tratamento da ETE.

No processo de comissionamento foi aplicado antiespumante no efluente tratado.

Apenas as andlises operacionais basicas séo realizadas na ETE Jardim Novo e as outras analises serao
feitas na ETE Jardim Conduta.Em dezembro sera feita analise completa do efluente.

Os itens 8.13 e 8.15 da Resolugdo ARES PCJ N° 48/2014 nao foram avaliados nessa inspec¢éo, pois as
obras nédo foram totalmente concluidas e a partida do sistema NEREDA ocorreu em setembro/17.

Data da inspecdo: 11/27/2017
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Municipio: Rio Claro
Nome: ETE Jardim Conduta
Coordenadas
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Google Map data 82017 Google

Latitude : -22.428135
Longitude : -47.55009
Altitude : 564.0 m
Accuracy : 17.0 m

Imagem(1)

Descrigcdo(1): Centro de Controle Operacional
Imagem(2)

Descri¢cdo(2): FFicha de inspecao mensal do chuveiro lava olhos e extintores de incéndio
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDIu5jG-gsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$8$$P21$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI257HiwoM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$8$$P22$$2.jpg

Imagem(3)

Descri¢do(3): Extintor de incéndio
Imagem(4)

Descri¢ao(4): Laboratorio
Imagem(5)

Descri¢cao(5): Chuveiro e lava-olhos de emergéncia
Imagem(6)

Descri¢cao(6): CADRI e Licenga de Operagao
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https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI273yzgkM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$8$$P23$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI246qsgkM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$8$$P24$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI27r84AsM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$8$$P25$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDI2_j9-AkM&blobName=arespcj$$04202017143736$$Published$$8$$P26$$6.jpg

Imagem(7)

Descrigdo(7): Gradeamento e caixa de areia
Imagem(8)

Descri¢cao(8): Reatores anaerdbios
Imagem(9)

Descri¢éo(9): Controle de odores

Imagem(10)

Descri¢cdo(10): Tanques de aeragao
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Descrigdo(11): Desinfecgao (UV)
Imagem(12)

Descrigao(12): Saida de esgoto tratado
Imagem(13)

Descrigao(13):Centrifuga
Imagem(14)

Descri¢do(14): Tanque de armazenamento de produto quimico
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Imagem(15)

Descri¢ao(15): Museu do encanador
Imagem(16)

Descricéo(16): Indicadores

NAO CONFORMIDADES
Informag¢8es complementares: No momento da inspe¢éo néo foram identificadas nao conformidades.
Data da inspecéo: 11/27/2017
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