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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 
 

1.1 MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Campinas  

Prefeito: JONAS DONIZETE FERREIRA  

Vice-Prefeito: HENRIQUE MAGALHÃES TEIXERA  

Endereço: Av. Anchieta, 200  

Telefone: (19) 2116-0718  

E-mail: gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br  

Código ARES: 26  

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 14.241, de 10/04/2012 

 

1.2  Prestador  

Nome: Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento S/A – SANASA 

Responsável legal: Arly de Lara Romêo – DIRETOR PRESIDENTE  

Endereço: Avenida da Saudade, 500 – Ponte Preta  

Telefone: (19) 3735-5110  

E-mail: presidencia@sanasa.com.br 

 

2. EQUIPE TÉCNICA 

2.1 ARES-PCJ 

Daniel Manzi – Analista de Fiscalização e Regulação – Engenheiro Civil 

Débora Faria Fonseca - Analista de Fiscalização e Regulação – Bióloga 

 

2.2 Prestador 

Relações Técnicas: Gustavo Prado e Natália Colesanti  

Elevatórias de Esgoto: Vinícius Quirino dos Santos, José Tadeu Braga Júnior e Paulo 

Cesar de Andrade  

Estações de Tratamento de Esgoto: Otávio Sperchi Henrique, Leonel dos Santos 

Gonçalves, Thais Helena Ferreira dos Santos e Wellyngton Pereira dos Santos 

mailto:gabinete.prefeito@campinas.sp.gov.br
mailto:presidencia@sanasa.com.br
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Elevatórias de Água e Reservatórios: João Marcelino Neto 

Segurança do Trabalho: André Luís Paulella e Nelson Crisóstomo 

 

3. FISCALIZAÇÃO 
 

Em 12/09/2017 e 13/09/2017 foram realizadas as seguintes inspeções de campo nos 

subsistemas de água e de esgoto para complementar o diagnóstico realizado em 2014, 2015 

e 2016 e verificar Não Conformidades, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. 

Os formulários detalhados encontram-se nos Anexos.  

 

 Estação Elevatória de Água – CRD PROFILURB; 

 Reservatório elevado – CRD PROFILURB; 

 Reservatório semienterrado – CRD PROFILURB; 

 Estação Elevatória de Água – CRD DIC V; 

 Reservatório elevado – CRD DIC V (2); 

 Reservatório apoiado – CRD DIC V (2); 

 Reservatório semienterrado – CRD São Domingos; 

 Estação Elevatória de Água – CRD Oziel Monte Cristo; 

 Reservatório apoiado – CRD Oziel Monte Cristo; 

 Reservatório elevado – CRD Oziel Monte Cristo; 

 Estação Elevatória de Esgoto Campina Grande I; 

 Estação Elevatória de Esgoto Campina Grande II; 

 Estação Elevatória de Esgoto Camélias; 

 Estação Elevatória de Esgoto Colina das Nascentes 1; 

 Estação Elevatória de Esgoto Colina das Nascentes 2; 

 Estação Elevatória de Esgoto Esplanada; 

 Estação Elevatória de Esgoto Indústrias; 
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 Estação Elevatória de Esgoto Itajaí; 

 Estação Elevatória de Esgoto Parque dos Pomares; 

 Estação Elevatória de Esgoto Recanto do Sol; 

 Estação Elevatória de Esgoto Solar de Campinas; 

 Estação Elevatória de Esgoto Universitário; 

 Estação Elevatória de Esgoto Uruguai; 

 Estação Elevatória de Esgoto Vila Vitória; 

 Estação de Tratamento de Esgoto Bosque das Palmeiras; 

 Estação de Tratamento de Esgoto São Luiz. 

4. NÃO CONFORMIDADES 

 
Nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, foram identificadas as 

seguintes Não Conformidades nas inspeções realizadas: 

 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Abastecimento de Água (SAA) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

Reservatório apoiado CRD 
Oziel Monte Cristo 

6.7 
Inexistência de para-raios em reservatórios 

elevados 
Até 180 

dias 

Reservatório apoiado CRD 
Oziel Monte Cristo 

6.9 
Inexistência de telas de proteção contra 

entrada de insetos e pequenos animais nas 
tubulações de ventilação 

Imediato  

Reservatório semienterrado 
CRD São Domingos 

 
6.7 

Inexistência de para-raios em reservatórios 
elevados 

Até 180 
dias 

NÃO CONFORMIDADES – Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 

LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 

EEE Parque dos Pomares 7.3 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 
Até 180 

dias 

ETE Bosque das Palmeiras 8.10 Ausência de identificação da área 
Até 180 

dias 
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório apoiado CRD DIC V (2)
Coordenadas

Latitude : -22.984697
Longitude : -47.120286
Altitude : 679.0 m
Accuracy : 4.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 2000
Compartimentação (número de câmaras): 2
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007
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Frequência de desinfecção (dias):: 720
Data da última limpeza: 09/12/2015
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Detalhe do tubo extravasor

IMAGENS

Imagem(1)

Anexos - p. 2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI1a3yvgsM&blobName=arespcj$$02112016132952$$Published$$1197$$P5$$1.jpg


Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral dos reservatórios apoiados

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.

Anexos - p. 3
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório apoiado CRD Oziel Monte Cristo
Coordenadas

Latitude : -22.938328
Longitude : -47.081792
Altitude : 674.0 m
Accuracy : 11.0 m

Tipo de reservatório: Apoiado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 2500
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Não
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 720
Data da última limpeza: 09/12/2015
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Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Tubo extravasor sem tela de proteção

IMAGENS

Imagem(1)

Anexos - p. 5
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Imagem(2)

Descrição(2): Tubo de ventilação
Imagem(3)

Descrição(3): Tubulação de descarga

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo:
Em até 180 dias
Item 6.9: Inexistência de telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos animais nas tubulações
de ventilação	(Art. 5.14 da NBR 12217/1994). Prazo: Imediato
Data da inspeção: 09/12/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório elevado CDR Oziel Monte Cristo
Coordenadas

Latitude : -22.938454
Longitude : -47.082066
Altitude : 698.0 m
Accuracy : 7.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 80
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 720
Data da última limpeza: 09/12/2015
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Anexos - p. 7



A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório 

Imagem(1)

IMAGENS

Anexos - p. 8
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Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do tubo de descarga de fundo

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Descrição(2): Tubo extravasor

Imagem(2)

Não foram constatadas não conformidades.

Anexos - p. 9
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório elevado CRD DIC V (2)
Coordenadas

Latitude : -22.984949
Longitude : -47.120266
Altitude : 0.0 m
Accuracy : 0.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 300
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 720
Data da última limpeza: 09/12/2015
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não

Anexos - p. 10



Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Detalhe da escada externa com guarda corpo, linha da vida e tubo de entrada
Imagem(2)

Descrição(2): Tubo extravasor

IMAGENS

Imagem(1)
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Imagem(3)

Descrição(3): Interior do reservatório
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe do macromedidor ultrassônico
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Imagem(5)

Descrição(5): Painel do macromedidor ultrassônico

NÃO CONFORMIDADES

Não foram constatadas não conformidades.

Data da inspeção: 09/12/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório elevado CRD PROFILURB
Coordenadas

Latitude : -22.978509
Longitude : -47.132439
Altitude : 687.0 m
Accuracy : 4.0 m

Tipo de reservatório: Elevado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 300
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 720

Anexos - p. 14



Data da última limpeza: 09/12/2015
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Sim
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Sim
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório elevado

IMAGENS

Imagem (1)

NÃO CONFORMIDADES

Não foram constatadas não conformidades.

Data da inspeção: 09/12/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório semienterrado CRD PROFILURB
Coordenadas

Latitude : -22.978686
Longitude : -47.132667
Altitude : 667.0 m
Accuracy : 5.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 930
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Sim
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

O reservatório possui cobertura adequada?: Sim
Art. 5.12 da NBR 12217/1994

Há tubulação de ventilação nos reservatórios? : Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético carretel
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Outro
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
O reservatório possui tampas de inspeção em boas condições?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 720
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Data da última limpeza: 09/12/2015
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994

Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Não
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não se aplica
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Aspecto geral do reservatório semi-enterrado e escada com guarda corpo

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Cobertura do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do tubo extravasor

NÃO CONFORMIDADES

Não foram constatadas não conformidades.

Data da inspeção: 09/12/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Reservatório semienterrado CRD São Domingos
Coordenadas

Latitude : -23.041752
Longitude : -47.099429
Altitude : 697.0 m
Accuracy : 5.0 m

Tipo de reservatório: Semi-enterrado
Tipo de material: Concreto
Capacidade (m³): 350
Compartimentação (número de câmaras): 1
As condições visíveis de conservação do reservatório são boas? (rachaduras, corrosão, etc): Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe escada de acesso ao reservatório em boas condições de uso?: Não se aplica
Art. 5.16 da NBR 12217/1994

Há guarda corpo na laje de cobertura? : Não se aplica
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Existe tubo extravasor?: Sim
Art. 5.10 da NBR 12217/1994

Há medidor de nível? : Sim
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Macromedidor de entrada: Eletromagnético carretel
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Macromedidor de saída: Nenhum
Art. 5.7.1 da NBR 12217/1994

Ocorre extravasamento do reservatório? : Não
As tubulações de ventilação possuem telas de proteção contra entrada de insetos e pequenos
animais?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12217/1994

São realizadas a limpeza e a desinfecção periódicas?: Sim
Art. 5.1 da NBR 15527/2007

Frequência de desinfecção (dias):: 720
Data da última limpeza: 09/12/2015
Existe tubo de descarga de fundo? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12217/1994
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Existem vazamentos aparentes nas instalações? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Possui by-pass? : Sim
Existe placa indicativa do local, identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada? : Sim
Art. 5.16.8 da NBR 12217/1994

As condições de limpeza da área são boas? : Sim
Há guarda-corpo de proteção na escada externa dos reservatórios elevados?: Sim
Art. 5.16.6 da NBR 12217/1994

Pára-raios? : Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

Sinalização noturna?: Não
Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994

É feito o acompanhamento e anotação das medidas dos níveis de reservação?: Sim 
Art. 5.15 da NBR 12217/1994

Existe estação de cloro no reservatório? : Não

Descrição(1): Portão de acesso ao reservatório

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral do reservatório
Imagem(3)

Descrição(3): Tela de proteção no tubo extravasor
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Imagem(4)

Descrição(4): Guarda corpo na escada externa
Imagem(5)

Descrição(5): Macromedidor eletromagnético de carretel

NÃO CONFORMIDADES

Item 6.7: Inexistência de pára-raios em reservatórios elevados (Art. 5.16.7 da NBR 12217/1994). Prazo: 
Em até 180 dias

Data da inspeção: 09/12/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Estação Elevatória de Água CRD DIC V
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.985184
Longitude : -47.12348
Altitude : 636.0 m
Accuracy : 4.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Outro
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 119
Altura manométrica (mca)(1): 37
Potência (CV)(1): 30
Quantidade(1): 3
Vazão (m³/h)(2): 90
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Altura manométrica (mca)(2): 62
Potência (CV)(2): 40
Quantidade(2): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência, Partida suave (soft 
starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria

Descrição(1): Válvulas de entrada controladoras de vazão

IMAGENS

Imagem(1)
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Imagem(2)

Descrição(2): Chegada de duas adutoras
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Conjuntos motobombas
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio

Anexos - p. 26

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI1c275wsM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$44$$P20$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICItZzZ8wsM&blobName=arespcj$$04202017135400$$Published$$44$$P21$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação
Imagem(7)

Descrição(7): Detalhe da drenagem das gaxetas
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Imagem(8)

Descrição(8): Aspecto geral da elevatória

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Estação Elevatória de Água CRD Oziel Monte Cristo
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.938432
Longitude : -47.081859
Altitude : 686.0 m
Accuracy : 4.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Outro
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 50
Altura manométrica (mca)(1): 30
Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 3
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
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Imagem(1)

Descrição(1): Local dos conjuntos motobombas
Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e automação

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: Estação Elevatória de Água CRD PROFILURB
Tipo: Água Tratada
Coordenadas

Latitude : -22.978622
Longitude : -47.132749
Altitude : 636.0 m
Accuracy : 8.0 m

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A área está devidamente cercada?: Sim
Macromedidor: Outro
Art. 5.6.6 da NBR 12215/1992

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.6 da NBR 12213/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11.2 da NBR 12214/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.10 da 12214/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.11.1 da NBR 12214/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 5.3.2 da NBR 12214/1992

Vazão (m³/h)(1): 162
Altura manométrica (mca)(1): 35
Potência (CV)(1): 40
Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12214/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007
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Existe controle de vibração? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de limpeza?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de lubrificação?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe plano de verificação de alinhamento?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.5.2.1 da NBR 12214/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
Art. 5.8.4 da NBR 12214/1992

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Detalhe da válvula de retenção

IMAGENS

Imagem(1)
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobombas
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel do macromedidor ultrassônico
Imagem(5)

Descrição(5): Macromedidor ultrassônico

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Camélias
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.980876
Longitude : -47.089501
Altitude : 595.0 m
Accuracy : 13.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 8
Altura manométrica (mca)(1): 25
Potência (CV)(1): 5
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobombas
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Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento grosseiro
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
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Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Colina das Nascentes 1
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.95689
Longitude : -47.178975
Altitude : 583.0 m
Accuracy : 15.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Volume aproximado (m³): 13
Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 40
Altura manométrica (mca)(1): 30
Potência (CV)(1): 14
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Portão de acesso a elevatória
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e operação
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Gradeamento grosseiro
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Imagem(6)

Descrição(6): Conjunto motobombas

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Colina das Nascentes 2
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.959428
Longitude : -47.176297
Altitude : 556.0 m
Accuracy : 7.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Sim
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Volume aproximado (m³): 18
Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 8
Altura manométrica (mca)(1): 23
Potência (CV)(1): 4
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

IMAGENS

Imagem(1)
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Imagem(2)

Descrição(2): Extintor de incêndio
Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento grosseiro
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação
Imagem(5)

Descrição(5): Conjunto motobombas
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Imagem(6)

Descrição(6): Poço pulmão

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE EPAR Campina Grande 1
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.962592
Longitude : -47.220232
Altitude : 574.0 m
Accuracy : 16.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992
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Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 2352
Altura manométrica (mca)(1): 74
Potência (CV)(1): 475
Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Conjuntos motobombas
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Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento grosseiro
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
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Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE EPAR Campina Grande 2
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.965422
Longitude : -47.212233
Altitude : 558.0 m
Accuracy : 4.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Eletromagnético carretel
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Anexos - p. 55



Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 1180
Altura manométrica (mca)(1): 48
Potência (CV)(1): 390
Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Conjuntos motobombas

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento grosseiro
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Aspecto geral da elevatória
Imagem(5)

Descrição(5): Painel de comando e operação

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE EPAR Itajaí
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.970006
Longitude : -47.189962
Altitude : 559.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Eletromagnético carretel
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 1108
Altura manométrica (mca)(1): 20
Potência (CV)(1): 141
Quantidade(1): 3
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento grosseiro
Imagem(3)

Descrição(3): Talha em manutenção

Anexos - p. 61

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIlYb1-AkM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$74$$P9$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIlYn54goM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$74$$P10$$4.jpg


Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio
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Imagem(6)

Descrição(6): Conjuntos motobombas

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE EPAR Recanto do Sol
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.959557
Longitude : -47.145627
Altitude : 558.0 m
Accuracy : 5.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Eletromagnético carretel
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 820
Altura manométrica (mca)(1): 34
Potência (CV)(1): 187
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência, Partida suave (soft
starter)
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria
Imagem(1)

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): By-pass e medidor de vazão
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Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe das válvulas de retenção
Imagem(5)

Descrição(5): Painel de comando e operação
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Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação
Imagem(7)

Descrição(7): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram verificadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Esplanada
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.990301
Longitude : -47.155533
Altitude : 589.0 m
Accuracy : 15.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Limpeza manual
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 45
Altura manométrica (mca)(1): 28
Potência (CV)(1): 17
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum 

Descrição(1): Gradeamento grosseiro

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Painel de comando e operação
Imagem(3)

Descrição(3): Extintor de incêndio
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Imagem(4)

Descrição(4): Poço seco
Imagem(5)

Descrição(5): Portão de acesso à elevatória

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram verificadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Indústrias
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.990982
Longitude : -47.145731
Altitude : 632.0 m
Accuracy : 15.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

São frequentes? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992
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A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 136
Altura manométrica (mca)(1): 33
Potência (CV)(1): 54
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A drenagem de gaxetas é adequada?: Sim
Art. 5.14 da NBR 12208/1992

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Sim
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum
Imagem(1)

Descrição(1): Identificação da elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Gradeamento grosseiro
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos motobombas
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Imagem(6)

Descrição(6): Painel de comando e operação

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Parque dos Pomares
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.820559
Longitude : -47.00785
Altitude : 658.0 m
Accuracy : 18.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Não
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Quantidade(1): 1
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Painel de comando e controle
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Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Conjunto motobombas

Anexos - p. 81

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIxcan7goM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$77$$P11$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIpfqvgQoM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$77$$P12$$5.jpg


Imagem(6)

Descrição(6): Poço de sucção
Imagem(7)

Descrição(7): Gradeamento grosseiro

NÃO CONFORMIDADES

Item 7.3: Ausência de conjunto moto-bomba reserva (Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992). Prazo: Em até 180
dias
Data da inspeção: 09/13/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Solar de Campinas
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.788354
Longitude : -47.092952
Altitude : 600.0 m
Accuracy : 12.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Ótimo
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Inversor de frequência 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum 

Descrição(1): Portão de entrada da EEE

Imagem(1)
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento grosseiro
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção
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Imagem(4)

Descrição(4): Conjunto motobombas
Imagem(5)

Descrição(5): Painel elétrico de comando e operação
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Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Universitário
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.97234
Longitude : -47.150263
Altitude : 605.0 m
Accuracy : 11.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Limpeza mecânica
Está em condições adequadas de operação?: Sim
Está em condições adequadas de limpeza? : Sim
Qual a frequência de limpeza? : Mensal
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992
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Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 54
Altura manométrica (mca)(1): 18
Potência (CV)(1): 7
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Nenhum
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Nenhum 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Detalhe do cesto
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Imagem(4)

Descrição(4): Gradeamento grosseiro
Imagem(5)

Descrição(5): Desarenador
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Imagem(6)

Descrição(6): Detalhe da válvula de retenção

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Uruguai
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.960702
Longitude : -47.137853
Altitude : 574.0 m
Accuracy : 9.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992
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Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Vazão (m³/h)(1): 96
Altura manométrica (mca)(1): 12
Potência (CV)(1): 10
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As bombas possuem manômetro individual? : Não
As bombas possuem horímetro individual? : Não
Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Partida suave (soft starter) 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Gradeamento grosseiro
Imagem(3)

Descrição(3): Aspecto geral da elevatória
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Imagem(4)

Descrição(4): Painel de comando e operação
Imagem(5)

Descrição(5): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.

Anexos - p. 96

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI1cu4vQkM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$65$$P10$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI5amW-QkM&blobName=arespcj$$04202017135306$$Published$$65$$P11$$6.jpg


Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: EEE Vila Vitória
Tipo: Esgoto Bruto
Coordenadas

Latitude : -22.980839
Longitude : -47.171331
Altitude : 607.0 m
Accuracy : 3.0 m

A área está devidamente cercada?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existe identificação da Estação Elevatória?: Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Está em condições adequadas de operação?: Sim
Art. 5.3 da NBR 12208/1992

Qual a frequência de limpeza? : Semanal
Desarenador: Nenhum
Existe poço pulmão? : Não
Art. 4.2.1 da NBR 12208/1992

Existe grupo gerador? : Não
Art. 5.15 da NBR 12208/1992

A estação está sujeita a inundações? : Não
Macromedidor: Nenhum
Art. 5.5 da NBR 12208/1992

Existe extintor no local? : Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A EE permite livre circulação de operadores? : Sim
Art. 5.10 da NBR 12208/1992

Existe boa iluminação na EE, inclusive natural? : Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

A EE permite livre circulação de ar? : Sim
Art. 5.11 da NBR 12208/1992

Anexos - p. 97



Há acesso para manutenção?: Sim
Art. 5.6 e 5.7 da NBR 12208/1992

Existe iluminação para trabalhos noturnos?: Sim
Art. 5.13 da NBR 12208/1992

Quais condições aparentes dos quadros e cabos elétricos?: Bom 
Existe conjunto moto-bomba reserva?: Instalada
Art. 4.2.3.4 da NBR 12208/1992

Potência (CV)(1): 1
Quantidade(1): 2
Existe facilidade para retirada e instalação de bombas?: Sim
Art. 5.9 da NBR 12208/1992

Existem vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Existem dispositivos de proteção antigolpe?: Válvula de retenção 
Existem dispositivos de controle e proteção elétrica? : Nenhum 
Como são operados os conjuntos de recalque?: Automação e telemetria 
Como é feita a comunicação com o centro de operações? : Telemetria 

Descrição(1): Portão de acesso à elevatória

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da elevatória
Imagem(3)

Descrição(3): Poço de sucção
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Imagem(4)

Descrição(4): Poço de chegada e gradeamento grosseiro
Imagem(5)

Descrição(5): Painel de comando e operação
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Imagem(6)

Descrição(6): Extintor de incêndio

NÃO CONFORMIDADES

Data da inspeção: 09/12/2017

Não foram constatadas não conformidades.
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: ETE Bosque das Palmeiras
Coordenadas

Latitude : -22.78173
Longitude : -47.046577
Altitude : 613.0 m
Accuracy : 14.0 m

Vazão de projeto (L/s): 6
Vazão média de operação (L/s): 4
Ano de início de operação: 2012
Está licenciada?: Sim
Resolução CONAMA nº 237/1998

Existe placa identificando a área? : Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

A ETA encontra-se protegida contra acesso de estranhos e animais?: Sim
Macromedidor de entrada: Parshall
Art. 5.6 da NBR 12209/1992

A ETE possui by-pass?: Sim
Art. 5.4 da NBR 12209/1992

Gradeamento grosseiro: Limpeza manual
Estado de conservação dos equipamentos: Bom
Há reclamação de odor?: Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Desarenador: Limpeza manual
Possui desarenador reserva?: Sim
Art. 6.1.2.4 da NBR 12209/1992

Possui desarenador fora de operação?: Não
Estado de conservação dos equipamentos: Bom
Quantidade de UASB:: 3
No momento da inspeção havia odor desagradável?: Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Há dosagem de produto químico para controle de odor?: Sim
Existe extintor no local?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23
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A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

É realizado automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final?: Sim 
Art. 24 da CONAMA 430/2013

Qual o pH médio de lançamento?: 7
CONAMA 430/2011: 5,0 < pH < 9,0

Qual a DBO média de lançamento (mg/L)?: 103
CONAMA 430/2011: DBO < 120 mg/L

Qual o teor médio de óleos e graxas (mg/L)?: 11
CONAMA 430/2011: Óleos e graxas < 100 mg/L

Há presença de materiais flutuantes?: Não
CONAMA 430/2011: ausência

Descrição(1): Gradeamento grosseiro
Imagem(2)

Descrição(2): Aspecto geral da estação

IMAGENS

Imagem(1)
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Imagem(3)

Descrição(3): ETE constituída por 3 tanques sépticos e 3 filtros anaeróbios
Imagem(4)

Descrição(4): Aspecto geral da estação
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Imagem(5)

Descrição(5): Conjuntos motobombas
Imagem(6)

Descrição(6): Tanque de esgoto tratado
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Imagem(7)

Descrição(7): Tanque pulmão
Imagem(8)

Descrição(8): Extintor de incêndio
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Imagem(9)

Descrição(9): Painel de comando e operação
Imagem(10)

Descrição(10): Chuveiro de segurança

NÃO CONFORMIDADES

Item 8.10: Ausência de identificação da área (Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007). Prazo: Em até 180 dias
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Informações complementares: A ETE é composta por 3 tanques sépticos com dupla câmara e 3 filtros 
anaeróbios, com coleta de lodo e divisão de vazão com fundo falso e pedra britada e encaminham o 
efluente por tubos enterrados.

Sobre a desidratação do lodo, o lodo da ETE Bosque das Palmeiras é removido dos tanques sépticos e 
filtros anaeróbios, a cada período de 3 a 6 meses, por caminhões esgota-fossa, com teor de sólidos de 1 a 
5%, e transportado até a ETE Barão Geraldo para tratamento em conjunto com o lodo gerado daquela 
ETE.

Na ETE Barão Geraldo, o lodo é estocado em tanque com misturador para homogeneização, 
condicionado quimicamente com polímero catiônico e desaguado em prensa parafuso até obtenção de 
uma torta de lodo com teor de sólidos de no mínimo 17%, sendo acondicionado em caçambas 
estacionárias e posteriormente encaminhado para disposição final em aterro sanitário licenciado pela 
CETESB da empresa ESTRE. O líquido separado do lodo (clarificado) retorna ao início da tratamento da 
ETE Barão Geraldo, junto à entrada de esgoto bruto.

Data da inspeção: 09/13/2017
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Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Campinas
Nome: ETE São Luiz
Coordenadas

Latitude : -22.951965
Longitude : -47.214348
Altitude : 524.0 m
Accuracy : 12.0 m

Existe placa identificando a área? : Sim
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

Quantidade de UASB:: 2
No momento da inspeção havia odor desagradável?: Não
Art. 5.9 da NBR 12209/1992

Há dosagem de produto químico para controle de odor?: Sim
No momento da inspeção, o queimador da chama principal estava acessa?: Sim
Existe extintor no local?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

A validade do extintor está em dia?: Sim
Art. 10.9 da NR 10 e Art. 23.1 da NR 23

Número de unidades: 2
Número de unidades fora de operação: 0
O filtro é coberto?: Sim
Art. 6.2.8 da NBR 12209/1992

Tipo: Outro
Art. 5.10 da NBR 12209/1992

A destinação do lodo é adequada?: Sim
Possui CADRI?: Sim
Decreto Estadual nº 8.468/1976

O líquido separado do lodo retorna ao tratamento?: Sim
Art. 7.6.9 da NBR 12209/1992

É realizado automonitoramento do padrão de lançamento do efluente final?: Sim
Art. 24 da CONAMA 430/2013

Qual o pH médio de lançamento?: 7
CONAMA 430/2011: 5,0 < pH < 9,0

Qual a DBO média de lançamento (mg/L)?: 78
CONAMA 430/2011: DBO < 120 mg/L
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Escadas e guarda-corpos existentes estão em boas condições? : Sim 
Art. 5.8 da NBR 12209/1992

Existem locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas?: Não 
Há vazamentos aparentes?: Não
Art. 2º da Lei Federal 11.445/2007

As condições gerais de higiene e segurança são adequadas?: Sim 

Descrição(1): Aspecto geral da estação
Imagem(2)

Descrição(2): Chegada do esgoto por gravidade

Imagem(1)

IMAGENS
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Imagem(3)

Descrição(3): Calha Parshall
Imagem(4)

Descrição(4): Detalhe da caixa de gordura
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Imagem(5)

Descrição(5): Elevatória
Imagem(6)

Descrição(6): Macromedidor eletromagnético de carretel
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Imagem(7)

Descrição(7): Caixa divisora
Imagem(8)

Descrição(8): Separador trifasico
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Imagem(9)

Descrição(9): Decantador (à esquerda) e UASB (à direita)
Imagem(10)

Descrição(10): UASB
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Imagem(11)

Descrição(11): Tanque de contato (à esquerda) e casa dos sopradores e de produtos químicos (à direita)
Imagem(12)

Descrição(12): Casa de produtos químicos (à esquerda) e escritório e copa (à direita)
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Imagem(13)

Descrição(13): Queimador
Imagem(14)

Descrição(14): Torneiras para amostragens
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Imagem(15)

Descrição(15): Extintor de incêndio
Imagem(16)

Descrição(16): Leito de secagem nunca operado
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Imagem(17)

Descrição(17): Painel do soprador e produtos químicos
Imagem(18)

Descrição(18): Medidor do recalque

NÃO CONFORMIDADES

Informações complementares: A ETE São Luiz é compacta, com uma fase com filtro e outra com UASB, 
com eficiência entre 85 e 90%. O bairro onde está localizada é estritamente residencial.

O lodo excedente da ETE é removido por caminhão esgota fossa e encaminhado para desidratação na 
ETE Capivari I.

Data da inspeção: 09/13/2017

Não foram constatadas não conformidades.

Anexos - p. 119

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICI1e2b5AkM&blobName=arespcj$$04202017135621$$Published$$14$$P73$$19.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgICIlYC_yggM&blobName=arespcj$$04202017135621$$Published$$14$$P74$$20.jpg

