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1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR

1.1  MUNICÍPIO 

Prefeitura Municipal de Mogi Mirim 

Prefeito: CARLOS NELSON BUENO

Vice-Prefeito: LÚCIA MARIA FERREIRA TENÓRIO 

Endereço: Av. Carolina Mazotte, 500 - Jd. Tropical - Cond. Costa Azul 

Telefone: (19) 3814-1010 

E-mail: gabinete@mogimirim.sp.gov.br 

Código ARES: 06 

Lei Municipal de definição do ente regulador: nº 5.030, de 12/11/2010 

1.2  PRESTADOR 

Nome: SERVIÇOS DE SANEAMENTO DE MOGI MIRIM S.A. - SESAMM 

Responsável legal: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

Endereço: Rod. Dr. Amador Jorge de Siqueira Franco, km 4 Chácara São Marcelo 

Telefone: (19) 3804-9033 

E-mail: carlos@sesamm.com.br 

2. EQUIPE TÉCNICA

2.1 ARES-PCJ 

Edilincon Albuquerque – Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil 

 2.2 PRESTADOR 
Sirley Cristiane Brignori – Coordenadora de Operações 
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3. FISCALIZAÇÃO

Em 24/04/2018 foi realizada inspeção de campo para verificação de Não Conformidades 

conforme a Resolução ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014, nos seguintes locais: 

 Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Mogi Mirim

Figura 01 - Imagem de satélite dos subsistemas fiscalizados em 24/04/2018 

4. NÃO CONFORMIDADES

Nas inspeções realizadas não foram identificadas não-conformidades nos termos da Resolução 

ARES-PCJ nº 48 de 28/02/2014. No entanto, foram feitas algumas recomendações adicionais visando 

a segurança das instalações e melhoria na prestação dos serviços. 



5

ANEXOS 

FORMULÁRIOS DE FISCALIZAÇÃO 



NC ETE 

Agência Reguladora ARES-PCJ

Município: Mogi Mirim
Nome: ETE SESAMM
Coordenadas

Latitude : -22.372554
Longitude : -47.000585
Altitude : 576.0 m
Accuracy : 45.0 m

Imagem(1)

Descrição(1): Vista Geral do Laboratório
Imagem(2)

Descrição(2): EPI's

Anexo - p.1

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyKDj7AsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P41$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiM3krAsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P42$$2.jpg


Imagem(3)

Descrição(3): Armazenamento de reagentes
Imagem(4)

Descrição(4): Extintor de incêndio
Imagem(5)

Descrição(5): Vista geral da ETE
Imagem(6)

Descrição(6): Tratamento preliminar

Anexo - p.2

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiPaZ-wgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P43$$3.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiJfbswoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P44$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiIPFogsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P45$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyODwiAsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P46$$6.jpg


Imagem(7)

Descrição(7): Sopradores do sistema de separação de areia
Imagem(8)

Descrição(8): Unidades mecanizadas de gradeamento fino
Imagem(9)

Descrição(9): Canal do Desarenador
Imagem(10)

Descrição(10): Sistema separador de areia e de gordura

Anexo - p.3

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyN7rpAgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P47$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiPbb2QkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P48$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqImDjggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P49$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJDOvwoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P50$$10.jpg


Imagem(11)

Descrição(11): Canaleta de esgoto após tratamento preliminar 
Imagem(12)

Descrição(12): Classificador de areia
Imagem(13)

Descrição(13): Classificador de gordura
Imagem(14)

Descrição(14): Medidor de vazão de entrada (ultrassônico)

Anexo - p.4

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyK2FlQkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P51$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyM7ahwkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P52$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyPznqwoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P53$$13.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyOmC4goM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P54$$14.jpg


Imagem(15)

Descrição(15): Unidade digital do medidor de vazão
Imagem(16)

Descrição(16): Unidades de aeração (sistema Orbal)
Imagem(17)

Descrição(17): Tanque de aeração
Imagem(18)

Descrição(18): Discos orbais

Anexo - p.5

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiOyHwgkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P55$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiNyypggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P56$$16.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqLaN3AgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P57$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyI3AywgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P58$$18.jpg


Imagem(19)

Descrição(19): Tanque de aeração
Imagem(20)

Descrição(20): Vista geral do sistema orbal

Imagem(21)

Descrição(21): Vertedor de saída do tanque de aeração 
Imagem(22)

Descrição(22): Medidor de oxigênio dissolvido 

Anexo - p.6

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqOePqgoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P59$$19.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiNfl1QsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$18$$P60$$20.jpg


 Imagem(23)

Descrição(23): Decantador secundário

Imagem(24)

Descrição(24): Medidores  de vazão da linha de retorno do lodo 
Imagem(5)

Descrição(25): Decantador secundário 2 
Imagem(26)

Descrição(26): Vertedor de saída do tanque de contato 

Anexo - p.7

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDo8L_nhAsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P21$$1.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiL-a-AgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P22$$2.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyKn0lwoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P23$$3.jpg


Descrição(27): Tanque de contato (desinfecção)

Imagem(28)

Descrição(28): Efluente final 
Imagem(29)

Descrição(29): Estocagem e dosagem de hipoclorito e cloreto férrico 
Imagem(30)

Descrição(30): Sistema de gas 

Anexo - p.8

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiN--zQsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P24$$4.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyPHHjAsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P25$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiJ_V_wgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P26$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiP2B7ggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P27$$7.jpg


Descrição(31): Adensador de lodo

Imagem(32)

Descrição(32): Centrífuga de lodo 
Imagem(33)

Descrição(33): Centrífuga 
Imagem(34)

Descrição(34): Painéis 

Anexo - p.9

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiOfT2wkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P28$$8.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiK7g8QgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P29$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyM6dywoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P30$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiMej3gsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P31$$11.jpg


Descrição(35): Silo de estocagem de lodo

Imagem(36)

Descrição(36): Central de Painéis de comando 
Imagem(37)

Descrição(37): Sala de painéis 
Imagem(38)

Descrição(38): Sala de painéis 

Anexo - p.10

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiIqZ3QgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P32$$12.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiP3d6QoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P33$$14.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJC4_wkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P34$$15.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyPaR3AoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P35$$16.jpg


 Imagem(39)

Descrição(39): Extintor de incêndio

 Imagem(40)

Descrição(40): Conjunto motor e gerador de energia 
Imagem(41)

Descrição(41): Estocagem de sacarias de polímero 
Imagem(42)

Descrição(42): Estoque de polímero

Anexo - p.11

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJ6P4AkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P36$$17.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiOrKoAoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P37$$18.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqLPMrwoM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P38$$19.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyJqo2wsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$19$$P39$$20.jpg


Imagem(43)

Descrição(43): Elevatória de Esgoto final 
Imagem(44)

Descrição(44): Poço de chegada de esgoto bruto com elevada concentração de gordura 
Imagem(45)

Descrição(45): Grade mecanizada 
Imagem(46)

Descrição(46): Rosca transportadora

Anexo - p.12

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiMXnhQgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P16$$5.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiKqK-woM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P17$$6.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiOin9ggM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P18$$7.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoqNjCygsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P19$$8.jpg


Imagem(47)

Descrição(47): Barrilete 
Imagem(48)

Descrição(48): Vista geral do poço 
Imagem(49)

Descrição(49): Medidor de vazão 

Data da inspeção: 04/24/2018

Recomendações complementares:

Foi observado no laboratório que o técnico químico não estava utilizando EPI's adequadamente 
durante execução das análises. Solicita-se intensificar a cobrança e fiscalização quanto ao uso dos 
EPI's no laboratório da unidade em atendimento ao item 6.6.1 da NR 6.

Foi constatado armazenamento de material e produtos de limpeza, inclusive inflamáveis, na sala de 
painéis - conforme Imagem (37). Recomenda-se retirada para adequado acondicionamento de forma a 
garantir a segurança respeitando as diretrizes do item 10.4.4.1 da NR 10.

Anexo - p.13

https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyLG_5QgM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P20$$9.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiJiRqgsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P21$$10.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoiIum7gkM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P22$$11.jpg
https://mydoforms.appspot.com/imageViewer?blobKey=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyFwsSCmJsb2Jfc3RvcmUYgIDoyLXR7AsM&blobName=arespcj$$10272017115641$$Published$$20$$P23$$12.jpg
http://www.doForms.com


Localização da ETE SESAMM

Anexo - p.14

https://mydoforms.appspot.com/dataview/mapview?temp=true&print_view_map_key=ag9zfm15ZG9mb3Jtcy1ocmRyHQsSEFByaW50Vmlld01hcEluZm8YgIDolLajzgsM
http://www.doForms.com
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