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CAPITULO I — Rua Julio Capua, 104
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai- ARES-PCJ.

Municipio regulado: Ibaté - SP

Operador do sistema: Departamento de Agua e Esgoto de Ibaté

Endereco da instalacdo: Rua Julio Capua, 104

Coordenadas Geograficas: 21°57°37”’S 48°00'11”0 Altitude: 836m
Data da instalagao: 11/11/2016

Data da remocéao: 12/12/2016
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Ibaté.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressao analdgico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o nimero de celular,
19- 996671201 que resultou em nivel de cobertura de 26 (CSQ) no teste realizado
no dia da instalacao, desta forma ndo foram previstos problemas de comunicac&o no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalacdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2016)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 11 de novembro de 2016 as 15:15 horas,
com inicio de registro de dados as 15:30 horas e retirado dia 12 de dezembro de
2016 as 15:30 horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 11 de novembro de
2016 as 15:15 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestao do
sistema de distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com
relacdo a seguinte condicdo mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressdao Minima Pressdao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia moével.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Branco DAE 16-99625-5471
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 744:00 horas. As pressoes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 02:00:00 00,27

Pressao entre 0 a 10 mca 11:15:00 01,51

Pressao entre 10 a 50 mca 730:45:00 98,22

Pressédo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 744:00:00 100,00

6.1.Representacéo grafica das pressdes monitoradas (horas)

0.27%_ _1.51%

® Prassaone va
98.22% Prassaonegativa
® Pressdoentre 0a 10mea

® Prassaoentre 10 a 50 mea
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

A seguir, na Tabela 4, listamos 20 das 45 ocorréncias de pressdes entre zero
a 10 mca.

Tabela 4 — Pressdes de zero a 10 mca

Hora da Presséo
Data A

ocorréncia (mca)
21-11-2016 20:00 5,60
21-11-2016 20:15 6,60
24-11-2016 20:00 7,40
24-11-2016 20:15 4,20
24-11-2016 20:30 2,10
24-11-2016 20:45 0,70
24-11-2016 21:00 0,00
24-11-2016 21:45 0,00
24-11-2016 22:00 0,00
24-11-2016 22:15 0,30
24-11-2016 22:30 4,50
26-11-2016 08:45 6,00
26-11-2016 09:00 0,00
26-11-2016 09:30 0,00
26-11-2016 09:45 0,20
26-11-2016 10:00 0,20
26-11-2016 10:15 2,50
26-11-2016 10:30 2,90
26-11-2016 10:45 0,00
26-11-2016 11:00 0,00

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

N&do houve registros de pressdes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.
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6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

A seguir, na Tabela 5, listamos as 8 ocorréncias de pressfes negativas.

Tabela 5 — Pressdes negativas

Hora da Pressao

ocorréncia (mca)
24-11-2016 21:15 -0,20
24-11-2016 21:30 -0,70
26-11-2016 09:15 -0,20
30-11-2016 14:00 -0,40
30-11-2016 14:15 -0,10
06-12-2016 08:45 -0,70
06-12-2016 09:00 -0,10
07-12-2016 14:30 -0,60

Os graficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.
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7. GRAFICOS
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7.2.Gréafico de monitoramento no periodo de 18/11/2016 a 24/11/2016
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7.4.Gréafico de monitoramento no periodo de 02/12/2016 a 08/12/2016
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7.5.Gréafico de monitoramento no periodo de 09/12/2016 a 12/12/2016
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8. CONCLUSAO

As pressbes registradas no periodo de monitoramento estdo em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 31,20 mca
Minima: -0,70 mca
Média: 22,23 mca

Segundo relato do operador do sistema, os registros de pressdes abaixo de
10,00 mca e negativas ocorreram em fungcdo de manutencdes corretivas na rede de
distribuicéo.

Mogi Mirim, 12 de dezembro de 2016

Al

Eng.° Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

13



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

CAPITULO Il = Rua Rincéo, 115
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai- ARES-PCJ.

Municipio regulado: Ibaté - SP

Operador do sistema: Departamento de Agua e Esgoto de Ibaté

Enderego da instalagéo: Rua Rincéo, 115

Coordenadas Geogréaficas: 21°56’'16”S 48°00'20”"0 Altitude: 828m
Data da instalagédo: 11/11/2016

Data da remocéo: 12/12/2016
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Ibaté.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS com 1 canal de
pressao analdgico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o numero de celular,
19- 996671201 que resultou em nivel de cobertura de 26 (CSQ) no teste realizado
no dia da instalacdo, desta forma ndo foram previstos problemas de comunicacéo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2016)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 11 de novembro de 2016 as 15:45 horas,
com inicio de registro de dados as 16:00 horas e retirado dia 12 de dezembro de
2016 as 16:00 horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 11 de novembro de
2016 as 15:45 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestao do
sistema de distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com
relacédo a seguinte condicdo mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Branco DAE 16-99625-5471

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 744:00 horas. As pressoes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 217:45:00 29,27

Pressao entre 10 a 50 mca 526:15:00 70,73

Pressédo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 744:00:00 100,00

6.1.Representacéo grafica das pressdes monitoradas (horas)

®wPressdo entre 0 a 10mea

= Pressdo entre 10 a 50 mea

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

A seguir, na Tabela 4, listamos 20 das 871 ocorréncias de pressdes entre
zero a 10 mca.

Tabela 4 — Pressdes de zero a 10 mca

Hora da Pressao
Data A

ocorréncia (mca)
12-11-2016 17:15 6,50
12-11-2016 19:15 6,70
15-11-2016 10:00 6,40
15-11-2016 11:00 6,10
15-11-2016 11:15 6,00
15-11-2016 11:30 5,40
15-11-2016 11:45 5,90
15-11-2016 13:00 6,70
15-11-2016 13:15 5,90
19-11-2016 11:15 6,60
19-11-2016 11:30 5,80
19-11-2016 11:45 6,60
19-11-2016 13:00 6,90
19-11-2016 13:15 6,40
19-11-2016 15:00 6,50
20-11-2016 10:30 6,90
20-11-2016 10:45 6,40
20-11-2016 11:00 6,40
20-11-2016 12:15 6,60
20-11-2016 12:30 6,30

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

N&o houve registros de pressdes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

N&do houve registros de pressbes negativas no periodo de
monitoramento.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
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7. GRAFICOS

7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 11/11/2016 a 17/11/2016
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 18/11/2016 a 24/11/2016
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7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 25/11/2016 a 01/12/2016
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7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 02/12/2016 a 08/12/2016
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7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 09/12/2016 a 12/12/2016

0

09-12-2036 00:00

09-12-2036 H4:00

00122006 08:00

09-12-2016 12:00

09122056 16:00

09122056 20:00
10-12-2036 00:00
10122086 03:00
10-12-20%6 08:00
10-12-2036 12:00
10-12-2036 16:00
10-12-2036 20:00

11-12-2016 00:00

PRESSAO MAXMA :

PRESSAO MINIMA

17.10mca
5.80meca

PRESSAO MEDIA : 12,09mca

11-12-2036 04:00
11-12-2036 08:00
11-12-2036 12:00

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda EPP.

11-12-2016 16:00

11-12-2036 20:00

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

12-12-2036 00:00

12-12-2036 04:00

12-12-2016 08:00

12-12-203612:00

12:12:2036 16:00

25



’ nsengenharia

sanitdria e ambiental

8. CONCLUSAO

As pressOes registradas no periodo de monitoramento estdo em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 17,20 mca
Minima: 0,00 mca
Média: 11,76 mca

Os registros de pressfes abaixo de 10,00 mca ocorreram
predominantemente em finais de semana e no feriado (15/11) e em horérios de
pico de consumo, este comportamento € um indicativo de insuficiéncia da
capacidade de armazenamento. O operador do sistema deverd elaborar
estudos para aumentar a capacidade de armazenamento ou para promover
interligacdes na rede de distribuicdo, com o objetivo de atender a demanda dos
consumidores e por consequéncia atender as normas de pressédo na rede de
distribuicdo estabelecidas pela ARES-PCJ.

Mogi Mirim, 12 de dezembro de 2016

Ak

Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO Ill - COMPENDIO DAS
PRESSOES REGISTRADAS NO MUNICIPIO
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1. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE @) PERIODO DE
MONITORAMENTO

Foram monitoradas horas 1.488:00, sendo que as pressdes maxima,
minima e média registradas foram, respectivamente, 31,20 mca, - 0,70 mca e
16,99 mca.

As pressodes registradas estao resumidas da seguinte forma:

Tabela 1 - Descricao das pressdes no periodo monitorado
Descrigcéo Horas %

Presséo negativa 02:00:00 0,13

Pressao entre 0 a 10 mca 229:00:00 15,39

Pressao entre 10 a 50 mca | 1.257:00:00 84,48

Pressdo maior que 50 mca 00:00:00 0,00

Total 1.488:00:00 | 100,00

1.1 Representacdao grafica das press6es monitoradas (horas)

0,13%

15,39%

84,48%

® Presséo negativa
Hm Pressao entre 0 a 10 mca
m Pressao entre 10 a 50 mca
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