’ nsengenharia

sanitdria e ambiental

RELATORIO DE MONITORAMENTO DE PRESSAO
EM REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA

Municipio de Araras

Marco de 2017



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

Sumario
CAPITULO | = RUA OLAVO BILAC, B9 ....ocvveivieeieceeceeeee e, 1
1. OBUIETIVO ..ttt e e e et e e e e e ab e e e e eeaa e e aeees 3
2. EQUIPAMENTO INSTALADO . ... 3
Figura 1 — Foto do local da instalacéo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS..3
3. PERIODO DE MONITORAMENTO ....cuoiuiiiiieieeeeeeeeee ettt 4
4. CONFIGURAGCAO DO DATALOGGER........cceeeieeeieeeeeeeee e e, 4
S. PROGRAMAQAO RELATIVA AO ALARME ... 4
Tabela 1 — Limites de pressdes para condi¢cdes de acionamento de responsavel.4
Tabela 2 — Contato do responséavel para o envio de alarmes ..........cccccceeeevvinnnneee. 4
6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO
........................................................................................................................... 5
Tabela 3 - Descricdo das pressfes no periodo monitorado..............cceeeeeeeeeeeeeennn. 5
6.1.Representacao grafica das pressdes monitoradas (horas) ..........cccceeeeeeeeeeeenns 5
6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca..........cccvvveeeeeeeeeeennnns 6
6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acimade 50 mca.........ccccccceeeeeeeeeeeennnns 6
6.4. Ocorréncias no periodo de presstes NEgatiVas ..........ceeeeeeeeeeeeeririiiieeeeeeeeeeennns 6
7. €1 N o [0 1 T 7
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017 ................ 7
7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017 ................ 8
7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017 ................ 9
7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017 .............. 10
7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017 .............. 11
8. CONCLUSAO ..ottt 12
CAPITULO Il = RUA OLIMPIO CAMPANHA, 962........ccviiiiieieeeeeeeeeeee e, 13
1. (O] I Y LT 15
2. EQUIPAMENTO INSTALADO L. ... 15

Figura 1 — Foto do local da instalagéo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS 15
3. PERIODO DE MONITORAMENTO .....ooviitiieiecie et 16

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 - Centro — Mogi Mirim -SP — CEP 13.800-165 - CNPJ — 02.470.978/0001-42 — Inscr. Estadual — Isenta
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br




‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

4.
5.

CONFIGURAGCAQO DO DATALOGGER........cccoveieiiieteceeieeeeeee e
PROGRAMAGCAO RELATIVA AO ALARME ......cococoveiiiieecieeeee e

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicfes de acionamento de responsavell16

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes .............cccceevvvvvnnnnn. 16
6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO
......................................................................................................................... 17
Tabela 3 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado.............ceeeeevvvvevnnnnnnn. 17
6.1.Representacdo grafica das pressdes monitoradas (horas) ...........cccccvvvvnnnnns 17
6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 MCa........cccuvvvvvvennvnvnnnnnnns 18
6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 Mca .......cccc.evvvvvvvnenrnnnnnnns 18
Tabela 4 — Presstes acima de 50 MCaA .....cveiieeiiiiiiiiiiiiieie e 18
6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes NegatiVas ........ccceeveeeeeeeeeveviiiieeeeeeeeeennns 18
7. GRAFICOS ettt et e e e e e e e e et e na e e e e e e e eennans 19
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017 .............. 19
7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017 .............. 20
7.3.Gréfico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017 .............. 21
7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017 .............. 22
7.5.Gréfico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017 .............. 23
8. CONCLUSAO ..ottt bbbttt 24
CAPITULO Il = RUA SILVERIO CRESSONI, 82 .....oovieeieieeeeceeeeeeeeeeeen e, 25
1. OBUIETIVO ..ottt e ettt e ettt e e e e e e e e e e e ena s 27
2. EQUIPAMENTO INSTALADO ...t e e 27
Figura 1 — Foto do local da instalacdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS 27
3. PERIODO DE MONITORAMENTO .....ocoviiiiiiecie et 28
4. CONFIGURAQAO DO DATALOGGER.....cciiiiiieeeeii e 28
5. PROGRAMAGCAO RELATIVA AO ALARME .....oooviieieceeceeeeeee e 28

Tabela 1 — Limites de pressdes para condi¢cdes de acionamento de responsavel28

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes .............cccceevvvvvnnnnn. 28

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP

R. Paissandu, 577 Sala 03 - Centro — Mogi Mirim -SP — CEP 13.800-165 - CNPJ — 02.470.978/0001-42 — Inscr. Estadual — Isenta

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br




‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO
......................................................................................................................... 29
Tabela 3 - Descricdo das pressfes no periodo monitorado............cceeeeeeeeeeeeeennn. 29
6.1.Representacao grafica das pressées monitoradas (horas) .........ccceeeeeeeeeeeennns 29
6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca........cccccvveeeeeeeeeeennnnns 30
6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acimade 50 mca.........ccccccceeeeeeeeneennnnns 30
6.4. Ocorréncias no periodo de press6es Negativas ............ooocvvevieeeeeeeeeeeininnnnne 30
7. GRAFICOS ..t e e e e et e e e eaaans 31
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017 .............. 31
7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017 .............. 32
7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017 .............. 33
7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017 .............. 34
7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017 .............. 35
8. CONCLUSAO ..ottt bbbtttk ettt 36
CAPITULO IV = RUA VICENTE F. DOS SANTOS, 130 ......cccciveiiiieciieeeceeceeeee e 37
1. (O] I Y L 39
2. EQUIPAMENTO INSTALADO ... ottt 39
Figura 1 — Foto do local da instalacéo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS 39
3. PERIODO DE MONITORAMENTO ....coooviieieeeeeceeceecee e eeeeeeeee e eee e 40
4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER.........ceoeiueieieeieeeiee e seeese e e 40
5. PROGRAMAGCAO RELATIVA AO ALARME .......ooviiiieeceeceeeeeeeeeeeeeee e 40

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicfes de acionamento de responsavel40

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes .............cccceevvvvvnnnnn. 40
6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO
......................................................................................................................... 41
Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado..........ccceeeeeveveeevnnnnnnn. 41
6.1.Representacao grafica das pressdes monitoradas (nNoras) ........ccceeeeeeeeeeeeennns 41
6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca.........ccccceeeeeeeeeeeenenns 42
6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acimade 50 mca.........cccceeeeeeeeeeeeenenns 42

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP

R. Paissandu, 577 Sala 03 - Centro — Mogi Mirim -SP — CEP 13.800-165 - CNPJ — 02.470.978/0001-42 — Inscr. Estadual — Isenta

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

iv



‘ nsengenharia

sanitdaria e ambiental

6.4. Ocorréncias no periodo de press6es Negativas ...........oooevvvvieeeeeeeeennininnnnne 42

7. L] o O 1 T 43
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017 .............. 43
7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017 .............. 44
7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017 .............. 45
7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017 .............. 46
7.5.Gréfico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017 .............. 47

8. CONCLUSAO ..ottt ettt 48

CAPITULO V - COMPENDIO DAS PRESSOES REGISTRADAS NO MUNICIPIO ..49
1. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Tabela 1 - Descricdo das pressfes no periodo monitorado..............cccceeeeeeeeeennn. 50

1.1 Representacdao gréafica das pressdes monitoradas (horas) ...........c.cccceeeennee.. 50

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 - Centro — Mogi Mirim -SP — CEP 13.800-165 - CNPJ — 02.470.978/0001-42 — Inscr. Estadual — Isenta
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

\"



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

CAPITULO | - RUA OLAVO BILAC, 69

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP
R. Paissandu, 577 Sala 03 - Centro — Mogi Mirim -SP — CEP 13.800-165 - CNPJ — 02.470.978/0001-42 — Inscr. Estadual — Isenta
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

1



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Araras - SP

Operador do sistema: SAEMA — Servico de Agua e Esgotos do Municipio de

Araras.

Endereco da instalacdo: Rua Olavo Bilac, 69

Coordenadas Geograficas: 22°22°06”S 47°23°27"0 Altitude: 655 m
Data da instalacao: 06/02/2017

Data da remocao: 08/03/2017
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Araras.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS com 1 canal de
pressao analdgico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o niamero de celular,
19-992157608 que resultou em nivel de cobertura de 17 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacédo, desta forma ndo foram previstos problemas de comunicacdo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2017)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 06 de fevereiro de 2017 e retirado dia 08 de
marco de 2017.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser
acionado o responsavel pela gestdo do sistema de distribuicdo de agua todas as
vezes que ocorressem anomalias com relagcdo a seguinte condicdo mostrada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Wagner Bergamin SAEMA 999460846
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 727:30 horas. As pressoes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 00:00:00 00,00

Pressao entre 10 a 50 mca 727:30:00 100,00

Pressdo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 727:30:00 100,00

6.1.Representacdo grafica das pressdes monitoradas (horas)

100,00%
m Pressao entre 10 a 50 mca
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

Ndo houve registros de pressbes entre zero e 10 mca no periodo de
monitoramento.

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

N&o houve registros de pressdes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

N&o houve registros de pressfes negativas no periodo de monitoramento.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.
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7. GRAFICOS
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017
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7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017
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7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017
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8. CONCLUSAO

As pressfes registradas no periodo de monitoramento estdo em conformidade
com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 30,40 mca
Minima: 10,50 mca

Média: 25,30 mca

Mogi Mirim, 08 de marc¢o de 2017

A

Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO Il - RUA OLIMPIO CAMPANHA, 962
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Araras - SP

Operador do sistema: SAEMA — Servico de Agua e Esgotos do Municipio de
Araras.

Endereco da instalagdo: Rua Olimpio Campanha, 962
Coordenadas Geogréficas: 22°21'29"S 47°20'16"0 Altitude: 641 m
Data da instalagédo: 06/02/2017

Data da remocao: 08/03/2017
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Araras.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressao analdgico e 1 canal de vazédo digital pulso seco, com o niumero de celular,
19-993865873 que resultou em nivel de cobertura de 19 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacédo, desta forma ndo foram previstos problemas de comunicacdo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2017)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 06 de fevereiro de 2017 e retirado dia 08 de
marco de 2017.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser
acionado o responsavel pela gestdo do sistema de distribuicdo de agua todas as
vezes que ocorressem anomalias com relagdo a seguinte condicdo mostrada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Wagner Bergamin SAEMA 999460846

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 727:30 horas. As pressodes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 00:00:00 00,00

Pressao entre 10 a 50 mca 570:15:00 78,38

Pressédo maior que 50 mca 157:15:00 21,62

Total de horas monitoradas 727:30:00 100,00

6.1.Representacéo grafica das pressdes monitoradas (horas)

21 62%
1\

78,38%

E Pressao entre 10 a 50 mca

Presséo maior que 50 mca

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

N&o houve registros de pressfes acima entre zero a 10 mca no periodo de
monitoramento.

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

A seguir, na Tabela 4, listamos 20 das 629 ocorréncias de pressdes entre
zero a 10 mca.

Tabela 4 — Pressdes acima de 50 mca

Hora da Pressao
Data A

ocorréncia (mca)
06-02-2017 02:30 50,60
06-02-2017 02:45 50,70
06-02-2017 03:00 50,90
06-02-2017 03:30 51,00
06-02-2017 04:00 51,20
07-02-2017 02:00 51,10
07-02-2017 02:15 51,20
07-02-2017 02:30 51,40
07-02-2017 02:45 51,50
07-02-2017 03:00 51,50
07-02-2017 03:30 51,50
07-02-2017 04:00 51,50
08-02-2017 02:30 50,70
08-02-2017 02:45 50,80
08-02-2017 03:00 50,90
08-02-2017 03:30 51,10
08-02-2017 04:00 51,30
09-02-2017 02:30 50,70
09-02-2017 02:45 50,70
09-02-2017 03:00 50,90

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

N&o houve registros de pressdes negativas no periodo de monitoramento.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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7. GRAFICOS

7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017
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7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017
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7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017
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7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017
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8. CONCLUSAO

O enderec¢o monitorado apresentou no ano de 2015 a seguinte concluséo:

As pressdes registradas no periodo de monitoramento estdo em desconformidade com as normas
estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:

Maxima: 52,60 mca

Minima: 44,10 mca

Média: 40,34 mca

0s registros de pressdes acima de 50 mca, ocorrem sistematicamente no perfodo da madrugada, ocasido
em que o reservaiorio atinge sua capacidade mixima de armazenamento. Sugere-se que o operador do Sisiema
efetue estudos para reducdo da pressio na rede de distribuicdo, provavelmente com a instalagao de vélvula
redutora de pressao.

As pressfBes registradas no periodo de monitoramento continuam em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Méaxima: 51,70 mca
Minima: 30,90 mca
Média: 47,93 mca

Os registros de pressfes maximas acusaram uma pequena reducao se
comparados com o monitoramento do ano de 2015, mas continuam em
desconformidade com as normas da ARES-PCJ. O operador do sistema devera
providenciar com urgéncia estudos para reduzir as pressdées maximas e
consequentemente se enquadrar nas normas estabelecidas.

Mogi Mirim, 08 de margo de 2017

AW

Eng.° Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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CAPITULO Il —= RUA SILVERIO CRESSONI, 82

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Araras - SP

Operador do sistema: SAEMA — Servico de Agua e Esgotos do Municipio de
Araras.

Endereco da instalagdo: Rua Silvério Cressoni, 82
Coordenadas Geogréficas: 22°21'23"S 47°21'34"0 Altitude: 607 m
Data da instalagéo: 06/02/2017

Data da remocéao: 08/03/2017

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Araras.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressao analdgico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o namero de celular,
19-993725924 que resultou em nivel de cobertura de 10 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacéo, desta forma nao foram previstos problemas de comunicacdo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2017)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 06 de fevereiro de 2017 e retirado dia 08 de
marco de 2017.

4. CONFIGURAGCAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser
acionado o responsavel pela gestdo do sistema de distribuicdo de agua todas as
vezes que ocorressem anomalias com relagcdo a seguinte condicdo mostrada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Wagner Bergamin SAEMA 999460846

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 727:30 horas. As pressodes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 00:00:00 00,00

Pressao entre 10 a 50 mca 727:30:00 100,00

Pressédo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 727:30:00 100,00

6.1.Representacao grafica das pressdes monitoradas (horas)

100,00%

m Pressao entre 10 a 50 mca

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

Ndo houve registros de pressbes entre zero e 10 mca no periodo de
monitoramento.

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

N&o houve registros de pressdes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

N&o houve registros de pressbes negativas no periodo de monitoramento.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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7. GRAFICOS
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017
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7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017
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7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017
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7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017
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8. CONCLUSAO

As pressbes registradas no periodo de monitoramento estdo em
conformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 42,70 mca
Minima: 18,00 mca

Média: 31,41 mca

Mogi Mirim, 08 de marc¢o de 2017

AW

Eng.° Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

36



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

CAPITULO IV — RUA VICENTE F. DOS SANTOS,
130

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Araras - SP

Operador do sistema: SAEMA — Servico de Agua e Esgotos do Municipio de
Araras.

Endereco da instalagc&do: Rua Vicente F. dos Santos, 130
Coordenadas Geograficas: 22°21°10’S  47°23’50’0  Altitude 637
Data da instalagédo: 06/02/2017

Data da remocéao: 08/03/2017

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Araras.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressao analdgico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o numero de celular,
19-993725924 que resultou em nivel de cobertura de 12 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacéo, desta forma nao foram previstos problemas de comunicacdo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2017)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 06 de fevereiro de 2017 e retirado dia 08 de
marco de 2017.

4. CONFIGURAGCAO DO DATALOGGER

Registro de pressdo configurado para coletar dados de pressédo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser
acionado o responsavel pela gestdo do sistema de distribuicdo de agua todas as
vezes que ocorressem anomalias com relagcdo a seguinte condicdo mostrada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Wagner Bergamin SAEMA 999460846

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 727:30 horas. As pressodes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 01:15:00 00,17

Pressao entre 10 a 50 mca 727:30:00 99,83

Pressédo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 727:30:00 100,00

6.1.Representacao grafica das pressdes monitoradas (horas)

100,00%

m Pressao entre 10 a 50 mca

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
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41



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

N&o houve registros de pressfes acima entre zero e 10 mca no periodo de
monitoramento.

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

N&o houve registros de pressdes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

N&o houve registros de pressbes negativas no periodo de monitoramento.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
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7. GRAFICOS
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 06/02/2017 a 11/02/2017
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 12/02/2017 a 18/02/2017
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7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 19/02/2017 a 25/02/2017
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7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 26/02/2017 a 04/03/2017
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7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 05/03/2017 a 08/03/2017
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8. CONCLUSAO

O endereco monitorado apresentou no ano de 2015 a seguinte conclusao:

As pressoes registradas no periodo de monitoramento estao em coniormidade com as normas
estabelecidas pela ARES-P(J, excetuando se a tinica ocorréncia de manulencdo correliva no sistema.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 40,90 mca
Minima: 1,10 mca

Média: 35,68 mca

Intervalo das Pressoes registradas em Pressdes registradas em
pressdes (mca) 2014 (%) 2015 (%)
Negativas 00,00 00,00
zero a 10 2,45 1,04
10 mca a 50 97,55 98,96
Acima de 50 00,00 00,00

A reducdo de regisiros de pressoes entre zero e 10 mca se deu devido & reducdo de incidéncia de

manulencdes correfivas na rede de distribuicao.

As pressbes registradas no periodo de monitoramento estdo em
conformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Méxima: 36,60 mca
Minima: 17,30 mca
Média: 29,09 mca
Mogi Mirim, 08 de margo de 2017
AR

Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO V - COMPENDIO DAS PRESSOES
REGISTRADAS NO MUNICIPIO
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1. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas horas 2.910:00:00, e as pressOes registradas estao

resumidas da seguinte forma e representadas graficamente abaixo:

Tabela 1 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descricao
Presséo negativa 00:00:00 00,00%
Presséo entre 0 a 10 mca 00:00:00 00,00%
Pressao entre 10 a 50 mca | 2.752:45:00 | 94,60%
Presséo maior que 50 mca 157:15:00 | 05,40%
Total 2.910:00:00 |100,00%

1.1 Representacao grafica das pressées monitoradas (horas)

5,40%_\

m Pressao entre 10 a 50

mca _ )
Press&o maior que 50

mca

94,60%
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