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CAPITULO I - RUA 24 DE OUTUBRO, 331
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Salto - SP

Operador do sistema: SAAE - Servigco Autdnomo de Agua e Esgoto
Endereco da instalacao: Rua 24 de Outubro, 331

Coordenadas Geograficas: 23°11'33”S 47°17'52”0

Data da instalacéao: 28/09/2017

Data da remocé&o: 30/10/2017
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Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Salto.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressao analogico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o numero de celular,
19-992157608 que resultou em nivel de cobertura de 12 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacéo, desta forma ndo foram previstos problemas de comunicacdo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagéo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

T S

Fonte: NS Engenharia (2017)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 28 de setembro de 2017 as 15:30 horas,
com inicio de registro de dados as 15:45 horas e retirado dia 30 de outubro de 2017
as 15:30 horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressdo configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 28 de setembro de
2017 as 15:30 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestao do
sistema de distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com
relagéo a seguinte condicdo mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia mével.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Carlos Augusto Guiti SAAE 11 - 46026370

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 767:45 horas. As pressoes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descricao Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 07:30:00 00,98

Pressao entre 10 a 50 mca 760:15:00 99,02

Pressdo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 767:45:00 100,00

6.1.Representacdo grafica das pressées monitoradas (horas)

0,98%

99,02% ® Pressdo entre 0 a 10 mca

H Pressao entre 10 a 50 mca
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

A sequir, na Tabela 4, listamos 20 as 30 ocorréncias de pressdes entre zero e
10 mca.

Tabela 4 — Pressdes de zero a 10 mca

Hora da Presséo
ocorréncia (mca)
14/10/2017 11:15 9,80
14/10/2017 11:30 9,40
14/10/2017 11:45 9,60
14/10/2017 12:00 9,80
14/10/2017 12:15 9,60
14/10/2017 12:30 9,90
14/10/2017 12:45 9,70
14/10/2017 13:15 9,70
14/10/2017 18:00 9,90
14/10/2017 18:45 9,80
21/10/2017 11:15 4,80
21/10/2017 11:30 3,60
21/10/2017 11:45 3,50
21/10/2017 12:00 3,10
21/10/2017 12:15 3,70
21/10/2017 12:30 3,20
21/10/2017 12:45 3,70
21/10/2017 13:00 3,70
21/10/2017 13:15 3,90
21/10/2017 13:30 3,80

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes acima de 50 mca

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas
No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes negativas.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.
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7. GRAFICOS
7.1. Grafico de monitoramento no periodo de 28/09/2017 a 30/09/2017
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7.2. Grafico de monitoramento no periodo de 01/10/2017 a 07/10/2017
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7.3. Grafico de monitoramento no periodo de 08/10/2017 a 14/10/2017
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7.4. Grafico de monitoramento no periodo de 15/10/2017 a 21/10/2017
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7.4. Grafico de monitoramento no periodo de 22/10/2017 a 30/10/2017
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8. CONCLUSAO

O endereco monitorado no ano de 2016 apresentou a seguinte
concluséao.

As pressoes regisiradas no periodo de monitoramento estdo em coniormidade com as normas
estabelecidas pela ARES-PC].

Foram registradas as pressoes:

Méxima: 26,40mca

Minima: 13,00 mca

Média: 20,62 mca

As pressdes registradas no periodo de monitoramento estdo em conformidade com as normas
estabelecidas pela ARES-PC].

Foram registradas as pressoes:

Méxima: 27,10 mca

Minima: 8,40 mca

Média: 19,42 mca

0s registros de pressdes abaixo de 10 mca ocorreram devido a manulencdes corretivas na rede de
distribuicao.

As pressGes registradas no periodo de monitoramento estdo em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 25,00 mca
Minima: 3,10 mca
Média: 18,54 mca

Os registros de pressdes abaixo de 10 mca ocorridos no dia 14/10/17, foram
em decorréncia de consumo atipico e os registros do dia 21/10/17 foram devido a
manutencdo corretiva na rede de distribuicdo. Se desconsideradas estas duas
ocorréncias 0 endereco monitorado esta em conformidade com a norma
estabelecida pela ARES-PCJ.

Mogi Mirim, 31 de Outubro de 2017

\[f{L
AN
{ \\{ } N
Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO Il = RUA DR. BARROS
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das

Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: Salto — SP

Operador do sistema: SAAE - Servico Auténomo de Agua e Esgoto
Endereco da instalacao: Rua Dr. Barros Junior,165

Coordenadas Geograficas: 23° 12'29” S  47°17°26” O altitude 536 m
Data da instalacéo: 28/09/2017

Data da remocé&o: 30/10/2017

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Salto.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressao analogico e 1 canal de vazao digital pulso seco, com o numero de celular,
19-992157608 que resultou em nivel de cobertura de 12 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacéo, desta forma ndo foram previstos problemas de comunicacéo no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagédo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: NS Engenharia (2017)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 28 de setembro de 2017 as 15:30 horas,
com inicio de registro de dados as 15:45 horas e retirado dia 30 de outubro de 2017
as 15:30 horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 28 de setembro de
2017 as 15:30 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestao do
sistema de distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com
relacdo a seguinte condicdo mostrada na Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Carlos Augusto Guiti SAAE 11 - 46026370

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 767:45 horas. As pressoes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressfdes no periodo monitorado

Descricao Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 07:30:00 00,98

Pressao entre 10 a 50 mca 760:15:00 99,02

Pressdo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 767:45:00 100,00

6.1.Representacdo grafica das pressées monitoradas (horas)

0,98%

99,02% ® Pressdo entre 0 a 10 mca

H Pressao entre 10 a 50 mca

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

A sequir, na Tabela 4, listamos 20 as 30 ocorréncias de pressdes entre zero e
10 mca.

Tabela 4 — Pressdes de zero a 10 mca

Hora da Presséo
ocorréncia (mca)
14/10/2017 11:15 9,80
14/10/2017 11:30 9,40
14/10/2017 11:45 9,60
14/10/2017 12:00 9,80
14/10/2017 12:15 9,60
14/10/2017 12:30 9,90
14/10/2017 12:45 9,70
14/10/2017 13:15 9,70
14/10/2017 18:00 9,90
14/10/2017 18:45 9,80
21/10/2017 11:15 4,80
21/10/2017 11:30 3,60
21/10/2017 11:45 3,50
21/10/2017 12:00 3,10
21/10/2017 12:15 3,70
21/10/2017 12:30 3,20
21/10/2017 12:45 3,70
21/10/2017 13:00 3,70
21/10/2017 13:15 3,90
21/10/2017 13:30 3,80

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes acima de 50 mca

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas
No periodo de monitoramento ndo ocorreram pressdes negativas.

Os gréficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.
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7. GRAFICOS

7.1. Grafico de monitoramento no periodo de 28/09/2017 a 30/09/2017
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7.2. Grafico de monitoramento no periodo de 01/10/2017 a 07/10/2017
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7.3. Grafico de monitoramento no periodo de 08/10/2017 a 14/10/2017

25

20 1

PRESSAO MAXIMA : 2500mca
! PRESSAO MINIMA : 940mca
PRESSAO MEDIA : 17,62mca

14102017, 2345

s

o O o e 0 o W o 9 = Q9 o 9 o o o o o 0 o o O 9 o o

& e 8 S 9 & & € o QR 9 g e a a o a = a a S S 8 6 g a ©

o o e o o o N W o © o @ e o ~ © o o o ™
g 2 8 3 8 2 ¢ 288 £ K g8 ° a 2 > JAT- £ 2 & 8 3 8 ¢
- - ~ o~ r~ [ - - [ - r- - -~ - "~ - r - "~ r- - - - '~
& o P 5 & B B S & & & 8 & 5 a 5 &5 o & B B B
s © 5 & B R 9 3 " (S s [T o o o O o o oo
s o a s & o 8 o s 4 a e s = 8 o S 8 8 8 & 8 B8 o
< X a a o & o o o o - - NN n - @M - - - - “
= 8 s & = & E £ 3 - = - - qR . g T X X ¥ 3

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

21




’ nsengenharia

sanitdria e ambiental

7.4. Grafico de monitoramento no periodo de 15/10/2017 a 21/10/2017

25
20
15 y
10
PRESSAO MAXIMA : 2490mca
PRESSAO MINIMA : 3.10mca
PRESSAO MEDIA : 17,70mca
5
0
e o 5 o e o B © © e 8 B © 9 a = e o = =9 2 a o 2 o 2 o
5 a a o & o a6 & © © a o o o a o a @ & e a6 8 & a 2 =
g 3 R B = " RE 2 B 2 2 R 8 8 F 2 B = R & & 8 e 3 3
[ - PSR e i~ < S -t - - ~ ~ = R N
s B & © & 6 8- & & & & b & B & & S B & g B s & 5 &
oo oo [~ I R S~ TR~ S B I B o o o o & o o e o - R <
S & 3 o s O 0 & & &8 6 6 & B 3 4 3 & S & & S & S A
Y s < < 2~ | T bt = T b L T by < | - T -1 b~ 1 = =4 T < T
W o ] S & & &8 B B R R OB @ @ = @ @ a @ o = o ~
- - s § & S 5 & & S T 0 . ¢ 2 ¢S R R & R s

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

22




= DT LT0ZT 06
i = L o0 T'Ltoziot e

— | 0080 L0005
| 00 W EI0Z0T 06

' : : : | o000 L 10z /08
- £ 00DT L1020 62
. | 09T L1070 /62

-+ | 0T LN0TT T
| LOSOLI020T52
i | ! ! ! | | C0MLI02/0T/62
—— | | — | OO0 LI0TT 6
i : ! a0 LI0zjon et

=== | ST 102012
T ! 00T CI0Z/0T R

. . OO LI0%/01/57

- | 00RO LI0Z0T /5T
- 0000 L102/01 /52
| ! e . | 0T 07AT/LT

— | ST LIz
= | OTTLI0TET

e L 002021020122

L eo w0z

| oo0uLI0Z/0nfe2

L 000T 1020182

L oo czin e

— | | 00TV LI0201/52
b | ORI LI070T 5T

| OO LI0T0T ST

GO0

| 00T 102N

| OSTLIzTS?

— L 0T £10201852
. | L0SU LIS
L 0OHLI0Z0T ST
L coooztonfot St
B — | 00T ET0TAT T
— - | 09T LI0Z08/¥7

; L0 LI0T 0T
—t = OO0 LI0ZOTT

| 0O LI0TOT/T

| CO00LT0ZOTN

| | 00T LI020T/ET
- * 09T 21020162

: L eoT LT

. | ! 00s0'L 10201 /€2
L 0B LI0TOT T

| 0000 LInzn ez

o | 00T £102/01/13
L ST LI0TT/TE

- 00T LI0%0T /T

- | GOS0 0TI
: | ! ! | COTLI0ZOTTT
: : " ! F 0000 LI0Z0T/TT

"
.

ia
biental

genhar

-

sanitdria e am

o
@
n
=

25,00mca
13,10mca

PRESSAO MEDIA : 19,45mca

PRESSAQ MAXIMA
PRESSAO  MINIMA

25
24
23
22
21
20
19
i8

?
10
%
14

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
23

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

7.4. Grafico de monitoramento no periodo de 22/10/2017 a 30/10/2017




’ nsengenharia

sanitdria e ambiental

8. CONCLUSAO

As pressbes registradas no periodo de monitoramento estdo em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Méaxima: 35,80 mca
Minima: 3,10 mca

Média: 31,20 mca

Os registros de pressfes abaixo de 10 mca ocorridos no dia 14/10/17,
foram em decorréncia de consumo atipico e os registros do dia 21/10/17 foram
devido & manutencdo corretiva na rede de distribuicdo. Se desconsideradas

estas duas ocorréncias o endereco monitorado estd em conformidade com a
norma estabelecida pela ARES-PCJ.

Mogi Mirim, 31 de Outubro de 2017

J
|

A

Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO Il - COMPENDIO DAS
PRESSOES REGISTRADAS NO

MUNICIPIO
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1. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE
MONITORAMENTO

Foram monitoradas horas 1.535:45:00, sendo que as
pressbes maxima, minima e meédia registradas foram,
respectivamente, 35,80 mca, 3,10 mca e 19,87 mca.

As pressoes registradas estéo resumidas da seguinte forma:

Tabela 1 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado
Descricédo Horas %

Pressao negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 15:00:00 00,98

Pressao entre 10 a 50 mca | 1.520:45:00 99,02

Pressédo maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total 1.535:45:00 | 100,00

1.1 Representacdo grafica das pressdes monitoradas (horas)

& Pressio antre 03 10 meay

* Prossico antre 10 a SO mes
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