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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: S&o Pedro - SP

Operador do sistema: SAAESP - Servico Auténomo de Agua e Esgoto de S&o
Pedro

Endereco da instalacdo: Prefeitura Municipal de S&o Pedro
Coordenadas Geograficas: 22°33.091'S 047°54.828 O Altitude: 581 m
Data da instalagao: 21/06/2017

Data da remocéao: 21/07/2017
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de 4gua do municipio de Séo
Pedro.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressdo analdgico e 1 canal de vazédo digital pulso seco, equipado com chip da
operadora Claro com o numero de celular, 19-992167641que resultou em nivel de
cobertura de 23 (CSQ) no teste realizado no dia da instalagéo, desta forma nao
foram previstos problemas de comunicac¢éo no envio dos dados e alarmes devido a
boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2016)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 21 de junho de 2017 as 12:15 horas, com
inicio de registro de dados as 12:30 horas e retirado dia 21 de julho de 2017 as
12:30 horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:30h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 17 de marco de 2016
as 15:00 horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestdo do
sistema de distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com
relacdo a seguinte condicdo mostrada na Tabela 1:

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressdo Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia mével.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Daniel SAAESP 19-997168533
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 720:00 horas. As pressdes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 01:00:00 00,14

Pressao entre 0 a 10 mca 06:45:00 00,94

Pressao entre 10 a 50 mca 471:00:00 65,42

Pressédo maior que 50 mca 241:15:00 33,51

Total de horas monitoradas 720:00:00 100,00

6.1. Representacéo grafica das pressdes monitoradas (horas)

= Pressdo negativa

= FPressio entre 08 10 mea

= FPrasssc sntre 10 8 50 mcea

Prasso maior gue S0 mca
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

A seguir, na Tabela 4, listamos seis das 27 ocorréncias de pressdes entre 0 a
10 mca.

Tabela 4 — Pressdes de zero a 10 mca

A Presséao
Hora da ocorréncia
(mca)
05-07-2017 16:00 4,40
05-07-2017 16:15 3,50
11-07-2017 07:15 9,10
11-07-2017 07:30 8,80
11-07-2017 11:30 3,50
11-07-2017 11:45 2,70

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

A seguir, na Tabela 5, listamos 20 das 695 ocorréncias de pressdes acima de
50 mca.

Tabela 5 — Pressdes acima de 50 mca

.. Presséo
Hora da ocorréncia

(mca)
23-06-2017 02:00 52,20
23-06-2017 02:15 52,50
23-06-2017 02:30 52,80
26-06-2017 03:00 54,10
26-06-2017 03:15 54,10
26-06-2017 03:30 54,10
12-07-2017 03:30 52,90
12-07-2017 03:30 52,90
12-07-2017 04:00 53,20
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6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

A seguir, na Tabela 6, listamos as quatro ocorréncias de pressdes negativas.

Tabela 6 — Pressdes negativas

A . Pressao
Hora da ocorréncia
(mca)
11-07-2017 09:45 -0,40
11-07-2017 09:45 -0,40
11-07-2017 10:00 -0,20
11-07-2017 10:00 -0,20

Os gréaficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.
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7. GRAFICOS
7.1. Grafico de monitoramento no periodo de 21/06/2017 a 24/07/2017
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7.2. Grafico de monitoramento no periodo de 25/06/2017 a 01/07/2017
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7.3. Grafico de monitoramento no periodo de 02/07/2017 a 08/07/2017
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7.4. Grafico de monitoramento no periodo de 09/07/2017 a 15/07/2017
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7.5. Grafico de monitoramento no periodo de 16/07/2017 a 21/07/2017
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8. CONCLUSAO

O enderec¢o monitorado no ano de 2016 apresentou a seguinte conclusao:

As pressdes no ponto monitorado apresentaram oscilagdes que chegaram a atingiram pressoes negativas
em decorréncia do excesso de consumo:

Dias 18 e 19, por volta das 10:00 h a pressio ji estava registrando 20 mca, quando normalmente neste
hordrio a pressdo registrada ¢ em média 28 mca.

Dia 28 a pressdo minima registrada foi de 1.3 mca, em decorréncia do excesso de consumo regisirado
desde o dia 27, quando ndo houve a recuperacio do nivel do reservatorio que normalmente é em média de 50 e
atingiu somente 39 mca.

Dias 5, 8, 10, 12 e 13, repetiram se o mesmo comportamento citado acima para o dia 28, quando ndo
houve recuperacdo dos estoques no reservatorio.

Excetuando se os dias acima citados, todos os dias foram registrados pressdes acima de 50 mca, o que
esta em desconiormidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ. Sugere se que sejam efetuados estudos para
aumentar a capacidade de reservagdo, sanando se assim a deficiéncia no abastecimento a0 mesmo tempo em que se
poderdo diminuir as pressoes acima de 50 mca.

As pressdes regisiradas no periodo de monitoramenio estio em desconformidade com as normas
eslabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:

Méxima: 56,80 mca

Minima: 0,20 mca

Média: 40,34 mca

Os registros de pressdes abaixo de 10 mca ocorridos nos dias 12 e 16 de abril foram em decorréncia de
manutencio corretiva na rede distribuicdo.

0 operador do sistema ndo atendeu as sugesides apresentadas no relatorio de 2015, devendo, portanto
providenciar com urgéncia estudos para sanar as deficiéncias identificadas pelo monitoramento das pressdes na
rede de distribuicao.

As pressfBes registradas no periodo de monitoramento continuam em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 56,70 mca

Minima: - 0,40 mca

Média: 43,58 mca

Apesar das reiteradas sugestdes apresentadas nos relatérios dos anos
anteriores, para que o operador do sistema providencie estudos para sanar 0s
problemas de ndo cumprimento das normas de pressdes nas redes de distribuicdo
estabelecidas pela ARES-PCJ, o operador do sistemas nas as acatou e 0s mesmos

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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problemas continuam recorrentes. O operador do sistema deverd apresentar com a
méaxima urgéncia estudos para sanar os problemas relatados.

Mogi Mirim, 26 de julho de 2017

Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO Il - RUA ALFREDO TEIXEIRA DE

BARROQOS, 501

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP

Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

15



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

Contratante: Agéncia Reguladora dos Servicos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado: S&o Pedro - SP

Operador do sistema: SAAESP - Servico Auténomo de Agua e Esgoto de S&o
Pedro

Coordenadas Geograficas: 22°33'7"S 47°55'26" O Altitude: 556 m
Data da instalagao: 21/06/2017

Data da remocao: 21/07/2017
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de 4gua do municipio de Séo
Pedro.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressdo analdgico e 1 canal de vazédo digital pulso seco, equipado com chip da
operadora Claro com o namero de celular, 19-992157608 que resultou em nivel de
cobertura de 12 (CSQ) no teste realizado no dia da instalagdo, desta forma nao
foram previstos problemas de comunicac¢éo no envio dos dados e alarmes devido a
boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagcdo do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

.
‘,

g

Fonte: N S Engenharia (2016)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 21 de junho de 2017 as 12:00 horas, com
inicio de registro de dados as 12:15 horas e retirado dia 21 de julho de 2017 as
12:15 horas.

4. CONFIGURACAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:30h e 16:30h).

5. PROGRAMACAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes no dia 17 de marco de 2016
as 15:15horas com o objetivo de ser acionado o responsavel pela gestdo do sistema
de distribuicdo de agua todas as vezes que ocorressem anomalias com relacédo a
seguinte condicdo mostrada na Tabela 1:

Tabela 1 — Limites de pressdes para condicdes de acionamento de responsavel

Pressdo Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia mével.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Daniel SAAESP 19-997168533

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 720:00 horas. As pressdes registradas estdo resumidas
da seguinte forma:

Tabela 3 - Descricao das pressdes no periodo monitorado

Descrigéo Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 00:00:00 00,00

Pressao entre 10 a 50 mca 331:00:00 45,97

Pressdo maior que 50 mca 389:00:00 54,03

Total de horas monitoradas 720:00:00 100,00

6.1. Representacéo grafica das pressdes monitoradas (horas)

54,03% .

= PressBo entre 10 a 50 mca

Pressfio maor gue 50 maa
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressdes de zero a 10 mca

N&o houve registros de pressdes de zero a 10 mca no periodo.

6.3. Ocorréncias no periodo de pressdes acima de 50 mca

Ao analisar o comportamento de pressdes no periodo de monitoramento,
nota-se que 54,03 % das pressdes encontram-se acima de 50 mca.

A seguir, na Tabela 5, listamos 5 das 1.556 ocorréncias de pressdes entre 0 a
10 mca.

Tabela 4 — Pressdes acima de 50 mca

.. Presséo
Hora da ocorréncia

(mca)
25-06-2017 03:00 62,90
25-06-2017 03:00 62,90
27-06-2017 04:00 61,30
27-06-2017 04:15 60,80
10-07-2017 00:45 60,90
10-07-2017 01:00 61,50

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

N&o houve registros de pressbes negativas no periodo.

Os gréaficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
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7. GRAFICOS
7.1. Grafico de monitoramento no periodo de 21/07/2017 a 24/07/2017
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7.2. Grafico de monitoramento no periodo de 21/07/2017 a 25/07/2017
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7.3. Grafico de monitoramento no periodo de 02/07/2017 a 08/07/2017
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7.4. Grafico de monitoramento no periodo de 09/07/2017 a 15/07/2017
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7.5. Grafico de monitoramento no periodo de 16/07/2017 a 21/07/2017
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8. CONCLUSAO

O endereco monitorado no ano de 2016 apresentou a seguinte concluséo:

As pressdes regisiradas no periodo de monitoramento estio em desconformidade com as normas
estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:

Méxima: 71.40 mca

Minima: 2,10 mca

Média: 52,69 mca

Os registros de pressdes abaixo de 10 mca ocorridas nos dias 01, 04, 12 e 13 de abril foram em
decorréncia de manutencoes na rede de abastecimento.

Diariamente ocorrem registros de pressdes acima de 50 mca no periodo da madrugada, periodo este em
que as redes de distribuicao e os reservatorios domiciliares estdo cheios, este aumento de pressdes acima de 50
mca ¢ um forte indicativo que deva ocorrer um aumento de perdas fisicas na rede de distribuicao. Sugere se que o
operador do sistema efetue estudos para implantacao de uma valvula redutora de pressio na saida do reservatorio
de distribuicdo que abastece a regido monitorada.

As pressdes registradas no periodo de monitoramento continuam em
desconformidade com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 66,90 mca

Minima: 23,20 mca

Média: 51,36 mca

Apesar da sugestdo apresentada no relatério do ano anterior, para que o
operador do sistema providencie estudos para sanar 0s problemas de néo
cumprimento das normas de pressdes nas redes de distribuicdo estabelecidas pela
ARES-PCJ, o operador do sistemas nas as acatou e oS mesmos problemas
continuam recorrentes. O operador do sistema devera apresentar com a maxima
urgéncia estudos para sanar os problemas relatados.

Mogi Mirim, 26 de julho de 2017

Al

Eng.° Neiroberto Silva

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
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CAPITULO lll - COMPENDIO DAS PRESSOES
REGISTRADAS NO MUNICIPIO
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1. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 1.525:30 horas, sendo que as pressdes maxima, minima
e meédia registradas foram, respectivamente, 66,90 mca, 0,40 mca e 47,47 mca.

As pressoes registradas estao resumidas da seguinte forma:

Tabela 1 - Descricdo das pressdes no periodo monitorado

Descrigcéo Horas %
Presséo negativa 01:00:00 00,07
Presséo entre 0 a 10 mca 06:45:00 00,47

Pressao entre 10 a 50 mca 802:00:00 55,69

Pressé&o maior que 50 mca 630:15:00 43,77

Total 1440:00:00 100,00

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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1.1 Representacédo grafica das pressdes monitoradas (horas)
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Pressdo maior que 50 mca
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