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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado:Holambra - SP

Operador do sistema: Aguas de Holambra - AEGEA

Endereco da instalagao: Rua Aroeira, 299

Coordenadas Geograficas: 22°38'31”S 47°03'24”0 Altitude: 600 m
Data da instalacéo: 08/03/2019

Data da remocgao: 08/04/2019
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Holambra.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multilog LX GPRS com 1 canal de
pressdo analogico e 1 canal de vaz&o digital pulso seco, com o numero de celular,
19-995568317 que resultou em nivel de cobertura de 23 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacdo, desta forma n&o foram previstos problemas de comunicagao no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalacao do Datalogger modelo Multilog LX GPRS
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Fonte: N S Engenharia (2019)

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

3



‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 08 de margo de 2019 e retirado dia 08 de
abril de 2018.

4. CONFIGURAGAO DO DATALOGGER

Registro de pressao configurado para coletar dados de pressdo a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMAGAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser
acionado o responsavel pela gestdao do sistema de distribuicdo de agua todas as
vezes que ocorressem anomalias com relacédo a seguinte condicdo mostrada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressdes para condi¢goes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Alan Pedra Aguas de Holambra (19) 98124-3325

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 735:00:00 horas. As pressdes registradas estéo
resumidas da seguinte forma:

Tabela 3 - Descrigao das pressoes no periodo monitorado

Descrigao Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 00:15:00 00,03

Pressao entre 10 a 50 mca 734:45:00 99,97

Pressao maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 735:00:00 100,00

6.1.Representacgao grafica das pressdoes monitoradas (horas)

m Presséo entre 0 a 10 mca

= Presséo entre 10 a 50 mca
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressoes de zero a 10 mca

No periodo de monitoramento, houve apenas um registro de pressédo entre
zero a 10 mca, no dia 16/03/2019 (5,30 mca).

6.3. Ocorréncias no periodo de pressoes acima de 50 mca

Ndo houve registros de pressbes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.

6.4. Ocorréncias no periodo de pressdes negativas

Nao houve registros de pressdes negativas no periodo de monitoramento.

Os graficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.
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7. GRAFICOS
7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 08/03/2019 a 09/03/2019
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 10/03/2019 a 16/03/2019
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7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 17/03/2019 a 23/03/2019
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7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 24/03/2019 a 30/03/2019
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7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 31/03/2019 a 08/04/2019
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8. CONCLUSAO

As pressdes registradas no periodo de monitoramento apresentam um ICP -
indice de Conformidade de Pressdo de 100 %, estando, portanto, em conformidade
com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 37,000 mca
Minima: 5,30 mca
Média: 31,86 mca

Mogi Mirim, 09 de abril de 2019

i

Eng.® Neiroberto Silva
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CAPITULO Il - RUA DAS PETUNIAS, 14
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Contratante: Agéncia Reguladora dos Servigos de Saneamento das Bacias dos
Rios Piracicaba, Capivari e Jundiai - ARES-PCJ.

Municipio regulado:Holambra - SP

Operador do sistema: Aguas de Holambra - AEGEA

Enderec¢o da instalagao: Rua das Petunias, 14

Coordenadas Geograficas: 22°38'47”S 47°03'04”0 Altitude: 620 m
Data da instalacéo: 08/03/2019

Data da remocgao: 08/04/2019

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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1. OBJETIVO

Verificar a continuidade do abastecimento, por meio do monitoramento
sistematico de pressdes no sistema de abastecimento de agua do municipio de
Holambra.

2. EQUIPAMENTO INSTALADO

Foi instalado um Datalogger modelo Multlog LX GPRS com 1 canal de
pressdo analogico e 1 canal de vaz&o digital pulso seco, com o numero de celular,
19-998436750 que resultou em nivel de cobertura de 14 (CSQ) no teste realizado no
dia da instalacdo, desta forma n&o foram previstos problemas de comunicagao no
envio dos dados e alarmes devido a boa cobertura.

Figura 1 — Foto do local da instalagao do Datalogger modelo Multilog LX GPRS

Fonte: N S Engenharia (2019)
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3. PERIODO DE MONITORAMENTO

O Datalogger foi instalado no dia 08 de margo de 2019 e retirado dia 08 de
abril de 2018.

4. CONFIGURAGAO DO DATALOGGER

Registro de pressédo configurado para coletar dados de pressao a cada 15
minutos, envio GPRS duas vezes ao dia (07:00h e 16:30h).

5. PROGRAMAGAO RELATIVA AO ALARME

O Datalogger foi programado para enviar alarmes, com o objetivo de ser
acionado o responsavel pela gestdo do sistema de distribuicdo de agua todas as
vezes que ocorressem anomalias com relacdo a seguinte condicdo mostrada na
Tabela 1.

Tabela 1 — Limites de pressoes para condi¢goes de acionamento de responsavel

Pressao Minima Pressao Maxima

10 mca 50 mca

O envio dos alarmes foi configurado para envio de mensagem SMS aos
respectivos numeros de telefonia movel.

Tabela 2 — Contato do responsavel para o envio de alarmes

Empresa Numero do Telefone

Alan Pedra Aguas de Holambra (19) 98124-3325

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6. PRESSOES REGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 735:15:00 horas. As pressdes registradas estéao
resumidas da seguinte forma:

Tabela 3 - Descrigao das pressoes no periodo monitorado

Descrigao Horas % ‘
Presséo negativa 00:00:00 00,00

Pressao entre 0 a 10 mca 00:00:00 00,00

Presséao entre 10 a 50 mca 735:15:00 100,00

Pressao maior que 50 mca 00:00:00 00,00

Total de horas monitoradas 735:15:00 100,00

6.1.Representagao grafica das pressées monitoradas (horas)

100,00%

mPressdo entre 10 a 50 mca

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
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6.2. Ocorréncias no periodo de pressoes de zero a 10 mca

Nao houve registros de pressdes entre zero e 10 mca no periodo de
monitoramento.

6.3. Ocorréncias no periodo de pressoes acima de 50 mca

Ndo houve registros de pressbes acima de 50 mca no periodo de
monitoramento.

6.4. Ocorréncias no periodo de pressodes negativas

Nao houve registros de pressdes negativas no periodo de monitoramento.

Os graficos semanais de monitoramento se encontram no item 7 a seguir.

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
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7. GRAFICOS

7.1.Grafico de monitoramento no periodo de 08/03/2019 a 09/03/2019
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7.2.Grafico de monitoramento no periodo de 10/03/2019 a 16/03/2019
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7.3.Grafico de monitoramento no periodo de 17/03/2019 a 23/03/2019

17

16 ) R

=

P

IR\

B | | |

1k

PRESSAO MAXIMA : 16,60mca
PRESSAO MINIMA : 11,90mca
PRESSAO MEDIA: 14,51mca

11

43541

20/03/2018 18:00
21/03/2018 00:00
21/03/2018 06:00
21/03/2019 12:00
21/03/2018 18:00
22/03/2018 00:00

20/03/2018 0€:00
20/03/2018 12:00

17/03/2019 06:00
17/03/2019 12:00
17/03/2018 18:00
18/03/2018 00:00
18/03/2019 06:00
18/03/2019 12:00
18/03/2019 18:00
18/03/2019 00:00
18/03/2019 06:00
18/03/2019 12:00
18/03/2019 18:00
20/03/2018 00:00

22/03/2018 06:00

22/03/2018 12:00

22/03/2018 18:00

23/03/2019 00:00

23/03/2018 06:00

23/03/2019 12:00

23/03/2018 18:00

23/03/2019 23:45

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br

21




Ia

biental

s

dria e am

nsengenhar

o

7.4.Grafico de monitoramento no periodo de 24/03/2019 a 30/03/2019

sanit

16,70mca
11,60mca

: 14, 49mca

PRESSAO MAXIMA
PRESSAO MINIMA

PRESSAO MEDIA

GFET BLOTED/OE

0081 BLOZ/EDNOE

002} BL0Z/EQ/0E

00°90 BL0Z/E0/0E

00°00 610Z/E0/0E

008} BI0UENGE

00Z) BLOZEL/BE

00'90 610Z/EQ/ET

00:00 BL0Z/EL/BE

008} BLOZELBT

00| Bl0ZEnBE

0090 610&/ELBE

00'00 610Z/E0/BE

008} BL0ZED/ 42

00T} BI0ZED L2

0090 610Z/ED L2

00'00 6102/E0/ 42

0081 BLOZ/ELVST

002} BL0ZEL/ST

00°90 B10Z/EL/OZ

00'00 610Z/E0/5E

008} BI0U/ENSE

00°Z) BLOZEL/SE

00°90 B10Z/E0/SE

00°00 B10Z/EL/SE

008} BIOZELE

00} BIOZELPE

0020 B10ZELVE

felgtong

17
16
15
14
13
12

N S Engenharia Sanitaria e Ambiental S/S Ltda. EPP.
Tel. — (19) — 3804-1818 nsengenharia@uol.com.br
22

Mogi Business Center - Av. Pedro Botesi, 2.171 - Sala 114 - Mogi Mirim/SP




‘ nsengenharia

sanitdria e ambiental

7.5.Grafico de monitoramento no periodo de 31/03/2019 a 08/04/2019
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8. CONCLUSAO

As pressdes registradas no periodo de monitoramento apresentam um ICP -
indice de Conformidade de Pressdo de 100 %, estando, portanto, em conformidade
com as normas estabelecidas pela ARES-PCJ.

Foram registradas as pressoes:
Maxima: 16,70 mca
Minima: 10,80 mca
Média: 14,41 mca

Mogi Mirim, 09 de abril de 2019

e

Eng.° Neiroberto Silva
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CAPITULO Il - COMPENDIO DAS PRESSOES
REGISTRADAS NO MUNICIPIO
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1. PRESSOESREGISTRADAS DURANTE O PERIODO DE MONITORAMENTO

Foram monitoradas 1.470:15:00 horas, sendo que as pressdes maxima,
minima e média registradas foram, respectivamente, 37,00 mca, 5,30 mca e 23,14

mca.

Tabela 1 - Descrigao das pressoes no periodo monitorado

Descrigao Horas %
Presséo negativa 00:00:00 00,00
Pressé&o entre 0 a 10 mca 00:15:00 00,02
Press&o entre 10 a 50 mca | 1.470:00:00 | 99,98
Pressao maior que 50 mca 00:00:00 00,00
Total 1.470:15:00 | 100,00

1.1 Representacgao grafica das pressées monitoradas (horas)

®mPressacentre 0 a 10 mca

99.98%

mPressacentre 10 a 50 mca
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