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RELATORIO DE FISCALIZAGAO TECNICA DOS SISTEMAS DE AGUA DO MUNICIPIO DE
CAPIVARI

PRESTADOR: SAAE CAPIVARI
Verificagdo de Nao Conformidades

Americana, maio de 2026

1. IDENTIFICAGAO DO MUNICIPIO E PRESTADOR

1.1 MUNICIPIO

Prefeitura Municipal de Capivari

Prefeito: Vitor Hugo Riccomini

Endereco: Rua XV de Novembro, 639 - Centro

Telefone: (19) 3492-9230

E-mail: prefeito@capivari.sp.gov.br

Lei Municipal de definicdo do ente regulador: n° 3.755/2010, de 04/11/2010

1.2 PRESTADOR

Nome: SAAE — Servigo Auténomo de Agua e Esgoto de Capivari
Responsavel legal: Guilherme Pereira Rego

Endereco: Av. Pio XII, 221 - Sao José, Capivari - SP

Telefone: (19) 3492-9800

E-mail: superintendente@saaecapivari.com.br

2. EQUIPE TECNICA
2.1 ARES-PCJ
Nikolas Andrey de Oliveira Sigrist — Analista de Fiscalizagao e Regulagéo

2.2 PRESTADOR
Lorena Franco - Quimica

Larissa Peternela Scarso - Diretora de Setor



3. FISCALIZACAO

Em 08/04/2026, foram realizadas inspe¢des de campo nos subsistemas de agua para verificagdo de Nao
Conformidades, conforme Resolugdo ARES-PCJ n° 48 de 28/02/2014.

Os formularios detalhados da fiscalizagdo encontram-se nos links (em azul) nos ANEXOS.

ATENCAO: O prestador deve analisar os formularios de fiscalizagdo e verificar os detalhes, fotos e
comentarios dos apontamentos realizados.

4. NAO CONFORMIDADES

Nas inspegoes realizadas foram identificadas ndo conformidades novas, nos termos da Resolugdo ARES-
PCJ n° 48 de 28/02/2014.

A Tabela 1 abaixo resume as nado conformidades novas identificadas. Para maiores detalhes e
informagbes sobre cada apontamento, inclusive para entendimento e adequagéo das ndo conformidades pelo
prestador, é necessario que sejam abertos e lidos cada formulario de fiscalizagao.

Tabela 1
Subsistema Cédigo Descrigdo da NC Prazo para
NC solugao

ETA 1 - CAPIVARI ETA-5.20 Auséncia de licenga de operacgao ou licenga de Em até 180 dias
operagao vencida

POCO CHIARINI - CAPIVARI CSB-2.2 Auséncia de conjunto moto bomba reserva em Em até 180 dias
estoque

POCO CORIMBA - CAPIVARI CSB-2.2 Auséncia de conjunto moto bomba reserva em Em até 180 dias
estoque

POCO CORIMBA - CAPIVARI CSB-2.4 Auséncia de identificagdo da area Em até 180 dias

POCO JARDIM TARSILA - CSB-2.2 Auséncia de conjunto moto bomba reserva em Em até 180 dias

CAPIVARI estoque

RESERVATORIO GRANTOUR - RES-6.7 Inexisténcia de para-raios em reservatorios Em até 180 dias

CAPIVARI elevados

ETA 1 - CAPIVARI ETA-5.13 Existéncia de vazamentos aparentes Imediato

ETA 1 - CAPIVARI ETA-5.22 Auséncia de manutengao, limpeza, conservagdo e Imediato
seguranga

ETA 1 - CAPIVARI ETA-5.3 Auséncia de chuveiros de emergéncia Imediato

ANEXOS

FORMULARIOS DE FISCALIZAGAO

Captacoes Subterraneas:

Novo Item Fiscalizado 14.588 - Pogo Chiarini (Capivari)



Poco Chiarini
( POCO CHIARINI - CAPIVARI |

Checklist: Fiscalizacdo na Captacao Subterranea
Sistema: POCO CHIARINI - CAPIVARI

Pesqueiro Parwserinirm_ Alemao:Lanches @
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Google Map data ©2026

Endereco: Av. Piratininga, 1345 - Santa Terezinha, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. n® 1345. .
CEP: 13360-000 / Bairro: Santa Terezinha / Cidade: Capivari, SP

Dados técnicos de localizagao: lat=-22.9958313, long=-47.5218945, accuracy=13.653

Fiscalizado Pogo Chiarini
Data de inicio da fiscalizagao 08/04/2026
Data de término da fiscalizagao 08/04/2026

Observagoes Gerais

Constatagoes (Fiscalizagao na Captagao Subterranea)

Fotos de CSB2.0

Foto 1 - Entrada e placa de identificagdo.

F B &

Foto 3 - Medidor de vazéo. Foto 4 - Medidor de nivel.



Foto 6 - Tomada de agua bruta.

Foto 7 - Vista do local.

[CSB2.15] Auséncia de cloragao e/ou fluoretagao Conforme
[CSB2.15] Observagées O tratamento é feito no
Reservatorio Porto
Alegre.
Fotos de CSB2.15

Foto 1 - Tratamento no Reservatorio Porto Alegre.

[CSB2.16] Produtos quimicos vencidos Conforme
[CSB2.16] Observagdes Os laudos dos produtos
utilizados no

tratamento encontram-
se anexos ao presente

Relatorio de

Fiscalizacao.
[CSB2.2] Auséncia de conjunto moto bomba reserva em estoque Nao Conforme
[CSB2.2] Observagées O SAAE néao

apresentou a relagao
de bombas em estoque



[CSB2.11] Captagao de agua sem outorga

[CSB2.11] Observacoes

[CSB2.14] Auséncia de automonitoramento dos parametros de qualidade da
agua

[CSB2.14] Observacoes

[CSB2.3] Auséncia de extintor de incéndio

[CSB2.3] Observacoes

Fotos de CSB2.3

para comprovar a
reserva destinada ao
referido poco.

Conforme

A relagao de outorgas

de captagao encontra-

se anexa ao presente
Relatorio de
Fiscalizacao.

Conforme

O relatério de
automonitoramento
encontra-se anexo ao
presente Relatério de
Fiscalizacao.

Conforme

O SAAE dispde de um
caminhao de apoio
equipado com extintor
para atendimento do
local.

Foto 1 - Caminhao de apoio. Foto 2 - Extintor do caminhao de apoio.

Novo Item Fiscalizado 14.593 - Pogo Jardim Tarsila (Capivari)

Poco Jardim Tarsila
( POCO JARDIM TARSILA - CAPIVARI |

Checklist: Fiscalizacdo na Captacéo Subterranea
Sistema: POCO JARDIM TARSILA - CAPIVARI
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Map data ©2026
Endereco: R. Noel Rosa, 227 - Jardim Morada do Sol, Capivari - SP, 13360-508, Brasil. n® 227. .
CEP: 13360-508 / Cidade: Capivari, Sao Paulo

Fiscalizado

Poco Jardim Tarsila
Data de inicio da fiscalizagao 08/04/2026
Data de término da fiscalizagao 08/04/2026
Observagoes Gerais

Constatacoes (Fiscalizagao na Captacao Subterranea)

Fotos de CSB2.0

Foto 1 - Placa de identificagdo

Foto 2 - Cavalete do pogo.

Foto 3 - Laje de protegéo.

Foto 4 - Medidor de vazao.



Foto 6 - Torneira para coleta de agua bruta.

Foto 9 - Vista geral do pogo. Foto 10 - Torneira para coleta de agua tratada.

[CSB2.16] Produtos quimicos vencidos

[CSB2.16] Observagodes

[CSB2.2] Auséncia de conjunto moto bomba reserva em estoque

[CSB2.2] Observacoes

[CSB2.10] Captagao de agua com outorga vencida
[CSB2.11] Captagdo de agua sem outorga

[CSB2.11] Observagoes

Conforme

Os laudos dos produtos
utilizados no
tratamento encontram-
se anexos ao presente
Relatério de
Fiscalizacao.

Nao Conforme

O SAAE néo
apresentou a relagéo
de bombas em estoque
para comprovar a
reserva destinada ao
referido pogo.

Conforme
Conforme

A outorga dessa
captacao encontra-se
anexa ao presente



[CSB2.14] Auséncia de automonitoramento dos parametros de qualidade da

agua

[CSB2.14] Observacgoes

[CSB2.3] Auséncia de extintor de incéndio

[CSB2.3] Observacoes

Fotos de CSB2.3

Foto 1 - Caminhao de apoio.

Novo Item Fiscalizado 14.597 - Pogo Corimba (Capivari)

Poco Corimba
( POGO CORIMBA - CAPIVARI |

Checklist: Fiscalizacdo na Captacao Subterranea
Sistema: POCO CORIMBA - CAPIVARI

9. Senso Escap

&
&0

Relatério de
Fiscalizagao.

Conforme

O relatério de
automonitoramento
encontra-se anexo ao
presente Relatério de
Fiscalizacao.

Conforme

O SAAE dispde de um
caminh&o de apoio
equipado com extintor
para atendimento do
local.

Foto 2 - Extintor do caminhao de apoio.
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Map data ©2026



Endereco: XFGV+QP, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. . CEP: 13360-000 / Cidade: Capivari,
Sao Paulo

Fiscalizado Pogo Corimba
Data de inicio da fiscalizagao 08/04/2026
Data de término da fiscalizagao 08/04/2026

Observagoes Gerais

Constatagoes (Fiscalizagao na Captagao Subterranea)

Fotos de CSB2.0

Foto 1 - Entrada. Foto 2 - Cavalete do poco.

Foto 5 - Tubulagado de saida do pogo. Foto 6 - Laje de protecao.
[CSB2.4] Auséncia de identificagdo da area Nao Conforme
[CSB2.4] Observagbes O local ndo possui

placa de identificagéo,
sendo necessaria a sua
instalacéo.

[CSB2.8] Auséncia de tomada de agua para coleta de agua bruta Conforme



[CSB2.8] Observagoes

Fotos de CSB2.8

Foto 1 - Torneira para coleta de agua bruta.

[CSB2.15] Auséncia de cloragao e/ou fluoretagao

[CSB2.15] Observacgoes

Fotos de CSB2.15

A torneira foi instalada
apos a fiscalizacgao.

Conforme

O tratamento da agua é
realizado no
Reservatorio

Sgariboldi.

Foto 1 - Cloragéo.

[CSB2.16] Produtos quimicos vencidos

[CSB2.16] Observacgoes

[CSB2.2] Auséncia de conjunto moto bomba reserva em estoque

[CSB2.2] Observagoes

[CSB2.11] Captagao de agua sem outorga

Foto 2 - Fluoretacao.

Conforme

Os laudos dos produtos
utilizados no
tratamento encontram-
Se anexos ao presente
Relatorio de
Fiscalizacao.

N&o Conforme

O SAAE néo
apresentou a relacao
de bombas em estoque
para comprovar a
reserva destinada ao
referido poco.

Conforme



[CSB2.11] Observagbes A relacao de outorgas
de captagao encontra-
se anexa ao presente

Relatorio de
Fiscalizacéo.

[CSB2.14] Auséncia de automonitoramento dos parametros de qualidade da Conforme

agua

[CSB2.14] Observacgoes O relatorio de

automonitoramento
encontra-se anexo ao

presente Relatério de
Fiscalizacao.

[CSB2.3] Auséncia de extintor de incéndio Conforme
[CSB2.3] Observagées O SAAE dispde de um
caminhao de apoio
equipado com extintor

para atendimento do
local.

Fotos de CSB2.3

Foto 1 - Caminhao de apoio. Foto 2 - Extintor do caminhao de apoio.

Reservatorios:

Novo Item Fiscalizado 14.591 - Reservatério Jardim Tarsila (Capivari)

Reservatério Jardim Tarsila
| RES. JARDIM TARSILA - CAPIVARI |

Checklist: Fiscalizacdo no Reservatério
Sistema: RES. JARDIM TARSILA - CAPIVARI
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Map data©2026
Endereco: R. Noel Rosa, 227 - Jardim Morada do Sol, Capivari - SP, 13360-508, Brasil. n® 227. .
CEP: 13360-508 / Bairro: Jardim Morada do Sol / Cidade: Capivari, SP

Fiscalizado

Reservatoério Jardim Tarsila
Data de inicio da fiscalizagao

08/04/2026
Data de término da fiscalizagao

08/04/2026
Observagoes Gerais

Constatacoes (Fiscalizagdao no Reservatério)

Fotos de RES6.0

Foto 2 - Vista do reservatorio.

Foto 3 - Escada marinheiro e passarela de

Foto 4 - Saida do reservatorio.
descanso.



Foto 5 - Saida e descarga de fundo. Foto 6 - Tubulagao de recalque e escada ao lado.

B
B

Foto 7 - pogo de abastece o reservatorio. Foto 8 - Entrada da agua e extravasor.
[RES6.7] Inexisténcia de para-raios em reservatérios elevados N/A
[RES6.7] Observagées O reservatoério nao

possui sistema de
SPDA, nao

conformidade ja
apontada no Relatério
de Fiscalizagao n°
80/2025.

[RES6.11] Reservatério sem medidor de nivel Conforme

Fotos de RES6.11
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Foto 1 - Medig&o de nivel no CCO.

Novo Item Fiscalizado 14.600 - Reservatério Eden (Distrito Industrial 2) (Capivari)

Reservatorio Eden (Distrito Industrial 2)
[ RESERVATORIO EDEN - CAPIVAR! |




Checklist: Fiscalizacdo no Reservatério
Sistema: RESERVATORIO EDEN - CAPIVARI
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Map data ©2026

Endereco: Av. Dr. Sebastido Armelin, 1, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. n° 1. . CEP: 13360-000
/ Cidade: Capivari, Sao Paulo

Dados técnicos de localizacao: lat=-22.9977205, long=-47.4543766, accuracy=13.653

Fiscalizado Reservatério Eden (Distrito Industrial 2)
Data de inicio da fiscalizagao 08/04/2026
Data de término da fiscalizacdo 08/04/2026

Observagoes Gerais

Constatac¢oes (Fiscalizagao no Reservatério)

Fotos de RES6.0

Foto 2 - Vista do reservatorio.

Foto 3 - Tubulagdes de saida. Foto 4 - Escada marinheiro.



Foto 5 - Cobertura do reservatorio. Foto 6 - Lateral do reservatorio.

Foto 7 - Sensor da telemetria e captor ao lado.

[RES6.11] Reservatério sem medidor de nivel

Fotos de RES6.11
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Foto 1 - CCO com o nivel do Reservatério.

Novo Item Fiscalizado 14.602 - Reservatério GranTour (Capivari)

Reservatorio GranTour
[ RESERVATORIO GRANTOUR - CAPIVARI ]

Checklist: Fiscalizacdo no Reservatério
Sistema: RESERVATORIO GRANTOUR - CAPIVARI

Conforme
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% A
W
Endereco: Av. Tarsila do Amaral, 345, Capivari - SP, 13360-000, Brasil. n°® 345. . CEP: 13360-

000 / Cidade: Capivari, Sao Paulo

Reservatoério GranTour

Fiscalizado
08/04/2026

Data de inicio da fiscalizagao
08/04/2026

Data de término da fiscalizagao

Observagoes Gerais

Constatacoes (Fiscalizagdao no Reservatério)

Fotos de RES6.0

Foto 2 - Vista do reservatorio.

Foto 1 - Placa de identificagdo

Foto 4 - Lateral do reservatorio

Foto 3 - Extravasor e escada marinheiro.



Foto 6 - Outra lateral do reservatorio.

Foto 7 - Tubulagdes de saida do reservatério. Foto 8 - Escada marinheiro.

Foto 11 - Extravasor. Foto 12 - Tubulagdes do reservatorio.
[RES6.7] Inexisténcia de para-raios em reservatorios elevados Nao Conforme
[RES6.7] Observagées O reservatoério nao

possui SPDA, sendo
necessaria a sua
instalacao.

[RES6.11] Reservatério sem medidor de nivel Conforme

Fotos de RES6.11



Foto 1 - CCO com o nivel do reservatorio.

Estagao Elevatéria de Agua Tratada:

Novo Item Fiscalizado 14.596 - EEAT - ETA 1 (Capivari)

EEAT - ETA1
( EEAT ETA 1 - CAPIVARI |

Checklist: Fiscalizacdo na Estacao Elevatéria de Agua
Sistema: EEAT ETA 1 - CAPIVARI
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Endereco: R. Luiz Quagliato, 132 - Estacao, Capivari - SP, 13369-010, Brasil. n°® 132. . CEP:
13369-010 / Cidade: Capivari, Sao Paulo

Dados técnicos de localizagao: lat=-23.0036513, long=-47.5091662, accuracy=13.653

Fiscalizado EEAT - ETA 1
Data de inicio da fiscalizagdo 08/04/2026
Data de término da fiscalizagao 08/04/2026

Observacgoes Gerais

Constatagdes (Fiscalizagdo na Estagao Elevatéria de Agua)

[EEA4.0] Observagdes Estacao Elevatoria de
Agua Tratada (EEAT)
localizada na ETA 1.



Fotos de [EEA4.0]

Foto 3 - Sistema com duas bombas, sendo uma Foto 4 - Talha elétrica.

principal e outra reserva.

Foto 6 - Validade do extintor. Foto 7 - Vista geral da EEAT.

Foto 8 - Bomba de recalque 2.

Estagao de Tratamento de Agua:



Novo Item Fiscalizado 14.595 - ETA 1 (Capivari)

ETA 1
 ETA 1 - CAPIVARI |

Checklist: Fiscalizacdo na ETA
Sistema: ETA 1 - CAPIVARI
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Endereco: R. Luiz Quagliato, 132 - Estacao, Capivari - SP, 13369-010, Brasil. n°® 132. . CEP:
13369-010 / Cidade: Capivari, Sdo Paulo

Dados técnicos de localizagao: lat=-23.0035901, long=-47.508952, accuracy=13.653

Fiscalizado ETA1
Data de inicio da fiscalizacdo 08/04/2026
Data de término da fiscalizagao 08/04/2026

Observacgoes Gerais

Constatagoes (Fiscalizagao na ETA)

Fotos de [ETA-5.0]

Foto 1 - Placa de identificag&o. Foto 2 - Vista da ETA.



Foto 4 - Entrada da agua bruta.

Foto 5 - Dosagem de produtos quimicos na Foto 6 - Tanque de hidroxido de sédio.

entrada da agua bruta.

Foto 7 - Chicana.

Foto 8 - Chicana para mistura rapida e lenta. Foto 9 - Decantador 1.

Foto 10 - Decantador 2. Foto 11 - Guarda-corpos.



Foto 12 - Filtros.

Foto 14 - Macromedidores.

Foto 16 - Laboratorio. Foto 17 - Equipamentos do laboratorio.

Foto 18 - Monitoramento da qualidade da agua  Foto 19 - Monitoramento da dosagem de produtos

bruta. quimicos.

Foto 20 - Monitoramento da qualidade da agua Foto 21 - Pré - Cloragao.

tratada.



Foto 24 - Dosagem de fliior e hipoclorito de sédio Foto 25 - Saida da agua tratada.

. =
na saida. Ly

Foto 27 - Saida dos filtros. Foto 28 - Tubulagdes de saida dos filtros.

Foto 29 - Macromedidor da entrada da agua bruta Foto 30 - Passarela e guarda-corpos.

da Captagéo Jodo Lau.



Foto 32 - EPIs — Botas.

Foto 33 - EPIs — Protetores.

Foto 35 - Tanque de fluor. Foto 36 - Tanque de hipoclorito de sédio.

Foto 37 - Tanque de PAC (policloreto de Foto 38 - Armazenamento de produtos quimicos.

aluminio).

Foto 39 - Extintor de incéndio.



Foto 40 - Validade do extintor de incéndio.

Foto 42 - Tanque de equalizagao. Foto 43 - Elevatoria de lodo.

Foto 47 - Painéis de controle.

Foto 48 - Preparador de polimero. Foto 49 - Cobertura do armazenamento de

produtos quimicos, instalada apos a fiscalizagao.

[ETA-5.2] - Auséncia de tratamento e/ou destinacao correta do lodo Conforme

[ETA-5.2] Observagdes Na data da fiscalizacao
(08/04), o sistema de
tratamento de lodo nao



Fotos de [ETA-5.2]

Foto 1 - Tanque de equalizagdo de lodo em

funcionamento.

[ETA-5.21] - Produtos quimicos vencidos

[ETA-5.21] Observagoes

[ETA-5.3] - Auséncia de chuveiros de emergéncia

[ETA-5.3] Observagoes

estava em operacao. O
inicio da operacao
ocorreu em 09/04,

tendo o SAAE
encaminhado registro
fotografico que
comprova o sistema
em funcionamento.

Foto 3 - Descarte do lodo desidratado.

Conforme

Os laudos dos produtos
utilizados no
tratamento encontram-
Se anexos ao presente
Relatorio de
Fiscalizagao.

N&o Conforme

A ETA ndo possui
chuveiro de
emergéncia instalado,
devendo ser
providenciada sua
instalacéo.

[ETA-5.20] - Auséncia de licenca de operacao ou licenga de operagao Nao Conforme

vencida

[ETA-5.20] Observagoes

A licenga de operagao
esta em processo de
renovagao, sendo



necessaria a
apresentagdo da nova

licenca.
[ETA-5.13] - Existéncia de vazamentos aparentes Nao Conforme
[ETA-5.13] Observacdes A ETA possui

vazamentos nos
cabecotes dos registros
de saida dos filtros e
na parede do
pavimento inferior. Os
vazamentos devem ser

sanados.
Fotos de [ETA-5.13]
Foto 1 - Vazamento no cabecote do registro. Foto 2 - Vazamento no cabecote do outro registro.
Foto 3 - Vazamento na parede do piso inferior. Foto 4 - Outro vazamento parede do piso inferior.
[ETA-5.22] - Auséncia de manutencao, limpeza, conservagao e seguranca Nao Conforme
[ETA-5.22] Observagdes A caixa ao lado do

tanque de equalizacao
de lodo apresenta
fechamento
improvisado, devendo
ser providenciado o
fechamento adequado.

Fotos de [ETA-5.22]



Foto 1 - Caixa profunda com fechamento

inadequado.

Klikolas Andrey de Oliveira Sigrist
Analista de Fiscalizagdo e Regulagdo

(editado 1 vez - dltima modificagdo: 11/05/2026 14:25:51)

E base de:

Foto 2 - Fechamento improvisado.

Auto de Notificagdo 177/2026 - FISCALIZAGAO NOS SISTEMAS DE AGUA E ESGOTO
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